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1. Przeznaczenie programu SKADEN 

 

 Program SKADEN jest systemem informatycznym kompleksowej analizy danych 
pomiarowych pochodzących z urządze  pomiarowych medi!w energii elektrycznej, gazu, cieczy, 
gaz!w technicznych oraz ciepła. 
 
Program wsp!łpracuje z następującymi urządzeniami pomiarowymi: 
 

Energia elektryczna 

Liczniki (Z.E.U.P. POZYTON) EQM, EQABP, EQABP*L, FQABP, EABM, EAP, EP-3, FAP, LABM, 
LAP, LP-1, LZM, LZQJ, LZQM, sLAB, sEA, sEA-b, sEAB, sNAB, 
sQAB 

Liczniki (inni producenci - opcja) A1350, A1440, A1500, EC9, LZQJ-XC, ZMD, ZFD, ZMG, ZFG, ZMQ, 
ZFQ 

Analizatory (opcja): A2000, N43, N100, ION7330, ION7550, PM200, PM700, PM710, 
PM800, PM850, PM5110, PM5310 

 

Gaz 

Przeliczniki (COMMON - opcja) CMK-02, CMK-03 

Przeliczniki (PLUM - opcja) MacBATe, MacBAT II, MacBAT III, MacBAT IV, MacBAT V,  
MacMAT II, MacMAT IIIE, MacMAT IV 

Rejestratory (COMMON - opcja) CRP-03, MacREJ 5 R 

 

Ciecze 

Nakładki komunikacyjne (opcja) APT-MBUS-NA-1, RFM-MB1 

 

Ciepło 

Licznik ULTRAHEAT T550 

 

Koncentrator 

Urządzenia: Sumator KWMS-3B, SKD, WAGO, ADAM6051 

 

 

UWAGA: 

W standardowym wykonaniu program SKADEN dostarczany jest w konfiguracji umożliwiającej 
wsp!łpracę z licznikami energii elektrycznej produkcji Z.E.U.P. POZYTON oraz z sumatorem 
KWMS-3B i koncentratorem SKD.  
Konfiguracja programu SKADEN w zakresie wsp!łpracy z poszczeg!lnymi typami: 

- licznik!w energii elektrycznej innych producent!w,  
- analizator!w, 
- przelicznik!w gazu, 
- urządze  komunikacyjnych dla cieczy, 
- urządze  komunikacyjnych dla gaz!w technicznych, 
- licznik!w ciepła, 

zależna jest od złożonego zam!wienia. 
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Dla uproszczenia w dalszej częJci instrukcji pod pojęciem licznik należy rozumieK liczniki  
i przeliczniki wszystkich medi!w obsługiwanych przez system SKADEN. Rozbicie na konkretne 
podtypy występuje tylko w przypadku opisu konfiguracji poszczeg!lnych urządze . 
Program posiada budowę modułową, a jego konfiguracja jest zależna od: 

• iloJci obsługiwanych urządze  (oznaczenie Mx i/lub Gx i/lub Lx i/lub Tx i/lub Hx programu, 
gdzie x to iloJK obsługiwanych urządze  pomiarowych: M – dla energii elektrycznej, G – dla 
gazu, L – dla cieczy, T – dla gaz!w technicznych, H – dla ciepła); 

• moduł!w programowych dostępnych w danej konfiguracji; 

• architektury pracy: praca jednostanowiskowa, praca wielostanowiskowa. 
 
Dostępne moduły programowe to: 

• moduł podstawowy Mx i/lub Gx i/lub Lx i/lub Tx i/lub Hx (niezbędny w każdej konfiguracji 
programu) zapewniający odczyt danych z urządze , prezentację danych odczytowych 
w postaci karty odczytowej oraz przeglądu tekstowego; 

• moduły funkcjonalne: 
o moduł analityczny (dla medi!w: energii elektrycznej, gazu, cieczy, gaz!w 

technicznych lub ciepła), umożliwiający wykonywanie oblicze  i generowanie 
raport!w na podstawie stan!w liczydeł oraz profili mocy; 

o moduł SHOOK (dla energii elektrycznej), umożliwiający wykonywanie oblicze  
i generowanie specjalnych raport!w na podstawie stan!w liczydeł 
wykorzystywanych do podstawowego rozliczania odbiorc!w; 

o moduł oblicze  finansowych (dla energii elektrycznej lub gazu), umożliwiający 
generowanie rachunk!w rozliczeniowych za zużycie mocy i energii elektrycznej lub 
gazu zgodnie ze wszystkimi składnikami taryfowymi dystrybutor!w energii lub gazu; 

o moduł Online (dla medi!w: energii elektrycznej, gazu, cieczy, gaz!w technicznych 
lub ciepła), umożliwiający monitorowanie wartoJci chwilowych z urządze  
pomiarowych; 

o moduł Strażnik mocy (dla energii elektrycznej lub dla gazu), umożliwiający 
monitorowanie i prognozowanie bieżącego zapotrzebowania na moc wraz z funkcją 
ostrzegania o prognozowanym przekroczeniu; 

o Moduł Strażnik opłaty mocowej (dla energii elektrycznej), umożliwiający 
monitorowanie w trybie online Jredniego godzinowego zużycia energii w godzinach 
obowiązywania opłaty mocowej oraz poza tymi godzinami w dni robocze z prognozą 
bonifikaty; 

o moduł grafikowania (dla energii elektrycznej), umożliwiający analizę oraz 
sporządzanie grafiku zapotrzebowania na energię elektryczną; 

o moduł Strażnik planu (dla energii elektrycznej), wsp!łpracujący z modułem 
grafikowania, umożliwia prognozowanie zużycia energii na koniec godziny wg 
ustalonego grafiku (planu) zużycia energii; 

o moduł Monitor energii (dla energii elektrycznej), umożliwiający monitorowanie 
zużycia energii elektrycznej w trybie online; 

o moduł prognozowania (dla energii elektrycznej), umożliwiający zaprognozowanie 
przyszłego zużycia energii na podstawie danych historycznych; 

o moduł OSD (dla energii elektrycznej), umożliwiający generowanie profili energii 
godzinowych na podstawie zdefiniowanych rozkład!w profili standardowych oraz 
definiowanie ryczałt!w z rozkładem profili mocy generowanych na podstawie 
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zdefiniowanych uproszczonych profili standardowych. Moduł umożliwia także 
definiowanie i rozliczanie prosument!w. W celu rozliczania prosument!w konieczne 
jest także posiadanie modułu oblicze  finansowych; 

o moduł opłaty mocowej (dla energii elektrycznej) – umożliwiający wykonanie oblicze  
wynikających z Ustawy o rynku mocy w zakresie iloJci energii elektrycznej zużytej 
w wybranych godzinach doby wraz z możliwoJcią zdefiniowania procentowej iloJci 
energii, kt!ra będzie podlegaK opłacie mocowej; 

o moduł diagnostyczny (dla energii elektrycznej) – umożliwiający odczyt danych 
w trybie diagnostyki (dane chwilowe oraz rejestry błęd!w), ustawianie prog!w 
napięK, w granicach kt!rych powinny się mieJciK napięcia chwilowe licznik!w oraz 
generowanie w trybie ręcznym i automatycznym raport!w prezentujących wartoJci 
napięK i prąd!w chwilowych a także zawartoJci rejestr!w błęd!w licznik!w (o ile 
dany licznik taki rejestr posiada). Dodatkowo moduł zapewnia dostęp do narzędzia 
diagnostycznego umożliwiającego szybkie sprawdzenie łącznoJci z modułami 
sieciowymi (interfejsy Ethernet i GPRS); 

o moduł stopni zasilania dla energii elektrycznej – umożliwia skonfigurowanie stopni 
zasilania w systemie oraz kontrolę bieżącego zapotrzebowania na moc za pomocą 
wskaPnika strażnika mocy wraz z funkcją ostrzegania o prognozowanym 
przekroczeniu z uwzględnieniem obowiązujących stopni zasilania; 

o moduł stopni zasilania dla gazu – umożliwia skonfigurowanie stopni zasilania 
w systemie oraz kontrolę bieżącego zapotrzebowania na moc/zużycie za pomocą 
wskaPnika strażnika mocy wraz z funkcją ostrzegania o prognozowanym 
przekroczeniu z uwzględnieniem obowiązujących stopni zasilania. 

 

 W skład kompletnego pakietu oprogramowania wchodzi moduł podstawowy oraz dowolna 
konfiguracja moduł!w funkcjonalnych dostarczona zgodnie ze złożonym zam!wieniem. 
 
Do podstawowych funkcji systemu SKADEN zalicza się: 

• lokalny i zdalny odczyt danych z urządze  pomiarowych poprzez konwertery interfejs!w lub 
specjalizowane moduły odczytowe; 

• import i przechowywanie danych w bazie danych; 

• konfigurację taryf i urządze  do cel!w analitycznych; 

• wykonywanie analiz na podstawie zgromadzonych danych: obliczenia, raporty, wykresy, 
symulacje (moduł analityczny); 

• wykonywanie eksport!w danych (moduł analityczny); 

• możliwoJK synchronizacji czasu w urządzeniach pomiarowych w wewnętrznych układach 
pomiarowych; 

• automatyzację pracy poprzez zastosowanie harmonogram!w; 

• monitorowanie w trybie online danych z urządze  pomiarowych (moduł Online); 

• monitorowanie zużycia mocy, gazu  tzw. Strażnik mocy (moduł Strażnik mocy); 

• rozliczanie (moduł oblicze  finansowych); 

• rozliczanie uproszczone pododbiorc!w (moduł SHOOK); 

• sporządzanie grafiku zapotrzebowania na energię elektryczną (moduł grafikowania); 

• monitorowanie zużycia energii wg ustalonego grafiku (planu) zużycia energii (moduł 
Strażnik planu); 

• prognozowanie zużycia energii na podstawie danych historycznych (moduł 
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prognozowania); 

• generowanie profili energii godzinowych z licznik!w energii (moduł OSD). 

2. Instalacja i uruchomienie programu 

 

 Przed zainstalowaniem programu SKADEN należy upewniK się, że docelowe stanowisko 
komputerowe spełnia minimalne wymagania sprzętowe. 

2.1  Wymagania sprzętowe 

 Poniżej zamieszczono minimalne wymagania sprzętowe systemu SKADEN dla wersji 
podstawowych M1/G1/L1/T1/H1 – M5/G5/L5/T5/H5: 

• Procesor Intel lub AMD: minimum 4 rdzenie, min. 2 GHz; 

• PamięK RAM: minimum 8 GB; 

• Karta graficzna: rozdzielczoJK minimum 1024x768; 

• Port USB na klucz zabezpieczający; 

• Dysk twardy: minimum 1 GB wolnego miejsca + miejsce na dane odczytowe; 

• System operacyjny: Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11; 

• Karta sieciowa podłączona do sieci opartej na protokole TCP/IP. 
 
 Dla wersji M6/G6/L6/T6/H6 lub wyższych konfiguracja sprzętowa podlega indywidualnym 
ustaleniom w zależnoJci od konfiguracji systemu pomiarowego. 

2.2 Instalacja 

 W celu zainstalowania programu SKADEN należy uruchomiK plik „Instalator_SKADEN.exe” 
znajdujący się na dostarczonym przez producenta noJniku. W trakcie instalacji należy postępowaK 
zgodnie z instrukcjami ukazującymi się na ekranie. 

 

UWAGA:  

 Instalację programu oraz pierwsze uruchomienie należy przeprowadziK logując się na 
koncie administratora. Po przejJciu na konto użytkownika, należy upewniK się, że użytkownik 
posiada odpowiednie uprawnienia do katalogu, w kt!rym zainstalowany został SKADEN oraz do 
wszystkich jego podkatalog!w i plik!w.  
 
 Program SKADEN wymaga serwera bazy danych Firebird 2.5 zainstalowanego jako jedyna 

instancja w systemie. 

 

2.3  Klucz sprzętowy HASP 

 Klucz HASP dostarczony z programem należy umieJciK w porcie USB komputera. 
 
 W przypadku, gdy przy pierwszym uruchomieniu programu występuje komunikat „Brak lub 
uszkodzony klucz HASP”, a klucz jest umiejscowiony w odpowiednim porcie komputera należy 
przeprowadziK pr!bę zainstalowania sterownik!w klucza. W tym celu należy ponownie uruchomiK 
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program instalacyjny programu SKADEN i na ko cu procesu instalacji wybraK opcję instalowania 
sterownik!w kluczy HASP.  
 Proces instalacji należy wykonywaK z uprawnieniami administratora systemu operacyjnego. 
W przypadku klucza HASP do pracy sieciowej niezbędne może okazaK się przygotowanie 
specjalnego pliku konfiguracyjnego. W tym przypadku prosimy o kontakt z Z.E.U.P. "POZYTON". 
 

 

Klucze HASP HL: 

 

 

Klucze ROCKEY:  

 

 

UWAGA:  

W przypadku wystąpienia komunikatu "Brak lub uszkodzony klucz HASP" należy sprawdziK czy 
klucz został prawidłowo umieszczony w porcie komputera. Jeżeli klucz umieszczony jest 
prawidłowo, proszę ponownie uruchomiK komputer. Jeżeli komunikat o braku klucza HASP, nie 
występuje przy uruchamianiu programu, ale występuje podczas pracy, proszę sprawdziK 
ustawienia funkcji oszczędzania energii w komputerze. W przypadku, gdy funkcje te są włączone 
należy je wyłączyK, a następnie uruchomiK ponownie komputer.  

2.4 Pierwsze uruchomienie programu 

 Po zainstalowaniu, restarcie systemu operacyjnego i umieszczeniu klucza sprzętowego 
HASP w porcie USB można przystąpiK do pierwszego uruchomienia programu. Program 
uruchamia się poprzez wywołanie pliku „Skaden.exe”. Utworzony zostanie podkatalog DBS,  
w kt!rym znajdowaK się będą wszystkie bazy danych programu. 
 
 Przy pierwszym uruchomieniu programu użytkownik poproszony zostanie o podanie 
rodzaju bazy danych, z jakiej program ma korzystaK (lokalna, zdalna) oraz lokalizacji bazy danych 
z konfiguracją grup obliczeniowych. W przypadku wybrania bazy zdalnej należy wybraK jedną 
z wyszukanych baz na zdalnym komputerze lub wybraK „Inna...” i podaK nazwę lub adres IP 
komputera, kt!ry jest serwerem oraz katalog, w kt!rym na serwerze znajdują się dane (Rys. 1).  
 
 Korzystanie z grup obliczeniowych zależy od rodzaju bazy, kt!ry użytkownik wybrał. Jeżeli 
wybrana została baza zdalna, użytkownik może skorzystaK z grup obliczeniowych zdefiniowanych 
lokalnie lub podłączyK się do grup obliczeniowych na serwerze, wybierając opcję „Według 
ustawie  programu”. Ustawienie to jest ignorowane jeżeli użytkownikowi przypisano profil 
przechodni grup obliczeniowych (patrz rozdział „Konfiguracja użytkownik!w”). 
  

Następnie użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się (Rys. 2). JeJli podczas 
pierwszego uruchomienia wybrana została baza lokalna, należy zalogowaK się na wbudowane 
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konto administratora (zaraz po instalacji administrator nie ma ustawionego hasła). W przypadku, 
gdy wybrana została baza zdalna należy zalogowaK się na wybrane konto użytkownika. 
 

 

Rys. 1: Okno wyboru lokalizacji bazy danych 

 

 

Rys. 2: Okno logowania do programu 

 

UWAGA: 

 W przypadku, gdy konto administratora bazy Firebird (użytkownik SYSDBA) posiada hasło 
inne niż domyJlne, to w gł!wnym katalogu programu należy utworzyK plik konfiguracyjny o nazwie 
service.ini z sekcją [SERVICE] i wpisem FirebirdPassword=hasło użytkownika. Przykładowo jeżeli 
hasło dla użytkownika SYSDBA jest ustawione np. na „test”, to zawartoJK pliku service.ini powinna 
byK następująca: 
[SERVICE]  
FirebirdPassword=test 
W przypadku, gdy system SKADEN pracuje w architekturze klient/serwer, to na każdym 
stanowisku musi byK takie same hasło użytkownika SYSDBA i na każdym stanowisku musi 
znajdowaK się plik service.ini. 

3. Opcje programu 

Okno opcji programu (Rys. 3) można wywołaK klikając przycisk na pasku narzędzi 
programu lub wybierając z menu pozycję „Opcje -> Ustawienia programu”. Opcje programu 
pogrupowane zostały w kilku zakładkach w zależnoJci od funkcji, kt!rych dotyczą. Można wyr!żniK 
następujące zakładki: 

• Rachunek rozliczeniowy – zakładka umożliwia definiowanie dw!ch identyfikator!w, kt!re 
będą tworzyły niezmienny człon numeru rachunku. Dodatkowo można okreJliK domyJlną 
datę (początek okresu rozliczeniowego), kt!ra będzie automatycznie ustawiana przy 
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wykonywaniu raportu rachunku rozliczeniowego. Parametr "Używaj mocy umownej 
z urządzenia/grupy zamiast z taryfy" okreJla, czy do wykonywania oblicze   
i raport!w rozliczeniowych wykorzystywaK moce umowne zdefiniowane w taryfie, czy też 
moce umowne zdefiniowane dla urządzenia i dla grup obliczeniowych. W polu „Informacja 
o strukturze paliw” należy wpisaK informacje, kt!re mają znalePK się w raporcie 
„Rozliczenie z odbiorcą (ze stan!w liczydeł)”. 

• Odczyty – zakładka umożliwia definiowane automatycznego zapisu plik!w ORG na dysku 
po wykonanym odczycie w harmonogramie wraz z możliwoJcią zdefiniowania dodatkowej 
Jcieżki do zapisu tychże plik!w. Ustala się tu także domyJlny port, na kt!rym jest podpięta 
głowica optyczna w przypadku odczytu licznik!w przez ten interfejs  
(w przypadku głowic USB/OPTO istnieje możliwoJK automatycznego wykrycia portu); 

 
 

 

 
Rys. 3: Okno opcji programu 

 

• Karta odczytowa – zakładka umożliwia definiowanie:  

• wartoJci, kt!re mają byK umieszczane w raporcie karty odczytowej; 

• wymuszenia oblicze  i prezentacji danych z dokładnoJcią 3 miejsc po przecinku. 

• Raport – zakładka umożliwia definiowanie czy raporty mają zapisywaK się automatycznie 
po wygenerowaniu, ewentualnie można zdefiniowaK dodatkowy katalog dla zapisu 
raport!w. Dodatkową opcją dotyczącą raport!w jest format wyJwietlanych danych. 
DomyJlnie jest to „0.000”, czyli z dokładnoJcią do 3 miejsc po przecinku; Ostatnia z opcji 
okreJla czy parametr wyliczania ufnoJci ma byK domyJlnie włączony podczas wykonywania 
oblicze ; 

• Serwer odczyt�w 
 Opcje serwera odczyt!w zostały podzielone na poniższe grupy funkcjonalne: 

• Parametry: 
o Numer portu – port TCP, na kt!rym udostępniane są dane z serwera odczytowego, 

w przypadku rozproszonych odczyt!w Online używany jest także port o 1 wyższy od 
wprowadzonego. Należy używaK port!w powyżej 1024; 

o Automatyczny odczyt – włącza/wyłącza automatyczne uruchamiane odczytu 
online po uruchomieniu serwera odczyt!w online; 

o Czas nieczuło!ci dla sumatora KWMS – czas podawany w sekundach, okreJla co 



 

Strona 14 z 248 

 

Instrukcja operatorska systemu SKADEN 06.07 

jaki okres czasu mają byK wyliczane dane chwilowe z KWMS-3 (przy danych 
o małej iloJci impuls!w, w kr!tkich odstępach czasu zaleca się wydłużyK czas 
nieczułoJci); 

• Okna czasowe (wyłączone monitorowanie) – możliwoJK ustawienia 3 okien czasowych, 
w kt!rych monitorowanie jest wyłączone; 

• Eksport do systemu PI: 
o Wykonuj eksport - włącza/wyłącza wykonywanie eksportu do systemu PI (w formie 

pliku tekstowego); 
o Wysyłaj plik na FTP co – czas podawany w sekundach, okreJla co jaki okres 

czasu wysyłaK plik z eksportu na wskazany serwer FTP; 
o Serwer FTP – wskazuje docelowy serwer FTP, na kt!ry mają byK wysyłane pliki 

z eksportu. 
Dane są zapisywane w plikach o nazwie „SKADEN_DATA_{data_zapisu}.EXP” 
w odpowiednim formacie, przedstawionym poniżej. 
 
Struktura pliku: 
DANE_1 
...  
DANE_N 
, gdzie DANE_x – wiersz pliku z danymi pomiarowymi z jednego urządzenia. 
 
Struktura danych pomiarowych (format wiersza w pliku): 
 

NUMER 
URZĄDZENIA 

# 
DATA 

I CZAS 
# 

REJESTR ZAWIERAJĄCY 
WARTO\] MOCY 
CHWILOWEJ LUB 
GODZINOWEJ W 

PRZYPADKU KWMS-3 

CRLF 

 
NUMER URZĄDZENIA – numer urządzenia pomiarowego; 
# – znak „hasz” (ASCII: #35); 
DATA I CZAS – data i czas pobrana z urządzenia format: dd-mm-rrrr gg:mm:ss 
WARTO./ – wartoJK mocy chwilowej czynnej w kierunku pob!r (moc sumaryczna 
z 3 faz): format P0(1234.12); 
CRLF – znak ko ca wiersza (ASCII: #13#10). 
Przykładowy wiersz danych: 303.0000001#28-07-2008 10:40:25#P0(1234.12)CRLF 

• Eksport do systemu Honeywell: 
o Wykonuj eksport - włącza/wyłącza wykonywanie eksportu do systemu Honeywell 

(w formie pliku tekstowego); 
o Zapisuj plik co – czas podawany w sekundach, okreJla co jaki okres czasu 

zapisywaK plik z danymi. 

• Eksport do systemu PRO2000: 
o Wykonuj eksport - włącza/wyłącza wykonywanie eksportu do systemu PRO2000; 

• Stany liczydeł – zakładka umożliwia definiowane, kt!re wartoJci i z kt!rych stref 
czasowych są wykorzystywane w drukach i formularzach do ręcznego wprowadzania 
stan!w liczydeł; 

• Logowanie – zakładka umożliwia definiowanie opcji automatycznego logowania do 
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programu. Po włączeniu tej opcji, należy wskazaK użytkownika, na kt!rego program ma się 
domyJlnie logowaK oraz wypełniK pole przypisanego do użytkownika hasła. W przypadku 
podaniu błędnych parametr!w logowania program wyJwietli standardowe okno logowania. 

• Modbus – zakładka umożliwia definiowanie parametr!w pracy dla udostępniania danych  
w protokole Modbus RTU (aby zmiany odniosły skutek należy zrestartowaK usługę 
odczytową "DataReadCenter"); 

• Godziny – zakładka umożliwia definiowanie godzin rozpoczęcia i zako czenia pracy dla 
zmian produkcyjnych przedsiębiorstwa. Na podstawie wprowadzonych godzin zmian 
program umożliwia generowanie opcjonalnych dedykowanych "raport!w zmianowych", 
zawierających obliczenia z uwzględnieniem poszczeg!lnych zmian produkcyjnych. Ww. 
raporty dostarczane są opcjonalnie na podstawie indywidualnych zam!wie  i uzgodnie  
z Działem Marketingu ZEUP Pozyton. W tej zakładce definiuje się także godzinę 
rozpoczęcia doby energetycznej dla gazu; 

• Aktualizacje – na tej zakładce definiuje się, czy program ma automatycznie sprawdzaK 
i powiadamiaK użytkownika o dostępnoJci nowej wersji programu. Aby program m!gł 
sprawdzaK dostępnoJK aktualizacji wymagane jest, aby stanowisko komputerowe miało 
dostęp do sieci internet i odblokowane połączenia wychodzące na porcie 80 (standardowy 
port protokołu http); 

• Kolory wykres�w – zakładka umożliwia definiowanie domyJlnych kolor!w dla każdej  
z serii danych na wykresach; 

• GSM/SMS – zakładka umożliwia definiowanie: aktywnoJci modem!w GSM, 
przyporządkowanych im numer!w port!w szeregowych oraz kody PIN dla modułu 
odczyt!w GSM/SMS; 

• Eksporty – zakładka umożliwia definiowanie trybu eksportu do formatu Excel oraz formatu 
pliku, a także iloJci dni przechowywania danych z eksport!w profili i eksport!w online. 
W przypadku ustawienia wartoJci 0 eksportowane dane nie będą automatycznie usuwane 
z bazy eksport!w; 

• Jednostki – zakładka umożliwia definiowanie jednostek dla mocy, energii, napięK i prąd!w, 
w jakich mają byK prezentowane obliczone wartoJci; 

• Inne kolory – zakładka umożliwia definiowanie kolor!w stref dla prezentacji stref  
w taryfach i w tle wykres!w oraz kolory tła dla grup obliczeniowych poszczeg!lnych 
medi!w; 

• Eksport ZBYT – zakładka umożliwia definiowanie numeracji poszczeg!lnych liczydeł, kt!re 
będą wykorzystywana przy eksporcie danych do tego systemu; 

• Eksport eSPIM – zakładka umożliwia definiowanie numeracji poszczeg!lnych wartoJci, 
kt!re będą wykorzystywane przy eksporcie danych do tego systemu. 

  
 Po wprowadzeniu żądanych zmian należy wcisnąK przycisk OK w celu ich zapamiętania. 
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4. Konfiguracja elementów programu 

 

 W programie zawarty jest szereg r!żnych opcji i narzędzi dodatkowych wpływających 
na możliwoJci funkcjonalne programu. Poniżej opisano poszczeg!lne pozycje, kt!re można 
dodatkowo skonfigurowaK. 

4.1  Konfiguracja bazy danych 

 Aby przystąpiK do zmiany ustawie  bazy danych należy wybraK z menu „Konfiguracja -> 
Konfiguracja bazy danych...” lub przycisk na pasku narzędzi. Konfiguracja lokalizacji bazy danych 
możliwa jest tylko po zalogowaniu na konto administratora. 
 Otwarte zostanie okno pokazane na Rys. 4, za pomocą kt!rego można zmieniK lokalizację 
bazy danych, z kt!rej korzysta program. 
 

 

Rys. 4: Okno konfiguracji bazy danych 
 

 W przypadku wybrania bazy lokalnej, wszystkie dane pomiarowe i konfiguracja 
przechowywane będą na komputerze lokalnym. Gdy wybrana zostanie opcja bazy zdalnej, dane 
pomiarowe oraz konfiguracja taryf, urządze  i użytkownik!w przechowywane będą na komputerze 
zdalnym o podanej nazwie lub adresie IP (pole „Nazwa komputera”) w katalogu okreJlonym w polu 
„\cieżka do bazy”. Istnieje r!wnież możliwoJK wybrania jednej z lokalizacji z rozwijalnej listy. 

4.2  Kopia zapasowa 

 Program umożliwia stworzenie kopii zapasowej bazy danych, dzięki czemu w przypadku 
uszkodzenia bazy danych można przywr!ciK ją do stanu z dnia wykonania kopii zapasowej.  
 Aby wykonaK kopię zapasową bazy danych należy (w oknie Rys. 5) kliknąK przycisk 
„Utw,rz...”, wskazaK, czy wykonaK kopię tylko baz konfiguracyjnych programu czy wszystkich baz 
danych, a następnie potwierdziK utworzenie kopii. Zostanie utworzona kopia zapasowa bazy 
danych w katalogu, na kt!ry wskazuje „.cieżka docelowa”. Po utworzeniu kopii bazy zostanie ona 
umieszczona na liJcie o nazwie złożonej z daty i czasu jej utworzenia. Jeżeli wykonano kopię 
zapasową tylko baz konfiguracyjnych, to nazwa kopii na ko cu będzie dodatkowo zawierała literę 
K. 
 Jeżeli wybierzemy z listy utworzoną kopię zapasową po prawej stronie w okienku pojawią 
się szczeg!łowe informacje wraz z nazwami wszystkich plik!w, kt!re znajdują się w kopii bazy. 
Aby przywr!ciK bazę danych do stanu z okreJlonego dnia należy zaznaczyK pliki z listy i kliknąK 
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przycisk „Odzyskaj...”. Nastąpi nadpisanie aktualnych plik!w bazy danych przez pliki z kopii 
zapasowej. 
 Istnieje możliwoJK zautomatyzowania procesu tworzenia kopii zapasowej poprzez 
wykorzystanie harmonogramu zada  (patrz rozdział Harmonogram zada ). 
 

 
Rys. 5: Wygląd narzędzia kopia zapasowa 

4.3  Konfiguracja użytkowników 

 Aby przystąpiK do konfigurowania kont użytkownik!w należy wybraK z menu „Konfiguracja 
-> Użytkownicy...”  lub przycisk na pasku narzędzi. Konfiguracja kont użytkownik!w dostępna jest 
tylko po zalogowaniu na konto administratora. W przypadku zalogowania na konto inne, niż konto 
administratora, dostępna jest tylko możliwoJK zmiany hasła zalogowanego użytkownika. 
 Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 6, za pomocą kt!rego można przejrzeK 
zdefiniowanych użytkownik!w, dokonaK edycji ich ustawie , usunąK lub dodaK nowych. 
 

 

Rys. 6: Okno konfiguracji użytkowników 

 

Okno posiada własny pasek narzędzi z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 
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• Dodaj użytkownika – pozwala na dodanie nowego użytkownika programu. Administrator 
poproszony zostanie o podanie nazwy nowego użytkownika, okreJlenie jego praw 
i ewentualną zmianę hasła (domyJlnie hasło jest puste); 

• Edytuj użytkownika – pozwala na edycję ustawie  użytkownika wskazanego na liJcie; 

• UsuD użytkownika – pozwala na usunięcie użytkownika wskazanego na liJcie; 

• Zamknij – zamyka okno „Użytkownicy”. 
 

Po wybraniu użytkownika do edycji, wyJwietlone zostanie okno przedstawione na Rys. 7. Takie 
samo okno wyJwietlane jest podczas dodawania nowego użytkownika. 
 

 

Rys. 7: Ustawienia użytkownika 
 

W oknie tym istnieje możliwoJK ustawienia praw i hasła użytkownika. Dostępne ustawienia to: 

• Użytkownik – nazwa użytkownika; 

• Konfiguracja – nadaje bądP odbiera prawo do konfiguracji taryf, urządze , 
harmonogram!w, adres!w pocztowych oraz uruchamiania serwera odczyt!w; 

• Odczyty – nadaje bądP odbiera prawo do wykonywania odczyt!w i importu danych 
pomiarowych ze zdefiniowanych urządze  komunikacyjnych; 

• Przeglądanie danych – nadaje bądP odbiera prawo do generowania raport!w, 
przeglądania wykres!w oraz uruchamiania modułu Online; 

• Synchronizacja – nadaje bądP odbiera prawo do wykonywania synchronizacji czasu 
w licznikach; 

• Edycja wskaGnik�w ONLINE – nadaje bądP odbiera prawo edytowania wskaPnik!w 
w modułach Online i Strażnik mocy; 

• Grafikowanie – nadaje bądP odbiera prawo do tworzenia/edycji plan!w zużycia energii; 

• Uprawnienia do urządzeD – nadaje bądP odbiera prawo do nadawania uprawnienia 
użytkownikom do poszczeg!lnych urządze ; 

• Profil przechodni – grupy obliczeniowe – włączenie tej opcji oznacza, że dany 
użytkownik będzie posiadał indywidualne ustawienia grup obliczeniowych przechowywane 
na serwerze systemu SKADEN. Dzięki temu, użytkownik po zalogowaniu z dowolnego 
stanowiska będzie korzystał ze swoich indywidualnych ustawie  grup obliczeniowych. 
Uwaga: Praca na profilu przechodnim grup obliczeniowych uniemożliwia danemu 
użytkownikowi wykonywanie raport!w z harmonogramu w trybie automatycznym; 

• Profil przechodni – wskaGniki – włączenie tej opcji oznacza, że dany użytkownik będzie 
posiadał indywidualne ustawienia wskaPnik!w online przechowywane na serwerze systemu 
SKADEN. Dzięki temu, użytkownik po zalogowaniu z dowolnego stanowiska będzie 
korzystał ze swoich indywidualnych ustawie  wskaPnik!w online; 
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• ZmieD hasło - przycisk uruchamiający procedurę zmiany hasła użytkownika. 

4.4  Konfiguracja odbiorców 

 Aby przystąpiK do konfigurowania odbiorc!w należy wybraK z menu „Konfiguracja -> 
Odbiorcy...” lub przycisk na pasku narzędzi. 
 Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 8, za pomocą kt!rego można przejrzeK 
okreJlonych odbiorc!w, dokonaK ich edycji, usunąK lub dodaK nowych. Okno posiada własny panel 
z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Dodaj odbiorcę – pozwala na dodanie nowego odbiorcy, kt!ry będzie wykorzystywany 
w raportach; 

• Edytuj odbiorcę – pozwala na edycję odbiorcy wskazanego na liJcie; 

• UsuD odbiorcę – pozwala na usunięcie odbiorcy wskazanego na liJcie; 

• Zamknij – zamyka okno konfiguracji odbiorc!w. 
 

 

Rys. 8: Okno konfiguracji odbiorców 

 

  

Rys. 9: Okno edycji odbiorcy 
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 Aby wprowadziK dane odbiorcy należy zaznaczyK go na liJcie, a następnie kliknąK przycisk 
„Edytuj odbiorcę”. Pojawi się okno przedstawione na Rys. 9 z następującymi polami: 

• Nazwa odbiorcy – nazwa okreJlająca odbiorcę w systemie SKADEN. Może to byK np. 
nazwa firmy; 

• Kod kontrahenta – okreJla kod kontrahenta. Pole przeznaczone do identyfikacji 
kontrahenta w innych systemach np. SAP; 

• Numer lokalu/Nazwa obwodu – nazwa lub numer okreJlający odbiorcę wJr!d innych 
odbiorc!w umiejscowionych w tym samym miejscu, np. numer lokalu w galerii handlowej; 

• NIP – NIP odbiorcy (gdy NIP jest poprawny pole podJwietla się na zielono, w przypadku 
niepoprawnego numeru, pole jest podJwietlone na kolor czerwony); 

• Identyfikator – kod identyfikujący odbiorcę; 

• Numer zam�wienia – pole numeru zam!wienia wykorzystywane w raportach: „Rachunek 
rozliczeniowy ze stan!w liczydeł (dane zaokrąglone)”, „Rachunek rozliczeniowy ze stan!w 
liczydeł – opłaty abonamentowe (dane zaokrąglone)”, „Rachunek rozliczeniowy ze stan!w 
liczydeł – opłaty rozliczeniowe (dane zaokrąglone)”; 

• Przedstawiciel – imię i nazwisko osoby reprezentującej odbiorcę; 

• Dane adresowe – dane adresowe gł!wnej siedziby odbiorcy; 

• Telefon/Fax – telefoniczne numery kontaktowe do odbiorcy; 

• Warunki płatno!ci – pole umożliwiające zdefiniowanie warunk!w płatnoJci dla danego 
odbiorcy; 

• GS1 – pole umożliwia zdefiniowanie identyfikatora klienta GS1; 

• O!wiadczenie – pole umożliwia zdefiniowanie czy odbiorca złożył oJwiadczenie 
o wielkoJci przedsiębiorstwa; 

• Rejestr sprzedaży – pole dedykowane dla eksportu do systemu FK Impuls (może 
zawieraK dowolny ciąg znak!w) 

• Uwagi – pole uwag dotyczących odbiorcy wykorzystywane w raportach: „Rachunek 
rozliczeniowy ze stan!w liczydeł (dane zaokrąglone)”, „Rachunek rozliczeniowy ze stan!w 
liczydeł – opłaty abonamentowe (dane zaokrąglone)”, „Rachunek rozliczeniowy ze stan!w 
liczydeł – opłaty rozliczeniowe (dane zaokrąglone)”; 

• Obr�t/Dystrybucja – okreJla, czy dla niżej wymienionych raport!w/eksport!w 
wykonywane będą rozliczenia za obr!t/dystrybucję dla danego odbiorcy. Jeżeli obie 
pozycję będą zaznaczone lub niezaznaczone, to program będzie wykonywał obliczenia  
i dla obrotu i dla dystrybucji. Pola te dotyczą raport!w/eksport!w: 

- "Rozliczenie odbiorc!w ze stan!w liczydeł za obr!t i dystrybucję (z szacowaniem)"; 
- "Eksport danych rozliczeniowych odbiorc!w za obr!t i dystrybucję do systemu 
   Comarch XL". 

• OSDn/Moc umowna odbiorc�w OSDn – okreJla, że dany odbiorca, jest r!wnoczeJnie 
OSDn oraz pozwala zdefiniowaK sumaryczną moc umowną odbiorc!w OSDn. Pola te 
dotyczą opcji eksportu do SAP3; 

• Doliczaj straty/Straty P/Straty Q – okreJla, czy dla danego odbiorcy ma byK doliczana 
dodatkowa iloJK energii ze strat wyliczona ze zdefiniowanych wartoJci procentowych. Pola 
te dotyczą raport!w: 

- „Zestawienie wartoJci transakcji wg odbiorc!w taryf”; 
- „Zestawienie: Dystrybucja sprzedaż (ze stan!w liczydeł)”; 
- „Zestawienie: Obr!t sprzedaż (ze stan!w liczydeł)”. 
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• Obowiązuje podatek akcyzowy – okreJla, że danego odbiorcę obowiązuje podatek 
akcyzowy. Pole wykorzystywane w raportach: „Rachunek rozliczeniowy ze stan!w liczydeł 
(dane zaokrąglone)”, „Rachunek rozliczeniowy ze stan!w liczydeł – opłaty abonamentowe 
(dane zaokrąglone)”, „Rachunek rozliczeniowy ze stan!w liczydeł – opłaty rozliczeniowe 
(dane zaokrąglone)”. 

4.5  Konfiguracja podmiotu 

 Aby przystąpiK do konfigurowania podmiotu należy wybraK z menu „Konfiguracja -> Dane 
podmiotu...”.  
  
 
Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 10 z następującymi polami: 

• Nazwa podmiotu – nazwa okreJlająca podmiot, kt!ry będzie identyfikowany jako 
wystawca/sporządzający dany raport;  

• NIP – NIP podmiotu (gdy NIP jest poprawny pole podJwietla się na zielono, w przypadku 
niepoprawnego numeru, pole jest podJwietlone na kolor czerwony); 

• REGON – REGON podmiotu (gdy REGON jest poprawny pole podJwietla się na zielono, 
w przypadku niepoprawnego numeru, pole jest podJwietlone na kolor czerwony); 

• Imię i nazwisko przedstawiciela – dane osobowe przedstawiciela podmiotu; 

• Jednostka operacyjna – jeżeli dany podmiot posiada kilka jednostek, można tutaj 
przypisaK nazwę konkretnej jednostki operacyjnej; 

• Dane adresowe – dane adresowe podmiotu; 

• Dane dodatkowe – pozwalają zdefiniowaK dane dodatkowe jak telefon, fax, dane rachunku 
bankowego. 

 
Dane podmiotu wykorzystywane są tylko na kilku raportach dostępnych w systemie. 
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Rys. 10: Okno konfiguracji danych podmiotu 

 

4.6  Konfiguracja adresów poczty elektronicznej (e-mail) 

 Aby przystąpiK do konfigurowania adres!w poczty elektronicznej należy wybraK z menu 
„Konfiguracja -> Adresy poczty elektronicznej...” lub przycisk na pasku narzędzi.  
 Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 11, za pomocą kt!rego można przejrzeK 
zdefiniowane adresy poczty elektronicznej, dokonaK edycji ich ustawie , usunąK lub dodaK nowe. 
Okno posiada własny panel z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Dodaj adres e-mail – pozwala na dodanie nowego adresu poczty elektronicznej, kt!ry 
może byK wykorzystany w harmonogramie raport!w lub harmonogramie odczyt!w; 

• Edytuj adres e-mail – pozwala na edycję adresu poczty elektronicznej wskazanego 
na liJcie; 

• UsuD adres e-mail – pozwala na usunięcie adresu poczty elektronicznej wskazanego 
na liJcie; 

• Ustawienia serwera pocztowego – umożliwia edycję ustawie  serwera SMTP (konto 
poczty wychodzącej, z kt!rego wysyłana będzie poczta elektroniczna (patrz rozdział 
Konfiguracja serwera SMTP)); 

• Zamknij – zamyka okno konfiguracji adres!w poczty elektronicznej. 
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Rys. 11: Okno konfiguracji adresów poczty elektronicznej 
 

4.7  Konfiguracja serwera SMTP 

 Aby możliwe było wysyłanie poczty elektronicznej z poziomu programu SKADEN np. przez 
harmonogram raport!w, menadżera raport!w lub harmonogram odczytowy należy zdefiniowaK 
parametry serwera SMTP, kt!ry będzie wykorzystywany do wysyłania wiadomoJci. Po kliknięciu 
przycisku „Ustawienia serwera pocztowego” widocznego na Rys. 11 otwarte zostanie okno  
(Rys. 12), za pomocą kt!rego możemy te parametry serwera odpowiednio ustawiK. Dostępne 
parametry to: 

• Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, z kt!rego zostaną wysłane wiadomoJci e-mail 
do adresat!w; 

• Serwer SMTP – nazwa serwera SMTP; 

• Port – port TCP wykorzystywany przez serwer SMTP. DomyJlnie 25; 

• Serwer wymaga uwierzytelniania – ustawienie tej opcji spowoduje, że podczas wysyłania 
wiadomoJci e-mail serwer wymaga podania nazwy (loginu) i hasła użytkownika, 
aby możliwe było wysłanie poczty elektronicznej; 

• Serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) – ustawienie tej opcji spowoduje 
stosowania mechanizm!w SSL podczas wysyłania poczty; 

• Start TLS – serwer wymaga zastosowania mechanizmu start TLS; 

• Standardowy port – kliknięcie tego przycisku wstawi w pole Port standardowy numer 
portu przypisany do usługi wysyłania poczty, w zależnoJci od tego czy włączone jest 
wysyłanie z wykorzystaniem mechanizm!w SSL czy nie; 

• Login – nazwa użytkownika potrzebna, jeżeli serwer wymaga uwierzytelniania; 

• Hasło – hasło użytkownika potrzebne, jeżeli serwer wymaga uwierzytelniania. 
 



 

Strona 24 z 248 

 

Instrukcja operatorska systemu SKADEN 06.07 

 

Rys. 12: Okno konfiguracji serwera SMTP 

4.8  Konfiguracja serwerów FTP 

Aby przystąpiK do konfigurowania serwer!w FTP należy wybraK z menu „Konfiguracja -> 
Serwery FTP...” lub przycisk na pasku narzędzi. Serwery FTP wykorzystywane są do przesyłania 
na nie wyeksportowanych danych. 
 

 

Rys. 13: Okno konfiguracji serwerów FTP 
 Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 13, za pomocą kt!rego można przejrzeK 
zdefiniowane serwery FTP, dokonaK edycji ich ustawie , usunąK lub dodaK nowe. Okno posiada 
własny panel z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Dodaj serwer FTP – pozwala na dodanie nowego serwera FTP, kt!ry może byK 
wykorzystany w harmonogramie raport!w lub harmonogramie odczyt!w; 

• Edytuj serwer FTP – pozwala na edycję ustawie  serwera FTP wskazanego na liJcie; 

• UsuD serwer FTP – pozwala na usunięcie serwera FTP wskazanego na liJcie; 

• Zamknij – zamyka okno konfiguracji serwer!w FTP. 
 

Aby skonfigurowaK serwer FTP należy zaznaczyK go na liJcie, a następnie kliknąK przycisk 
„Edytuj serwer FTP”. Pojawi się okno przedstawione na Rys. 14 z następującymi opcjami: 
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• Nazwa – nazwa serwera nadana przez użytkownika; 

• Host – sieciowa nazwa serwera lub jego adres IP; 

• Rodzaj szyfrowania – oznaczenie w jakim trybie pracuje dany serwer FTP; 

• Port – port serwera FTP (domyJlnie 21, dla SSL 990); 

• Typ transmisji – pliki można przesyłaK na serwer FTP w postaci binarnej lub w postaci 
kod!w ASCII (tekstowej); 

• Tryb pasywny – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że połączenie z serwerem FTP 
zainicjowane będzie na porcie domyJlnym (wybranym), a przesył danych odbywa się na 
innym porcie; 

• .cieżka docelowa – katalog na serwerze FTP, do kt!rego zapisane będą przesyłane pliki; 

• Login – nazwa użytkownika potrzebna, jeżeli serwer FTP wymaga uwierzytelniania; 

• Hasło – hasło użytkownika potrzebne, jeżeli serwer FTP wymaga uwierzytelniania; 

• Załaduj klucz prywatny – przycisk umożliwia wczytanie do ustawie  klucza prywatnego 
do połącze  SFTP; 

• UsuD klucz prywatny – przycisk umożliwia usunięcie wczytanego klucza prywatnego. 
 

 

Rys. 14: Okno konfiguracji serwera FTP 

4.9  Konfiguracja serwerów TCP 

 Aby przystąpiK do konfigurowania serwer!w TCP należy wybraK z menu „Konfiguracja -> 
Serwery TCP...” lub przycisk na pasku narzędzi.  
 Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 15, za pomocą kt!rego można przejrzeK 
zdefiniowane serwery TCP, dokonaK edycji ich ustawie , usunąK lub dodaK nowe. Okno posiada 
własny panel z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Dodaj serwer TCP – pozwala na dodanie nowego serwera TCP, kt!ry może byK 
wykorzystany podczas przesyłania planu do serwera; 

• Edytuj serwer TCP – pozwala na edycję ustawie  serwera TCP wskazanego na liJcie; 

• UsuD serwer TCP – pozwala na usunięcie serwera TCP wskazanego na liJcie; 
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• Zamknij – zamyka okno konfiguracji serwer!w TCP. 
 

  

Rys. 15: Okno konfiguracji serwerów TCP 
 

 Aby skonfigurowaK serwer TCP należy zaznaczyK go na liJcie, a następnie kliknąK przycisk 
„Edytuj serwer TCP”. Pojawi się okno przedstawione na Rys. 16 z następującymi opcjami: 

• Nazwa – nazwa serwera rozpoznawana w programie; 

• Host/IP – rzeczywista nazwa serwera lub adres IP; 

• Port – port serwera TCP (domyJlnie 4545). 
 

 

Rys. 16: Okno edycji serwera TCP 

5. Usługi systemowe 

Na całoJK systemu SKADEN opr!cz samej aplikacji z interfejsem użytkownika składają się 
także usługi systemu SKADEN, kt!re przeprowadzają swojej operacje w tle i nie wymagają, aby 
w danym systemie Windows w og!le był zalogowany jakikolwiek użytkownik. Przykładem takich 
operacji jest wykonywanie automatycznych odczyt!w, wykonywanie kopii bazy danych, czy też 
automatyczne generowanie raport!w. 

W obecnej wersji systemu SKADEN możemy wyr!żniK kilka usług (ich obecnoJK jest 
zależna od instalacji systemu (instalacja na serwerze lub jednostanowiskowa lub instalacja na 
stacji klienckiej): 

• Usługa „SKADEN DataReadCenter” – odpowiedzialna za wykonywanie odczyt!w, 
udostępnianie danych Modbus, wykonywanie eksport!w profili i danych online, wykonywanie 
kopii zapasowych itp.; 

• Usługa „SKADEN DB Finder” – odpowiedzialna za rozsyłanie w protokole UDP lokalizacji 
bazy systemu SKADEN do innych instalacji SKADEN w sieci komputerowej, w celu szybkiej 
konfiguracji stacji klienckich; 
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• Usługa „SKADEN ImporterService” – odpowiedzialna za import plik!w odczytowych do bazy 
danych; 

• Usługa „SKADEN ImporterService Guard” – odpowiedzialna za nadz!r nad innymi usługami 
systemu SKADEN; 

• Usługa „SKADEN ReportExporterService” – odpowiedzialna za wykonywanie raport!w 
i eksport!w automatycznych. 

Usługi te pracują jako standardowe usługi systemu Windows i są wyszczeg!lnione 
w wykazie usług Windows w systemie. 

Usługi standardowo w czasie instalacji oprogramowania instalowane są w trybie pracy 
Automatycznego startu, oznacza to, że po każdorazowym uruchomieniu systemu Windows usługi 
powinny uruchomiK się automatycznie. 

5.1  Kontekst pracy usług systemowych 

 Standardowo każda usługa pracuje w kontekJcie lokalnego konta systemowego, jednakże 
dla niekt!rych operacji system Windows nie dopuszcza działania oprogramowania w tym 
kontekJcie, np. dostęp do Jcieżki UNC w lokalizacji sieciowej. Aby dana usługa mogła wykonywaK 
niekt!re zadania wymagające kontekstu konkretnego użytkownika posiadającego odpowiednie 
uprawnienia, to w konfiguracji usługi w systemie Windows, należy zmieniK na zakładce logowanie 
z opcji „Logowanie jako: lokalne konto systemowe” na „Logowanie jako:” z wprowadzonym 
docelowym kontem użytkownika i jego hasłem, aby usługa mogła działaK w kontekJcie danego 
użytkownika i z jego uprawnieniami w systemie. 

UWAGA: W przypadku przeinstalowania systemu SKADEN, kontekst pracy usługi jest przywracany 
do kontekstu lokalnego konta systemowego. Jeżeli w ramach wczeJniej działających funkcji 
konieczna była zmiana kontekstu na konkretnego użytkownika,  należy ponownie dokonaK 
konfiguracji usługi do pracy w tym kontekJcie. 

5.2  Uruchamianie/Zatrzymywanie usług 

 Jeżeli zachodzi potrzeba ręcznego zatrzymywania lub uruchamiania usług systemu 
SKADEN, to dla pojedynczych usług systemu można tego dokonaK z poziomu systemu Windows 
odszukując poszczeg!lne usługi na liJcie usług zainstalowanych w systemie Windows i wskazując 
odpowiednią operację, kt!rą chcemy wykonaK na usłudze. 

 W systemie SKADEN umożliwiono wykonywanie kilku operacji na usługach z poziomu 
samego oprogramowania SKADEN. W menu „Narzędzia” można odnalePK następujące pozycje 
związane z obsługą usług SKADEN’a: 

• Restart usługi odczyt!w – w przypadku instalacji na serwerze lub instalacji 
jednostanowiskowej opcja ta wykonuje operację zatrzymania a następnie ponownego 
uruchomienia usługi odczyt!w. Jeżeli operację wykonujemy z poziomu stacji klienckiej 
pracującej w architekturze klient/serwer, to wysyła ona do usługi odczyt!w znajdującej się 
na serwerze rozkaz restartu i usługa ta powinna także zostaK zrestartowana. 
UWAGA: Restart usługi odczytowej jest wymagany po zmianach w parametrach online 
urządze  pomiarowych lub odczytowych, zmianie mapy Modbus, itp.; 

• Restart usługi raport!w - w przypadku instalacji na serwerze lub instalacji 
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jednostanowiskowej opcja ta wykonuje operację zatrzymania a następnie ponownego 
uruchomienia usługi raport!w; 

• Uruchom usługi – wykonuje operację uruchomienia wszystkich dostępnych usług systemu 
SKADEN na bieżącej stacji roboczej (wymaga uruchomienia systemu SKADEN 
z uprawnieniami administratora); 

• Zatrzymaj usługi – wykonuje operację zatrzymania wszystkich dostępnych usług systemu 
SKADEN na bieżącej stacji roboczej (wymaga uruchomienia systemu SKADEN 
z uprawnieniami administratora). 

6. Baza taryf i urządzeń 

 W celu wykonania większoJci operacji w programie np. odczyt!w, oblicze  itp. należy 
skonfigurowaK tzw. "Bazę taryf" oraz "Bazę urządze ". Program umożliwia tworzenie historii 
ustawie . Jeżeli w ramach utworzonej bazy urządze  lub taryf ulegają zmianie parametry istotne 
dla wykonywanych oblicze  np.: przekładnie, wartoJK mocy umownej lub ceny w taryfach, program 
tworzy historię ustawie  wraz z możliwoJcią okreJlenia, kt!re ustawienia obowiązywały  
w poszczeg!lnych okresach czasu. 

6.1  Konfiguracja taryf dla energii elektrycznej 

 Pracę z programem należy rozpocząK od zdefiniowania taryf, kt!re p!Pniej przypisywane 
będą urządzeniom obecnym w systemie pomiarowym. Aby rozpocząK ten etap konfiguracji należy 
wybraK z menu „Konfiguracja -> Taryfy.. .-> Energia elektryczna…”  lub przycisk na pasku 
narzędzi. Dostępny jest także skr!t klawiszowy [Ctrl+T]. 
 

 

Rys. 17: Okno konfiguracji taryf 

 Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 17, za pomocą kt!rego można przejrzeK 
zdefiniowane taryfy, dokonaK ich edycji, usunąK lub dodaK nową. Okno taryfy posiada panel 
z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Dodaj taryfę – pozwala na utworzenie nowej taryfy. Użytkownik zostanie poproszony 
o podanie nazwy nowej taryfy, po czym możliwa będzie jej edycja. Nazwa taryfy musi byK 
unikalna; 

• Edytuj taryfę – pozwala na edycję ustawie  taryfy wskazanej na liJcie; 

• ZmieD nazwę – pozwala na zmianę nazwy taryfy wskazanej na liJcie; 

• ZmieD identyfikator – służy do modyfikacji identyfikatora taryfy; 

• Kopiuj taryfę – umożliwia zrobienie kopii zaznaczonej taryfy pod nową nazwą; 
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• UsuD taryfę – pozwala na usunięcie taryfy wskazanej na liJcie; 

• Identyfikatory SAP – pozwala na wywołanie okna konfiguracji identyfikator!w SAP dla 
składnik!w taryfowych (wykorzystywane przy eksportach do systemu SAP); 

• Podłącz słownik FK Impuls – pozwala na wywołanie okna, w kt!rym można podłączyK 
słownik zawierający identyfikatory wymagane przez system FK Impuls; 

• Zamknij – zamyka okno „Taryfy”. 
 

 Edycja ustawie  nowej lub zdefiniowanej taryfy odbywa się w oknie przedstawionym na 
Rys. 18. Sprowadza się ona do zdefiniowania w wybranych tabelach (tabele 1, 2, 3, 4) układu stref 
doby i przypisaniu danej tabeli dni, w jakie ma obowiązywaK (dni robocze, soboty, niedziele czy 
Jwięta). 
Strefy doby konfiguruje się w następujący spos!b: Myszką lub z klawiatury (Shift + strzałki) 
zaznacza się obszar tabeli (minimum jedno pole), następnie z wykorzystaniem prawego przycisku 
myszy lub poprzez naciJnięcie klawisza z literą odpowiadającą strefie (A, B, C, D) można dokonaK 
zmiany ustawie  obowiązującej strefy. Możliwe jest wybranie jednej z czterech wartoJci: 

• A – strefa 1; 

• B – strefa 2; 

• C – strefa 3; 

• D – strefa 4. 
 Tabele stref doby zbudowane są w taki spos!b, aby możliwe było okreJlenie stref doby 
dla każdej godziny, w każdym miesiącu. 
 Po dokonaniu zmian w istniejącej już taryfie i przyciJnięciu przycisku „OK” program 
wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie daty i godziny, od kt!rej mają 
obowiązywaK zmienione ustawienia danej taryfy. W przypadku potrzeby dokonania zmiany 
ustawie  taryfy, bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” trzymając 
r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
 W polu „Ustawienia taryfy” można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanej taryfy wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. Przedziały te można 
zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę i godzinę. Za pomocą 
przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje taryfy. Używając przycisku 
„Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną konfigurację taryfy. 
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Rys. 18: Okno edycji ustawień taryfy 

 

Dzięki tworzeniu historii konfiguracji taryf, program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 

6.1.1 Opłata mocowa (opcjonalna) 

 Moduł „opłaty mocowej” oraz ustawienia do oblicze  opłaty mocowej są elementami 
opcjonalnymi programu. 
 W oknie ustawie  opłaty mocowej (Rys. 19) można zdefiniowaK godziny, kt!re podlegają 
opłacie mocowej (godziny dotyczą tylko dni roboczych) oraz podstawę opłaty mocowej wyrażoną 
w procentach. Podstawa definiuje, ile procent wyliczonej energii rzeczywistej podlega rozliczeniu. 

Godziny obowiązywania opłaty mocowej konfiguruje się w następujący spos!b: myszką lub 
z klawiatury (Shift + strzałki) zaznacza się obszar tabeli (minimum jedno pole), następnie 
z wykorzystaniem prawego przycisku myszy lub poprzez naciJnięcie klawisza z literą M lub 
klawisza Backspace można dokonaK zmiany ustawie  zaliczania poszczeg!lnych godzin do 
opłaty mocowej. Możliwe jest wybranie jednej z dw!ch wartoJci: 

• M – w danej godzinie w dniu roboczym obowiązuje opłata mocowa; 

• Backspace (pole w tabeli nie posiada żadnego znaku) – w danej godzinie nie obowiązuje 
opłata mocowa. 
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Rys. 19 Okno edycji ustawień opłaty mocowej 

 

6.1.2 Cennik opłat (opcjonalny) 

 Cennik opłat jest dołączany opcjonalnie do programu SKADEN wraz z modułem „oblicze4 
finansowych”. Zawiera stawki opłat za energię elektryczną zgodnie z cennikiem taryf ustalanym 
przez dostawc!w energii z rozr!żnieniem na obr!t i dystrybucję energii elektrycznej. 
Dane cennikowe w rachunku rozliczeniowym dla dystrybucji zostały podzielone na siedem  
okres!w (zgodnie ze zmianami taryfowymi). 
 

 Dla obrotu (Rys. 20, Rys. 21, Rys. 22) należy okreJliK następujące parametry w zależnoJci 
od okresu: 

• opłata abonamentowa / handlowa; 

• ceny energii czynnej dla poszczeg!lnych stref; 

• doliczenia / odliczenia za energię czynną; 

• cenę jednostkową podatku akcyzowego; 
 
 Dane dla obrotu w poszczeg!lnych przedziałach czasowych są takie same. Jedyna zmiana 
jest taka, że od 01.04.2008 opłata abonamentowa jest wliczana do dystrybucji zamiast do obrotu,  
a od 01.01.2009 do obrotu doliczana jest opłata handlowa. Od 01.03.2009 doliczany do obrotu jest 
także podatek akcyzowy za pobraną energię czynną. 
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Rys. 20: Okno edycji cennika opłat (obrót – do 31.12.2007 oraz od 01.01.2008 do 31.12.2008) 

 

 

Rys. 21: Okno edycji cennika opłat (obrót – od 01.04.2008 do 31.12.2008) 
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Rys. 22: Okno edycji cennika opłat (obrót – od 01.01.2009) 

 

 

Rys. 23: Okno edycji cennika opłat (dystrybucja - do 31.12.2007) 
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Dla dystrybucji w okresie do 31.12.2007 (Rys. 23) należy okreJliK następujące parametry: 

• składnik stały stawki sieciowej; 

• stawka systemowa opłaty dystrybucyjnej; 

• moc umowna do rozlicze  (dla urządzenia); 

• moc umowna do rozlicze  (dla grupy); 

• moc umowna do rozlicze  (dla nadgrupy); 

• umowny wsp!łczynnik mocy (tg φ); 

• mnożna składnika stałego dla przekrocze ; 

• ceny energii biernej pojemnoJciowej dla poszczeg!lnych stref; 

• składnik zmienny stawki sieciowej opłaty dystrybucyjnej dla poszczeg!lnych stref; 

• wsp!łczynnik korekcyjny wynikający ze zmiany mocy zam!wionej w ciągu roku. 
 
 Moc umowną do rozlicze  oraz umowny wsp!łczynnik mocy należy ustaliK niezależnie 
od ustawionych wartoJci dla urządzenia, grupy lub nadgrupy. 
 

 

 Rys. 24: Okno edycji cennika opłat (dystrybucja – od 01.01.2008 do 31.03.2008) 
 

Dla dystrybucji w okresie od 01.01.2008 do 31.03.2008 (Rys. 24) należy okreJliK następujące 
parametry: 

• składnik stały stawki sieciowej; 

• moc umowna do rozlicze  (dla urządzenia); 

• moc umowna do rozlicze  (dla grupy); 

• moc umowna do rozlicze  (dla nadgrupy); 

• umowny wsp!łczynnik mocy (tg φ); 
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• mnożna składnika stałego dla przekrocze ; 

• ceny energii biernej pojemnoJciowej dla poszczeg!lnych stref; 

• składnik zmienny stawki sieciowej opłaty dystrybucyjnej dla poszczeg!lnych stref; 

• składnik jakoJciowy stawki sieciowej; 

• składnik wyr!wnawczy stawki sieciowej; 

• cena energii elektrycznej Crk; 

• wsp!łczynnik krotnoJci k; 

• wsp!łczynnik korekcyjny wynikający ze zmiany mocy zam!wionej w ciągu roku. 
 
 Dla dystrybucji w okresie od 01.04.2008 do 31.12.2008 oraz od 01.01.2009 do 31.12.2015 
(Rys. 25) należy okreJliK następujące parametry: 

• składnik stały stawki sieciowej; 

• moc umowna do rozlicze  (dla urządzenia); 

• moc umowna do rozlicze  (dla grupy); 

• moc umowna do rozlicze  (dla nadgrupy); 

• umowny wsp!łczynnik mocy (tg φ); 

• mnożna składnika stałego dla przekrocze ; 

• ceny energii biernej pojemnoJciowej dla poszczeg!lnych stref; 

• składnik zmienny stawki sieciowej opłaty dystrybucyjnej dla poszczeg!lnych stref; 

• składnik jakoJciowy stawki sieciowej; 

• cena energii elektrycznej Crk; 

• wsp!łczynnik krotnoJci k; 

• stawka opłaty abonamentowej; 

• stawka opłaty przejJciowej; 

• wsp!łczynnik korekcyjny wynikający ze zmiany mocy zam!wionej w ciągu roku. 
 

 

Rys. 25: Okno edycji cennika opłat (dystrybucja – od 01.04.2008 do 31.12.2008 oraz od 01.01.2009 do 31.12.2015) 



 

Strona 36 z 248 

 

Instrukcja operatorska systemu SKADEN 06.07 

Dla dystrybucji w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018 (Rys. 26) należy okreJliK 
następujące parametry: 

• składnik stały stawki sieciowej; 

• moc umowna do rozlicze  (dla urządzenia); 

• moc umowna do rozlicze  (dla grupy); 

• moc umowna do rozlicze  (dla nadgrupy); 

• umowny wsp!łczynnik mocy (tg φ); 

• mnożna składnika stałego dla przekrocze ; 

• ceny energii biernej pojemnoJciowej dla poszczeg!lnych stref; 

• składnik zmienny stawki sieciowej opłaty dystrybucyjnej dla poszczeg!lnych stref; 

• składnik jakoJciowy stawki sieciowej; 

• cena energii elektrycznej Crk; 

• wsp!łczynnik krotnoJci k; 

• stawka opłaty abonamentowej; 

• stawka opłaty przejJciowej; 

• wsp!łczynnik korekcyjny wynikający ze zmiany mocy zam!wionej w ciągu roku; 

• stawka opłaty OZE; 

• podstawa opłaty OZE; 

• mnożnik dla układu sumującego – dodatkowy mnożnik dla mocy umownej i opłaty 
przejJciowej wynikający z umowy z dostawcą energii. Mnożnik wykorzystywany jest tylko 
w raportach „Załącznik do faktury ...”. 

 

 

Rys. 26: Okno edycji cennika opłat (dystrybucja – od 01.01.2016 do 31.12.2018) 
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Dla dystrybucji w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 (Rys. 27) należy okreJliK 
następujące parametry: 

• składnik stały stawki sieciowej; 

• moc umowna do rozlicze  (dla urządzenia); 

• moc umowna do rozlicze  (dla grupy); 

• moc umowna do rozlicze  (dla nadgrupy); 

• umowny wsp!łczynnik mocy (tg φ); 

• mnożna składnika stałego dla przekrocze ; 

• ceny energii biernej pojemnoJciowej dla poszczeg!lnych stref; 

• składnik zmienny stawki sieciowej opłaty dystrybucyjnej dla poszczeg!lnych stref; 

• składnik jakoJciowy stawki sieciowej; 

• cena energii elektrycznej Crk; 

• wsp!łczynnik krotnoJci k; 

• stawka opłaty abonamentowej; 

• stawka opłaty przejJciowej; 

• wsp!łczynnik korekcyjny wynikający ze zmiany mocy zam!wionej w ciągu roku; 

• stawka opłaty OZE; 

• podstawa opłaty OZE; 

• stawka opłaty kogeneracyjnej; 

• podstawa opłaty kogeneracyjnej; 

• mnożnik dla układu sumującego – dodatkowy mnożnik dla mocy umownej i opłaty 
przejJciowej wynikający z umowy z dostawcą energii. Mnożnik wykorzystywany jest tylko 
w raportach „Załącznik do faktury ...”. 

 

 

Rys. 27 Okno edycji cennika opłat (dystrybucja – od 01.01.2019 do 31.12.2020) 
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Dla dystrybucji w okresie od 01.01.2021 (Rys. 28) należy okreJliK następujące parametry: 

• składnik stały stawki sieciowej; 

• moc umowna do rozlicze  (dla urządzenia); 

• moc umowna do rozlicze  (dla grupy); 

• moc umowna do rozlicze  (dla nadgrupy); 

• umowny wsp!łczynnik mocy (tg φ); 

• mnożna składnika stałego dla przekrocze ; 

• ceny energii biernej pojemnoJciowej dla poszczeg!lnych stref; 

• składnik zmienny stawki sieciowej opłaty dystrybucyjnej dla poszczeg!lnych stref; 

• składnik jakoJciowy stawki sieciowej; 

• cena energii elektrycznej Crk; 

• wsp!łczynnik krotnoJci k; 

• stawka opłaty abonamentowej; 

• stawka opłaty przejJciowej; 

• wsp!łczynnik korekcyjny wynikający ze zmiany mocy zam!wionej w ciągu roku; 

• stawka opłaty OZE; 

• podstawa opłaty OZE; 

• stawka opłaty kogeneracyjnej; 

• podstawa opłaty kogeneracyjnej; 

• stawka opłaty mocowej – w zależnoJci od sposobu rozliczania opłaty mocowej stawka 
może byK w złotych za kWh lub złotych za miesiąc; 

• mnożnik dla układu sumującego – dodatkowy mnożnik dla mocy umownej i opłaty 
przejJciowej wynikający z umowy z dostawcą energii. Mnożnik wykorzystywany jest tylko 
w raportach „Załącznik do faktury ...” 

 

  

Rys. 28 Okno edycji cennika opłat (dystrybucja – od 01.01.2021) 
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6.1.3 Uproszczony cennik opłat (opcjonalny) 

 Uproszczony cennik opłat jest dołączany opcjonalnie do programu SKADEN wraz 
z modułem „SHOOK”. Jest on przeznaczony do rozliczania małych pododbiorc!w np. najemc!w 
lokali w galeriach handlowych, najemc!w lokali w akademikach, najemc!w domk!w letniskowych 
itp. Zawiera on jedynie stawkę opłaty abonamentowej oraz ceny za energię w strefach. 
W cenniku uproszczonym (Rys. 29) należy okreJliK następujące parametry: 

• opłata abonamentowa (o ile ma byK uwzględniana); 

• ceny energii czynnej dla poszczeg!lnych stref; 

• podatek akcyzowy za pobraną energię czynną. 
 

 

Rys. 29: Okno edycji uproszczonego cennika opłat 

6.1.4 Cennik komunalny (opcjonalny) 

 Cennik komunalny jest dołączany opcjonalnie do programu SKADEN wraz z modułem 
„oblicze4 finansowych”. Zawiera stawki opłat za energię elektryczną zgodnie z cennikiem taryf 
komunalnych ustalanym przez dostawc!w energii, z rozr!żnieniem na obr!t i dystrybucję energii 
elektrycznej. 
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Rys. 30: Okno edycji cennika komunalnego (obrót) 

 
 Dla obrotu (Rys. 30) należy okreJliK następujące parametry: 

• ceny energii czynnej dla poszczeg!lnych stref; 

• podatek akcyzowy za pobraną energię czynną. 
 

Dla dystrybucji (Rys. 31) należy okreJliK następujące parametry: 

• składnik stały stawki sieciowej; 

• stawka opłaty abonamentowej; 

• stawka jakoJciowa; 

• stawka opłaty przejJciowej; 

• składnik zmienny stawki sieciowej opłaty dystrybucyjnej dla poszczeg!lnych stref; 

• stawka opłaty OZE (od 01.07.2016); 

• podstawa opłaty OZE  (od 01.07.2016); 

• stawka opłaty kogeneracyjnej (od 01.01.2019); 

• podstawa opłaty kogeneracyjnej  (od 01.01.2019); 

• stawka opłaty mocowej (od 01.01.2021). 
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Rys. 31: Okno edycji cennika komunalnego (dystrybucja) 
 

6.2  Konfiguracja taryf dla gazu 

 W przypadku, gdy system jest wyposażony w moduł oblicze  finansowych dla gazu pracę 
z programem należy rozpocząK od zdefiniowania taryf, kt!re p!Pniej przypisywane będą 
urządzeniom obecnym w systemie pomiarowym. Aby rozpocząK ten etap konfiguracji należy 
wybraK z menu „Konfiguracja -> Taryfy.. .-> Gaz …”  lub przycisk na pasku narzędzi.  
 

  

Rys. 32: Okno konfiguracji taryf 
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 Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 32, za pomocą kt!rego można przeglądaK 
zdefiniowane taryfy, dokonaK ich edycji, usunąK lub dodaK nową. Okno taryfy posiada panel 
z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Dodaj taryfę – pozwala na utworzenie nowej taryfy. Użytkownik zostanie poproszony 
o podanie nazwy nowej taryfy, po czym możliwa będzie jej edycja. Nazwa taryfy musi byK 
unikalna; 

• Edytuj taryfę – pozwala na edycję ustawie  taryfy wskazanej na liJcie; 

• ZmieD nazwę – pozwala na zmianę nazwy taryfy wskazanej na liJcie; 

• Kopiuj taryfę – umożliwia wykonanie kopii zaznaczonej taryfy pod nową nazwą; 

• UsuD taryfę – pozwala na usunięcie taryfy wskazanej na liJcie; 

• Zamknij – zamyka okno „Taryfy”. 
 

 Edycja ustawie  nowej lub zdefiniowanej taryfy odbywa się w oknie przedstawionym na 
Rys. 33. Sprowadza się ona do zdefiniowania jednego z cennik!w wybieranego w zależnoJci od 
mocy umownej odbiorcy. 
 Po dokonaniu zmian w istniejącej już taryfie i przyciJnięciu przycisku „OK” program 
wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie daty i godziny, od kt!rej mają 
obowiązywaK zmienione ustawienia danej taryfy. W przypadku potrzeby dokonania zmiany 
ustawie  taryfy, bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” trzymając 
r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
 W polu „Ustawienia taryfy” można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanej taryfy wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. Przedziały te można 
zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę i godzinę. Za pomocą 
przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje taryfy. Używając przycisku 
„Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną konfigurację taryfy. 
 

 

Rys. 33: Okno edycji ustawień taryfy 
 

Dzięki tworzeniu historii konfiguracji taryf, program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 

6.2.1 Cennik dla mocy umownej <= 110 kWh/h (opcjonalny) 

 Cennik opłat jest dołączany opcjonalnie do programu SKADEN wraz z modułem „oblicze4 
finansowych”. Zawiera stawki opłat za gaz zgodnie z cennikiem taryf ustalanym przez dostawc!w 
gazu.  

W cenniku (Rys. 34) należy okreJliK następujące parametry: 
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• opłatę handlową/abonamentową; 

• cenę za paliwo gazowe; 

• stawkę opłaty dystrybucyjnej stałej; 

• stawkę opłaty dystrybucyjnej zmiennej. 
 

 

Rys. 34: Okno edycji cennika opłat dla mocy umownej <= 110 kWh/h 

6.2.2 Cennik dla mocy umownej > 110 kWh/h (opcjonalny) 

 Cennik opłat jest dołączany opcjonalnie do programu SKADEN wraz z modułem „oblicze4 
finansowych”. Zawiera stawki opłat za gaz zgodnie z cennikiem taryf ustalanym przez dostawc!w 
gazu.  

W cenniku (Rys. 35) należy okreJliK następujące parametry: 

• opłatę handlowa; 

• cenę za paliwo gazowe; 

• stawkę opłaty dystrybucyjnej stałej; 

• stawkę opłaty dystrybucyjnej zmiennej; 

• moc umowną do rozlicze  (dla urządzenia); 

• moc umowną do rozlicze  (dla grupy); 

• moc umowną do rozlicze  (dla nadgrupy); 

• mnożną składnika stałego dla przekrocze . 
 

 

Rys. 35: Okno edycji cennika opłat dla mocy umownej > 110 kWh/h 
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6.3  Konfiguracja urządzeń 

 Kolejnym krokiem po skonfigurowaniu taryfy jest konfiguracja urządze . Aby przystąpiK 
do konfigurowania bazy urządze  wchodzących w skład systemu pomiarowego należy wybraK 
z menu „Konfiguracja -> Urządzenia” lub przycisk na pasku narzędzi. Dostępny jest także skr!t 
klawiszowy [Ctrl+D]. Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 37, za pomocą kt!rego można 
przejrzeK zdefiniowane urządzenia, dokonaK edycji ich ustawie , usunąK lub dodaK nowe. 
Okno posiada własny pasek narzędzi z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Dodaj urządzenie – pozwala na wprowadzenie do bazy nowego urządzenia. Użytkownik 
zostanie poproszony o podanie nazwy nowego urządzenia, jego typu oraz w przypadku 
sumatora KWMS-3 i licznik!w, numeru urządzenia i taryfy, według kt!rej mają byK 
wykonywane obliczenia. Nazwa urządzenia musi byK unikalna. Program na podstawie 
wprowadzonego numeru urządzenia wykryje czy jest to urządzenie w standardzie OBIS; 
UWAGA: W przypadku dodawania typu urządzenia dostępnego na liJcie jako „Licznik sEA” 
system SKADEN domyJlnie obsługuje liczniki typ!w: sEA, sEA-b oraz sEAB. 
UWAGA: Typ „Licznik energii” okreJla licznik, dla kt!rego stany liczydeł będą wprowadzane 
ręcznie. Typ „Licznik impulsowy” okreJla licznik, kt!ry jest tylko urządzeniem statystycznym  
służącym do podłączania do wejJK sumator!w lub koncentrator!w; 

• Edytuj parametry – po kliknięciu przycisku pojawi się okno edycyjne wybranego modułu, 
interfejsu lub licznika, kt!re umożliwia zmianę parametr!w konfiguracyjnych urządzenia; 

• UsuD urządzenie – pozwala na usunięcie zaznaczonego urządzenia z listy; 

• ZnajdG urządzenie – otwiera okno (Rys. 36), za pomocą kt!rego na podstawie podanych 
parametr!w, można znalePK okreJlone urządzenie w bazie danych. 

 

  

Rys. 36: Okno wyszukiwania urządzeń 
 

Licznik można wyszukaK w bazie na podstawie trzech parametr!w: 

• numeru licznika; 

• nazwy licznika; 

• typu licznika. 
W przypadku wyszukiwania wg nazwy lub numeru wystarczy podaK tylko częJK szukanego 
parametru, a program znajdzie licznik lub grupę licznik!w o podobnych parametrach. 

• Zamknij – zamyka okno konfiguracji urządze  (Rys. 37). 
 

 W lewej częJci okna konfiguracji (Rys. 37) wyJwietlane są przyciski wyboru interfejs!w, 
moduł!w, sumator!w KWMS-3, koncentrator!w SKD, licznik!w i przelicznik!w. Po kliknięciu 
żądanego przycisku pojawia się lista urządze  wybranego typu wprowadzonych do bazy urządze . 
W przypadku wyboru moduł!w lub interfejs!w w dolnej częJci okna pojawią się liczniki/przeliczniki 
podpięte do wskazanego modułu lub interfejsu, a w przypadku licznik!w lub przelicznik!w moduły 
lub interfejsy, do kt!rego podłączone jest urządzenie. W prawej częJci okna znajduje się statystyka 
iloJciowa urządze  wprowadzonych do bazy oraz możliwoJK wygenerowania kilku typ!w raport!w: 
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• Raport konfiguracji: raport zostanie wykonany tylko z zaznaczonych urządze . Jeżeli nie 
ma danego urządzenia w bazie danych, to opcja zaznaczenia jest nieaktywna. 
Aby wykonaK raport, przynajmniej jeden rodzaj modułu/interfejsu i/lub urządzenia musi byK 
zaznaczony. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na statystyce pojawi się menu 
podręczne z możliwoJcią zaznaczenia/odznaczenia moduł!w, interfejs!w i urządze . 
Istnieje także możliwoJK wygenerowania raportu z konfiguracji z pojedynczych urządze  
danego typu, w tym celu należy zaznaczyK żądane pozycje na liJcie, kliknąK prawym 
przyciskiem myszy na jednej z zaznaczonych pozycji i wybraK z menu podręcznego 
pozycję „Raport z konfiguracji”; 

• Zestawienie licznik!w: raport przedstawia listę licznik!w wprowadzonych do systemu 
z podstawowymi informacjami oraz wyszczeg!lnieniem do jakiego interfejsu dany licznik 
jest podłączony; 

• Zestawienie legalizacji licznik!w: umożliwia wygenerowanie raportu zawierającego dane 
związane z datą produkcji oraz datami legalizacji licznik!w wprowadzonymi w bazie 
urządze . Istnieje możliwoJK wygenerowania pełnej listy licznik!w lub tylko licznik!w 
spełniających zadane kryteria dla daty ważnoJci legalizacji; 

• Zestawienie PPE: raport przedstawia listę punkt!w poboru energii wraz z ich ostatnią 
konfiguracją wprowadzoną w bazie urządze . 
 

 Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na ikonie urządzenia pojawia się menu, 
za pomocą kt!rego można m.in. dokonaK odczytu danego modułu, dokonaK przeglądu tekstowego 
z pliku odczytowego itp. Dla ułatwienia edycji wprowadzono możliwoJK podpinania licznik!w pod 
interfejsy i moduły metodą „Kopiuj – Wklej”. 
 Dwukrotne kliknięcie lewego przycisku myszki na module, interfejsie lub liczniku otworzy 
okienko konfiguracyjne. 
 

  

Rys. 37: Okno konfiguracji urządzeń 
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6.3.1 Parametry konfiguracyjne liczników energii elektrycznej 

 Parametry konfiguracyjne dla licznik!w (Rys. 38) są następujące: 

• Nazwa – nazwa licznika wprowadzana podczas dodawania licznika do bazy danych; 

• Numer – numer seryjny licznika wprowadzany podczas dodawania do bazy danych; 

• Czas u!redniania – czas uJredniania profilu obciążenia (profilu mocy), jaki ustawiony jest 
w liczniku; 

• Czas u!redniania dla obliczeD – wyb!r czasu uJredniania dla oblicze  jest uaktywniany 
w przypadku jednominutowego czasu uJredniania w liczniku. Wszystkie obliczenia będą 
wykonywane dla tego okresu. W przypadku, gdy czas w liczniku jest inny niż 
jednominutowy, obliczenia wykonywane są dla podstawowego cyklu uJredniania; 

• Czas u!redniania profilu jako!ciowego – czas uJredniania profilu jakoJciowego, jaki 
ustawiony jest w liczniku (dotyczy licznik!w EQABP i EQM w wersji MID); 

• Taryfa – taryfa, według kt!rej będą wykonywane obliczenia; 

• Hasło – hasło wymagane dla licznik!w A1350 i A1500 (hasło do odczytu danych, jeżeli jest 
ustawione). 

• Odbiorca – odbiorca, kt!remu będzie przypisany licznik. Pole to jest wykorzystywane 
w rachunku rozliczeniowym oraz w raportach modułu SHOOK; 

• Protok�ł – w zależnoJci od wykonania i typu urządzenia do wyboru dostępne mogą byK 
następujące protokoły komunikacyjne: IEC 62056-21, DLMS, M-Bus, Modbus RTU, 
Modbus TCP; 

• Ryczałtowy – opcja dostępna dla typu urządzenia "Licznik energii", okreJla że jest to 
licznik ryczałtowy o stałym zużyciu okreJlonym przez parametr "Stała"; w tym wypadku 
zużycie wyliczane jest wyłącznie na podstawie stałej; 

• Adres podstawowy – adres licznika sEAB z interfejsem M-Bus, kt!ry wykorzystany jest do 
komunikacji w protokole M-Bus; 

• Adres rozszerzony – adres licznika sEAB z interfejsem M-Bus, kt!ry wykorzystany jest do 
komunikacji w protokole M-Bus; domyJlny adres tworzony jest jako zero i 7 ostatnich cyfr 
numeru seryjnego licznika; 

• Adres Modbus RTU – adres licznika z protokołem Modbus; 

• Format ramki – format ramki interfejsu szeregowego (dla protokołu Modbus), kt!ry jest 
ustawiony w liczniku do komunikacji; 

• Eksporty – za pomocą tej opcji wywołuje się okno przedstawione na Rys. 40, za pomocą 
kt!rego definiuje się opcje eksport!w danych z urządzenia; 

• Uprawnienia – za pomocą tej opcji wywołuje się okno przedstawione na Rys. 41 
za pomocą kt!rego wybiera się użytkownik!w, kt!rzy będą mieli dostęp do danego licznika; 

• Diagnostyka – za pomocą tej opcji wywołuje się okno przedstawione na Rys. 42, w kt!rym 
definiuje się progi alarmowe napięK dla modułu diagnostyki (według tych prog!w, 
w raporcie diagnostyki oznaczane będą liczniki o napięciach przekraczających zadane 
progi); 

• Plan – okreJla planowane dobowe zużycie energii (opcja dostępna w przypadku 
posiadania modułu grafikowania); 

• Kierunek pomiaru – wskazuje, w jakim kierunku mierzy licznik – pob!r czy oddawanie; 

• Moc zam�wiona – moc zam!wiona (umowna) wyrażona w kW; 

• Przekładnia U – przekładnia napięciowa – wartoJK wynikająca z zastosowanych 
przekładnik!w napięciowych; 
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• Przekładnia I – przekładnia prądowa – wartoJK wynikająca z zastosowanych 
przekładnik!w prądowych; 

• Mnożna – mnożna układu pomiarowego, w kt!rym podłączony jest licznik (przekładnia U * 
przekładnia I) – wartoJK mnożnej obliczana jest automatycznie przez program 
po wprowadzeniu wartoJci przekładni; 

• Stała – okreJla stałe miesięczne zużycie dla licznika, kt!re będzie doliczane do 
wyliczonego zużycia; 

• Ilo!P przyłączy – okreJla ile przyłączy mierzy licznik. W przypadku, gdy licznik mierzy 
sumę kilku przyłączy, należy wprowadziK odpowiednią iloJK przyłączy w celu poprawnego 
generowania opłat za moc na rachunku rozliczeniowym; 

• Rozliczenie biernej – parametr okreJla, czy w raportach: „Rachunek rozliczeniowy ze 
stan!w liczydeł (dane zaokrąglone)”, „Rachunek rozliczeniowy ze stan!w liczydeł – opłaty 
abonamentowe (dane zaokrąglone)”, „Rachunek rozliczeniowy ze stan!w liczydeł – opłaty 
rozliczeniowe (dane zaokrąglone)” rozliczaK energię bierną z tego licznika, czy też nie; 

• Rodzaj pomiaru – parametr okreJla rodzaj pomiaru licznika: pomiar bezpoJredni, pomiar 
p!łpoJredni lub pomiar poJredni. Parametr ten wykorzystywany jest podczas generowania 
raport!w: „Zbiorcza karta odczytowa (dane zaokrąglone)”, „Rachunek rozliczeniowy ze 
stan!w liczydeł (dane zaokrąglone)”, „Rachunek rozliczeniowy ze stan!w liczydeł – opłaty 
abonamentowe (dane zaokrąglone)”, „Rachunek rozliczeniowy ze stan!w liczydeł – opłaty 
rozliczeniowe (dane zaokrąglone)” i służy do okreJlania precyzji prezentowania stan!w 
liczydeł i mocy maksymalnych oraz wylicze  zużycia energii. Dla licznik!w bezpoJrednich 
stany liczydeł i moce prezentowane są jako wartoJK całkowita z dokładnoJcią do 
1 kW/kWh. Dla licznik!w p!łpoJrednich stany liczydeł i moce prezentowane są 
z dokładnoJcią do dw!ch miejsc po przecinku. Dla licznik!w poJrednich stany liczydeł 
prezentowane są z precyzją do 3 miejsc po przecinku, a moce maksymalne do 4 miejsc po 
przecinku. Precyzja wartoJci okreJlana jest poprzez obcięcia wartoJci. W przypadku 
wyliczania nadwyżki mocy z przekrocze , nadwyżka wyliczana jest z dokładnoJcią do 
1 kW, przy czym wartoJK ta jest wyliczana jako zaokrąglanie wg metody od 0.5 w g!rę. 

• Tg neutralny – tangens neutralny (umowny wsp!łczynnik mocy); 

• Wsp�łczynniki strat dla mocy czynnej i biernej – w zależnoJci od typu licznika należy 
ustawiK wsp!łczynniki dla każdego kierunku (+ i -) lub wybraK jeden kierunek, dla kt!rego 
będzie obowiązywał dany wsp!łczynnik; 

• Mapa MODBUS – opcja dostępna dla analizator!w PM700 i PM800; Pole zawiera nazwę 
mapy adres!w MODBUS dla danego analizatora podłączonego do koncentratora WAGO; 

• Odczyt online – definiuje czy licznik ma byK odczytywany przez moduł serwera odczyt!w. 
Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Eksport profilu – definiuje czy w trakcie działania usługi odczytowej, dane profilowe mają 
byK automatycznie eksportowane do bazy danych w formacie Firebird (plik EXPORT.FDB); 

• Eksport online – definiuje czy w trakcie działania usługi odczytowej, dane online mają byK 
automatycznie eksportowane do bazy danych w formacie Firebird (plik EXPORT.FDB); 

• Doczytywanie profilu – definiuje, w jakich odstępach czasu ma byK doczytywany profil 
mocy przez serwer odczyt!w (wyłącz, co cykl, co kwadrans, co godzinę, co dobę) – 
doczytywanie odbywa się niezależnie od aktywnoJci opcji „Odczyt online”; W przypadku, 
gdy odczyt online jest wyłączony, a włączone jest doczytywanie profilu, to czas 
odczytywania profilu jest uzależniony od czasu systemowego oraz ustawie  długoJci czasu 
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uJredniania w systemie. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera 
odczyt!w; 

• Doczytuj profil jako!ciowy – definiuje, czy serwer odczyt!w wraz z doczytywaniem profilu 
mocy ma dodatkowo doczytywaK profil jakoJciowy z licznika (dotyczy licznik!w EQABP  
i EQM w wersji MID) zgodnie z interwałem ustawionym dla profilu mocy. Po zmianie 
parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Parametry – uruchamia okno (Rys. 39) edycyjne z parametrami online, kt!re będą 
odczytywane z wybranego licznika przez serwer odczytowy. Im mniej parametr!w zostanie 
wybranych, tym częJciej będą się odJwieżaK dane na wskaPnikach online; System 
dokonuje automatycznej weryfikacji wskazanych parametr!w i w trakcie połączenia  
z licznikiem ignoruje parametry, kt!re nie są dostępne w danym modelu licznika. 
Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Ustawienia położenia pliku bazodanowego – opcja dotyczy umieszczenia pliku 
bazodanowego z danymi odczytowymi z licznika lub sumatora KWMS-3. DomyJlnie 
przechowywany jest w katalogu instalacyjnym programu w podkatalogu DBS, jednak 
można wybraK alternatywne położenie pliku na dysku lub na innym komputerze w sieci. 

 
 

  

Rys. 38: Okno edycji parametrów licznika 
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Rys. 39: Okno edycji parametrów online w liczniku 

 

   

Rys. 40: Okno edycji parametrów eksportów z urządzenia 
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Rys. 41: Okno uprawnień do licznika 
 

 

 

Rys. 42: Okno ustawiania progów alarmowych dla napięć 

 Dla urządze  typu "Licznik energii" istnieje możliwoJK ręcznego wprowadzania i edycji 
stan!w liczydeł. Przy dodawaniu stan!w (Rys. 43) należy okreJliK następujące parametry: 

• typ energii (P+, P-, Q+, Q-); 

• datę i czas odczytu stanu liczydła; 

• stany liczydeł w strefach i bezstrefowo. 
Po dodaniu stan!w liczydeł na listę należy dodaK te stany do bazy danych klikając przycisk „Dodaj 
stany do bazy”. 
 

  

Rys. 43: Okno dodawania stanów liczydeł 
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 Istnieje r!wnież możliwoJK edycji wprowadzonych stan!w liczydeł (Rys. 44). W takim 
przypadku należy kliknąK wybraną pozycję na liJcie ze stanami. Wskazane wartoJci pojawią się 
w polach edycyjnych, kt!re można dowolnie zmieniaK po uprzednim kliknięciu przycisku "Zmie  
stany". Po zmianie należy nacisnąK przycisk „Aktualizuj”, a wprowadzone zmiany zostaną 
zapisane w bazie danych. 
 

 

Rys. 44: Okno edycji stanów liczydeł 
 

 Dla urządze  typu "Licznik energii" istnieje możliwoJK sparametryzowania obsługiwanych 
wartoJci dla ręcznego wprowadzania stan!w liczydeł z wykorzystaniem druku „Wprowadzanie 
stan!w liczydeł (druk 2)” oraz formularza „Wprowadzanie stan!w liczydeł (formularz 2)”.  
Aby wykonaK parametryzację należy w oknie konfiguracji licznika kliknąK przycisk „Konfiguracja 
stan!w” i w oknie konfiguracyjnym (Rys. 45) wskazaK, kt!re wartoJci z danego licznika będą 
wprowadzane do bazy danych rozliczeniowych.  
 

 

Rys. 45 Okno konfiguracji ręcznego wprowadzania stanów liczydeł 

 

Po dokonaniu zmian w istniejącej konfiguracji urządzenia i przyciJnięciu przycisku „Zapisz” 
program wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie daty i godziny, 
od kt!rej mają obowiązywaK zmienione ustawienia urządzenia. W przypadku potrzeby dokonania 
zmiany ustawie  urządzenia, bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” 
trzymając r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
 W dolnej częJci okna można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanego urządzenia wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. Przedziały te 
można zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę i godzinę. Za pomocą 
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przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje urządzenia. Używając 
przycisku „Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną konfigurację urządzenia. 

Dzięki tworzeniu historii konfiguracji urządze , program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 

6.3.2 Parametry konfiguracyjne przeliczników gazu 

 Parametry konfiguracyjne dla przelicznik!w gazu (Rys. 46) są następujące: 

• Nazwa – nazwa przelicznika wprowadzana podczas dodawania przelicznika do bazy 
danych; 

• Numer – numer seryjny przelicznika wprowadzany podczas dodawania do bazy danych; 

• Taryfa – taryfa, według kt!rej będą wykonywane obliczenia dla modułu oblicze  
finansowych dla gazu; 

• Czas u!redniania – czas uJredniania profilu obciążenia (profilu gazu), jaki ustawiony jest 
w przeliczniku; 

• Odbiorca – odbiorca, kt!remu będzie przypisany przelicznik;  

• Adres Gaz Modem – adres przelicznika w protokole Gaz Modem; 

• Moc umowna – moc umowna wyrażona w kW; 

• Wsp. konwersji – wsp!łczynnik konwersji kWh/m3 służący do wyliczania energii na 
podstawie zużycia gazu w m3; 

• Uprawnienia – za pomocą tej opcji wywołuje się okno przedstawione na Rys. 48, 
za pomocą kt!rego wybiera się użytkownik!w, kt!rzy będą mieli dostęp do danego 
przelicznika; 

• Odczyt online – definiuje czy przelicznik ma byK odczytywany przez moduł serwera 
odczyt!w. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Doczytywanie profilu – definiuje, w jakich odstępach czasu ma byK doczytywany profil 
gazu przez serwer odczyt!w (wyłącz, co cykl, co kwadrans, co godzinę, co dobę) – 
doczytywanie odbywa się niezależnie od aktywnoJci opcji „Odczyt online”; W przypadku, 
gdy odczyt online jest wyłączony, a włączone jest doczytywanie profilu, to czas 
odczytywania profilu jest uzależniony od czasu systemowego oraz ustawie  długoJci czasu 
uJredniania w systemie. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera 
odczyt!w; 

• Parametry – uruchamia okno (Rys. 47) edycyjne z parametrami online, kt!re będą 
odczytywane z wybranego przelicznika przez serwer odczytowy. Im mniej parametr!w 
zostanie wybranych, tym częJciej będą się odJwieżaK dane na wskaPnikach online; System 
dokonuje automatycznej weryfikacji wskazanych parametr!w i w trakcie połączenia  
z licznikiem ignoruje parametry, kt!re nie są dostępne w danym modelu przelicznika.  
Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Ustawienia położenia pliku bazodanowego – opcja dotyczy umieszczenia pliku 
bazodanowego z danymi odczytowymi z przelicznika. DomyJlnie przechowywany jest 
w katalogu instalacyjnym programu w podkatalogu DBS, jednak można wybraK 
alternatywne położenie pliku na dysku lub na innym komputerze w sieci. 
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Rys. 46: Okno edycji parametrów przelicznika gazu 
 

  

Rys. 47: Okno edycji parametrów online w przeliczniku 

 

 

Rys. 48: Okno uprawnień do przelicznika 
 

 Po dokonaniu zmian w istniejącej konfiguracji urządzenia i przyciJnięciu przycisku „Zapisz” 
program wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie daty i godziny, 
od kt!rej mają obowiązywaK zmienione ustawienia urządzenia. W przypadku potrzeby dokonania 
zmiany ustawie  urządzenia, bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” 
trzymając r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
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 W dolnej częJci okna można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanego urządzenia wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. Przedziały te 
można zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę i godzinę. Za pomocą 
przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje urządzenia. Używając 
przycisku „Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną konfigurację urządzenia. 

Dzięki tworzeniu historii konfiguracji urządze , program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 

6.3.3 Parametry konfiguracyjne liczników cieczy 

 Parametry konfiguracyjne dla licznik!w cieczy (Rys. 49) są następujące: 

• Nazwa – nazwa licznika wprowadzana podczas dodawania licznika do bazy danych; 

• Typ – opisowy typ licznika cieczy; 

• Numer – numer seryjny licznika cieczy wprowadzany podczas dodawania do bazy danych; 

• Typ modułu odczytowego – wybierany z listy obsługiwanych moduł!w; 

• Czas u!redniania – czas uJredniania profilu zużycia cieczy. W przypadku moduł!w nie 
posiadających rejestracji profili w pamięci wewnętrznej system SKADEN dokonuje 
budowania quasi-profilu, poprzez doczytywanie w trybie online zarejestrowanych stan!w 
liczydeł; Urządzenia nie posiadające własnej rejestracji budują profil o czasie uJredniania 
60 minut; 
UWAGA: Zaniki w komunikacji spowodują wystąpienie „przerw” w profilu zużycia cieczy 
oraz wysokie zużycie w godzinie następującej po zako czeniu „przerwy” w rejestracji, jest 
to normalne zjawisko podczas budowania quasi-profilu w systemie SKADEN. 

• Typ pomiaru – okreJla czy urządzenie udostępnia pomiar tylko w jednym kierunku 
przepływu (V+), czy w obu (V+/V-); 

• Kierunek przepływu – przy ustawieniu kierunku „w prz!d” kanał V+ interpretowany jest 
przez system jako V+ a V- jako V-, w przypadku ustawienia kierunku „wstecz” kanały są 
zamienianie tj. V+ interpretowany jest przez system jako V-, a V- jako V+; 

• Odbiorca – odbiorca, kt!remu będzie przypisany licznik cieczy;  

• Adres M-Bus – adres modułu odczytowego w protokole M-Bus; 

• Stała impulsowania – w przypadku gdy mamy do czynienia z licznikiem, z kt!rego 
rejestrowane są impulsy, stała okreJla ile impuls!w przypada na odmierzenie porcji 
medium, w tym przypadku imp/m3; 

• Odczyt online – definiuje czy przelicznik ma byK odczytywany przez moduł serwera 
odczyt!w. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Profil – należy wskazaK typ profilu, wg kt!rego następuje rejestracja danych z licznika 
cieczy, mogą to byK: 
o Profil stan!w liczydeł; 
o Profil stan!w impuls!w; 
o Profil zużycia (przyrosty); 
o Profil impuls!w (przyrosty); 

• Doczytywanie profilu – definiuje, w jakich odstępach czasu ma byK doczytywany profil 
cieczy przez serwer odczyt!w, częstotliwoJK jest zależna od wskazanego typu modułu 
odczytowego – doczytywanie odbywa się niezależnie od aktywnoJci opcji „Odczyt online”; 
Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 
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• Uprawnienia – za pomocą tej opcji wywołuje się okno przedstawione na Rys. 50, 
za pomocą kt!rego wybiera się użytkownik!w, kt!rzy będą mieli dostęp do danego licznika 
cieczy; 

• Ustawienia położenia pliku bazodanowego – opcja dotyczy umieszczenia pliku 
bazodanowego z danymi odczytowymi z licznika cieczy. DomyJlnie przechowywany jest 
w katalogu instalacyjnym programu w podkatalogu DBS, jednak można wybraK 
alternatywne położenie pliku na dysku lub na innym komputerze w sieci. 

 

 

Rys. 49: Okno edycji parametrów licznika cieczy 

 

 

Rys. 50: Okno uprawnień do licznika cieczy 
 

 Po dokonaniu zmian w istniejącej konfiguracji urządzenia i przyciJnięciu przycisku „Zapisz” 
program wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie daty i godziny, 
od kt!rej mają obowiązywaK zmienione ustawienia urządzenia. W przypadku potrzeby dokonania 
zmiany ustawie  urządzenia, bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” 
trzymając r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
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 W dolnej częJci okna można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanego urządzenia wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. Przedziały te 
można zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę i godzinę. Za pomocą 
przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje urządzenia. Używając 
przycisku „Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną konfigurację urządzenia. 

Dzięki tworzeniu historii konfiguracji urządze , program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 

6.3.4 Parametry konfiguracyjne liczników gazów technicznych 

 Parametry konfiguracyjne dla licznik!w gaz!w technicznych (Rys. 51) są następujące: 

• Nazwa – nazwa licznika wprowadzana podczas dodawania licznika do bazy danych; 

• Typ – opisowy typ licznika gaz!w technicznych; 

• Numer – numer seryjny licznika gaz!w technicznych wprowadzany podczas dodawania do 
bazy danych; 

• Typ modułu odczytowego – wybierany z listy obsługiwanych moduł!w; 

• Czas u!redniania – czas uJredniania profilu zużycia gaz!w technicznych. W przypadku 
moduł!w nie posiadających rejestracji profili w pamięci wewnętrznej system SKADEN 
dokonuje budowania quasi-profilu, poprzez doczytywanie w trybie online zarejestrowanych 
stan!w liczydeł; Urządzenia nie posiadające własnej rejestracji budują profil o czasie 
uJredniania 60 minut; 
UWAGA: Zaniki w komunikacji spowodują wystąpienie „przerw” w profilu zużycia gaz!w 
technicznych oraz wysokie zużycie w godzinie następującej po zako czeniu „przerwy” 
w rejestracji, jest to normalne zjawisko podczas budowania quasi-profilu w systemie 
SKADEN. 

• Typ pomiaru – okreJla czy urządzenie udostępnia pomiar tylko w jednym kierunku 
przepływu (V+), czy w obu (V+/V-); 

• Kierunek przepływu – przy ustawieniu kierunku „w prz!d” kanał V+ interpretowany jest 
przez system jako V+ a V- jako V-, w przypadku ustawienia kierunku „wstecz” kanały są 
zamienianie tj. V+ interpretowany jest przez system jako V-, a V- jako V+; 

• Odbiorca – odbiorca, kt!remu będzie przypisany licznik gaz!w technicznych;  

• Adres Modbus – adres modułu odczytowego w protokole Modbus; 

• Typ protokołu Modbus – należy wskazaK jeden z obsługiwanych typ!w protokołu Modbus 
(RTU lub TCP); 

• Ramka Modbus RTU – w przypadku, gdy moduł odczytowy udostępnia dane w protokole 
Modbus RTU należy wskazaK format ramki Modbus dla RTU; 

• Stała impulsowania – w przypadku gdy mamy do czynienia z licznikiem, z kt!rego 
rejestrowane są impulsy, stała okreJla ile impuls!w przypada na odmierzenie porcji 
medium w tym przypadku imp/m3; 

• Odczyt online – definiuje czy przelicznik ma byK odczytywany przez moduł serwera 
odczyt!w. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Profil – należy wskazaK typ profilu, wg kt!rego następuje rejestracja danych z licznika 
gaz!w technicznych, mogą to byK: 
o Profil stan!w liczydeł; 
o Profil stan!w impuls!w; 
o Profil zużycia (przyrosty); 
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o Profil impuls!w (przyrosty); 

• Doczytywanie profilu – definiuje, w jakich odstępach czasu ma byK doczytywany profil 
gaz!w technicznych przez serwer odczyt!w, częstotliwoJK jest zależna od wskazanego 
typu modułu odczytowego – doczytywanie odbywa się niezależnie od aktywnoJci opcji 
„Odczyt online”; Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Uprawnienia – za pomocą tej opcji wywołuje się okno przedstawione na Rys. 52, 
za pomocą kt!rego wybiera się użytkownik!w, kt!rzy będą mieli dostęp do danego licznika 
gaz!w technicznych; 

• Ustawienia położenia pliku bazodanowego – opcja dotyczy umieszczenia pliku 
bazodanowego z danymi odczytowymi z licznika gaz!w technicznych. DomyJlnie 
przechowywany jest w katalogu instalacyjnym programu w podkatalogu DBS, jednak 
można wybraK alternatywne położenie pliku na dysku lub na innym komputerze w sieci. 

 

 

Rys. 51: Okno edycji parametrów licznika gazu technicznego 
 

 

Rys. 52: Okno uprawnień  
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 Po dokonaniu zmian w istniejącej konfiguracji urządzenia i przyciJnięciu przycisku „Zapisz” 
program wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie daty i godziny, 
od kt!rej mają obowiązywaK zmienione ustawienia urządzenia. W przypadku potrzeby dokonania 
zmiany ustawie  urządzenia, bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” 
trzymając r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
 W dolnej częJci okna można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanego urządzenia wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. Przedziały te 
można zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę i godzinę. Za pomocą 
przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje urządzenia. Używając 
przycisku „Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną konfigurację urządzenia. 

Dzięki tworzeniu historii konfiguracji urządze , program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 

6.3.5 Parametry konfiguracyjne liczników ciepła 

Parametry konfiguracyjne dla licznik!w ciepła (Rys. 53) są następujące: 

• Nazwa – nazwa licznika wprowadzana podczas dodawania licznika do bazy danych; 

• Typ – opisowy typ licznika ciepła (tylko do odczytu); 

• Numer – numer seryjny licznika ciepła wprowadzany podczas dodawania do bazy danych; 

• Typ modułu odczytowego – wybierany z listy obsługiwanych moduł!w; 

• Czas u!redniania – czas uJredniania profilu zużycia ciepła. W przypadku moduł!w nie 
posiadających rejestracji profili w pamięci wewnętrznej system SKADEN dokonuje 
budowania quasi-profilu, poprzez doczytywanie w trybie online zarejestrowanych stan!w 
liczydeł; Urządzenia nie posiadające własnej rejestracji budują profil o czasie uJredniania 
60 minut; 
UWAGA: Zaniki w komunikacji spowodują wystąpienie „przerw” w profilu zużycia ciepła 
oraz wysokie zużycie w godzinie następującej po zako czeniu „przerwy” w rejestracji, jest 
to normalne zjawisko podczas budowania quasi-profilu w systemie SKADEN. 

• Typ pomiaru – okreJla czy urządzenie udostępnia pomiar tylko w jednym kierunku 
przepływu (V+), czy w obu (V+/V-); 

• Kierunek przepływu – przy ustawieniu kierunku „w prz!d” kanały V+ i EH (energia 
cieplna) interpretowane są przez system jako V+ i EH, a V- i EC (energia chłodu) jako V-  
i EC, w przypadku ustawienia kierunku „wstecz” kanały są zamienianie tj. V+ i EH 
interpretowane są przez system jako V- i EC, a V- i EC jako V+ i EH; 

• Odbiorca – odbiorca, kt!remu będzie przypisany licznik;  

• Adres M-Bus – adres modułu odczytowego w protokole M-Bus;  

• Stała impulsowania – w przypadku gdy odczytywany jest licznik, z kt!rego rejestrowane 
są impulsy, stała okreJla ile impuls!w przypada na odmierzenie porcji medium, w tym 
przypadku imp/GJ; 

• Odczyt online – definiuje czy licznik ma byK odczytywany przez moduł serwera odczyt!w. 
Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Profil – należy wskazaK typ profilu, wg kt!rego następuje rejestracja danych z licznika, 
mogą to byK: 
o Profil stan!w liczydeł; 
o Profil stan!w impuls!w; 
o Profil zużycia (przyrosty); 
o Profil impuls!w (przyrosty); 



 

Strona 59 z 248 

 

Instrukcja operatorska systemu SKADEN 06.07 

• Doczytywanie profilu – definiuje, w jakich odstępach czasu ma byK doczytywany profil  
przez serwer odczyt!w, częstotliwoJK jest zależna od wskazanego typu modułu 
odczytowego – doczytywanie odbywa się niezależnie od aktywnoJci opcji „Odczyt online”; 
Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Uprawnienia – za pomocą tej opcji wywołuje się okno przedstawione na Rys. 52, 
za pomocą kt!rego wybiera się użytkownik!w, kt!rzy będą mieli dostęp do danego licznika; 

• Ustawienia położenia pliku bazodanowego – opcja dotyczy umieszczenia pliku 
bazodanowego z danymi odczytowymi z licznika. DomyJlnie przechowywany jest 
w katalogu instalacyjnym programu w podkatalogu DBS, jednak można wybraK 
alternatywne położenie pliku na dysku lub na innym komputerze w sieci. 

 

Rys. 53 Okno edycji parametrów licznika ciepła 

Po dokonaniu zmian w istniejącej konfiguracji urządzenia i przyciJnięciu przycisku „Zapisz” 
program wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie daty i godziny, 
od kt!rej mają obowiązywaK zmienione ustawienia urządzenia. W przypadku potrzeby dokonania 
zmiany ustawie  urządzenia, bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” 
trzymając r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
 W dolnej częJci okna można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanego urządzenia wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. Przedziały te 
można zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę i godzinę. Za pomocą 

przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje urządzenia. Używając 
przycisku „Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną konfigurację urządzenia. 

Dzięki tworzeniu historii konfiguracji urządze , program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 

6.3.6 Parametry konfiguracyjne ryczałtów (opcjonalnie) 

Parametry konfiguracyjne dla ryczałt!w (Rys. 54) są następujące: 

• Nazwa – nazwa ryczałtu wprowadzana podczas dodawania ryczałtu do bazy danych; 

• Taryfa – taryfa, według kt!rej będą wykonywane obliczenia; 
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• Odbiorca – odbiorca, kt!remu będzie przypisany ryczałt. Pole to jest wykorzystywane 
w rachunku rozliczeniowym oraz w raportach modułu SHOOK; 

• Eksporty – za pomocą tej opcji wywołuje się okno przedstawione na Rys. 55, gdzie 
definiuje się opcje eksport!w danych z ryczałtu; 

• Uprawnienia – za pomocą tej opcji wywołuje się okno przedstawione na Rys. 56, 
gdzie wybiera się użytkownik!w, kt!rzy będą mieli dostęp do danego ryczałtu; 

• Plan – okreJla planowane dobowe zużycie energii (opcja dostępna w przypadku 
posiadania modułu grafikowania); 

• Profil standardowy – okreJla zdefiniowany uproszczony profil standardowy, 
według kt!rego wykonywane mają byK obliczenia z Ryczałtu; 

• Kierunek pomiaru – wskazuje, dla jakiego kierunku mają byK zaliczane dane z ryczałtu – 
pob!r czy oddawanie; 

• Moc umowna – moc zam!wiona (umowna) wyrażona w kW; 

• Stała – okreJla stałe miesięczne zużycie dla ryczałtu w kWh/mc. Na podstawie 
zdefiniowanej stałej oraz zdefiniowanego uproszczonego profilu standardowego wyliczane 
będą moce 15 minutowe oraz energie godzinowe dla ryczałtu w trakcie wykonywania 
oblicze ; 

• Rodzaj pomiaru – parametr okreJla rodzaj pomiaru licznika, w tym przypadku należy 
zostawiK Ryczałt; 

• Ustawienia położenia pliku bazodanowego – opcja dotyczy umieszczenia pliku 
bazodanowego z danymi odczytowymi z licznika lub sumatora KWMS-3. DomyJlnie 
przechowywany jest w katalogu instalacyjnym programu w podkatalogu DBS, jednak 
można wybraK alternatywne położenie pliku na dysku lub na innym komputerze w sieci. 

 

 

Rys. 54: Okno edycji parametrów ryczałtu 
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Rys. 55: Okno edycji parametrów eksportów z ryczałt 

 

 

Rys. 56: Okno uprawnień do ryczałtu 
 

Po dokonaniu zmian w istniejącej konfiguracji ryczałtu i przyciJnięciu przycisku „Zapisz” 
program wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie daty i godziny, 
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od kt!rej mają obowiązywaK zmienione ustawienia ryczałtu. W przypadku potrzeby dokonania 
zmiany ustawie  ryczałtu, bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” 
trzymając r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
 W dolnej częJci okna można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanego ryczałtu wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. Przedziały te 
można zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę i godzinę. Za pomocą 
przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje ryczałtu. Używając 
przycisku „Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną konfigurację ryczałtu. 

Dzięki tworzeniu historii konfiguracji urządze , program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 

6.3.7 Parametry konfiguracyjne punktów pomiarowych 

 Parametry konfiguracyjne dla punkt!w pomiarowych (Rys. 57) są następujące: 

• Nazwa – nazwa punktu pomiarowego wprowadzana podczas dodawania punktu do bazy 
danych; 

• Taryfa – taryfa, według kt!rej będą wykonywane obliczenia; 

• Odbiorca – odbiorca, kt!remu będzie przypisany punkt pomiarowy. 

• Moc zam�wiona – moc zam!wiona (umowna) wyrażona w kW; 

• Ilo!P przyłączy – okreJla ile przyłączy mierzy licznik. W przypadku, gdy licznik mierzy 
sumę kilku przyłączy, należy wprowadziK odpowiednią iloJK przyłączy w celu poprawnego 
generowania opłat za moc na rachunku rozliczeniowym; 

• Stała – okreJla stałe miesięczne zużycie dla punktu pomiarowego, kt!re będzie doliczane 
do wyliczonego zużycia; 

• Plan zużycia – okreJla planowane dobowe zużycie energii (opcja dostępna w przypadku 
posiadania modułu grafikowania); 

• Eksporty – za pomocą tej opcji wywołuje się okno przedstawione na Rys. 58, gdzie 
definiuje się opcje eksport!w danych z punktu pomiarowego; 

• Liczniki – liczniki wchodzące w skład punktu pomiarowego; 

• Wagi – okreJlają procentowy udział danego licznika w całkowitym zużyciu energii punktu 
pomiarowego. Dodatkowo, dla każdego licznika należy okreJliK znak bilansujący „+” lub „–” 
uwzględniany w obliczeniach. 
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Rys. 57: Okno edycji parametrów punktu pomiarowego 

 

   

Rys. 58: Okno edycji parametrów eksportów z punktu pomiarowego 
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Po dokonaniu zmian w istniejącej konfiguracji punktu pomiarowego i przyciJnięciu przycisku 
„Zapisz” program wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie daty 
i godziny, od kt!rej mają obowiązywaK zmienione ustawienia. W przypadku potrzeby dokonania 
zmiany ustawie , bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” trzymając 
r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
 W dolnej częJci okna można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanego punktu pomiarowego wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. 
Przedziały te można zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę 
i godzinę. Za pomocą przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje 
punktu pomiarowego. Używając przycisku „Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną 
konfigurację punktu pomiarowego. 

Dzięki tworzeniu historii konfiguracji urządze , program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 

6.3.8 Parametry konfiguracyjne punktów poboru energii 

 Parametry konfiguracyjne dla punkt!w poboru energii podzielone zostały na dwie zakładki: 
Dane podstawowe oraz Konfiguracja. 
Parametry na zakładce Dane podstawowe (Rys. 59) są następujące: 

• Opis – opis punktu poboru energii wprowadzany podczas dodawania punktu do bazy 
danych; 

• Numer – numer punktu poboru energii wprowadzany podczas dodawania punktu do bazy 
danych; 

• Moc umowna – moc umowna wyrażona w kW – istnieje możliwoJK wprowadzenia jednej 
mocy umownej na cały rok kalendarzowy lub indywidualnie na każdy miesiąc 
kalendarzowy; 

• Wsp�łczynnik korygujący moc umowną – wsp!łczynnik, przez kt!ry mnożona jest 
wartoJK mocy umownej podczas wykonywania oblicze ; 

• Grupa przyłączeniowa – opis grupy przyłączeniowej punktu poboru energii; 

• Taryfa – taryfa, według kt!rej będą wykonywane obliczenia; 

• Ilo!P przyłączy – okreJla ile przyłączy mierzy licznik. W przypadku, gdy licznik mierzy 
sumę kilku przyłączy, należy wprowadziK odpowiednią iloJK przyłączy w celu poprawnego 
generowania opłat za moc na rachunku rozliczeniowym; 

• Moc przyłączeniowa – wartoJK okreJlająca moc przyłączeniową dla punktu poboru 
energii; 

• Moc bezpieczna przy 20 stopniu zasilania – wartoJK okreJlająca moc bezpieczną przy 
20 stopniu zasilania dla punktu poboru energii; 

• Moc optymalna – wartoJK okreJlająca moc optymalną dla punktu poboru energii; 

• Miejsce przyłączenia – opis miejsca przyłączenia punktu poboru energii; 

• Miejsce dostarczenia – opis miejsca dostarczenia punktu poboru energii; 

• OSD – okreJlenie OSD dla punktu poboru energii; 

• Tangens – wartoJK tangensa neutralnego dla punktu poboru energii; 

• Sprzedaż – opcja okreJla, czy dany punkt poboru energii jest wliczany do sprzedaży; 

• Dystrybucja – opcja okreJla czy dany punkt poboru energii jest wliczany do dystrybucji; 

• Kod pocztowy – kod pocztowy lokalizacji punktu poboru energii; 

• Miejscowo!P – miejscowoJK lokalizacji punktu poboru energii; 
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• Ulica – ulica lokalizacji punktu poboru energii; 

• Nr budynku – nr budynku lokalizacji punktu poboru energii; 

• Nr lokalu – nr lokalu lokalizacji punktu poboru energii; 

• Sprzedawca – nazwa sprzedawcy dla punktu poboru energii; 

• Nr umowy – numer umowy, wg kt!rej prowadzona jest sprzedaż dla punktu poboru energii; 

• Odbiorca – odbiorca, kt!remu będzie przypisany punkt poboru energii; 

• Przeznaczenie energii – opis do czego przeznaczona będzie energia w punkcie poboru 
energii; 

• Zam�wiona ilo!P energii w strefach – dane informacyjne ile energii zam!wiono w danej 
strefie czasowej dla punktu poboru energii; 

• Eksporty – za pomocą tej opcji wywołuje się okno przedstawione na Rys. 61, gdzie 
definiuje się opcje eksport!w danych z punktu poboru energii. 
 

 

Rys. 59: Okno edycji parametrów punktu poboru energii – zakładka „Dane podstawowe” 

 

Parametry Pr!deł danych na zakładce Konfiguracja (Rys. 60) podzielone zostały na 4 tabele, 
w kt!rych można zdefiniowaK do 32 Pr!deł danych dla punktu poboru energii. Dla każdej z tabel 
można zdefiniowaK: 

• Licznik X – okreJla urządzenie lub ryczałt lub punkt pomiarowy, z kt!rego dane będą 
pobierane jako składowa punktu poboru energii; 
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• Waga X – okreJla udział procentowy danego Pr!dła danych punktu poboru energii. 
Dodatkowo, dla każdego Pr!dła danych należy okreJliK znak bilansujący „+” lub „–” 
uwzględniany w obliczeniach. 
 

Opr!cz zawartoJci Pr!deł danych dla punktu poboru energii na tej zakładce dodatkowo definiuje 
się: 

• P+/P-/Q+/Q- – okreJla czy dany rodzaj energii ma byK rozliczany z punktu poboru energii, 
a jeżeli tak, to wg kt!rej tabeli Pr!deł danych; 

• Plan zużycia – okreJla planowane dobowe zużycie energii (opcja dostępna w przypadku 
posiadania modułu grafikowania); 

• Opis rozliczenia – pole opisowe dotyczące sposobu rozlicze  z punktu poboru energii. 

 

 

Rys. 60: Okno edycji parametrów punktu poboru energii – zakładka „Konfiguracja” 
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Rys. 61: Okno edycji parametrów eksportów z punktu poboru energii 
 

Po dokonaniu zmian w istniejącej konfiguracji punktu poboru energii i przyciJnięciu 
przycisku „Zapisz” program wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie 
daty i godziny, od kt!rej mają obowiązywaK zmienione ustawienia. W przypadku potrzeby 
dokonania zmiany ustawie , bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” 
trzymając r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
 W dolnej częJci okna można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanego punktu poboru energii wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. 
Przedziały te można zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę 
i godzinę. Za pomocą przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje 
punktu poboru energii. Używając przycisku „Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną 
konfigurację punktu poboru energii. 

Dzięki tworzeniu historii konfiguracji urządze , program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 

6.3.9 Parametry konfiguracyjne prosumentów 

 W zależności od wybranego sposobu rozliczania (Net-Metering lub Net-Billing) wyróżniamy 

następujące parametry konfiguracyjne dla prosument!w (Rys. 62 i Rys. 63)  

• Nazwa – nazwa prosumenta wprowadzana podczas dodawania prosumenta do bazy 
danych; 

• Taryfa – taryfa, według kt!rej będą wykonywane obliczenia; 

• Odbiorca – odbiorca, kt!remu będzie przypisany prosument; 

• Moc umowna – moc umowna wyrażona w kW; 
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• Spos�b rozliczania – wybrany podczas definiowania nowego prosumenta system 
rozliczania. Rozliczanie prosumenta może odbywaK się w systemie iloJciowym (Net-
Metering) lub wartoJciowym (Net-Billing); 

• Licznik – licznik, według kt!rego będą wykonywane obliczenia zużycia i produkcji energii. 
Ponieważ rozliczenie energii biernej prosumenta odbywa się w oparciu o energie bierne 
kwadrantowe wymagane jest, aby rozliczenie z prosumentem (dla kt!rego rozlicza się 
także energię bierną) odbywało się na podstawie licznika zawierającego rejestry energii 
biernej kwadrantowej; 

• Wsp�łczynnik ilo!ciowy – wsp!łczynnik okreJlający ile energii wyprodukowanej ma byK 
wykorzystywane do obliczania opust!w i wprowadzania do magazynu energii. Parametr 
dostępny w systemie Net-Metering. 

 

 

Rys. 62: Okno edycji parametrów prosumenta rozliczanego w systemie Net-Metering 

 

 

Rys. 63: Okno edycji parametrów prosumenta rozliczanego w systemie Net-Billing 

 

 Dodatkowo w oknie konfiguracji prosumenta, dostępne są następujące przyciski: „Edytor 
stan!w liczydeł” oraz, w zależnoJci od sposobu rozliczania: „Magazyn – stany liczydeł” i „Magazyn 
– bilansowanie godzinowe” lub „Depozyt”. 

 
 Za pomocą przycisku „Edytor stan!w liczydeł” istnieje możliwoJK ręcznego wprowadzania 
i edycji stan!w liczydeł dla licznika elektronicznego np. w razie awarii łącznoJci i koniecznoJci 
wykonania ręcznego odczytu danych. Przy dodawaniu stan!w (Rys. 64) należy okreJliK 
następujące parametry: 

• typ energii (P+, P-, Q+, Q-, Q1, Q2, Q3, Q4); 

• datę i czas odczytu stanu liczydła; 
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• stany liczydeł w strefach i bezstrefowo. 
Po wprowadzeniu stan!w liczydeł na listę, należy dodaK te stany do bazy danych klikając przycisk 
„Dodaj stany do bazy”. 
 

 

Rys. 64: Okno dodawania stanów liczydeł 
  

Istnieje r!wnież możliwoJK edycji wprowadzonych stan!w liczydeł (Rys. 65). W takim 
przypadku należy kliknąK wybraną pozycję na liJcie ze stanami. Wskazane wartoJci pojawią się 
w polach edycyjnych, kt!re można dowolnie zmieniaK po uprzednim kliknięciu przycisku "Zmie  
stany". Po zmianie należy nacisnąK przycisk „Aktualizuj”, a wprowadzone zmiany zostaną 
zapisane w bazie danych. 
 

 

Rys. 65: Okno edycji stanów liczydeł 

 

 Za pomocą przycisku „Magazyn – stany liczydeł” istnieje możliwoJK podglądu operacji 
przeprowadzanych na stanie magazynowym energii wyprodukowanej w przypadku rozliczania 
w systemie iloJciowym w oparciu o stany liczydeł. Otwarte zostanie okno (Rys. 66) składające się 
z dw!ch częJci: 

• prezentującej produkcję energii, w kt!rej wyszczeg!lnione są stany liczydeł, z kt!rych 
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następuje wyliczenie produkcji energii w zadanym okresie. Tabelka produkcji energii 
zawiera także mnożną układu pomiarowego oraz obowiązujący w zadanym okresie 
wsp!łczynnik iloJciowy, na podstawie kt!rego energia wprowadzana jest na stan 
magazynowy; 

• prezentującej operacje przeprowadzane na stanie magazynowym: dodanie na stan 
magazynowy oraz pobranie z magazynu podczas wykonywania rozliczenia. 

Dane w oknie magazynu wypełniane są automatycznie podczas wykonywania oblicze  dla 
prosumenta. W przypadku, gdyby wprowadzono niepoprawne stany liczydeł lub wykonano 
obliczenia za niewłaJciwy okres, magazyn posiada opcję anulowania konkretnej operacji 
magazynowej. 

 
Po dokonaniu zmian w istniejącej konfiguracji prosumenta i przyciJnięciu przycisku „Zapisz” 

program wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie daty i godziny, 
od kt!rej mają obowiązywaK zmienione ustawienia. W przypadku potrzeby dokonania zmiany 
ustawie , bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” trzymając 
r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
 W dolnej częJci okna można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanego prosumenta wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. Przedziały 
te można zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę i godzinę.  
Za pomocą przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje prosumenta. 
Używając przycisku „Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną konfigurację prosumenta. 

Dzięki tworzeniu historii konfiguracji urządze , program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 
 

 

Rys. 66: Okno magazynu energii wyprodukowanej przez prosumenta w przypadku rozliczania ilościowego na podstawie 

stanów liczydeł 
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 Przycisk „Magazyn – bilansowanie godzinowe” pozwala na dostęp do magazynu energii 
rozliczanego w systemie iloJciowym w oparciu o bilansowanie godzinowe energii pobranej 
i wprowadzonej do sieci. Okno magazynu z przykładowymi danymi pokazuje Rys. 67. 

 

 

Rys. 67: Okno magazynu energii rozliczanego w systemie ilościowym w oparciu o bilansowanie godzinowe 

 

Okno umożliwia przegląd stanu magazynu z rozbiciem na strefy czasowe na koniec 
wybranego miesiąca (domyJlnie aktualnego), zgodnie z ustawieniem pola wyboru daty „Stan na 
koniec miesiąca”, a także umożliwia filtrowanie zawartoJci wg ustawie  filtru „Zakres 
wyJwietlanych danych”. W dolnej częJci okna znajduje się lista, na kt!rej prezentowane są 
rozliczenia dla pozycji zaznaczonej na g!rnej liJcie. Opr!cz funkcji przeglądowych okno posiada 
możliwoJK edycji okresu startowego, ustawienia opcji doliczania strat do energii pobranej 
i wprowadzonej do sieci oraz przeprowadzania operacji na magazynie energii, takich jak edycja 
stanu początkowego, czyszczenie magazynu, usuwanie rozlicze  i przywracanie stanu 
początkowego.  

Przy pierwszym uruchomieniu magazynu automatycznie uaktywnia się okno edycji okresu  
startowego. P!Pniej okres startowy można edytowaK o ile w magazynie nie ma jeszcze żadnych 
pozycji. JeJli zaistnieje koniecznoJK zmiany okresu startowego w sytuacji, gdy do magazynu 
dopisany został stan początkowy, należy najpierw uruchomiK funkcję „WyczyJK magazyn” lub, 
w sytuacji, gdy został już wykonany jakiJ raport rozliczeniowy, skorzystaK z funkcji „Przywr!K stan 
początkowy”, a następnie „WyczyJK magazyn”.  

Po zdefiniowaniu okresu startowego aktywny staje się przycisk „Edytuj stan początkowy”. 
Jego kliknięcie spowoduje pojawienie się okna dialogowego, w kt!rym można wprowadziK iloJci 
energii w magazynie, zgromadzonych w ciągu maksymalnie 12 miesięcy wstecz licząc od miesiąca 
startowego.   
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  Funkcja „Usu  rozliczenia” służy np. do przywr!cenia stanu magazynu na koniec 
okreJlonego miesiąca. Po uruchomieniu funkcji pojawia się okno dialogowe, w kt!rym można 
zdefiniowaK zakres usuwanych danych. 

 

 Dla prosumenta rozliczanego w systemie Net-billing dostępny jest przycisk „Depozyt” (Rys. 
68). Jego kliknięcie spowoduje otwarcie okna tzw. depozytu prosumenta, w kt!rym prezentowany 
jest stan Jrodk!w zgromadzonych w wyniku rozliczania energii pobranej i wprowadzonej do sieci 
w systemie wartoJciowym. WartoJK energii wprowadzonej do sieci ustalana jest na podstawie 
rynkowej miesięcznej ceny energii z Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii.  

 

 

Rys. 68: Okno depozytu prosumenta rozliczanego w systemie Net-Billing 

  
Przy pierwszym uruchomieniu okna depozytu automatycznie uaktywnia się okno edycji 

okresu startowego. P!Pniej okres startowy można edytowaK o ile w depozycie nie ma jeszcze 
żadnych pozycji. JeJli zaistnieje koniecznoJK zmiany okresu startowego w sytuacji, gdy do 
depozytu dopisany został stan początkowy, należy najpierw uruchomiK funkcję „WyczyJK depozyt” 
lub, w sytuacji, gdy został już wykonany jakiJ raport rozliczeniowy, skorzystaK z funkcji „Przywr!K 
stan początkowy”, a następnie „WyczyJK depozyt”. 

  
Opr!cz edycji okresu startowego możliwe jest jeszcze ustawienie opcji konfiguracyjnych 

depozytu. Ich edycja dostępna jest w oknie dialogowym uruchamianym po kliknięciu przycisku 
„Opcje”. 
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Rys. 69: Opcje depozytu 

 
• Doliczaj straty - pozwala na doliczanie strat do energii pobranej i wprowadzonej do sieci, 

jednak pod warunkiem, że zastosowany typ licznika zapewnia odczyt informacji o stratach 
z profilu obciążenia. 

• Uwzględniaj warto!P energii wprowadzonej w bieżącym miesiącu - dotyczy sposobu, 
w jaki będzie traktowana wartoJK energii wprowadzonej do sieci w bieżącym miesiącu 
podczas tworzenia raportu rozliczeniowego. Według ustawy o odnawialnych Pr!dłach 
energii wartoJK energii w depozycie, wprowadzonej w danym miesiącu, jest ustalana 
dopiero w miesiącu następnym. W konsekwencji oznacza to, że z Jrodk!w zgromadzonych 
w depozycie w danym miesiącu można skorzystaK dopiero przy tworzeniu raportu 
rozliczeniowego za miesiąc następny. Program domyJlnie działa wg tej reguły, jednak 
zaznaczenie powyższej opcji pozwala na włączenie do rozlicze  wartoJci energii 
wprowadzonej w bieżącym miesiącu o ile została już wprowadzona rynkowa miesięczna 
cena energii. 

• Potrącaj warto!P depozytu od warto!ci netto - pozwala na zmianę domyJlnego działania 
programu, polegającego na potrącaniu Jrodk!w zgromadzonych w depozycie od kwoty  
brutto zobowiązania prosumenta. 

• Obliczaj korekty w przypadku zmian RCEm - dotyczy sposobu wyceny depozytu po 
zmianie rynkowej miesięcznej ceny energii (RCEm). Rynkowe miesięczne ceny energii, 
mogą byK korygowane nawet trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy, co pociąga za sobą 
koniecznoJK zmiany wyceny depozytu. W związku z tym zastosowano rozwiązanie 
opcjonalne, w kt!rym domyJlnie program nie oblicza automatycznie korekt, a wartoJK 
depozytu jest ustalana na podstawie najnowszej ceny wg daty publikacji. W tym przypadku, 
po zmianie ceny za dany miesiąc, należy ponownie wygenerowaK raporty za wszystkie 
miesiące począwszy od miesiąca podlegającego korekcie. Natomiast w przypadku 
ustawienia opcji nie zachodzi koniecznoJK wstecznego generowania raport!w, ponieważ po 
zmianie miesięcznej ceny energii automatycznie obliczana jest skorygowana wartoJK 
depozytu za dany miesiąc. WartoJK korekty obliczana jest na podstawie aktualnej wartoJci 
energii z miesiąca, kt!rego dotyczy korekta, oraz r!żnicy skorygowanej RCEm. W celu 
wyliczenia korekt, w oknie edycji rynkowych miesięcznych cen energii, należy wprowadziK 
wszystkie ceny za dany miesiąc wraz z datami ich publikacji. Podczas generowania raportu 
program sprawdza, czy istnieją w systemie ceny o datach publikacji zawartych w bieżącym 
miesiącu i dla miesięcy, do kt!rych te ceny się odnoszą, a następnie wyznacza wartoJci 
korekt. WartoJK korekty jest traktowana w programie jako dodatkowy typ rozliczenia 
i pokazywana na liJcie „Rozliczenia dla wybranej pozycji”. 

• Doliczaj akcyzę do zobowiązania prosumenta - pozwala użytkownikowi okreJliK, czy 
podatek akcyzowy ma stanowiK kwotę podlegającą kompensacie z depozytu prosumenta. 
DomyJlnie ta opcja jest wyłączona. 
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Po zdefiniowaniu okresu startowego aktywny staje się przycisk „Edytuj stan początkowy”. 
Jego kliknięcie spowoduje pojawienie się okna dialogowego, w kt!rym można wprowadziK wartoJci 
energii w depozycie zgromadzonych w ciągu maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc 
startowy.   

     

Funkcja „Usu  rozliczenia” służy np. do przywr!cenia stanu depozytu na koniec 
okreJlonego miesiąca. Po uruchomieniu funkcji pojawia się okno dialogowe, w kt!rym można 
zdefiniowaK zakres usuwanych danych. 

 
Okno umożliwia przegląd stanu depozytu na koniec wybranego miesiąca (domyJlnie 

aktualnego), zgodnie z ustawieniem pola wyboru daty „Stan na koniec miesiąca”, a także 
umożliwia filtrowanie zawartoJci wg ustawie  filtru „Zakres wyJwietlanych danych”.  

 
W dolnej częJci okna po lewej stronie znajduje się lista, na kt!rej prezentowane są 

rozliczenia dla pozycji zaznaczonej na g!rnej liJcie. Natomiast po prawej stronie znajduje się lista 
„Nadpłaty”. Zgodnie z zasadami podanymi w ustawie, jeJli po upływie kolejnych 12 miesięcy Jrodki 
za dany miesiąc nie zostaną w pełni wykorzystane, to zostaną one zwr!cone prosumentowi, 
ale w wysokoJci nie większej niż 20% wartoJci początkowej. Te Jrodki, podlegające zwrotowi, są 
prezentowane na powyższej liJcie jako wartoJK nadpłaty.  

 

6.3.10 Parametry konfiguracyjne sumatora KWMS-3 

 Parametry konfiguracyjne dla sumatora KWMS-3 (Rys. 70) są następujące: 

• Nazwa – nazwa sumatora wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Numer – numer seryjny sumatora wprowadzany podczas dodawania do bazy danych; 

• Czas u!redniania – czas uJredniania profilu obciążenia (profilu mocy), jaki ustawiony jest 
w sumatorze; 

• Taryfa – taryfa, według kt!rej będą wykonywane obliczenia; 

• Waga liczydeł – okreJla wagę dla stan!w liczydeł; 

• Konfiguracja wej!P – przycisk uruchamiający okno konfiguracji wejJK sumatora (Rys. 71); 

• Ustawienia odczytu – opcja umożliwia ustawienie odczytu dla sumatora. W przypadku 
wybrania opcji globalnej możliwy będzie odczyt sumatora z dowolnego komputera, kt!ry 
ma możliwoJK odpowiedniego połączenia z urządzeniem. W przypadku wybrania 
okreJlonego komputera, tylko z niego będzie można odczytaK sumator KWMS-3. 
Oddzielnie należy wybraK komputer dla monitorowania ONLINE i harmonogram!w.  

• Port COM – numer portu szeregowego, przez kt!ry odczytywany będzie sumator 
(w przypadku odczytu przez port RS-232 lub modem telefoniczny); 

• Prędko!P – prędkoJK pracy portu szeregowego, przez kt!ry odczytywany będzie sumator; 

• Wyb�r interfejsu – umożliwia wyb!r interfejsu (RS-232, MKi-sm, Ethernet), za pomocą 
kt!rego realizowany będzie odczyt danych z sumatora; 

• Odczyt modemowy – okreJla czy sumator ma byK odczytywany przez modem; 

• Adres IP – adres IP modułu komunikacyjnego MKi-sm/KWMS lub konwertera Ethernet/RS-
232 z podłączonym sumatorem KWMS-3; 

• Port TCP/IP – port, na kt!rym będzie ustanowione połączenie z modułem  
MKi-sm/KWMS lub z konwerterem Ethernet/RS-232; 

• Inicjalizacja – tzw. init string do zainicjowania ustawie  modemu; 

• Numer telefonu – numer telefonu, pod kt!rym dostępny jest sumator; 
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• Wybieranie – spos!b wybierania numeru telefonu (tonowy lub impulsowy); 

• Odczyt online – definiuje czy sumator ma byK odczytywany przez moduł serwera 
odczyt!w. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Doczytywanie profilu – definiuje, w jakich odstępach czasu ma byK doczytywany profil 
mocy przez serwer odczyt!w (co cykl, co godzinę, co dobę) – wymagane włączenie opcji 
„Odczyt online”. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Ustawienia położenia pliku bazodanowego – opcja dotyczy umieszczenia pliku 
bazodanowego z danymi odczytowymi z licznika lub sumatora KWMS-3. DomyJlnie 
przechowywany jest w katalogu instalacyjnym programu w podkatalogu DBS, jednak 
można wybraK alternatywne położenie pliku na dysku lub na innym komputerze w sieci. 

 

 W oknie konfiguracji wejJK sumatora (Rys. 71) możliwe jest zdefiniowanie, jakie liczniki 
zostały podpięte do wejJK sumatora (wejJK energii czynnej i biernej), jaką posiadają wagę impulsu 
oraz jaki rodzaj energii jest podpięty do wejJcia. Waga dodatnia oznacza pomiar dla kierunku 
„pob!r”, natomiast waga ujemna pomiar dla kierunku „oddawanie”. 
 

 

Rys. 70: Okno edycji parametrów sumatora KWMS-3 
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Rys. 71: Okno konfiguracji wejść sumatora KWMS-3 
 

 Po dokonaniu zmian w istniejącej konfiguracji urządzenia i przyciJnięciu przycisku „Zapisz” 
program wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie daty i godziny, 
od kt!rej mają obowiązywaK zmienione ustawienia urządzenia. W przypadku potrzeby dokonania 
zmiany ustawie  urządzenia, bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” 
trzymając r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
 W dolnej częJci okna można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanego urządzenia wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. Przedziały te 
można zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę i godzinę. Za pomocą 
przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje urządzenia. Używając 
przycisku „Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną konfigurację urządzenia. 
 Dzięki tworzeniu historii konfiguracji urządze , program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 

6.3.11 Parametry konfiguracyjne koncentratora SKD 

 Parametry konfiguracyjne dla koncentratora SKD (Rys. 72) są następujące: 

• Nazwa – nazwa koncentratora wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Numer – numer seryjny koncentratora wprowadzany podczas dodawania do bazy danych; 

• Czas u!redniania – czas uJredniania profilu obciążenia (profilu mocy), jaki ustawiony jest 
w koncentratorze; 

• Taryfa – taryfa, według kt!rej będą wykonywane obliczenia; 

• Konfiguracja wej!P – przycisk uruchamiający okno konfiguracji wejJK koncentratora (Rys. 
73); 

• Ustawienia odczytu – opcja umożliwia ustawienie odczytu dla koncentratora. 
W przypadku wybrania opcji globalnej możliwy będzie odczyt koncentratora z dowolnego 
komputera, kt!ry ma możliwoJK odpowiedniego połączenia z urządzeniem. W przypadku 
wybrania okreJlonego komputera, tylko z niego będzie można odczytaK koncentrator SKD. 
Oddzielnie należy wybraK komputer dla monitorowania ONLINE i harmonogram!w;  
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• Odczyt online – definiuje czy koncentrator ma byK odczytywany przez moduł serwera 
odczyt!w. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Doczytywanie profilu – definiuje, w jakich odstępach czasu ma byK doczytywany profil 
mocy przez serwer odczyt!w (co cykl, co godzinę, co dobę) – wymagane włączenie opcji 
„Odczyt online”. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Ustawienia położenia pliku bazodanowego – opcja dotyczy umieszczenia pliku 
bazodanowego z danymi odczytowymi z licznika lub koncentratora SKD. DomyJlnie 
przechowywany jest w katalogu instalacyjnym programu w podkatalogu DBS, jednak 
można wybraK alternatywne położenie pliku na dysku lub na innym komputerze w sieci. 

 

 

Rys. 72: Okno edycji parametrów koncentratora SKD 

 



 

Strona 78 z 248 

 

Instrukcja operatorska systemu SKADEN 06.07 

 

Rys. 73: Okno konfiguracji wejść koncentratora SKD 
 

 W oknie konfiguracji wejJK koncentratora (Rys. 73) możliwe jest zdefiniowanie, jakie liczniki 
zostały podłączone do wejJK koncentratora (wejJK energii czynnej i biernej), jaką posiadają wagę 
impulsu oraz jaki rodzaj energii jest podłączony do wejJcia. Waga dodatnia oznacza pomiar dla 
kierunku „pob!r”, natomiast waga ujemna pomiar dla kierunku „oddawanie”. 
 Po dokonaniu zmian w istniejącej konfiguracji urządzenia i przyciJnięciu przycisku „Zapisz” 
program wyJwietli okno, w kt!rym użytkownik zostanie poproszony o podanie daty i godziny, 
od kt!rej mają obowiązywaK zmienione ustawienia urządzenia. W przypadku potrzeby dokonania 
zmiany ustawie  urządzenia, bez tworzenia historii ustawie , należy przycisnąK przycisk „Zapisz” 
trzymając r!wnoczeJnie wciJnięty klawisz SHIFT. 
 W dolnej częJci okna można będzie zobaczyK poprzednie oraz bieżącą konfigurację 
aktualnie edytowanego urządzenia wraz z przedziałami czasu, w kt!rych obowiązują. Przedziały te 
można zmieniK za pomocą przycisku „Zmie4 datę i czas” podając nową datę i godzinę. Za pomocą 
przycisku „Podgląd ustawie4” można podejrzeK poprzednie konfiguracje urządzenia. Używając 
przycisku „Usu4 ustawienia” można usunąK wskazaną konfigurację urządzenia. 
 Dzięki tworzeniu historii konfiguracji urządze , program sam będzie czuwał nad wszystkimi 
zmianami, kt!re mają byK uwzględniane w trakcie oblicze  i analiz. 

6.3.12 Parametry konfiguracyjne koncentratora WAGO 

 Parametry konfiguracyjne dla koncentratora WAGO (Rys. 74) są następujące: 

• Nazwa – nazwa koncentratora wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Online – okreJla czy liczniki podpięte do koncentratora mają byK odczytywane w trybie 
online. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Adres IP – adres IP, pod kt!rym dostępny jest koncentrator; 

• Port – numer portu TCP, pod kt!rym dostępny jest koncentrator; 

• Ustawienia odczytu – opcja umożliwia ustawienie odczytu. W przypadku wybrania opcji 
globalnej możliwy będzie odczyt koncentratora z dowolnego komputera, kt!ry ma 
możliwoJK odpowiedniego połączenia z urządzeniem. W przypadku wybrania okreJlonego 
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komputera, tylko z niego będzie można odczytaK koncentrator. Oddzielnie należy wybraK 
komputer dla monitorowania ONLINE i harmonogram!w; 

• Podłączenie analizator�w – powoduje otwarcie okienka z polami, w kt!rych wybiera się 
liczniki podpięte do koncentratora w rzeczywistym układzie pomiarowym. 

 

 

Rys. 74: Okno edycji parametrów koncentratora WAGO 

6.3.13 Parametry konfiguracyjne koncentratora ADAM6051 

Koncentrator ADAM6051 jest urządzeniem rejestrującym impulsy z urządze  pomiarowych gaz!w 
technicznych, cieczy oraz gazu. Na podstawie zarejestrowanych impuls!w w bazie programu 
tworzony jest 15 minutowy profil stan!w liczydeł impuls!w dla poszczeg!lnych medi!w 
energetycznych.  

Parametry konfiguracyjne modułu są następujące: 

• Nazwa – nazwa modułu wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Numer – numer modułu wprowadzany podczas dodawania do bazy danych; 

• Adres IP – adres IP, pod kt!rym dostępny jest moduł; 

• Port – numer portu TCP, pod kt!rym dostępny jest moduł; 

• Online – zaznaczenie opcji powoduje ciągły odczyt danych. Funkcja ta musi byK włączona, 
aby system rejestrował profil stan!w liczydeł impuls!w w bazie danych programu; 

• Konfiguracja wej!P – umożliwia podłączenie licznik!w pod dane wejJcia koncentratora 
wraz ze wskazaniem medium. 
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Rys. 75: Konfiguracja wejść koncentratora ADAM6051 

 

6.3.14 Parametry konfiguracyjne modułów MKi-sm/MKi2-sm/MKi3-sm/MKi4-sm 

 Parametry konfiguracyjne moduł!w MKi-sm/MKi2-sm/MKi3-sm/MKi4-sm (Rys. 76) 
są następujące: 

• Nazwa – nazwa modułu wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Adres IP – adres IP, pod kt!rym dostępny jest moduł; 

• Port – numer portu TCP, pod kt!rym dostępny jest moduł; 

• Odczyt modemowy – ustawienie tej opcji powoduje, że odczyt modułu będzie odbywał się 
w trybie połączenia modemowego; 

• Online – zaznaczenie opcji umożliwi monitorowanie wartoJci chwilowych/doczytywanie 
profilu podpiętych do modułu licznik!w (o ile są włączone w konfiguracji samego modułu). 
Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Port COM – numer portu szeregowego, przez kt!ry odczytywany będzie moduł 
(z wykorzystaniem modemu); 

• Prędko!P odczytu – prędkoJK pracy portu szeregowego, przez kt!ry odczytywany będzie 
moduł (z wykorzystaniem modemu); 

• Hasło – hasło dostępu ustawione w module; 

• Inicjalizacja – tzw. init string do zainicjowania ustawie  modemu; 

• Numer telefonu – numer telefonu, pod kt!rym dostępny jest moduł; 

• Wybieranie – spos!b wybierania numeru telefonu (tonowy lub impulsowy); 

• Typ transmisji – wyb!r transmisji CSD (w przypadku, gdy po obu stronach znajdują się 
modemy GSM) lub PSTN; 

• Podłączenie licznik�w – powoduje otwarcie okna, za pomocą kt!rego wybiera się liczniki 
podpięte do modułu w rzeczywistym układzie pomiarowym. 

• Kontrola transmisji – włączenie transmisji pakietowej (zalecane) w przypadku odczytu 
z wykorzystaniem modemu; 

• Ustawienia odczytu – opcja umożliwia ustawienie odczytu. W przypadku wybrania opcji 
globalnej możliwy będzie odczyt modułu z dowolnego komputera, kt!ry ma możliwoJK 
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odpowiedniego połączenia z urządzeniem. W przypadku wybrania okreJlonego komputera, 
tylko z niego będzie można odczytaK moduł. Oddzielnie należy wybraK komputer 
dla monitorowania ONLINE i harmonogram!w. 

 

 

Rys. 76: Okno parametrów modułów MKi-sm, MKi2-sm, MKi3-sm, MKi4-sm 

6.3.15 Parametry konfiguracyjne modułów UPK/MKi-m 

 Parametry konfiguracyjne moduł!w UPK/MKi-m (Rys. 77) są następujące: 

• Nazwa – nazwa modułu wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Port COM – numer portu szeregowego, przez kt!ry odczytywany będzie moduł 
z wykorzystaniem modemu; 

• Prędko!P odczytu – prędkoJK pracy portu szeregowego, przez kt!ry odczytywany będzie 
moduł z wykorzystaniem modemu; 

• Inicjalizacja – tzw. initstring do zainicjowania ustawie  modemu; 

• Numer telefonu – numer telefonu, pod jakim dostępny jest moduł; 

• Wybieranie – spos!b wybierania numeru telefonu (tonowy lub impulsowy); 

• Hasło – hasło dostępu ustawione w module; 

• Podłączenie licznik�w – powoduje otwarcie okna, za pomocą kt!rego wybiera się liczniki 
podpięte do modułu w rzeczywistym układzie pomiarowym; 

• Typ transmisji – wyb!r transmisji CSD (w przypadku, gdy po obu stronach znajdują się 
modemy GSM) lub PSTN; 

• Ustawienia odczytu – opcja umożliwia ustawienie odczytu. W przypadku wybrania opcji 
globalnej możliwy będzie odczyt modułu z dowolnego komputera, kt!ry ma możliwoJK 
odpowiedniego połączenia z urządzeniem. W przypadku wybrania okreJlonego komputera, 
tylko z niego będzie można odczytaK moduł. Oddzielnie należy wybraK komputer 
dla monitorowania ONLINE i harmonogram!w. 
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Rys. 77: Okno parametrów modułów UPK/MKi-m 

6.3.16 Parametry konfiguracyjne interfejsów CLO/RS485 

 Parametry konfiguracyjne interfejs!w CLO/RS485 (Rys. 78) są następujące: 

• Nazwa – nazwa interfejsu wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Online – okreJla czy liczniki podpięte do tego interfejsu mają byK odczytywane w trybie 
online. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Port COM – numer portu szeregowego, przez kt!ry odczytywane będą liczniki podłączone 
pod interfejs; 

• Prędko!P odczytu – prędkoJK pracy portu szeregowego, przez kt!ry odczytywane będą 
liczniki podłączone pod interfejs; 

• Nazwa komputera – komputer, z kt!rego będzie możliwy odczyt po tym interfejsie; 

• Podłączenie urządzeD – powoduje otwarcie okna, za pomocą kt!rego wybiera się 
urządzenia podpięte do interfejsu w rzeczywistym układzie pomiarowym; 

• Rodzaj urządzeD – okreJla typ urządze  podłączanych do interfejsu. 
 

 

Rys. 78: Okno parametrów interfejsów CLO/RS485 
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6.3.17 Parametry konfiguracyjne modułów GPRS lub interfejsów Ethernet 

 Parametry konfiguracyjne moduł!w GPRS lub interfejs!w Ethernet (Rys. 79) 
są następujące: 

• Nazwa – nazwa interfejsu wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Online – okreJla czy liczniki podpięte do tego modułu lub interfejsu mają byK odczytywane 
w trybie online. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Adres IP – adres IP, pod kt!rym dostępny jest moduł lub interfejs; 

• Port – numer portu TCP, pod kt!rym dostępny jest moduł lub interfejs; 

• Rodzaj urządzeD – okreJla typ urządze  podłączanych do interfejsu; 

• Ustawienia odczytu – opcja umożliwia ustawienie odczytu. W przypadku wybrania opcji 
globalnej możliwy będzie odczyt modułu lub interfejsu z dowolnego komputera, kt!ry ma 
możliwoJK odpowiedniego połączenia z urządzeniem. W przypadku wybrania okreJlonego 
komputera, tylko z niego będzie można odczytaK moduł lub interfejs. Oddzielnie należy 
wybraK komputer dla monitorowania ONLINE i harmonogram!w; 

• Podłączenie urządzeD – powoduje otwarcie okienka z polami, w kt!rych wybiera się 
urządzenia podpięte do modułu w rzeczywistym układzie pomiarowym. 

 

 

Rys. 79: Okno parametrów interfejsów ethernet lub modułów GPRS 

 

6.3.18  Parametry konfiguracyjne interfejsów MBUS 

 Parametry konfiguracyjne interfejs!w MBUS (Rys. 80) są następujące: 

• Nazwa – nazwa interfejsu wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Online – okreJla czy liczniki podpięte do interfejsu mają byK odczytywane w trybie online. 
Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Rodzaj interfejsu – okreJla, w jaki spos!b odbywa się komunikacja pomiędzy 
urządzeniem, a terminalem (poprzez port szeregowy, Ethernet lub GPRS); 

• Rodzaj urządzeD – okreJla typ urządze  podłączanych do interfejsu; 

• Port COM – numer portu szeregowego, przez kt!ry odczytywane będą liczniki podłączone 
do interfejsu; 



 

Strona 84 z 248 

 

Instrukcja operatorska systemu SKADEN 06.07 

• Prędko!P odczytu – prędkoJK pracy portu szeregowego, przez kt!ry odczytywane będą 
liczniki podłączone do interfejsu; 

• Adres IP – adres IP, pod kt!rym dostępny jest interfejs; 

• Port – numer portu TCP, pod kt!rym dostępny jest interfejs; 

• Ustawienia odczytu – opcja umożliwia ustawienie odczytu. W przypadku wybrania opcji 
globalnej możliwy będzie odczyt interfejsu z dowolnego komputera, kt!ry ma możliwoJK 
odpowiedniego połączenia z urządzeniem. W przypadku wybrania okreJlonego komputera, 
tylko z niego będzie można odczytaK interfejs. Oddzielnie należy wybraK komputer dla 
monitorowania ONLINE i harmonogram!w; 

• Podłączenie licznik�w – powoduje otwarcie okienka z polami, w kt!rych wybiera się 
liczniki podpięte do interfejsu w rzeczywistym układzie pomiarowym. 

 

 

Rys. 80: Okno parametrów interfejsów MBUS 

6.3.19  Parametry konfiguracyjne modułów GSM/SMS 

 Parametry konfiguracyjne moduł!w GSM/SMS (Rys. 81) są następujące: 

• Nazwa – nazwa modułu wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Numer telefonu – okreJla numer karty SIM, przypisany do danego modułu GSM/SMS; 

• Podłączenie licznik�w – powoduje otwarcie okna z polami, w kt!rych wybiera się liczniki 
podpięte do modułu w rzeczywistym układzie pomiarowym. 

 

  

Rys. 81: Okno parametrów modułów GSM/SMS 
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6.3.20 Parametry konfiguracyjne bezpośrednich odczytów modemowych 

 Parametry konfiguracyjne bezpoJrednich odczyt!w modemowych (Rys. 82) 
są następujące: 

• Nazwa – nazwa modemu wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Port COM – numer portu szeregowego, przez kt!ry odczytywany będzie moduł 
z wykorzystaniem modemu; 

• Prędko!P odczytu – prędkoJK pracy portu szeregowego, przez kt!ry odczytywany będzie 
modem; 

• Inicjalizacja – tzw. initstring do zainicjowania ustawie  modemu; 

• Numer telefonu – numer telefonu, pod jakim dostępny jest modem; 

• Wybieranie – spos!b wybierania numeru telefonu (tonowy lub impulsowy); 

• Podłączenie licznik�w – powoduje otwarcie okna, za pomocą kt!rego wybiera się liczniki 
podpięte do modemu w rzeczywistym układzie pomiarowym; 

• Typ transmisji – wyb!r transmisji CSD (w przypadku, gdy po obu stronach znajdują się 
modemy GSM) lub PSTN; 

• Ustawienia odczytu – opcja umożliwia ustawienie odczytu. W przypadku wybrania opcji 
globalnej możliwy będzie odczyt modemu z dowolnego komputera, kt!ry ma możliwoJK 
odpowiedniego połączenia z urządzeniem. W przypadku wybrania okreJlonego komputera, 
tylko z niego będzie można odczytaK modem. Oddzielnie należy wybraK komputer 
dla monitorowania ONLINE i harmonogram!w. 

 

 

Rys. 82: Okno parametrów bezpośrednich odczytów modemowych 

6.3.21  Parametry konfiguracyjne modułów odczytowych 

 Parametry konfiguracyjne moduł!w odczytowych (Rys. 83) są następujące: 

• Nazwa – nazwa modułu wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Adres IP – adres IP, pod kt!rym dostępny jest moduł; 

• Port – numer portu TCP, pod kt!rym dostępny jest moduł; 
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• Ustawienia odczytu – opcja umożliwia ustawienie odczytu. W przypadku wybrania opcji 
globalnej możliwy będzie odczyt modułu z dowolnego komputera, kt!ry ma możliwoJK 
odpowiedniego połączenia z urządzeniem. W przypadku wybrania okreJlonego komputera, 
tylko z niego będzie można odczytaK moduł. Oddzielnie należy wybraK komputer dla 
harmonogram!w; 

• Podłączenie licznik�w – powoduje otwarcie okienka z polami, w kt!rych wybiera się 
udostępniane dane z licznik!w. 

 
Moduły odczytowe pozwalają na odczyt danych profilowych, stan!w liczydeł i loga zdarze  

z bazy danych systemu SKADEN znajdującej się na innym komputerze. 
 

 

Rys. 83: Okno parametrów interfejsów modułów odczytowych 

 

6.3.22 Parametry konfiguracyjne bramek danych BD-1 

 Parametry konfiguracyjne bramek danych BD-1 (Rys. 84) są następujące: 

• Nazwa – nazwa interfejsu wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Online – okreJla czy liczniki podłączone do bramki danych mają byK odczytywane w trybie 
online. Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Adres IP – adres IP, pod kt!rym dostępna jest bramka danych; 

• Port – numer portu TCP, pod kt!rym dostępne są dane w bramce danych; 

• Hasło – hasło dostępu do bazy danych w bramce BD-1 (hasło musi byK takie samo jak hasło 
w serwerze bazy danych w bramce danych BD-1; standardowo ustawiane jest hasło 
domyJlne); 

• Ustawienia odczytu – opcja umożliwia ustawienie odczytu. W przypadku wybrania opcji 
globalnej możliwy będzie odczyt bramki danych z dowolnego komputera, kt!ry ma 
możliwoJK odpowiedniego połączenia z urządzeniem. W przypadku wybrania okreJlonego 
komputera, tylko z niego będzie można odczytaK bramkę danych. Oddzielnie należy 
wybraK komputer dla monitorowania ONLINE i harmonogram!w; 

• Podłączenie licznik�w – powoduje otwarcie okna z polami, w kt!rych wybiera się 
urządzenia podłączone do bramki danych BD-1 w rzeczywistym układzie pomiarowym. 
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Rys. 84: Okno parametrów bramki danych BD-1 

6.3.23  Parametry konfiguracyjne bramek danych STGx54 

Parametry konfiguracyjne bramek danych STGx54 (Rys. 85) są następujące: 

• Nazwa – nazwa interfejsu wprowadzana podczas dodawania do bazy danych; 

• Online – okreJla czy liczniki podpięte do interfejsu mają byK odczytywane w trybie online. 
Po zmianie parametru należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w; 

• Rodzaj interfejsu – okreJla, w jaki spos!b odbywa się komunikacja pomiędzy 
urządzeniem, a terminalem (poprzez port szeregowy, Ethernet lub GPRS); 

• Port COM – numer portu szeregowego, przez kt!ry odczytywane będą liczniki podłączone 
do interfejsu; 

• Prędko!P odczytu – prędkoJK pracy portu szeregowego; 

• Adres IP – adres IP, pod kt!rym dostępny jest interfejs; 

• Port – numer portu TCP, pod kt!rym dostępny jest interfejs; 

• Ustawienia odczytu – opcja umożliwia ustawienie odczytu. W przypadku wybrania opcji 
globalnej możliwy będzie odczyt interfejsu z dowolnego komputera, kt!ry ma możliwoJK 
odpowiedniego połączenia z urządzeniem. W przypadku wybrania okreJlonego komputera, 
tylko z niego będzie można odczytaK interfejs. Oddzielnie należy wybraK komputer dla 
monitorowania ONLINE i harmonogram!w; 

• Podłączenie licznik�w – powoduje otwarcie okienka z polami, w kt!rych wybiera się 
liczniki podpięte do interfejsu w rzeczywistym układzie pomiarowym. 
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Rys. 85: Okno parametrów bramki danych STGx54 

6.3.24 Podłączanie urządzeń do modułów lub interfejsów 

 Do każdego z konfigurowanych moduł!w lub interfejs!w po kliknięciu przycisku 
"Podłączenie licznik!w/urządze " należy podłączyK liczniki w spos!b pokazany na Rys. 86. 
 Aby podłączyK liczniki do urządzenia należy zaznaczyK okreJlone pozycje na liJcie po lewej 
stronie i nacisnąK przycisk „Podłącz liczniki”  lub przeciągnąK wybrane pozycje na listę z prawej 
strony. Aby usunąK liczniki z listy element!w podłączonych należy zaznaczyK okreJlone pozycje 
na liJcie po prawej stronie i nacisnąK przycisk „Usu4 podłączone liczniki”.  
 Operacje podłączania lub odłączania licznik!w od moduł!w lub interfejs!w można 
przeprowadziK także z poziomu okna konfiguracji urządze  (Rys. 37) wykorzystując menu 
podręczne. 
 

 

Rys. 86: Okno podłączania liczników do modułów lub interfejsów 
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7. Pozyskiwanie danych 

 

Jedną z podstawowych funkcji systemu SKADEN jest pozyskiwanie danych r!żnymi 
drogami (poprzez moduły, interfejsy itp.) na kilka r!żnych sposob!w, poczynając od odczyt!w 
wykonywanych na żądanie na w pełni automatycznych odczytach ko cząc. 

7.1  Odczyty ręczne 

 Do tej grupy odczyt!w zalicza się odczyty wykonywane w dowolnej chwili, w spos!b ręczny 
na żądanie operatora programu.  

7.1.1 Odczyt z poziomu interfejsów komunikacyjnych 

Odczyt danych pomiarowych z licznik!w rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego 
interfejsu/modułu z menu gł!wnego „Odczyty ->...”, po czym zostanie otwarte okno wyboru 
odpowiedniego interfejsu/modułu (Rys. 87). 
 

 

Rys. 87: Okno wyboru modułu/interfejsu i liczników do niego podpiętych do odczytu 
 

 Na liJcie interfejs!w/moduł!w będą widoczne jedynie te interfejsy/moduły, dla kt!rych 
w ustawieniach konfiguracji „Nazwa komputera” odpowiada rzeczywistej nazwie komputera, 
na kt!rym odczyt ten ma zostaK wykonany. Jeżeli w ustawieniach odczytu interfejsu/modułu jest 
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zaznaczona opcja „Globalnie”, to taki moduł/interfejs będzie widziany na wszystkich stanowiskach 
klienckich systemu SKADEN. 
 Po wskazaniu modułu/interfejsu i licznik!w, kt!re mają zostaK odczytane uaktywniony 
zostanie przycisk „Odczytaj…”. Jego wciJnięcie spowoduje wyJwietlenie okna (Rys. 88), w kt!rym 
należy wybraK tryb odczytu. Po zatwierdzeniu wybranego trybu nastąpi rozpoczęcie procesu 
odczytu danych. Po zako czeniu odczytu nastąpi proces importu odczytanych danych do bazy 
danych programu SKADEN. Dane te wykorzystywane są następnie do wykonywania analiz oraz 
oblicze . 
 

 

Rys. 88: Przykładowe okno wyboru trybu odczytu danych 

 
 

UWAGA: W przypadku odczytu licznika z wykorzystaniem głowicy optycznej, program najpierw 
łączy się z licznikiem przez głowicę optyczną podłączoną na wskazanym w opcjach programu 
porcie (patrz rozdział Opcje programu), a następnie (po okreJleniu wersji licznika) wyJwietlone 

zostanie okno z wyborem trybu odczytu. Po wyborze i zatwierdzeniu odczyt odbywa się 
analogicznie jak przez pozostałe moduły/interfejsy. Aby licznik m!gł byK odczytany przez głowicę 
optyczną musi byK dodany do bazy danych. 
 
 
W celu ułatwienia pracy odczyty ręczne (na żądanie) można także wykonywaK z poziomu: 

• bazy urządze  (patrz rozdział Konfiguracja urządze ); 

• grup obliczeniowych (patrz rozdział Odczyt urządze  z poziomu grup obliczeniowych). 

7.1.2 Odczyt z poziomu bazy urządzeń 

Po wskazaniu w bazie urządze  interfejsu, z kt!rego ma zostaK wykonany odczyt, należy 
na nim kliknąK prawym przyciskiem myszy w celu wywołania menu podręcznego (Rys. 89), 
a następnie z menu należy wybraK pozycję odczyt. Dalszy spos!b postępowania jest analogiczny 
jak dla odczyt!w z menu interfejs!w. 
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Rys. 89 Menu podręczne dla wskazanego interfejsu 

7.1.3 Odczyt z poziomu grup obliczeniowych 

Po kliknięciu na grupie obliczeniowej ikony licznika, wyJwietlone zostanie menu (Rys. 90), 
kt!re pozwala odczytaK wszystkie lub zaznaczone pozycje z grupy obliczeniowej. W przypadku,  gdy 
składową grupy jest punkt pomiarowy lub punkt poboru energii to odczytane zostaną dane 
ze wszystkich składowych wchodzących w skład danego obiektu obliczeniowego. 
 

 

Rys. 90 Odczyt z poziomu grupy obliczeniowej 

7.2 Odczyty zbiorcze 

Do tej grupy odczyt!w zalicza się odczyty wykonywane w dowolnej chwili, w spos!b ręczny 
na żądanie operatora programu. Dodatkowo ten tryb umożliwia wykonanie odczytu 
p!łautomatycznego. W tym przypadku, po wczeJniejszej konfiguracji, nie będzie zachodziła 
koniecznoJK wybierania każdego interfejsu i licznika z osobna i wskazywanie jaki tryb odczytu 
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chce się wykonaK, a jedynie wskazuje się wczeJniej utworzoną konfigurację, a dalsza częJK 
procesu odczytu danych odbywa się automatycznie. 

Możliwe jest także utworzenie harmonogram!w odczyt!w zbiorczych, aby wykonywały się 
automatycznie (patrz rozdział Harmonogram odczyt!w zbiorczych). 

7.2.1 Konfiguracja odczytów zbiorczych 

 Aby przystąpiK do konfigurowania odczyt!w zbiorczych należy wybraK z menu 
„Konfiguracja -> Odczyty zbiorcze...” lub przycisk na pasku narzędzi. 
 Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 91, za pomocą kt!rego można przejrzeK 
zdefiniowane konfiguracje, dokonaK edycji, usunąK lub dodaK nowe liczniki do konfiguracji. Okno 
posiada własny panel z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Nowa konfiguracja – umożliwia stworzenie nowej konfiguracji; 

• ZmieD nazwę konfiguracji – pozwala na zmianę nazwy zaznaczonej konfiguracji; 

• UsuD konfigurację – usuwa zaznaczoną konfigurację; 

• Dodaj urządzenie – umożliwia dodanie urządzenia do wybranej konfiguracji; 

• Edytuj parametry – pozwala na zmianę parametr!w odczytu dla wybranego urządzenia; 

• UsuD urządzenie – usuwa wybrane urządzenie z zaznaczonej konfiguracji; 

• Zamknij – zamyka okno z konfiguracją odczyt!w zbiorczych. 
 

 

 

Rys. 91: Okno konfiguracji odczytów zbiorczych 
 
 

 Po kliknięciu przycisku „Dodaj urządzenie”  pojawi się okno przedstawione na Rys. 92, 
w kt!rym znajdują się dwie listy: 

• z urządzeniami lub interfejsami; 

• z licznikami podłączonymi do danego urządzenia lub interfejsu. 
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Rys. 92: Okno dodawania nowego urządzenia do konfiguracji odczytów zbiorczych 

 

 Wszystkie zaznaczone liczniki po naciJnięciu przycisku „OK” zostaną dodane 
do zaznaczonej konfiguracji, pod warunkiem, że takiego licznika dotychczas nie było na liJcie 
dodanych urządze . 
 Po zaznaczeniu licznika i kliknięciu przycisku „Edytuj parametry” pojawi się okno 
przedstawione na Rys. 93, za pomocą kt!rego można wybraK odpowiedni tryb odczytu dane 
licznika. 
 Ten sam licznik można zdefiniowaK w dowolnej konfiguracji, ze zdefiniowanymi r!żnymi 
trybami odczyt!w, w zależnoJci od potrzeb użytkownika programu. 
 

 

Rys. 93: Przykładowe okno wyboru trybu odczytu dla odczytów zbiorczych 
 

7.2.2 Wykonywanie odczytów zbiorczych 

 Aby przystąpiK do odczyt!w zbiorczych danych pochodzących z licznik!w, należy wybraK 
z menu „Odczyty -> Zbiorcze” lub przycisk na pasku narzędzi. 
 Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 94, za pomocą kt!rego należy wybraK 
odpowiednią konfigurację i nacisnąK przycisk „Odczytaj...” po czym nastąpi odczyt wszystkich 
licznik!w podłączonych do wybranej konfiguracji. Dzięki takiemu rozwiązaniu można odczytaK 
wiele licznik!w podłączonych do r!żnych interfejs!w lub moduł!w wykonując tylko jedną operację. 
W przypadku, gdy w konfiguracji znajduje się kilka r!żnych interfejs!w korzystających np. z tego 
samego portu szeregowego to funkcja odczyt!w zbiorczych sama odpowiednio ustawi kolejnoJK 
odczyt!w, w taki spos!b, aby wykonały się poprawnie. 
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 Uwaga: Odczyty zbiorcze wykonują r!wnoczesny odczyt poprzez maksymalnie 10 
interfejs!w komunikacyjnych. Jeżeli w konfiguracji odczyt!w zbiorczych wykorzystywanych jest 
więcej niż 10 interfejs!w, to pozostałe interfejsy zostaną skolejkowane, a liczniki podłączone do 

nich będą sukcesywnie odczytywane po zwolnieniu zasob!w przez wczeJniej wykorzystywany 
interfejs, aż do wykonania odczyt!w ze wszystkich urządze  podłączonych do interfejs!w. 
 

 

Rys. 94: Okno wyboru konfiguracji odczytu zbiorczego 

7.3 Odczyty automatyczne 

 W systemie SKADEN istnieje możliwoJK pełnego zautomatyzowania wykonywania 
odczyt!w poprzez wykorzystanie opcji: 

• harmonogramu odczyt!w (patrz rozdział Harmonogram odczyt!w), dzięki kt!remu można  
w okreJlonym czasie odczytywaK dowolne zdefiniowane dane; 

• harmonogramu odczyt!w zbiorczych (patrz rozdział Harmonogram odczyt!w zbiorczych), 
dzięki kt!remu można w okreJlonym czasie odczytywaK dowolne zdefiniowane konfiguracje 
odczyt!w zbiorczych; 

• usługi odczytowej modułu Online (patrz rozdziały: Parametry konfiguracyjne licznik!w, 
Automatyzacja pracy - Harmonogramy), dzięki kt!remu można na bieżąco doczytywaK 
dane profilowe z urządze . 

7.4 Urządzenia nieodczytane 

W przypadku wykonywania odczyt!w zbiorczych lub odczyt!w z harmonogram!w, jeżeli 
kt!rekolwiek z urządze  nie zostanie odczytane, zostanie ono dodane na listę "Urządze  
nieodczytanych". Aby wywołaK okno "Urządzenia nieodczytane" (Rys. 95) należy z menu programu 
wybraK pozycję „Odczyty -> Nieodczytane”. 
 

 

Rys. 95: Okno z nieodczytanymi licznikami 
 

Z pozycji tego okna, można za pomocą jednego kliknięcia ponowiK odczyt wybranych 
urządze . Aby tego dokonaK, należy zaznaczyK na liJcie urządze  pozycje, kt!re mają zostaK 
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odczytane, a następnie kliknąK przycisk „Odczytaj”. Odczyt urządze  zostanie wykonany w spos!b 
analogiczny jak wykonywane są odczyty zbiorcze. 

7.5 Odczyty modułów GSM/SMS 

 Odczyt danych pomiarowych z moduł!w GSM/SMS realizowany jest poprzez specjalny 
moduł programu SKADEN. Moduł ten może byK uruchamiany przy odczytach ręcznych oraz 
z harmonogramu odczyt!w. Istnieje także możliwoJK jego uruchomienia z poziomu menu 
„Narzędzia” poprzez wybranie pozycji "Automatyczny odczyt inkasencki". Moduł ten charakteryzuje 
się tym, iż niezależnie od wynik!w odczyt!w pozostaje on uruchomiony, aż do zamknięcia 
programu SKADEN lub ręcznego zamknięcia modułu przez operatora, przez cały czas 
sprawdzając podłączone modemy i oczekując na wiadomoJci zawierające dane pomiarowe. 
 Po uruchomieniu moduł wyJwietla okno zawierające status dla 8 obsługiwanych modem!w, 
wraz z oknem loga zdarze  (Rys. 96). Każda z sekcji danego modemu zawiera informacje 
o statusie podłączonego modemu oraz jeżeli moduł jest zalogowany do sieci GSM informacje  
o poziomie sygnału. W przypadku odbioru wiadomoJci po prawej stronie od wskaPnika poziomu 
sygnału przez 2 sekundy wyJwietlana jest ikona koperty. Po kliknięciu w opcję „Pokaż ostatnie 
odebrane dane” wyJwietlone zostanie okno (Rys. 97) zawierające dane z ostatniej odebranej 
wiadomoJci, a jeżeli licznik znajduje się w bazie danych programu, także jego opis z bazy 
licznik!w. 

 

 

 

Rys. 96: Okno modułu odczytów GSM/SMS 

 

 

Rys. 97: Okno ostatniej odebranej wiadomości SMS z danymi rozliczeniowymi 
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7.6 Import plików odczytowych z innych systemów 

 System SKADEN umożliwia importowanie plik!w odczytowych z innych program!w 
odczytowych np. SOLEN. 

7.6.1 Import plików sumatora KWMS-3 

 Aby przystąpiK do importu plik!w sumatora KWMS-3 uzyskanych za pomocą innego 
oprogramowania należy wybraK z menu „Plik -> Importuj pliki... -> Pliki sumatora KWMS-3” lub 
przycisk na pasku narzędzi. WyJwietlone zostanie okno umożliwiające wyb!r plik!w, kt!re mają 
zostaK zaimportowane do bazy danych. DomyJlnie obsługiwanym rozszerzeniem 
dla importowanych plik!w jest „*.kw3”. 

7.6.2 Import plików koncentratora SKD 

 Aby przystąpiK do importu plik!w koncentratora SKD uzyskanych za pomocą innego 
oprogramowania należy wybraK z menu „Plik -> Importuj pliki... -> Pliki koncentratora SKD” lub 
przycisk na pasku narzędzi. WyJwietlone zostanie okno umożliwiające wyb!r plik!w, kt!re mają 
zostaK zaimportowane do bazy danych. DomyJlnie obsługiwanym rozszerzeniem 
dla importowanych plik!w jest „*.skd”. 

7.6.3 Import plików z liczników i przeliczników 

 Aby przystąpiK do importu plik!w z licznika lub przelicznika uzyskanych za pomocą innego 
oprogramowania należy wybraK z menu „Plik -> Importuj pliki... -> Pliki licznik,w i przelicznik,w” 
lub przycisk na pasku narzędzi. WyJwietlone zostanie okno umożliwiające wyb!r plik!w, kt!re 
mają zostaK zaimportowane do bazy danych. DomyJlnie obsługiwanym rozszerzeniem dla 
importowanych plik!w jest rozszerzenie odpowiadające typowi importowanego urządzenia 
(w przypadku plik!w skompresowanych) lub „*.org”, „*.gas”, „*.liq”, „*.tg” w przypadku plik!w 
nieskompresowanych. 

7.7 Walidator danych 

Funkcja walidacji danych umożliwia zaznaczenie danych w pliku bazodanowym, kt!re 
zdaniem użytkownika są nieprawidłowe. Dane takie nie będą brane pod uwagę podczas analizy 
i oblicze . W programie można przeglądaK tabele z profilem mocy, profilem jakoJciowym, profilem 
wejJK impulsowych oraz ze stanami liczydeł. 

Okno walidatora danych (Rys. 98) składa się z dw!ch częJci. W g!rnej znajdują się 
przyciski z gł!wnymi funkcjami, natomiast poniżej - panel z listą wyboru typu przeglądanej tabeli, 
polami ograniczającymi zakres wyJwietlanych danych oraz informacje o og!lnej iloJci rekord!w 
i iloJci nieprawidłowych rekord!w. W dolnej częJci okna wyJwietlane są załadowane z pliku dane. 
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Rys. 98: Okno walidatora danych 

 

 Aby załadowaK plik z danymi należy kliknąK przycisk otwierania pliku znajdujący się 
na pasku narzędzi. Spowoduje to wyJwietlenie okna wyboru pliku. Po wybraniu pliku i dwukrotnym 
kliknięciu na jego nazwie lub wciJnięciu przycisku „OK” rozpocznie się wczytywanie danych, 
podczas kt!rego wyJwietlane będzie okno postępu obrazujące zaawansowanie operacji. Gdy plik 
zostanie załadowany, w dolnej częJci okna pojawiają się wczytane dane. DomyJlnym typem tabeli, 
kt!ra otwiera się po załadowaniu danych jest profil mocy. Z listy rozwijalnej „Typ tabeli:” można 
r!wnież wybraK inne tabele z danymi. W zależnoJci od typu urządzenia i pozyskiwanych danych 
dostępne są następujące typy tabel: 

• profil mocy; 

• profil jakoJciowy; 

• log zdarze ; 

• stany liczydeł; 

• dane diagnostyczne. 
Zakres wyJwietlanych danych można ograniczyK przez aktywację ogranicze  czasowych (Rys. 
99). 
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Rys. 99: Panel ograniczania wyświetlanych danych 
 

 Aby oznaczyK wpis jako nieprawidłowy należy kliknąK na pole wyboru znajdujące się 
po lewej stronie okna w kolumnie „BŁĘDNY”. W celu zaznaczenia większej iloJK sąsiadujących ze 
sobą rekord!w należy wcisnąK lewy przycisk myszy na ostatnim rekordzie, kt!ry ma byK 
zaznaczony, przeciągnąK wskaPnik myszy do lewego brzegu pierwszego rekordu, kt!ry ma byK 
zaznaczony i puJciK przycisk myszki. Zaznaczone dane zmienią kolor na niebieski. Następnie 
trzeba wybraK polecenie „Zaznacz wybrane” z menu, kt!re wyJwietli się po wciJnięciu na danych 
prawego klawisza myszy. Analogicznie należy postępowaK w przypadku odznaczania danych. 
 Nieprawidłowe dane są podJwietlone na czerwono. 
 Polecenia zaznaczania i odznaczania rekord!w dostępne są r!wnież w postaci przycisk!w 
pod belką tytułową programu. Aby odJwieżyK dane w oknie należy użyK przycisku odJwieżania. 
 Zachowanie wszystkich zmian w pliku następuje po kliknięciu przycisku zatwierdzającego 
zmiany znajdującego się na pasku narzędziowym. 
 Znaczenie wszystkich przycisk!w paska narzędziowego zamieszczono w poniższej tabeli: 
 
 

Przycisk Znaczenie i działanie 

 Umożliwia otwarcie pliku z danymi. 

 Powoduje otwarcie okna definicji filtr!w. 

 OdJwieżenie danych (ponowny odczyt bieżącej tabeli). 

 Zaznacza podJwietlone pozycje. 

 Odznacza podJwietlone pozycje. 

 
Zapisuje wszystkie wprowadzone zmiany w danych w pliku bazodanowym. 

 
Zamyka okno walidatora danych. 
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7.7.1 Filtrowanie danych 

 Walidator danych daje użytkownikowi możliwoJK filtrowania danych. Kliknięcie na przycisk 
filtr!w spowoduje otwarcie okna definiowania filtr!w (Rys. 100). 
 

 

Rys. 100: Okno definicji filtrów 
 

 Okno definicji filtr!w składa się z trzech częJci. W g!rnej definiujemy, jakiego pola mają 
dotyczyK ograniczenia oraz ich wartoJci. \rodkowa, to lista zdefiniowanych filtr!w. W dolnej 
znajdują się przyciski pozwalające dodaK, odjąK, zastosowaK zmiany w filtrze oraz zamknąK okno.  
 W przypadku, gdy użytkownik potrzebuje tylko jednego ograniczenia, drugie należy 
wyłączyK odpowiednim polem wyboru. Gdy filtracja ma dotyczyK pola typu tekstowego (np. pole 
„TYP”), w polu edycyjnym należy wpisaK słowo (ciąg znak!w), kt!re pole tekstowe pliku ma 
zawieraK lub nie zawieraK (okreJla się to za pomocą wyboru odpowiedniej pozycji z listy 
rozwijalnej). 
 Po zdefiniowaniu każdego filtru należy dodaK go do listy wciskając przycisk „Dodaj”. 
Aby zmieniK definicję jakiegoJ filtru trzeba kliknąK lewym klawiszem myszy odpowiednią pozycję 
na liJcie, następnie zmieniK odpowiednie parametry filtru w g!rnej częJci okna. Po wprowadzeniu, 
zmiany w definicji filtra należy zatwierdziK wciskając przycisk „Zastosuj”. 
 Wszystkie zdefiniowane filtry są połączone ze sobą operatorem „or”. 
Przykład: 
 Jeżeli zdefiniujemy filtry jak na powyższym rysunku, to program wyJwietli nam dane 
zawierające w polu „TYP” słowo „Energia” oraz dane, kt!re w polu „VAL” mają wartoJK z zakresu 
<1000..15000). 
 Aby zastosowaK filtry należy zamknąK okno z ich definicjami oraz wybraK z menu 
kontekstowego pozycję „Filtruj”. Obok tej pozycji menu pojawi się znaczek wyboru.  
 Analogicznie należy postąpiK w przypadku rezygnacji z filtrowania danych. 

8. Synchronizacja czasu 

 

 Jedną z dodatkowych funkcji programu SKADEN jest możliwoJK synchronizacji czasu 
w licznikach energii za pomocą protokołu licznika. Przed przystąpieniem do synchronizacji należy 
sprawdziK czy w danym liczniku występuje możliwoJK synchronizacji czasu, tzn.: 



 

Strona 100 z 248 

 

Instrukcja operatorska systemu SKADEN 06.07 

• nie wolno synchronizowaK licznik!w rozliczeniowych (przeważnie liczniki rozliczeniowe 
synchronizowane są odrębnymi urządzeniami zewnętrznymi np. zegarem frankfurckim); 

• licznik, kt!ry ma byK synchronizowany musi posiadaK taką techniczną możliwoJK  
i odblokowaną opcję synchronizacji; 

• licznik, kt!ry ma byK synchronizowany musi byK podpięty do modułu lub interfejsu, kt!ry 
umożliwia wykorzystanie tej funkcji. 

8.1  Serwer synchronizacji czasu 

 W przypadku, gdy system SKADEN ma wykonywaK synchronizację licznik!w, to wymagane 
jest, aby stanowisko komputerowe na kt!rym jest on uruchomiony miało ustawiony prawidłowy 
czas. Jeżeli komputer podłączony jest do internetu lub znajduje się w dużej sieci komputerowej 
synchronizacja może odbywaK w spos!b automatyczny z wykorzystaniem tzw. serwera czasu.  
W innym przypadku można skorzystaK z wbudowanego w systemie SKADEN narzędzia serwera 
synchronizacji czasu (menu "Narzędzia" -> "Serwer synchronizacji czasu"). 
 Serwer synchronizacji czasu służy do synchronizowania czasu systemowego z czasem 
pobieranym z zegara frankfurckiego lub zegara GPS, podłączonego pod okreJlony port szeregowy 
komputera. Ikona serwera synchronizacji widoczna jest w prawym dolnym rogu ekranu.  
Po kliknięciu na niej prawym przyciskiem myszy rozwinie się menu z następującymi pozycjami: 

• Uruchom serwer – włącza synchronizację czasu systemowego z czasem z zegara 
frankfurckiego lub zegara GPS; 

• Ustawienia 
o port komunikacyjny – okreJla port szeregowy, do kt!rego podłączony jest zegar 

frankfurcki lub zegar GPS; 
o auto uruchamianie – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że serwer synchronizacji 

czasu systemowego z czasem podłączonego zegara będzie wykonywany 
automatycznie po uruchomieniu programu; 

• Zamknij – ko czy działanie serwera. 

8.2  Ręczna synchronizacja czasu 

Na żądanie operatora programu można wywołaK synchronizację w spos!b ręczny, 
analogicznie jak wywołuje się ręczne odczyty z urządze  (synchronizacja dotyczy tylko urządze  
dla medium energii elektrycznej). 
 

 

Rys. 101: Przykładowe okno wyboru liczników do synchronizacji 
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 Aby przystąpiK do synchronizacji czasu w licznikach lub sumatorze KWMS-3 w spos!b 
ręczny, należy wybraK z menu pozycję „Synchronizacja -> …” lub przycisk na pasku narzędzi. 
 Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 101, za pomocą kt!rego można dokonaK 
wyboru zdefiniowanego interfejsu lub modułu i urządze , kt!re mają zostaK zsynchronizowane 
z czasem systemowym. Po wybraniu interfejsu i licznik!w uaktywniony zostanie przycisk 
„Synchronizuj...”. NaciJnięcie go spowoduje synchronizację czasu w wybranych urządzeniach 
z czasem systemowym (o ile istnieje taka możliwoJK). 
Obecnie istnieje możliwoJK synchronizacji licznik!w podpiętych do: 

• interfejsów CLO, RS-485, Ethernet, GPRS, M-Bus; 

• modułów UPK/MKi-m, MKi2-sm, MKi3-sm, MKi4-sm; 

• bezpoJrednio do modem!w; 

• KWMS-3 przez RS-232. 

8.3 Synchronizacja z poziomu bazy urządzeń 

Po wskazaniu w bazie urządze  interfejsu, na kt!rym ma zostaK wykonana synchronizacja, 
należy na nim kliknąK prawym przyciskiem myszy w celu wywołania menu podręcznego (Rys. 
102), a następnie z menu należy wybraK pozycję Synchronizacja (synchronizacja dotyczy tylko 
urządze  dla medium energii elektrycznej). Dalszy spos!b postępowania jest analogiczny jak dla 
synchronizacji ręcznej. 

 

 

Rys. 102 Menu podręczne dla wskazanego interfejsu 
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8.4 Automatyczna synchronizacja czasu 

 W systemie SKADEN istnieje możliwoJK pełnego zautomatyzowania wykonywania 
synchronizacji poprzez wykorzystanie harmonogramu synchronizacji (patrz rozdział Harmonogram 
synchronizacji), dzięki kt!remu można w okreJlonym czasie synchronizowaK urządzenia. 

9. Analityka: obliczenia, raporty, wykresy 

 
 Podstawową funkcją systemu SKADEN jest dokonywanie r!żnego rodzaju analiz na 
podstawie danych odczytywanych z urządze  pomiarowych. W tym celu program wyposażony jest 
w tzw. strukturę hierarchiczną grup obliczeniowych, za pomocą kt!rej można skonfigurowaK 
dowolną strukturę obliczeniową łącznie z bilansem poszczeg!lnych punkt!w pomiarowych. 

9.1  Hierarchia grup obliczeniowych 

 Najniższym elementem w hierarchii grup obliczeniowych (Rys. 103) jest licznik (1) 
lub pojedyncze wejJcie sumatora KWMS-3 lub koncentratora SKD (2). Kolejnym elementem jest 
grupa obliczeniowa (3, przeznaczona do grupowania licznik!w) lub grupa obliczeniowa KWMS-3 
(4, przeznaczona do grupowania wejJK z pojedynczego sumatora KWMS-3 lub SKD). Dla cel!w 
bilansowania wprowadzono także grupę nadrzędną (5, służącą do bilansowania poszczeg!lnych 
grup).  

 

 

Rys. 103: Przykład hierarchii grup obliczeniowych 
 

 Grupy umieszczone są na 20 tzw. schematach obliczeniowych, na kt!rych można 
umieszczaK nieograniczoną liczbę grup. Grupy mogą byK prezentowane w jednym z 4 kolor!w: 

• niebieski – grupa obliczeniowa, służąca do grupowania licznik!w lub punkt!w 
pomiarowych; 

• jasnobrązowy – grupa obliczeniowa, służąca do grupowania wejJK z pojedynczego 
sumatora KWMS-3; 

• fioletowy – grupa obliczeniowa, służąca do grupowania wejJK z pojedynczego 
koncentratora SKD; 

• zielony – grupa nadrzędna służąca do sumowania grup obliczeniowych; 

• ż!łty – terminal połączeniowy do grup na innym schemacie. 

9.2  Definiowanie grup obliczeniowych 

 Aby zdefiniowaK grupy obliczeniowe należy wybraK z menu „Obliczenia” pozycję menu 
odpowiadającą danemu medium (każde medium posiada odrębne grupy obliczeniowe): 
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• „Energia elektryczna” lub zastosowaK skr!t klawiszowy [Ctrl+E]; 

• „Gaz” lub zastosowaK skr!t klawiszowy [Ctrl+G]; 

• „Ciecze” lub zastosowaK skr!t klawiszowy [Ctrl+L]; 

• „Gazy techniczne” lub zastosowaK skr!t klawiszowy [Ctrl+T]; 

• „Ciepło” lub zastosowaK skr!t klawiszowy [Ctrl+C]; 
lub skorzystaK z rozwijalnego przycisku na pasku narzędzi. 
 
 
 Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 104, za pomocą kt!rego można zarządzaK 
grupami obliczeniowymi, przypisywaK im konkretne urządzenia pomiarowe oraz definiowaK 
obliczenia, jakie mogą byK wykonywane na grupach i urządzeniach. 
 

 
Rys. 104: Okno schematów grup obliczeniowych 

 
Wewnątrz powyższego okna znajduje się 20 oddzielnych schemat!w, na kt!rych można 

definiowaK grupy obliczeniowe. Przełączanie się pomiędzy tymi schematami odbywa się za 
pomocą kombinacji klawiszy [Ctrl + (1..9)] lub wybierając odpowiedni schemat z menu 
podręcznego. 
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Okno posiada własny pasek narzędzi z przyciskami spełniającymi następujące funkcje: 
 

Przycisk Znaczenie i działanie 

 

Pozwala na dodanie nowej grupy nadrzędnej, w kt!rej skład mogą wchodziK 
grupy licznik!w i grupy oparte na sumatorach KWMS-3. Użytkownik zostanie 
poproszony o podanie nazwy nowej grupy, kt!ra musi byK unikalna. 

 

Pozwala na dodanie nowej grupy, kt!ra będzie składała się z licznik!w. 
Użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy nowej grupy. Nazwa grupy 
musi byK unikalna. 

 

Pozwala na dodanie nowej grupy opartej na wybranym sumatorze KWMS-3. 
Użytkownik zostanie poproszony o wybranie z listy sumatora KWMS-3. 

 

Pozwala na dodanie nowej grupy opartej na wybranym koncentratorze SKD. 
Użytkownik zostanie poproszony o wybranie z listy koncentratora. 

 

Pozwala na usunięcie wskazanej grupy nadrzędnej, grupy licznik!w lub grupy 
opartej o sumator KWMS-3. 

 

Pozwala na dodanie do wybranej grupy licznik!w, ryczałt!w, punkt!w 
pomiarowych lub wejJK sumatora KWMS-3 (w zależnoJci od tego czy została 
wybrana grupa licznik!w czy grupa oparta o sumator KWMS-3). 

 

Pozwala na usunięcie licznika, ryczałtu, punktu pomiarowego lub wejJcia 
KWMS-3 wskazanego w wybranej grupie licznik!w lub grupie opartej o sumator 
KWMS-3. 

 

Pozwala na podpięcie do wybranej grupy nadrzędnej, grup licznik!w lub grup 
opartych o sumator KWMS-3. Po przyciJnięciu przycisku pojawia się pod nim 
menu, z kt!rego można wybraK grupę, kt!ra następnie zostanie podpięta do 
grupy nadrzędnej. 

 

Pozwala na odpięcie wskazanej grupy od grupy nadrzędnej. 

 

 

Pozwala na usunięcie wszystkich grup obliczeniowych. 

 

Pozwala na edycję właJciwoJci wskazanej grupy licznik!w, grupy opartej 
o sumator KWMS-3 lub grupy nadrzędnej (definicja znak!w bilansujących 
element!w danej grupy, oraz mocy zam!wionej (umownej) przypisanej grupie). 

 

Pozwala na zmianę nazwy grupy licznik!w, grupy opartej o sumator KWMS-3 
lub grupy nadrzędnej. Użytkownik zostanie poproszony o podanie nowej nazwy. 

 

Zamyka okno grup obliczeniowych. 

9.3  Budowa grupy obliczeniowej 

 W celu operowania na grupach obliczeniowych (Rys. 105) należy zapoznaK się z ich 
budową. 

 

Rys. 105: Przykładowa grupa obliczeniowa 
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 Na powyższym rysunku zaznaczono najważniejsze elementy grupy: 

• Obszar roboczy (1), w kt!rym przedstawione są bilansowane elementy. Dodatkowo, 
przy ikonie każdego z element!w widoczny jest znak bilansujący (+ lub -) oraz napis 
informujący (plus, minus). W przypadku, gdy elementem jest urządzenie lub punkt 
pomiarowy możliwe jest szybkie przejJcie do jego konfiguracji, poprzez kliknięcie prawym 
przyciskiem myszy z wciJniętym klawiszem CTRL. 

• Pasek tytułowy (2), na kt!rym znajduje się nazwa grupy oraz ikony robocze (3-6). 
Chwytając za ten pasek można przesuwaK grupę na schemacie; 

• Opcje grupy (3), klikając lewym przyciskiem myszy na tę ikonę wyJwietlone zostanie menu 
podręczne za pomocą, kt!rego można wywołaK poszczeg!lne opcje grupy obliczeniowej, 
takie jak: zmianę nazwy grupy, właJciwoJci grupy, opcje eksportu dla grupy oraz 
przeniesienie na inny schemat; 

• Obliczenia (4), klikając lewym przyciskiem myszy na tę ikonę wywołuje się menu oblicze  
dla całej grupy, natomiast klikając tę ikonę prawym przyciskiem myszy wywołuje się menu 
oblicze  serializowanych (patrz rozdział: Raporty serializowane) dla całej grupy lub 
wybranych element!w w grupie. Aby wykonaK obliczenia na pojedynczym elemencie 
składowym grupy (pojedyncze urządzenie, wejJcie KWMS-3 lub grupa) klikamy na nim dwa 
razy lewym klawiszem myszki w celu wywołania menu oblicze ; 

• Odczyt (5), klikając lewym przyciskiem myszy na tę ikonę wywołuje się menu odczyt!w 
urządze  podpiętych do grupy (lub grup). Istnieje możliwoJK odczytania wszystkich 
urządze  lub tylko urządze  wskazanych. W przypadku, gdy urządzeniem jest punkt 
pomiarowy lub punkt poboru energii, odczytowi będą podlegaK wszystkie urządzenia 
wchodzące w skład aktualnej konfiguracji wskazanych pozycji. 

• Zwi /Rozwi  (6), klikając lewym przyciskiem myszy na tej ikonie powoduje się zwinięcie lub 
rozwinięcie grupy obliczeniowej do/z wielkoJci paska tytułowego. 

9.4  Opcje grup obliczeniowych 

 Zaznaczając wybraną grupę liczników, grupę opartą o sumator KWMS-3, grupę opartą 

o koncentrator SKD lub grupę nadrzędną i klikając przycisk „Opcje grupy” wyświetli się menu, 

za pomocą którego można: 

• zmienić nazwę grupy (Rys. 106); 
 

 

Rys. 106: Okno zmiany nazwy grupy 
 

• zmieniK właJciwoJci grupy (Rys. 107): moc zam!wioną (umowną) dla grupy, ustawiK znaki 
bilansujące oraz udziały dla element!w wchodzących w skład grupy, ustawiK odbiorcę 
i plan (tylko dla medium energii elektrycznej) dla danej grupy (niezbędne dla niekt!rych 
raport!w i wykres!w). Opcja okreJlania udział!w jest dostępna tylko dla grup urządze  dla 
medium energii elektrycznej. 
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Rys. 107: Okno właściwości grupy 

 

• skonfigurowaK eksporty z grupy (Rys. 108): PTPiREE, ZBYT, EOUP, CSV (tylko dla medium 
energii elektrycznej); 

• przenieJK grupę na inny schemat. 
 

 

Rys. 108: Okno parametrów eksportów dla grupy obliczeniowej 
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9.5  Definiowanie zestawów obliczeniowych 

 Aby przypisaK zestawy obliczeniowe do grupy należy wybraK jedną z dostępnych grup 
(Rys. 109), a następnie używając przycisku oblicze , otworzyK menu i wybraK pozycję „Zestawy 
obliczeniowe…”. 

 

 

Rys. 109: Przykładowa grupa obliczeniowa 
 

 Aby przypisaK zestawy obliczeniowe urządzeniom (licznikom, ryczałtom, punktom 
pomiarowym lub wejJciom sumatora KWMS-3) lub grupom podpiętym do grupy nadrzędnej należy 
dwukrotnie kliknąK lewym przyciskiem myszy w wybrany element grupy w oknie reprezentującym 
grupę lub grupę nadrzędną (Rys. 109). Pojawi się menu, z kt!rego należy wybraK pozycję 
„Zestawy obliczeniowe”.  
 Otwarte zostanie okno przedstawione na (Rys. 110), w kt!rym widoczne są dwie listy: 

• z zestawami obliczeniowymi do wybrania, kt!re nie są jeszcze przyporządkowane pod 
dane urządzenie, grupę lub grupę nadrzędną; 

• z wybranymi zestawami obliczeniowymi. 
 Pożądane zestawy obliczeniowe, wykresy lub eksporty należy zaznaczyK za pomocą 
myszy (lub skorzystaK z przycisku „Wybierz wszystkie”), a następnie kliknąK przycisk „Dodaj” 
lub przeciągnąK elementy na drugą listę. Wybrane obliczenia i wykresy zostaną dodane do listy 
zestaw!w obliczeniowych podłączonych do wybranej grupy, licznik!w lub wejJK KWMS-3. 
 

 

Rys. 110: Zestawy obliczeniowe 
 

 Okno posiada własny pasek z przyciskami wywołującymi następujące funkcje (kolejno od 
g!ry): 

• Podłącz zestawy obliczeniowe – powoduje przeniesienie wskazanych zestaw!w na 
listę zestaw!w wybranych; 

• UsuD podłączone zestawy obliczeniowe – usuwa zaznaczone zestawy z listy 
wybranych raport!w dla danej grupy lub urządzenia; 
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• Zaznacz wszystkie zestawy obliczeniowe – zaznacza wszystkie elementy na aktywnej 
liJcie; 

• Dodaj do harmonogramu raport�w – umożliwia dodanie raportu z listy 
do harmonogramu, umożliwiając automatyczne generowanie raportu w wyznaczonym 
czasie z wybranego okresu czasu. Przycisk jest aktywny po zaznaczeniu na liJcie  
wybranych zestaw!w obliczeniowych kt!regoJ z dostępnych raport!w. Aby dowiedzieK 
się więcej o harmonogramie raport!w patrz rozdział Harmonogram raport!w 

 
 Aby wykonaK obliczenia przypisane do grupy należy wybraK jedną z dostępnych grup, 
a następnie używając przycisku oblicze , kliknąK lewym przyciskiem myszki (lub prawym 
w przypadku raport!w serializowanych), otworzyK menu i wybraK pozycję odpowiadającą 
obliczeniom, jakie program ma wykonaK. 
 Aby wykonaK obliczenia przypisane do urządzenia (licznika lub wejJcia sumatora KWMS-3) 
lub grupy podpiętej do grupy nadrzędnej należy dwukrotnie kliknąK lewym przyciskiem myszy 
w wybrany element grupy w oknie reprezentującym grupę lub grupę nadrzędną. Pojawi się menu, 
z kt!rego należy wybraK pozycję odpowiadającą obliczeniom, jakie program ma wykonaK. 

9.5.1 Raporty serializowane 

 Jeżeli na ikonie oblicze  w grupie klikniemy prawym przyciskiem myszki uzyskamy 
możliwoJK zdefiniowania zestaw!w dla wykonania raport!w serializowanych, czyli takich, kt!re 
wykonają się dla wybranej/całej grupy urządze . Utworzy się wtedy jeden raport zawierający 
pojedyncze raporty wykonane dla każdego licznika z osobna. Upraszcza to obsługę programu 

w przypadku, gdy użytkownik potrzebuje wykonaK pojedyncze raporty dla wybranych licznik!w. 
Nie będzie potrzeby wykonywania takiego raportu dla każdego licznika z osobna.  

9.6  Drzewo grup obliczeniowych 

  W celu uproszczenia poruszania się po rozbudowanej strukturze grup obliczeniowych okno 
grup obliczeniowych posiada możliwoJK przeglądu całej struktury grup nadrzędnych, grup i 
urządze  pomiarowych w postaci drzewa. Aby rozwinąK panel z drzewem grup obliczeniowych, 
należy kliknąK przycisk z symbolem „>” znajdujący się na panelu z lewej strony okna (Rys. 111). 
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Rys. 111: Okno grup obliczeniowych  

 

 Po rozwinięciu panelu (Rys. 112) struktura grup odwzorowana jest na drzewie 
reprezentującym poszczeg!lne grupy nadrzędne, grupy oraz urządzenia pomiarowe. 
 
Opcje nawigacyjne na drzewie grup obliczeniowych: 

• kliknięcie pojedynczej pozycji lewym przyciskiem myszy powoduje zaznaczenie pozycji na 
drzewie oraz przeniesienie na schemat wskazanej pozycji i podJwietlenie wybranej pozycji 
na schemacie; 

• kliknięcie pojedynczej pozycji prawym przyciskiem myszy powoduje zaznaczenie pozycji na 
drzewie oraz przeniesienie na schemat wskazanej pozycji, podJwietlenie wybranej pozycji 
na schemacie oraz wyJwietlenie menu podręcznego z dostępnymi akcjami: Obliczenia, 
Odczyt urządze , WłaJciwoJci; 

• dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na pozycji posiadającej elementy 
podrzędne na drzewie powoduje zwinięcie/rozwinięcie danej gałęzi drzewa, analogicznie 
do użycia ikonek „+” i „-” na drzewie; 

• dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na urządzeniu pomiarowym powoduje 
otwarcie jego okna konfiguracji; 

• w celu zaznaczenia kilku urządzeń pomiarowych należy klikać wybrane pozycje 

z wciśniętym klawiszem CTRL. 
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Rys. 112: Okno grup obliczeniowych z rozwiniętym panelem drzewa grup obliczeniowych 

 

 Na panelu grup obliczeniowych znajduje się pole edycyjne do szybkiego wyszukiwania 
wybranych pozycji grup obliczeniowych według wpisanej nazwy lub jej fragmentu (Rys. 113). 
 

 

Rys. 113: Okno grup obliczeniowych – wyszukiwanie w panelu drzewa i wyświetlone wyniki wyszukiwania 
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9.7  Rodzaje raportów 

 Program umożliwia wykonanie wielu rodzaj!w raport!w. Dla medium energii elektrycznej 
większoJK z raport!w można wykonaK na trzy sposoby: 

• bez doliczania energii strat prądowych i/lub napięciowych do podstawowego zużycia 
energii; 

• z doliczeniem energii strat prądowych i/lub napięciowych do podstawowego zużycia energii 
(wymagany licznik z aktywnym profilem energii strat); 

• z dodatkowymi tabelami energii strat i og!lnym podsumowaniem zużycia energii 
z doliczonymi stratami (wymagany licznik z aktywnym profilem energii strat) 

 
 Po wybraniu odpowiedniego raportu ze skonfigurowanej listy zestaw!w obliczeniowych, 
przed wykonaniem oblicze  i wygenerowaniem raportu otwiera się okno przedstawione na Rys. 
114, Rys. 115, Rys. 116, Rys. 117 (w zależnoJci od medium), za pomocą kt!rego okreJla się 
okres czasu, za kt!ry chcemy wykonaK obliczenia oraz pozostałe parametry opisane poniżej. 
DostępnoJK poszczeg!lnych parametr!w jest zależna od rodzaju raportu oraz medium, dla kt!rego 
wykonywane są obliczenia. 

 
 
 

 

Rys. 114: Okno wyboru parametrów wykonania analizy (dla medium energii elektrycznej) 
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Rys. 115 Okno wyboru parametrów wykonania analizy (dla medium gazu) 

 

 

Rys. 116 Okno wyboru parametrów wykonania analizy (dla medium cieczy) 

 

Rys. 117 Okno wyboru parametrów wykonania analizy (dla medium gazów technicznych) 
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Rys. 118 Okno wyboru parametrów wykonania analizy (dla medium ciepła) 

 

• Obliczenia z (uproszczoną) analizą danych – zaznaczenie tej opcji wygeneruje 
dodatkowy raport z brakującymi cyklami i obniżkami napięK w wybranym okresie czasu dla 
oblicze . W przypadku, gdy nie będzie brakowaK żadnych danych i nie wystąpią żadne 
obniżki napięcia zostanie wyJwietlona informacja, że wszystkie dane są kompletne; 

• Wyznaczaj ufno!P – w przypadku wybrania tej opcji, w generowanym raporcie zostanie 
wyznaczona procentowa kompletnoJK danych dla zadanego okresu obliczeniowego. 
Przykładowo, gdy do oblicze  będzie brakowało 40% danych pomiarowych, to ufnoJK 
wyniesie 60%; 

• Uwzględniaj udziały – w przypadku wykonywania oblicze  dla grup obliczeniowych, dla 
kt!rych zdefiniowano udziały procentowe poszczeg!lnych pozycji, parametr ten okreJla, 
czy w trakcie wykonywania oblicze  udziały mają byK uwzględniane, czy też nie; 

• Straty: 
o Nie uwzględniaj – obliczenia zostaną wykonane bez doliczania strat; 
o Uwzględniaj z profilu – w przypadku wybrania tej opcji w obliczeniach zostaną 

uwzględnione straty dla mocy czynnej i biernej, ale tylko w przypadku, gdy 
użytkownik zaznaczy odpowiednie, aktywne wsp!łczynniki strat (I2+, U2+,...,  itp.). 
Gdy nie zostanie zaznaczony żaden wsp!łczynnik to obliczenia wykonają się bez 
doliczania strat. Dla raport!w zbilansowanych, w przypadku nie zaznaczenia 
kt!regoJ wsp!łczynnika, w jego miejsce zostanie wstawiona wartoJK 0. 

o Odrębne tabele strat z profilu – wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie 
raportu z dodatkowymi tabelami energii strat wraz z og!lnym podsumowaniem (3-ci 
rodzaj raportu) 

o Uwzględniaj procentowo – w przypadku wyboru tej opcji w obliczeniach 
uwzględnione zostaną straty dla mocy czynnej i biernej, okreJlone procentowo 
na podstawie rzeczywistych wartoJci. Gdy nie zostanie zaznaczony żaden 
wsp!łczynnik to obliczenia wykonane zostaną bez doliczania strat. 

• Straty (opłata mocowa): 
Podczas generowania raport!w prezentujących energię do opłaty mocowej, użytkownik ma 
możliwoJK zdefiniowania jednego z 4 tryb!w doliczania strat do opłaty mocowej 
(dostępnoJK tryb!w jest zależna od wybranego wczeJniej ustawienia dla strat licznika): 
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o Nie uwzględniaj – obliczenia zostaną wykonane bez doliczania strat; 
o Uwzględniaj procentowo – w przypadku wyboru tej opcji doliczona zostanie 

wartoJK procentowa do energii podlegającej opłacie mocowej; 
o Uwzględniaj z profilu – w przypadku wybrania tej opcji w obliczeniach zostaną 

uwzględnione straty dla mocy czynnej (w godzinach obowiązywania opłaty 

mocowej), ale tylko w przypadku, gdy użytkownik zaznaczy odpowiednie, aktywne 
wsp!łczynniki strat (I2+, U2+). Gdy nie zostanie zaznaczony żaden wsp!łczynnik, 
to obliczenia wykonają się bez doliczania strat; 

o Uwzględniaj ze stan�w metodą proporcjonalną – jeżeli licznik nie posiada profili 
strat, a posiada liczydła strat istnieje możliwoJK doliczenia strat do opłaty mocowej 
na podstawie proporcji energii strat do energii całkowitej. Warunkiem wykonania 
oblicze  tą metodą jest wykonywanie oblicze  za okres, w kt!rym występują stany 
liczydeł strat zarejestrowane na koniec okres!w rozliczeniowych, w przeciwnym 
razie straty będą przyjęte jako wartoJK 0. Drugim z warunk!w jest zaznaczenie 
przez użytkownika aktywnych wsp!łczynnik!w strat (I2+, U2+). Gdy nie zostanie 
zaznaczony żaden wsp!łczynnik, to obliczenia wykonają się bez doliczania strat; 

• Zdarzenia – pozwala na wyb!r typ!w zdarze  uwzględnianych w raporcie „Log zdarze ”; 

• Umieszczaj dane PPE – zaznaczenie tej opcji, gdy w obliczeniach bierze udział 
przynajmniej jeden PPE (punkt poboru energii) spowoduje wygenerowanie tabeli z danymi 
konfiguracyjnymi PPE na ko cu raportu. Opcja dostępna dla większoJci raport!w. 

• Parametry raportu (dostępne tylko dla raport�w zbiorczych rozliczenia energii 
z punkt�w poboru energii): 

o Raport wg Nr PPE – w danych na raporcie prezentowany będzie numer PPE; 
o Raport wg miejsca dostarczenia – w danych na raporcie prezentowane będzie 

miejsce dostarczenia; 
o Umieszczaj nazwę FPP – w danych na raporcie prezentowana będzie nazwa FPP; 
o Umieszczaj nr FPP – w danych na raporcie prezentowany będzie numer FPP; 
o Umieszczaj grupę taryfową – w danych na raporcie prezentowana będzie grupa 

taryfowa; 
o Prezentowane dane – okreJla, kt!re z danych będą prezentowane na raporcie; 
o Moc umowna – okreJla czy moc umowna dla obiekt!w ma byK pobierana 

z konfiguracji grupy obliczeniowej czy z sumy mocy umownych PPE znajdujących 
się w grupie obliczeniowej. 

• Wirtualna taryfa – pozwala na wykonanie oblicze  wg innych ustawie  taryfowych niż 
domyJlnie przypisanych urządzeniom. Pozwala to na wykonywanie symulacji taryfowej. 

 
UWAGA:  

1) Program SKADEN posiada możliwoJK kontroli kompletnoJci (analiza danych) profilowych 
danych pomiarowych. Do tego celu utworzona została analiza danych, kt!ra znajdzie, 
jakich cykli brakuje (z wyszczeg!lnieniem daty i czasu) i utworzy raport zawierający wykaz 
brakujących cykli oraz cykli ze statusem obniżki napięcia na fazach pomiarowych. Jeżeli 
nie będzie brakowało żadnych cykli i nie będą występowaK obniżki napięcia, wtedy raport 
nie zostanie wygenerowany.  
Opcja wyznaczania cykli z obniżką napięcia dla raport!w analizy danych dotyczy tylko 
licznik!w produkcji ZEUP Pozyton. 
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2) W przypadku generowania raport!w ze stan!w liczydeł z ryczałt!w, obliczenia generowane 
są na podstawie profili mocy wygenerowanych zgodnie ze zdefiniowanym profilem 
standardowym uproszczonym, w związku z tym stany liczydeł dla ryczałt!w nie będą 
prezentowane. 

 
3) W przypadku eksport!w PTPiREE, jeżeli przy kliknięciu przycisku OK wciJnięty będzie 

klawisz SHIFT, to wyeksportowane dane zostaną oznaczone jako dane pewne1  
w eksportowanym pliku. 

 Poniżej przedstawiono gł!wne rodzaje kategorii raport!w dostępnych w programie wraz 
z opisem. 
 
I. Raporty dla energii elektrycznej 

 
1. Raporty godzinowe: 

• Moce godzinowe czynne dla kierunku „pob�r”, „oddawanie” i zbilansowane: 
Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki 
mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany w rozdzielczoJci do jednego 
dnia. Wygenerowany raport zawierał będzie dane o mocach czynnych w kierunku pob!r, 
oddawanie lub zbilansowanych w każdym dniu z wybranego zakresu. Ponadto w raporcie 
zawarte są dane o sumie mocy w dobie (zużycie energii czynnej za dobę) oraz 
maksymalnych i minimalnych mocach w poszczeg!lnych godzinach doby i sumach mocy  
w poszczeg!lnych godzinach doby z rozbiciem na dni wolne, robocze, robocze+wolne. 

• Moce godzinowe bierne indukcyjne, pojemno!ciowe i zbilansowane: Wybierając ten 
rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK 
wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany w rozdzielczoJci do jednego dnia. 
Wygenerowany raport zawierał będzie dane o mocach biernych indukcyjnych, 
pojemnoJciowych lub zbilansowanych w każdym dniu z wybranego zakresu. Ponadto 
w raporcie zawarte są dane o sumie mocy w dobie (zużycie energii biernej za dobę) oraz 
maksymalnych i minimalnych mocach w poszczeg!lnych godzinach doby i sumach mocy 
w poszczeg!lnych godzinach doby z rozbiciem na dni wolne, robocze, robocze+wolne. 

• .rednie moce godzinowe czynne i/lub bierne: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik 
zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport 
będzie wygenerowany w rozdzielczoJci do jednego dnia. Wygenerowany raport będzie 
zawierał dane o Jrednich mocach w poszczeg!lnych dniach tygodnia w rozbiciu na godziny, 
wyznaczonych na podstawie danych z wybranego okresu. Poza tym raport zawiera także 
informacje o Jrednich mocach wyznaczonych dla dni wolnych, roboczych i wolnych+robocze 
w rozbiciu na godziny. 

• .rednia godzinowa moc strefowa czynna i/lub bierna w rozdzielczo!ci dziennej dla 
kierunku „pob�r”, „oddawanie” i zbilansowana: Wybierając ten rodzaj raportu 
użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, 
a raport będzie wygenerowany w rozdzielczoJci do jednego dnia. Wygenerowany raport 
będzie zawierał dane o Jrednich mocach dla każdej strefy w poszczeg!lnych dniach 
tygodnia, wyznaczonych na podstawie danych z wybranego okresu. 

 

1 W eksportach PTPiREE dane mogą zostaK oznaczone statusem: brakujących danych (gdy w zadanej godzinie doby brakuje danych 
ze wszystkich cykli pomiarowych), danych zakł!conych (gdy w zadanej godzinie brakuje przynajmniej jednego cyklu pomiarowego lub 
w kt!rymJ z cykli wystąpił zanik napięcia) lub danych pewnych (gdy występują wszystkie dane Pr!dłowe do eksportu i są one 
niezakł!cone). 
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• Zestawienie z wykonania planu: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie 
wygenerowany w rozdzielczoJci do jednego dnia. Wygenerowany raport zawierał będzie 
dane o godzinowych mocach czynnych w kierunku „pob!r”, planowanym zużyciu oraz 
odchyleniu zużycia energii od planu, r!wnież procentowo, w każdym dniu z wybranego 
zakresu. Ponadto w raporcie zawarte są dane o sumie mocy w dobie, planie zużycia oraz 
odchyleniach zużycia od planu. 

• Dobowy plan zapotrzebowania na energię elektryczną: Wybierając ten rodzaj raportu 
użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. 
Wygenerowany raport zawierał będzie dane o planowanych godzinowych mocach czynnych 
w kierunku „pob!r” wg zdefiniowanego dla urządzenia lub grupy obliczeniowej planu. 

• Energie godzinowe czynne dla kierunku „pob�r” podlegające opłacie mocowej: 
Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki 
mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany w rozdzielczoJci do 
pojedynczych godzin z wybranego okresu czasu. Wygenerowany raport zawierał będzie 
dane o rzeczywistym zużyciu energii w zadanych godzinach oraz o energii podlegającej 
rozliczeniu (zgodnie z wprowadzonym w konfiguracji opłaty mocowej wsp!łczynnikiem 
procentowym). 

• .rednie moce godzinowe do wyznaczania stopni zasilania: Wybierając ten rodzaj 
raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie roku, za jaki mają byK wykonane 
obliczenia. Wygenerowany raport będzie zawierał Jrednie moce maksymalne i minimalne 
dla każdego miesiąca w roku. 

2. Raporty dzienne: 

• Dzienna energia czynna i/lub bierna dla kierunku „pob�r”, „oddawanie” 
i zbilansowana: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie 
okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego dnia. Wygenerowany raport zawierał będzie dane o zużyciu 
energii czynnej i/lub biernej oraz o tg(fi) w każdym dniu z wybranego zakresu z rozbiciem na 
strefy i bezstrefowo. Ponadto w raporcie zawarte są dane o sumie zużytej energii czynnej 
i/lub biernej w wybranym zakresie czasu w poszczeg!lnych strefach i bezstrefowo oraz 
z rozbiciem na dni wolne, robocze, robocze+wolne. 

• Strefowy tangens fi dla bieżącego oraz poprzedniego miesiąca: Wybierając ten rodzaj 
raportu użytkownik zostanie poproszony o wybranie dnia względem, kt!rego wykonane 
zostaną obliczenia. Wygenerowany raport zawierał będzie dane o zużyciu energii czynnej 
i biernej oraz o tg(fi) z rozbiciem na strefy i bezstrefowo w czterech r!żnych okresach 
wyznaczonych względem dnia wybranego przez użytkownika. W obliczeniach wyznaczone 
zostaną następujące okresy: poprzedni miesiąc, od pierwszego dnia bieżącego miesiąca do 
poprzedniego dnia, poprzedni dzie , wybrany dzie . 

• Dzienny bilans energii czynnej i/lub biernej: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik 
zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport 
będzie wygenerowany w rozdzielczoJci do jednego dnia. Wygenerowany raport zawierał 
będzie dane o zużyciu energii czynnej i/lub biernej oraz o tg(fi) w każdym dniu z wybranego 
zakresu z rozbiciem na strefy i bezstrefowo, a także z rozbiciem na kierunek „pob!r”, 
„oddawanie” i bilans. Ponadto w raporcie zawarte są dane o sumie zużytej energii czynnej 
i/lub biernej w wybranym zakresie czasu w poszczeg!lnych strefach i bezstrefowo oraz 
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z rozbiciem na dni wolne, robocze, robocze+wolne z zachowaniem rozbicia na kierunki 
„pob!r”, „oddawanie” i bilans. 

• Energie dzienne czynne dla kierunku „pob�r” podlegające opłacie mocowej: 
Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki 
mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany w rozdzielczoJci do 
pojedynczych dni z wybranego okresu czasu. Wygenerowany raport zawierał będzie dane 
o rzeczywistym zużyciu energii w zadanych dniach oraz o energii podlegającej rozliczeniu 
(zgodnie z wprowadzonym w konfiguracji opłaty mocowej wsp!łczynnikiem procentowym). 

 
3. Raporty miesięczne: 

• Miesięczna energia czynna i/lub bierna dla kierunku „pob�r”, „oddawanie” 
i zbilansowana: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie 
okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego miesiąca. Wygenerowany raport zawierał będzie dane 
o zużyciu energii czynnej i/lub biernej oraz o tg(fi) w każdym miesiącu z wybranego zakresu 
i narastająco z rozbiciem na strefy i bezstrefowo oraz z rozbiciem na dni wolne, robocze, 
robocze+wolne. 

• Energie miesięczne czynne dla kierunku „pob�r” podlegające opłacie mocowej: 
Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki 
mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany w rozdzielczoJci do 
pojedynczych miesięcy z wybranego okresu czasu. Wygenerowany raport zawierał będzie 
dane o rzeczywistym zużyciu energii w zadanych miesiącach oraz o energii podlegającej 
rozliczeniu (zgodnie z wprowadzonym w konfiguracji opłaty mocowej wsp!łczynnikiem 
procentowym). 

 
4. Raporty rozliczeniowe: 

• Rachunek rozliczeniowy / Rachunek rozliczeniowy ze stan�w liczydeł (moduł obliczeD 
finansowych): Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie 
okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Dodatkowo należy wybraK jedną z czterech 

możliwoJci rozliczania przekrocze  mocy umownej: 
  - maksymalna wielkoJK nadwyżki; 
  - suma maksymalnych wielkoJci nadwyżek wybieranych z godzin zegarowych; 
  - suma 10 maksymalnych wielkoJci nadwyżek wybieranych z godzin zegarowych; 
  - dziesięciokrotnoJK maksymalnej wielkoJci nadwyżki. 
Opcjonalnie można wybraK dodatkowe rozliczenia energii w rachunku: 
  - doliczenia/odliczenia za energię czynną; 
  - doliczenia/odliczenia za energię bierną indukcyjną; 

  - rozliczenie energii biernej według tg φ; 

  - opłata handlowa; 
  - energia bierna indukcyjna; 
  - energia bierna pojemnoJciowa. 
Należy r!wnież okreJliK stawkę podatku VAT oraz ewentualny rabat. 

• Rachunek rozliczeniowy ze stan�w liczydeł (z szacowaniem) (moduł obliczeD 
finansowych): Analogicznie jak dla raport!w powyżej, jednakże, jeżeli w okresie 
rozliczeniowym nastąpiły np. zmiany w taryfie, to rachunek będzie rozbity na podokresy, 
w kt!rych podane będą szacowane stany liczydeł oraz szacowane zużycie energii na dzie  
zmiany ustawie . 
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• Rozliczenie odbiorc�w ze stan�w liczydeł za obr�t i dystrybucję (z szacowaniem) 
(moduł obliczeD finansowych): Analogicznie jak dla raport!w powyżej, z takim 
zastrzeżeniem, że program sprawdza odbiorcę przypisanego do licznika i generuje tylko 
takie raporty jakie przypisano odbiorcy w bazie odbiorc!w (obr!t/dystrybucja). Patrz rozdział 
4.4. 

• Rozliczenie z odbiorcą (ze stan�w liczydeł) (moduł obliczeD finansowych): Wybierając 
ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK 
wykonane obliczenia oraz sparametryzowanie własnoJci raportu. Raport charakteryzuje się 
tym, iż dane prezentowane w raporcie są wyliczane na podstawie danych zaokrąglonych do 
3 miejsc po przecinku oraz prezentowane zawsze z przedrostkiem „mega”. Raport 
prezentuje także zużycia za poprzedni rok kalendarzowy (należy pamiętaK, aby po nowym 
roku kalendarzowym wykonaK akcję generowania profilu zużyK rocznych, w celu 
zaktualizowania danych wykorzystywanych w raporcie). W raporcie można także umieJciK 
informację o strukturze paliw (informacja jest definiowana w opcjach programu) oraz można 
zdefiniowaK bonifikatę podawaną w kwocie netto, kt!ra zostanie uwzględniona ze znakiem 
ujemnym przy wyliczaniu podsumowania w raporcie. Ceny energii w tym raporcie 
prezentowane są bez wartoJci podatku akcyzowego, natomiast wartoJK podatku 
akcyzowego prezentowana jest jako osobna pozycja raportu. 

• Rozliczenie prosumenta ze stan�w liczydeł: (moduł obliczeD finansowych i moduł 
OSD). Ten raport generuje się za pomocą narzędzia Rozliczenie prosumenta. Wybierając 
ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK 
wykonane obliczenia oraz sparametryzowanie własnoJci raportu. Raport charakteryzuje się 
tym, iż dane prezentowane w raporcie są wyliczane na podstawie danych zaokrąglonych do 
3 miejsc po przecinku oraz prezentowane zawsze z przedrostkiem „mega”. Raport 
prezentuje także zużycia za poprzedni rok kalendarzowy (należy pamiętaK, aby po nowym 
roku kalendarzowym wykonaK akcję generowania profilu zużyK rocznych, w celu 
zaktualizowania danych wykorzystywanych w raporcie). W raporcie można także umieJciK 
informację o strukturze paliw (informacja jest definiowana w opcjach programu) oraz można 
zdefiniowaK bonifikatę podawaną w kwocie netto, kt!ra zostanie uwzględniona ze znakiem 
ujemnym przy wyliczaniu podsumowania w raporcie. Ceny energii w tym raporcie 
prezentowane są bez wartoJci podatku akcyzowego, natomiast wartoJK podatku 
akcyzowego prezentowana jest jako osobna pozycja raportu. 

• Zestawienie: Obr�t sprzedaż ze stan�w liczydeł (z szacowaniem) (moduł obliczeD 
finansowych): Raport zestawieniowy z obrotu dla wskazanych licznik!w. 

• Zestawienie: Dystrybucja sprzedaż ze stan�w liczydeł (z szacowaniem) (moduł 
obliczeD finansowych): Raport zestawieniowy z dystrybucji dla wskazanych licznik!w. 

• Zestawienie warto!ci transakcji wg odbiorc�w taryf ze stan�w liczydeł  
(z szacowaniem) (moduł obliczeD finansowych): Raport zestawieniowy z wartoJci 
transakcji dla wskazanych licznik!w. 

• Rachunek rozliczeniowy ze stan�w liczydeł (dane zaokrąglone), Rachunek 
rozliczeniowy ze stan�w liczydeł – opłaty abonamentowe (dane zaokrąglone), 
Rachunek rozliczeniowy ze stan�w liczydeł – opłaty rozliczeniowe (dane zaokrąglone) 
(moduł obliczeD finansowych): Wybierając te rodzaje raport!w użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia oraz 
sparametryzowanie własnoJci raportu. Raporty charakteryzują się tym, iż dane 
prezentowane w raportach są w postaci zaokrąglonej zgodnie z opisem w punkcie 6.3.1, 
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parametr „Rodzaj pomiaru”. Dane rozliczeniowe w tych raportach są grupowane wg taryfy 
zdefiniowanej dla licznika. W przypadku oblicze  z punktu pomiarowego dane rozliczeniowe 
traktowane są jako dane zbilansowane. 

• Załącznik do faktury – rozliczenie strefowe, Załącznik do faktury – rozliczenie 
bezstrefowe (moduł obliczeD finansowych): Wybierając te rodzaje raport!w użytkownik 
zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Dodatkowo 
należy wybraK jedną z czterech możliwoJci rozliczania przekrocze  mocy umownej: 
  - maksymalna wielkoJK nadwyżki; 
  - suma maksymalnych wielkoJci nadwyżek wybieranych z godzin zegarowych; 
  - suma 10 maksymalnych wielkoJci nadwyżek wybieranych z godzin zegarowych; 
  - dziesięciokrotnoJK maksymalnej wielkoJci nadwyżki. 
Opcjonalnie można wybraK dodatkowe rozliczenia energii w rachunku: 
  - doliczenia/odliczenia za energię czynną; 
  - doliczenia/odliczenia za energię bierną indukcyjną; 

  - rozliczenie energii biernej według tg φ; 

  - opłata handlowa; 
  - energia bierna indukcyjna; 
  - energia bierna pojemnoJciowa. 
Należy r!wnież okreJliK stawkę podatku VAT oraz ewentualny rabat. 
 
Uwaga: W tych raportach uwzględniany jest dodatkowy mnożnik dla układu sumującego dla 
opłat mocy umowej oraz opłaty przejJciowej. Dla raportu bezstrefowego pobierane są ceny 
zdefiniowane w cenniku dla strefy D. Opłata abonamentowa wyliczana jest jako iloczyn 
miesięcy oraz iloJci urządze  wchodzących w skład bilansu urządze . 

• Uproszczony rachunek rozliczeniowy ze stan�w liczydeł (moduł SHOOK): 
Uproszczony rachunek rozliczeniowy ze stan!w liczydeł zawiera opłatę abonamentową 
i rozliczenie energii czynnej za wybrany okres. Rozliczenie wykonywane jest na podstawie 
stan!w z zamknięK okres!w rozliczeniowych. W przypadku raportu  
z grupy obliczeniowej wszystkie liczniki muszą mieK takie same daty zamknięK okres!w 
rozliczeniowych aktualnych i poprzednich. 

• Zbiorcze rozliczenie odbiorc�w (moduł SHOOK): Raport ten zawiera rozliczenie energii 
dla każdego odbiorcy, kt!ry posiada co najmniej jeden licznik. Raport wykonany jest 
w formie tabelarycznej z danymi odbiorcy i listą licznik!w należących do niego 
z wyszczeg!lnieniem dla każdego z nich: 
- okresu rozliczeniowego, za kt!ry wykonywane są obliczenia; 
- zużycia energii; 
- numeru licznika; 
- kwoty za zużytą energię; 
- stanu liczydła na koniec okresu rozliczeniowego, za kt!ry wykonywane są obliczenia. 

• Zbiorcze szczeg�łowe rozliczenie odbiorc�w (moduł SHOOK): Raport ten jest bardziej 
uszczeg!łowioną wersją zbiorczego rozliczenia odbiorc!w z podziałem na poszczeg!lne 

strefy w taryfie. Raport wykonany jest r!wnież w formie tabelarycznej, a zużycie energii, jak 
r!wnież kwota za zużytą energię przedstawione są dla każdej strefy w taryfie oraz 
podsumowane. 

• Zbiorcze rozliczenie najemc�w (moduł SHOOK): Raport ten zawiera rozliczenie energii 
dla każdego odbiorcy. Raport wykonany jest w formie tabelarycznej i zawiera następujące 
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dane: 
- okresu rozliczeniowego, za kt!ry wykonywane są obliczenia; 
- dane identyfikacyjne najemcy: nr lokalu, imię, nazwisko, identyfikator; 
- zużycia energii (bezstrefowo); 
- numeru licznika; 
- kwotę za zużytą energię. 

 
5. Raporty zbiorcze: 

• Zbiorcza karta odczytowa: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport będzie 
zawierał dane o zużyciu energii w strefach, bezstrefowo oraz sumarycznie obliczonej na 
podstawie stan!w liczydeł. Wyżej wymienione dane generowane są dla każdego licznika 
znajdującego się w grupie, z kt!rej dokonano analizy. 

• Zbiorcza karta odczytowa (dane zaokrąglone): Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik 
zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. 
Wygenerowany raport będzie zawierał dane o zużyciu energii w strefach, bezstrefowo oraz 
sumarycznie, obliczonej na podstawie stan!w liczydeł. Wyżej wymienione dane 
generowane są dla każdego licznika znajdującego się w grupie, z kt!rej dokonano analizy. 
W tym raporcie dane są zaokrąglone zgodnie z rodzajem pomiaru wybranym dla licznika 
podczas jego konfiguracji (patrz punkt 6.3.1 parametr „Rodzaj pomiaru”). 

• Zbiorcze profile mocy: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport zawierał 
będzie dane indywidualnych profili mocy ze wszystkich licznik!w znajdujących się w grupie 
obliczeniowej. 

• Zbiorcze profile energii: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport zawierał 
będzie dane indywidualnych profili energii ze wszystkich licznik!w znajdujących się w grupie 
obliczeniowej. 

• Zbiorcze rozliczenie energii czynnej dla kierunku „pob�r”, „oddawanie” 
i zbilansowanej: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie 
okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego dnia (z możliwoJcią okreJlenia godzin). Wygenerowany raport 
zawierał będzie dane o zużyciu energii czynnej za zadany okres z rozbiciem na strefy dla 
dni roboczych, z rozbiciem na strefy dla dni wolnych oraz sumarycznie. Wyżej wymienione 
dane wyznaczane są dla każdego licznika (wejJcia sumatora KWMS-3) w grupie, a także 
dla sumy licznik!w (wejJK sumatora KWMS-3) w grupie. JeJli raport ten generowany jest dla 
grupy nadrzędnej, wyżej wymienione dane wyznaczane są dla sumy grup. 

• Zbiorcze rozliczenie energii czynnej dla kierunku „pob�r”, „oddawanie” 
i zbilansowanej (uproszczone): Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie 
wygenerowany w rozdzielczoJci do jednego dnia (z możliwoJcią okreJlenia godzin). 
Wygenerowany raport zawierał będzie dane o zużyciu energii czynnej za zadany okres 
z rozbiciem na strefy oraz sumarycznie. Wyżej wymienione dane wyznaczane są dla 
każdego licznika (wejJcia sumatora KWMS-3) w grupie, a także dla sumy licznik!w (wejJK 
sumatora KWMS-3) w grupie. JeJli raport ten generowany jest dla grupy nadrzędnej, wyżej 
wymienione dane wyznaczane są dla sumy grup. 
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• Zbiorcze rozliczenie energii biernej dla kierunku „pob�r”, „oddawanie” 
i zbilansowanej: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie 

okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego dnia (z możliwoJcią okreJlenia godzin). Wygenerowany raport 
zawierał będzie dane o zużyciu energii biernej za zadany okres z rozbiciem na strefy dla dni 
roboczych, z rozbiciem na strefy dla dni wolnych oraz sumarycznie. Wyżej wymienione dane 
wyznaczane są dla każdego licznika (wejJcia sumatora KWMS-3) w grupie, a także dla 
sumy licznik!w (wejJK sumatora KWMS-3) w grupie. JeJli raport ten generowany jest dla 
grupy nadrzędnej, wyżej wymienione dane wyznaczane są dla sumy grup. 

• Zbiorcze rozliczenie energii biernej dla kierunku „pob�r”, „oddawanie” 
i zbilansowanej (uproszczone): Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie 
wygenerowany w rozdzielczoJci do jednego dnia (z możliwoJcią okreJlenia godzin). 
Wygenerowany raport zawierał będzie dane o zużyciu energii biernej za zadany okres 
z rozbiciem na strefy oraz sumarycznie. Wyżej wymienione dane wyznaczane są dla 
każdego licznika (wejJcia sumatora KWMS) w grupie, a także dla sumy licznik!w (wejJcia 
sumatora KWMS) w grupie. JeJli raport ten generowany jest dla grupy nadrzędnej, wyżej 
wymienione dane wyznaczane są dla sumy grup. 

• Zbiorcze zestawienie mocy maksymalnych i nadwyżek mocy: Ten raport można 
wykonaK tylko dla grupy nadrzędnej. Po jego wybraniu, użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport będzie 
zawierał dla każdej pozycji licznikowej 3 moce maksymalne wraz ze znacznikiem daty 
i czasu, nadwyżkę mocy ponad moc umowną (wyliczoną wg algorytmu z 10 przekrocze  
mocy wybieranych z godzin zegarowych), podsumowanie dla każdej z grup wchodzących 
w skład grupy nadrzędnej oraz podsumowanie dla całej grupy nadrzędnej. 

• Zbiorcze zestawienie 10 mocy maksymalnych i nadwyżek mocy: Ten raport można 
wygenerowaK tylko dla grup obliczeniowych. Po jego wybraniu, użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport 
będzie zawierał dane dla każdej pozycji licznikowej: dane identyfikacyjne, 10 mocy 
maksymalnych wraz ze znacznikiem daty i czasu, nadwyżkę mocy ponad moc umowną 
(wyliczoną wg algorytmu z 10 przekrocze  mocy wybieranych z godzin zegarowych) oraz 
parametr ufnoJci danych. 

• Zbiorcze rozliczenie energii: Ten raport można wygenerowaK tylko dla grup 
obliczeniowych. Po jego wybraniu, użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, 
za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport będzie zawierał dane dla 
każdej pozycji licznikowej: dane identyfikacyjne, 10 mocy maksymalnych wraz ze 
znacznikiem daty i czasu, nadwyżkę mocy ponad moc umowną (wyliczoną wg algorytmu 
z 10 przekrocze  mocy wybieranych z godzin zegarowych), zużycia energii czynnych 
i biernych (strefowe i sumaryczne), tangensy strefowe i sumaryczne oraz parametry 
poprawnoJci i ufnoJci danych. 

• Zbiorcze zestawienie miesięcznej energii czynnej bezstrefowej ze stan�w liczydeł: Ten 
raport można wygenerowaK z grup obliczeniowych. Po jego wybraniu, użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport 
będzie zawierał dla każdej pozycji licznikowej bezstrefowe stany liczydeł z rozbiciem na 
poszczeg!lne miesiące kalendarzowe oraz wartoJK zużycia energii w poszczeg!lnych 
miesiącach. Dla licznik!w posiadających stany strefowe jako stan bezstrefowy przyjmowana 
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jest suma stan!w strefowych, a dla licznik!w nieposiadających stan!w strefowych 
przyjmowany jest stan bezstrefowy. 

• Zbiorcze zestawienie energii czynnej bezstrefowej ze stan�w liczydeł: Ten raport 
można wygenerowaK z grup obliczeniowych. Po jego wybraniu, użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport 
będzie zawierał dla każdej pozycji licznikowej bezstrefowe stany liczydeł oraz wartoJK 
zużycia energii w wybranym okresie czasu. Dla licznik!w posiadających stany strefowe jako 

stan bezstrefowy przyjmowana jest suma stan!w strefowych, a dla licznik!w 
nieposiadających stan!w strefowych przyjmowany jest stan bezstrefowy. 

• Zestawienie PPE – generuje raport analogiczny do raportu „Zestawienie PPE” z bazy 
urządze , z tym, że na raporcie nie są prezentowane wszystkie punkty poboru energii 
dostępne w bazie urządze , a jedynie PPE wchodzące w skład danej grupy obliczeniowej 
lub wszystkich grup podrzędnych jeżeli raport wykonywany jest z grupy nadrzędnej. 

• Zbiorcze miesięczne rozliczenie energii z punkt�w poboru energii. Ten raport można 
wygenerowaK tylko z poziomu grupy nadrzędnej i będzie on obejmował wszystkie punkty 
poboru energii PPE znajdujące się w grupach wchodzących w skład grupy nadrzędnej. 
Raport generowany jest za zakres wskazanych miesięcy. Raport zawiera zużycia strefowe 
wraz z udziałami ze wskazanych rodzaj!w energii oraz prezentuje stany liczydeł we 
wskazanym okresie. W przypadku braku liczydeł za wskazane daty ko cowe oblicze  
prezentowane są stany szacowane na podstawie okresu czasu i zużycia wyliczonego 
z profilu mocy. 

• Zbiorcze rozliczenie energii z punkt�w poboru energii. Ten raport można wygenerowaK 
tylko z poziomu grupy nadrzędnej i będzie on obejmował wszystkie punkty poboru energii 
PPE znajdujące się w grupach wchodzących w skład grupy nadrzędnej. Raport generowany 
jest za zakres wskazanych dni. Raport zawiera zużycia strefowe wraz z udziałami ze 
wskazanych rodzaj!w energii oraz prezentuje stany liczydeł we wskazanym okresie. 
W przypadku braku liczydeł za wskazane daty ko cowe oblicze  prezentowane są stany 
szacowane na podstawie okresu czasu i zużycia wyliczonego z profilu mocy. 

• Zbiorcze rozliczenie energii czynnych dla kierunku „pob�r” podlegające opłacie 
mocowej: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, 
za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport zawierał będzie dane 
o rzeczywistym zużyciu energii w zadanym okresie czasu oraz o energii podlegającej 
rozliczeniu (zgodnie w z wprowadzonym w konfiguracji opłaty mocowej wsp!łczynnikiem 
procentowym). Wyżej wymienione dane wyznaczane są dla każdego licznika w grupie, 
a także dla sumy licznik!w w grupie. JeJli raport ten generowany jest dla grupy nadrzędnej, 
wyżej wymienione dane wyznaczane są także dla sumy grup. 

 
6. Analizy: 

• Analiza danych – profil mocy/jako!ciowy: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik 
zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki ma zostaK wykonana analiza. 
Wygenerowany raport będzie zawierał dane o każdym brakującym cyklu profilowym 
z podanego okresu oraz o cyklach, w kt!rych wystąpiły zaniki napięK (dotyczy tylko 
licznik!w prod. POZYTON). Wyżej wymienione dane generowane są dla każdego licznika 
znajdującego się w grupie, z kt!rej dokonano analizy. 

• Analiza danych – profil mocy/jako!ciowy (uproszczona): Wybierając ten rodzaj raportu 
użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki ma zostaK wykonana analiza. 
Wygenerowany raport będzie zawierał dane o zakresach czasowych brakujących cykli 
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profilowych z podanego okresu oraz o cyklach, w kt!rych wystąpiły zaniki napięK (dotyczy 
tylko licznik!w prod. POZYTON). Wyżej wymienione dane generowane są dla każdego 
licznika znajdującego się w grupie, z kt!rej dokonano analizy. 

• Analiza stan�w: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie 
okresu, za jaki ma zostaK wykonana analiza. Wygenerowany raport będzie zawierał dane 
o zakresach brakujących stanach liczydeł z podanego okresu. Wyżej wymienione dane 
generowane są dla każdego licznika znajdującego się w grupie, z kt!rej dokonano analizy. 

• Dane diagnostyczne za wybrany dzieD (moduł diagnostyka): Wybierając ten rodzaj 
raportu program generuje raport zestawienia najJwieższych danych diagnostycznych 
za wskazany dzie  dla każdego licznika, kt!ry wchodzi w skład oblicze . Na raporcie 
wyszczeg!lnione są dane identyfikacyjne licznika oraz wartoJci chwilowe prąd!w i napięK, 
a także zawartoJK rejestru błęd!w licznika oraz ich ewentualny opis (opis tylko dla licznik!w 
produkcji Z.E.U.P. POZYTON). W przypadku, gdy napięcia wykraczają poza zdefiniowane 

progi lub występuje zdarzenie w rejestrze błęd!w, taka pozycja jest oznaczana na raporcie 

ż!łtym kolorem. W przypadku, gdy dla danego licznika nie ma danych diagnostycznych 
we wskazanym dniu, pozycja oznaczana jest kolorem szarym. 

• Dane diagnostyczne za wybrany okres (moduł diagnostyka): Wybierając ten rodzaj 
raportu program generuje raport zestawienia wszystkich danych diagnostycznych 
za wskazany okres dla każdego licznika, kt!ry wchodzi w skład oblicze . Na raporcie 
wyszczeg!lnione są dane identyfikacyjne licznika oraz wartoJci chwilowe prąd!w i napięK, 
a także zawartoJK rejestru błęd!w licznika oraz ich ewentualny opis (opis tylko dla licznik!w 
produkcji Z.E.U.P. POZYTON). W przypadku, gdy napięcia wykraczają poza zdefiniowane 
progi lub występuje zdarzenie w rejestrze błęd!w, taka pozycja jest oznaczana na raporcie 
ż!łtym kolorem.  

 
7. Moce maksymalne/przekroczenia: 

• Miesięczne czynne moce maksymalne i minimalne dla kierunku „pob�r”, 
„oddawanie” i zbilansowane: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie 
wygenerowany w rozdzielczoJci do jednego miesiąca. Wygenerowany raport zawierał 
będzie dane o trzech mocach maksymalnych i minimalnych w każdym miesiącu 
z wybranego zakresu z rozbiciem na dni wolne i robocze. Raport zawiera także informacje 
o mocach maksymalnych i minimalnych w każdym miesiącu z wybranego zakresu 
z rozbiciem na dni wolne i robocze. 

• Moce maksymalne czynne z rozbiciem na strefy czasowe dla kierunku „pob�r”, 
„oddawanie” i zbilansowane: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie 
wygenerowany w rozdzielczoJci do jednego dnia. Wygenerowany raport zawierał będzie 
dane o trzech mocach maksymalnych w wybranym okresie czasu z rozbiciem na 
poszczeg!lne strefy oraz na dni wolne i robocze. Raport zawiera także informacje o mocach 
maksymalnych w każdej ze stref w rozbiciu na dni wolne i robocze. 

• Przekroczenie mocy umownej dla kierunku „pob�r” i zbilansowanej: Wybierając ten 
rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK 
wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany w rozdzielczoJci do jednego dnia. 
Wygenerowany raport zawierał będzie dwie tabele. W pierwszej znajdowaK się będą dane 
o przekroczeniach mocy wybranych ze wszystkich mocy zarejestrowanych w profilu 
z wybranego okresu, a w drugiej informacje o przekroczeniach mocy wybranych 
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z najwyższych mocy w godzinach. W obu tabelach lista przekrocze  mocy zawiera 
informację o dacie, godzinie i strefie, w jakiej przekroczenie wystąpiło, jak r!wnież dane 
o wielkoJci nadwyżki i mocy umownej obowiązującej w danym cyklu. Poza tym obie tabele 
zawierają podsumowanie z wyszczeg!lnioną sumą przekrocze  mocy i ich iloJcią oraz 
wybrane maksymalne przekroczenie z datą i czasem wystąpienia. 

• Przekroczenie mocy umownej dla kierunku „pob�r” i zbilansowanej z 10 najwyższych 
mocy w godzinach: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego dnia. Wygenerowany raport zawierał będzie tabelę, w kt!rej 
znajdowaK się będą dane o 10 najwyższych przekroczeniach mocy w godzinach 
z wybranego okresu czasu. Każde przekroczenie mocy zawiera informację o dacie, godzinie 
i strefie, w jakiej przekroczenie wystąpiło, jak r!wnież zawiera dane o wielkoJci nadwyżki 
i mocy umownej obowiązującej w danym cyklu. Tabela zawiera podsumowanie 
z wyszczeg!lnioną sumą przekrocze  mocy i ich iloJcią. 
 

8. Logi: 

• Log zdarzeD / Log zdarzeD z analizą: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie 
poproszony o wybranie okresu, za jaki ma byK stworzony raport oraz zdarzenia, kt!re mają 
byK w nim uwzględnione. Możliwe zdarzenia do wyboru to: 
  - zanik napięcia na fazie 1; 
  - zanik napięcia na fazie 2; 
  - zanik napięcia na fazie 3; 
  - działanie zewnętrznym polem magnetycznym; 
  - programowanie licznika; 
  - ustawianie daty i czasu. 
Raport będzie zawierał wybrane zdarzenia uporządkowane według czasu wystąpienia. 
 

9. Profil mocy: 

• Raport z profilu mocy: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport zawierał 
będzie dane z profilu mocy. Istnieje możliwoJK sortowania danych według daty lub wartoJci. 
Dodatkowo w raporcie znajdują się informacje o strefie i dniu (z wyszczeg!lnieniem dnia 
roboczego lub Jwięta) dla każdego cyklu uJredniania. 

• Raport z profilu jako!ciowego: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport 
zawierał będzie dane z profilu jakoJciowego. Istnieje możliwoJK sortowania danych według 
daty lub wartoJci. Dodatkowo w raporcie znajdują się informacje o strefie i dniu 
(z wyszczeg!lnieniem dnia roboczego lub Jwięta) dla każdego cyklu uJredniania. 

• Wykaz stan�w liczydeł: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Na raporcie przedstawione będą 
wszystkie stany liczydeł z wybranego okresu. Stany będą posortowane wg dat z podziałem 
na typy stan!w. 

  
10. Wykresy: 

• Histogram mocy: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację rozkładu mocy we 
wskazanym okresie czasu. 
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• Wykres dzienny profilu mocy: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację profilu mocy 
w danym dniu. 

• Wykres dzienny profilu jako!ciowego: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację 
profilu jakoJciowego w danym dniu (wykres można wykonaK jedynie dla pojedynczych 
urządze ). 

• Wykres profilu mocy (za dowolny okres): Wykres ten przedstawia graficzną prezentację 
profilu mocy we wskazanym okresie czasu. 

• Wykres profilu jako!ciowego (za dowolny okres): Wykres ten przedstawia graficzną 
prezentację profilu jakoJciowego we wskazanym okresie czasu (wykres można wykonaK 
jedynie dla pojedynczych urządze ). 

• Dzienny wykres energii godzinowych: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację 
energii godzinowych w danym dniu. 

• Wykres energii godzinowych (za dowolny okres): Wykres ten przedstawia graficzną 
prezentację energii godzinowych we wskazanym okresie czasu. 

• Wykres energii dziennych: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację energii 
dziennych we wskazanym okresie czasu. 

• Wykres energii miesięcznych: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację energii 
miesięcznych we wskazanym okresie czasu. 
 

11. Wykresy prognozy/grafiki: 

• Wykres por�wnawczy energii godzinowych z grafikiem: Wykres ten przedstawia 
graficzną prezentację energii godzinowych wraz z planowanym godzinowym zużyciem 
energii we wskazanym okresie czasu. 

• Wykres por�wnawczy dzienny energii godzinowych z grafikiem: Wykres ten 
przedstawia graficzną prezentację energii godzinowych wraz z planowanym godzinowym 
zużyciem energii dla jednego dnia. 

• Wykres z wykonania grafiku: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację odchyle  
energii godzinowych od planowanego godzinowego zużycia energii we wskazanym okresie 
czasu. W przypadku, gdy zużycie było większe niż plan, wartoJci odchyle  będą dodatnie, 
gdy było mniejsze, wartoJci odchyle  będą ujemne. 

• Wykres dzienny z wykonania grafiku: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację 
odchyle  energii godzinowych od planowanego godzinowego zużycia energii dla jednego 
dnia. W przypadku, gdy zużycie było większe niż plan, wartoJci odchyle  będą dodatnie, 
gdy było mniejsze, wartoJci odchyle  będą ujemne. 

• Wykres z wykonania grafiku (odchylenia dodatnie): Wykres ten przedstawia graficzną 
prezentację odchyle  energii godzinowych od planowanego godzinowego zużycia energii 
we wskazanym okresie czasu. Niezależnie czy zużycie było większe niż plan czy mniejsze, 
wartoJci odchyle  będą dodatnie (wykres prezentuje wartoJci bezwzględne). 

• Wykres dzienny z wykonania grafiku (odchylenia dodatnie): Wykres ten przedstawia 
graficzną prezentację odchyle  energii godzinowych od planowanego godzinowego zużycia 
energii dla jednego dnia. Niezależnie czy zużycie było większe niż plan czy mniejsze, 
wartoJci odchyle  będą dodatnie (wykres prezentuje wartoJci bezwzględne). 

• Wykres z wykonania grafiku (procentowo): Wykres ten przedstawia graficzną 
prezentację procentowych odchyle  energii godzinowych od planowanego godzinowego 
zużycia energii we wskazanym okresie czasu. W przypadku gdy zużycie było większe niż 
plan, wartoJci odchyle  będą dodatnie, gdy było mniejsze, wartoJci odchyle  będą ujemne. 



 

Strona 126 z 248 

 

Instrukcja operatorska systemu SKADEN 06.07 

• Wykres dzienny z wykonania grafiku (procentowo): Wykres ten przedstawia graficzną 
prezentację procentowych odchyle  energii godzinowych od planowanego godzinowego 
zużycia energii dla jednego dnia. W przypadku gdy zużycie było większe niż plan, wartoJci 
odchyle  będą dodatnie, gdy było mniejsze, wartoJci odchyle  będą ujemne. 

• Wykres z wykonania grafiku (procentowo, odchylenia dodatnie): Wykres ten 
przedstawia graficzną prezentację procentowych odchyle  energii godzinowych od 
planowanego godzinowego zużycia energii we wskazanym okresie czasu. Niezależnie czy 
zużycie było większe niż plan czy mniejsze, wartoJci odchyle  będą dodatnie (wykres 
prezentuje wartoJci bezwzględne). 

• Wykres dzienny z wykonania grafiku (procentowo, odchylenia dodatnie): Wykres ten 
przedstawia graficzną prezentację procentowych odchyle  energii godzinowych od 
planowanego godzinowego zużycia energii dla jednego dnia. Niezależnie czy zużycie było 
większe niż plan czy mniejsze, wartoJci odchyle  będą dodatnie (wykres prezentuje 
wartoJci bezwzględne). 

• Wykres prognozy: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację danych energii 
godzinowych oraz wyznaczonej prognozy we wskazanym okresie czasu. 

• Wykres odchyleD prognozy od energii godzinowych: Wykres ten przedstawia graficzną 
prezentację odchyle  energii godzinowych od prognozowanego godzinowego zużycia 
energii we wskazanym okresie czasu. W przypadku, gdy zużycie było większe niż prognoza, 
wartoJci odchyle  będą dodatnie, gdy było mniejsze, wartoJci odchyle  będą ujemne. 

• Wykres odchyleD prognozy od energii godzinowych (odchylenia dodatnie): Wykres ten 
przedstawia graficzną prezentację procentowych odchyle  energii godzinowych 
od prognozowanego godzinowego zużycia energii we wskazanym okresie czasu.  
Niezależnie, czy zużycie było większe niż prognoza czy mniejsze, wartoJci odchyle  będą 
dodatnie (wykres prezentuje wartoJci bezwzględne). 

• Wykres odchyleD prognozy od energii godzinowych (procentowo): Wykres ten 
przedstawia graficzną prezentację procentowych odchyle  energii godzinowych od 
prognozowanego godzinowego zużycia energii we wskazanym okresie czasu. W przypadku, 
gdy zużycie było większe niż prognoza, wartoJci odchyle  będą dodatnie, gdy było 
mniejsze, wartoJci odchyle  będą ujemne. 

• Wykres odchyleD prognozy od energii godzinowych (odchylenia dodatnie, 
procentowo): Wykres ten przedstawia graficzną prezentację odchyle  energii godzinowych 
od prognozowanego godzinowego zużycia energii we wskazanym okresie czasu.  
Niezależnie, czy zużycie było większe niż prognoza czy mniejsze, wartoJci odchyle  będą 
dodatnie (wykres prezentuje wartoJci bezwzględne). 

 
12. Wykresy por!wnawcze: 

• Wykres por�wnawczy dziennych profili mocy: Wykres ten przedstawia graficzną 
prezentację profilu mocy w danym dniu. Dane prezentowane są oddzielnie dla każdego 
urządzenia wchodzącego w skład grupy obliczeniowej. 

• Wykres por�wnawczy profili mocy (za dowolny okres): Wykres ten przedstawia 
graficzną prezentację profilu mocy w zadanym okresie czasu. Dane prezentowane są 
oddzielnie dla każdego urządzenia wchodzącego w skład grupy obliczeniowej. 

• Wykres por�wnawczy dziennych energii godzinowych: Wykres ten przedstawia 
graficzną prezentację energii godzinowych w danym dniu. Dane prezentowane są 
oddzielnie dla każdego urządzenia wchodzącego w skład grupy obliczeniowej. 
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• Wykres por�wnawczy energii godzinowych (za dowolny okres): Wykres ten 
przedstawia graficzną prezentację energii godzinowych we wskazanym okresie czasu. Dane 
prezentowane są oddzielnie dla każdego urządzenia wchodzącego w skład grupy 
obliczeniowej. 

• Wykres por�wnawczy energii dziennych: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację 
energii dziennych we wskazanym okresie czasu. Dane prezentowane są oddzielnie dla 
każdego urządzenia wchodzącego w skład grupy obliczeniowej. 

• Wykres por�wnawczy energii miesięcznych: Wykres ten przedstawia graficzną 
prezentację energii miesięcznych we wskazanym okresie czasu. Dane prezentowane są 
oddzielnie dla każdego urządzenia wchodzącego w skład grupy obliczeniowej. 

 
13. Eksporty: 

• Eksporty: Poszczeg!lne eksporty realizowane są pod konkretne potrzeby klient!w, 
do wykonania częJci z nich niezbędna jest dodatkowa konfiguracja systemu. 
Aby dowiedzieK się więcej na temat eksport!w patrz rozdział Eksporty. 

 
14. Druki: 

• Wprowadzanie stan�w liczydeł (druk): Po wybraniu tego raportu generowany jest druk 
wspomagający prace inkasenckie podczas ręcznych odczyt!w licznik!w, np. indukcyjnych. 

• Wprowadzanie stan�w liczydeł (druk 2): Po wybraniu tego raportu generowany jest druk 
wspomagający prace inkasenckie podczas ręcznych odczyt!w licznik!w, np. indukcyjnych. 
Druk zawiera dane zgodnie z konfiguracją poszczeg!lnych licznik!w energii (patrz opcja 
„Konfiguracja stan!w” w rozdziale 6.3.1). 

 
15. Formularze: 

• Wprowadzanie stan�w liczydeł (formularz): Po wybraniu tej opcji wywoływany jest 
specjalny formularz wspomagający prace inkasenckie podczas wprowadzania ręcznych 
odczyt!w do bazy danych odczytowych. 

• Wprowadzanie stan�w liczydeł (formularz 2): Po wybraniu tej opcji wywoływany jest 
specjalny formularz wspomagający prace inkasenckie podczas wprowadzania ręcznych 
odczyt!w do bazy danych odczytowych. Formularz umożliwia wprowadzenie danych 
zgodnie z konfiguracją poszczeg!lnych licznik!w energii (patrz opcja „Konfiguracja stan!w” 
w rozdziale 6.3.1). 

 
16. Akcje: 

• Generowanie profilu: Po wybraniu tej opcji wykonywana jest operacja generowania profili 
mocy ze stan!w liczydeł na podstawie zdefiniowanych profili standardowych. Opcja jest 
dostępna w module OSD systemu SKADEN; 

• Generowanie zużyP rocznych (z profili mocy): Po wybraniu tej opcji dla wskazanych 
urządze  wygenerowane zostaną zużycia roczne ze wszystkich danych profilowych 
zgromadzonych w bazie danych, na ko cu wyJwietlony zostanie raport z podsumowaniem 
akcji generowania zużyK rocznych. Tak wyliczone zużycia roczne wykorzystywane są 
podczas generowania raportu „Rozliczenie z odbiorcą (ze stan!w liczydeł)” do umieszczenia 
informacji o zużyciu za poprzedni rok kalendarzowy. 

 
17. Pozostałe: 
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• Zestawienie odchyleD prognozy od historycznych warto!ci rzeczywistych energii 
godzinowych: Raport dostępny jest z poziomu modułu prognozowania, po wybraniu 
wykresu odchyle  prognozy od energii godzinowych (każdy rodzaj). Wygenerowany raport 
zawierał będzie dane o energiach godzinowych, prognozowanym zużyciu oraz odchyleniu 
zużycia energii od prognozy, r!wnież procentowo, w każdym dniu z wybranego zakresu. 
Ponadto w raporcie zawarte są dane o sumie energii godzinowych w dobie, prognozie 
zużycia oraz odchyleniach zużycia od prognozy. 

• Zestawienie prognozowanego godzinowego zużycia energii: Raport dostępny jest 
z poziomu modułu prognozowania, po wybraniu wykresu prognozy. Wygenerowany raport 
zawierał będzie dane o prognozowanym zużyciu w każdym dniu z wybranego zakresu. 
Ponadto w raporcie zawarte są dane o sumie prognoz godzinowych w dobie oraz minimalna 
i maksymalna wartoJK prognozy w godzinach. 

• Kontrola parametr�w sieci: Raport ten można wykonaK wybierając z menu „Narzędzia” 
opcję „Kontrola parametr!w sieci”. Wybranie tej opcji spowoduje wyJwietlenie okna 
dialogowego umożliwiającego otwarcie plik!w odczytowych z licznik!w, kt!re zostaną 
przetworzone przez program, a dane dotyczące napięK i prąd!w fazowych-chwilowych 
zostaną umieszczone na raporcie po uprzednim ich pomnożeniu przez przekładnie 
przekładnik!w pomiarowych. 

• Karta odczytowa: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport będzie 
zawierał dane o zużyciu energii w strefach, bezstrefowo oraz sumarycznie obliczonej na 
podstawie stan!w liczydeł. 

II. Raporty dla gazu 
 
1. Raporty godzinowe: 

• Dane godzinowe ci!nienie/przepływ/energia/temperatura: Wybierając ten rodzaj raportu 
użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, 
a raport będzie wygenerowany w rozdzielczoJci do jednej godziny. Wygenerowany raport 
zawierał będzie dane wybranej wartoJci w każdym dniu z wybranego zakresu. 

 
2. Raporty dzienne: 

• Dane dzienne: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie 
okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego dnia. Wygenerowany raport zawierał będzie dane o zużyciu 
gazu i energii w każdym dniu z wybranego zakresu. 

 
3. Raporty miesięczne: 

• Dane miesięczne: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego miesiąca. Wygenerowany raport zawierał będzie dane 
o zużyciu gazu i energii w każdym miesiącu z wybranego zakresu. 

• Zużycie gazu ze stan�w liczydeł: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie 
wygenerowany za wskazany okres. Wygenerowany raport zawierał będzie dane o zużyciu 

gazu i energii z wybranego zakresu oraz będzie zawierał moc maksymalną we wskazanym 
okresie. 
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4. Raporty rozliczeniowe: 

• Rachunek rozliczeniowy detaliczny za gaz/ Rachunek rozliczeniowy detaliczny ze 
stan�w liczydeł za gaz (moduł obliczeD finansowych): Wybierając ten rodzaj raportu 
użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. 
Należy r!wnież okreJliK stawkę podatku VAT oraz ewentualny rabat. Jest to rachunek 
generowany na podstawie cennika odbiorc!w o mocy umownej <= 110 kWh/h. 

• Rachunek rozliczeniowy za gaz/ Rachunek rozliczeniowy ze stan�w liczydeł za gaz 
(moduł obliczeD finansowych): Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Należy r!wnież 
okreJliK stawkę podatku VAT oraz ewentualny rabat. Jest to rachunek generowany na 
podstawie cennika odbiorc!w o mocy umownej > 110 kWh/h. 

 
5. Raporty zbiorcze: 

• Zbiorcze zestawienie zużycia gazu ze stan�w liczydeł: Wybierając ten rodzaj raportu 
użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. 
Wygenerowany raport będzie zawierał zestawienie danych o zużyciu gazu i energii 
w strefach oraz moce maksymalne ze wszystkich przelicznik!w znajdujących się w grupie 
obliczeniowej, z kt!rej dokonano analizy. 

 
6. Analizy: 

• Analiza danych – profil gazu: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki ma zostaK wykonana analiza. Wygenerowany raport 
będzie zawierał dane o każdym brakującym cyklu profilowym z podanego okresu. Wyżej 
wymienione dane generowane są dla każdego licznika znajdującego się w grupie, z kt!rej 
dokonano analizy. 

• Analiza danych – profil gazu (uproszczona): Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik 
zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki ma zostaK wykonana analiza. 
Wygenerowany raport będzie zawierał dane o zakresach czasowych brakujących cykli 
profilowych z podanego okresu. Wyżej wymienione dane generowane są dla każdego 
licznika znajdującego się w grupie, z kt!rej dokonano analizy. 
 

7. Profil obciążenia: 

• Raport z profilu gazu: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia. Wygenerowany raport zawierał 
będzie dane z profilu obciążenia. Istnieje możliwoJK sortowania danych według daty lub 
wartoJci.  

 
8. Wykresy: 

• Wykres profilu gazu: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację profilu obciążenia we 
wskazanym okresie czasu. 

• Wykres godzinowego zużycia gazu: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację zużyK 
godzinowych we wskazanym okresie czasu. 

• Wykres dziennego zużycia gazu: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację zużyK 
dziennych we wskazanym okresie czasu. 
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• Wykres miesięcznego zużycia gazu: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację zużyK 
miesięcznych we wskazanym okresie czasu. 

 
9. Eksporty: 

• Eksporty: Poszczeg!lne eksporty realizowane są pod konkretne potrzeby klient!w, 
do wykonania częJci z nich niezbędna jest dodatkowa konfiguracja systemu. 
Aby dowiedzieK się więcej na temat eksport!w patrz rozdział Eksporty. 

 
III. Raporty dla cieczy 
 
1. Raporty godzinowe: 

• Dane godzinowe bilans/przepływ w prz�d/przepływ wstecz: Wybierając ten rodzaj 
raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane 
obliczenia, a raport będzie wygenerowany w rozdzielczoJci do jednej godziny. 
Wygenerowany raport zawierał będzie dane wybranej wartoJci objętoJci cieczy w każdym 
dniu z wybranego zakresu. 

 
2. Raporty dzienne: 

• Dane dzienne: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie 
okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego dnia. Wygenerowany raport zawierał będzie dane o zużyciu 
objętoJciowym cieczy w każdym dniu z wybranego zakresu. 

 
3. Raporty miesięczne: 

• Dane miesięczne: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego miesiąca. Wygenerowany raport zawierał będzie dane 
o zużyciu objętoJciowym cieczy w każdym miesiącu z wybranego zakresu. 

 
4. Analizy: 

• Analiza danych – profil cieczy: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki ma zostaK wykonana analiza. Wygenerowany raport 
będzie zawierał dane o każdym brakującym cyklu profilowym z podanego okresu. Wyżej 
wymienione dane generowane są dla każdego licznika znajdującego się w grupie, z kt!rej 
dokonano analizy. 

• Analiza danych – profil cieczy (uproszczona): Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik 
zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki ma zostaK wykonana analiza. 
Wygenerowany raport będzie zawierał dane o zakresach czasowych brakujących cykli 
profilowych z podanego okresu. Wyżej wymienione dane generowane są dla każdego 
licznika znajdującego się w grupie, z kt!rej dokonano analizy. 
 

5. Wykresy: 

• Wykres godzinowego przepływu cieczy: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację 
przepływ!w godzinowych we wskazanym okresie czasu. 

• Wykres dziennego przepływu cieczy: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację 
przepływ!w dziennych we wskazanym okresie czasu. 
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• Wykres miesięcznego przepływu cieczy: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację 
przepływ!w miesięcznych we wskazanym okresie czasu. 
 

IV. Raporty dla gaz�w technicznych 
 
1. Raporty godzinowe: 

• Dane godzinowe bilans/przepływ w prz�d/przepływ wstecz: Wybierając ten rodzaj 
raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane 
obliczenia, a raport będzie wygenerowany w rozdzielczoJci do jednej godziny. 
Wygenerowany raport zawierał będzie dane wybranej wartoJci objętoJci gazu technicznego 
w każdym dniu z wybranego zakresu. 

 
2. Raporty dzienne: 

• Dane dzienne: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie 
okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego dnia. Wygenerowany raport zawierał będzie dane o zużyciu 
objętoJciowym gazu technicznego w każdym dniu z wybranego zakresu. 

 
3. Raporty miesięczne: 

• Dane miesięczne: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego miesiąca. Wygenerowany raport zawierał będzie dane 
o zużyciu objętoJciowym gazu technicznego w każdym miesiącu z wybranego zakresu. 

 
4. Analizy: 

• Analiza danych – profil gazu technicznego: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik 
zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki ma zostaK wykonana analiza. 
Wygenerowany raport będzie zawierał dane o każdym brakującym cyklu profilowym 
z podanego okresu. Wyżej wymienione dane generowane są dla każdego licznika 
znajdującego się w grupie, z kt!rej dokonano analizy. 

• Analiza danych – profil gazu technicznego (uproszczona): Wybierając ten rodzaj raportu 
użytkownik zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki ma zostaK wykonana analiza. 
Wygenerowany raport będzie zawierał dane o zakresach czasowych brakujących cykli 
profilowych z podanego okresu. Wyżej wymienione dane generowane są dla każdego 
licznika znajdującego się w grupie, z kt!rej dokonano analizy. 
 

5. Wykresy: 

• Wykres godzinowego przepływu gazu technicznego: Wykres ten przedstawia graficzną 
prezentację przepływ!w godzinowych we wskazanym okresie czasu. 

• Wykres dziennego przepływu gazu technicznego: Wykres ten przedstawia graficzną 
prezentację przepływ!w dziennych we wskazanym okresie czasu. 

• Wykres miesięcznego przepływu gazu technicznego: Wykres ten przedstawia graficzną 
prezentację przepływ!w miesięcznych we wskazanym okresie czasu. 

 
V. Raporty dla ciepła 
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1. Raporty godzinowe: 

• Dane godzinowe: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie 
okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednej godziny. Wygenerowany raport zawierał będzie dane wybranej 
wartoJci w każdym dniu z wybranego zakresu. 

 
2. Raporty dzienne: 

• Dane dzienne: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony o podanie 
okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego dnia. Wygenerowany raport zawierał będzie dane o zużyciu 
ciepła w każdym dniu z wybranego zakresu. 

 
3. Raporty miesięczne: 

• Dane miesięczne: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie poproszony 
o podanie okresu, za jaki mają byK wykonane obliczenia, a raport będzie wygenerowany 
w rozdzielczoJci do jednego miesiąca. Wygenerowany raport zawierał będzie dane 
o zużyciu ciepła w każdym miesiącu z wybranego zakresu. 

 
4. Analizy: 

• Analiza danych – profil ciepła: Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik zostanie 
poproszony o podanie okresu, za jaki ma zostaK wykonana analiza. Wygenerowany raport 
będzie zawierał dane o każdym brakującym cyklu profilowym z podanego okresu. Wyżej 
wymienione dane generowane są dla każdego licznika znajdującego się w grupie, z kt!rej 
dokonano analizy. 

• Analiza danych – profil ciepła (uproszczona): Wybierając ten rodzaj raportu użytkownik 
zostanie poproszony o podanie okresu, za jaki ma zostaK wykonana analiza. 
Wygenerowany raport będzie zawierał dane o zakresach czasowych brakujących cykli 
profilowych z podanego okresu. Wyżej wymienione dane generowane są dla każdego 
licznika znajdującego się w grupie, z kt!rej dokonano analizy. 
 

5. Wykresy: 

• Wykres godzinowego przepływu ciepła: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację 
przepływ!w godzinowych we wskazanym okresie czasu. 

• Wykres dziennego przepływu ciepła: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację 
przepływ!w dziennych we wskazanym okresie czasu. 

• Wykres miesięcznego przepływu ciepła: Wykres ten przedstawia graficzną prezentację 
przepływ!w miesięcznych we wskazanym okresie czasu. 

9.8  Rozliczenie prosumenta 

W celu wykonania rozliczenia prosument!w i wykonania raport!w „Rozliczenie prosumenta 
ze stan!w liczydeł” system SKADEN musi byK wyposażony w moduł oblicze  finansowych oraz 
moduł OSD. Aby wykonaK rozliczenie prosumenta należy z menu „Narzędzia” wybraK opcję 
„Rozliczenie prosumenta” oraz wskazaK, czy dany prosument ma byK rozliczony wg taryfy 
przemysłowej (taryfy A, B, C) czy komunalnej (taryfy G). WyJwietlone zostanie okno analogiczne 
jak dla zwykłych raport!w rozliczeniowych, w kt!rych definiuje się parametry wykonywanego 
raportu oraz wskazuje prosumenta lub prosument!w, dla kt!rych raport ma zostaK wygenerowany. 
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Podczas generowania tego raportu program automatycznie zarządza magazynem energii 
prosumenta wprowadzając na magazyn wyprodukowaną energię oraz rozlicza opusty na 
podstawie stan!w magazynowych, zgodnie z zadanym wsp!łczynnikiem iloJciowym. Rozliczanie 
wielostrefowe odbywa się metodą „strefa do strefy” tzn. opust dla strefy 1 będzie rozliczany tylko 
z energii wyprodukowanej w strefie 1, dla strefy 2 ze strefy 2 itd. 

Raport „Rozliczenie prosumenta ze stan!w liczydeł”, opr!cz samych danych 
rozliczeniowych i iloJci energii, kt!ra stanowi podstawę rozliczenia zawiera także na g!rze tabelkę 
dotyczącą magazynu energii, w kt!rej prezentowany jest stan magazynu już z uwzględnieniem 
produkcji za okres, za kt!ry wykonywane są obliczenia, operacje wykonane na magazynie 
w trakcie wykonywania oblicze  (ile energii pobrano do obliczenia opust!w) oraz stan magazynu 
po zako czeniu oblicze . Należy pamiętaK, że stany magazynowe będą uwzględniane 
maksymalnie za 12 miesięcy wstecz. 

 

 

Rys. 119: Okno parametrów raportu „Rozliczenie prosumenta” 

9.9  Wirtualna taryfa 

 Wybierając rodzaj oblicze  można je wykonaK na podstawie taryfy zdefiniowanej 
dla każdego z licznik!w lub wybraK tzw. „wirtualną” taryfę i na jej podstawie wykonaK obliczenia. 
Wirtualna taryfa ma tę zaletę, że możemy ją podpiąK pod każde obliczenia, bez ingerencji 
w konfigurację urządze  i por!wnaK wyniki oblicze  z obliczeniami dla taryfy przypisanej 
do urządzenia.  

Po przeanalizowaniu wynik!w można stwierdziK, w kt!rej z taryf koszty zużycia danego 
medium dla przedsiębiorstwa byłyby mniejsze. Przeprowadzona w ten spos!b symulacja może byK 
pomocna przy okreJleniu korzyJci wynikających z renegocjacji umowy z dostawcą medium 
i zmiany grupy taryfowej. 
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9.10 Przeglądarka raportów 

 Po wykonaniu wskazanych oblicze , kt!rych wynik jest prezentowany w postaci 
tabelarycznej, wyJwietlone zostanie okno przeglądarki raport!w (Rys. 120). 
 
 

 

Rys. 120: Okno przeglądarki raportów 
 

Okno posiada własny pasek narzędzi z przyciskami spełniającymi następujące funkcje: 
 

 

Przycisk Znaczenie i działanie 

 

Umożliwia zapisanie wyJwietlanego raportu do pliku z rozszerzeniem *.frpx. 
Użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy pliku, pod jaką raport 
zostanie zapisany. 

 

Umożliwia zapisanie wyJwietlanego raportu do pliku z rozszerzeniem *.xls (pliki 
programu Excel). Użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy pliku, pod 
jaką raport zostanie zapisany. Opcja aktywna tylko po wykonaniu oblicze . 

 

Umożliwia zapisanie wyJwietlanego raportu do pliku z rozszerzeniem *.pdf. 
Użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy pliku, pod jaką raport 
zostanie zapisany. 

 

Umożliwia wydrukowanie wyJwietlanego raportu. Użytkownik zostanie 
poproszony o wybranie drukarki, podanie iloJci kopii oraz zakresu stron do 
wydruku. 

 Powiększa widok raportu do 300% z krokiem 5%. 

 Zmniejsza widok raportu do 30% z krokiem 5%. 

 Dopasowuje rozmiar widoku raportu tak, aby widoczna była cała strona. 

 
Dopasowuje szerokoJK widoku raportu do szerokoJci okna przeglądarki 
raport!w. 
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 Zamyka okno przeglądarki raport!w. 

 
 Raporty zapisane na dysku można przeglądaK wybierając z menu „Plik ->Otw,rz raport”,  
korzystając z przycisku na pasku zada  lub używając skr!tu klawiszowego [Ctrl+O]. 

9.11  Menadżer raportów 

 „Menadżer raport!w” dostępny w menu "Narzędzia" (Rys. 121) służy do zarządzania 
utworzonymi i zapisanymi wczeJniej raportami na dysku. Dzięki temu narzędziu użytkownik  
w szybki spos!b może odnalePK interesujący go raport i wykonaK na nim podstawowe operacje 
(otworzyK do przeglądu lub wysłaK na wskazany adres poczty elektronicznej). 
 

 
Rys. 121: Menadżer raportów 

 

 W lewej częJci okna widoczne jest drzewo raport!w. Po uruchomieniu programu drzewo 
domyJlnie tworzone jest według miesięcy. Po kliknięciu na dany miesiąc na centralnym panelu 
pokażą się raporty wykonane w danym miesiącu. Istnieje także możliwoJK tworzenia drzewa 
raport!w według typ!w raport!w. Dokonuje się tego wciskając przycisk „Utw,rz drzewo 
po nazwach”. 
 Pojedyncze kliknięcie na żądany raport spowoduje wyJwietlenie na dolnym panelu 
podstawowych informacji o raporcie tj: 

• typu raportu; 

• Jcieżki do pliku raportu na dysku; 

• daty wykonania; 

• okresu, kt!rego raport dotyczy. 
 W celu otwarcia raportu należy kliknąK na nim dwukrotnie lub wcisnąK przycisk „Podgląd 
raportu”. W celu wysłania raportu pocztą elektroniczną należy wcisnąK przycisk ”WyBlij raport”. 
Raport można wysłaK w jednym z trzech format!w: 

• standardowy (*.frpx); 
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• Microsoft Excel (*.xls); 

• Adobe Acrobat (*.pdf). 
Z poziomu tego narzędzia możliwe jest szybkie usuwanie zbędnych raport!w. W tym celu 

na liJcie raport!w należy zaznaczyK przynajmniej jeden raport, kliknąK na nim prawym przyciskiem 
myszy i wybraK z menu podręcznego pozycję “Usu  wybrane raporty”. 

9.12 Przeglądarka wykresów (dla energii elektrycznej) 

 Po wykonaniu oblicze  związanych z wygenerowaniem wskazanego wykresu (za wyjątkiem 
profili jakoJciowych) wyJwietlone zostanie okno przeglądarki wykres!w (Rys. 122). 
 

 

Rys. 122: Przeglądarka wykresów dla energii elektrycznej 
 

 Okno posiada własny pasek narzędzi z przyciskami spełniającymi następujące funkcje: 
 

Przycisk Znaczenie i działanie 

 

Umożliwia zapisanie danych liczbowych dotyczących obecnie wyJwietlanego 
wykresu do pliku z rozszerzeniem *.xls (pliki programu Excel). Użytkownik 
zostanie poproszony o wybranie nazwy pliku. 

 Ustawia typ wykresu na liniowy. 

 Ustawia typ wykresu na punktowy. 

 Ustawia typ wykresu na słupkowy pionowy. 
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 Ustawia typ wykresu na słupkowy poziomy. 

 
Ustawia typ wykresu na obszarowy. 

 Pokazuje i ukrywa legendę. 

 Pokazuje i ukrywa punkty na wykresie. 

 
Pokazuje i ukrywa pola z wartoJciami. 

 Włącza i wyłącza siatkę pionową. 

 Włącza i wyłącza siatkę poziomą. 

 
Włącza i wyłącza widok 3D. 

 

W tle wykresu wyJwietla podział doby na strefy czasowe zgodnie z ustawioną 
taryfą i kolorami zdefiniowanymi w opcjach programu (za wyjątkiem wykres!w 
por!wnawczych). 

 Skaluje wykres tak, aby cały mieJcił się na ekranie. 

 
WyJwietla okno, w kt!rym zawarta jest lista urządze  (licznik!w lub wejJK 
sumatora KWMS-3), z kt!rych pobrane zostały dane wyJwietlane na wykresie. 

 Włącza lub wyłącza widok danych w postaci tabelarycznej. 

 
Umożliwia wydrukowanie wyJwietlanego wykresu. Możliwy jest wyb!r orientacji 
wydruku (pozioma, pionowa). 

 
Umożliwia stworzenie raportu z aktualnie wyJwietlanego wykresu. 

 
Umożliwia skopiowanie aktualnie wyJwietlanego wykresu do schowka. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o tydzie  lub miesiąc wstecz. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o 1 dzie  wstecz. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o 1 dzie  do przodu. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o tydzie  lub miesiąc do przodu. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii czynnej pobranej. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii czynnej oddanej. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii biernej indukcyjnej. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii biernej pojemnoJciowej. 
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Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii czynnej zbilansowanej. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii biernej zbilansowanej. 

 

Włącza lub wyłącza widok wykresu tangensa wyznaczonego z wielkoJci mocy 
lub energii czynnej pobranej i biernej indukcyjnej. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu tangensa wyznaczonego z wielkoJci mocy 
lub energii czynnej oddanej i biernej pojemnoJciowej. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu tangensa wyznaczonego z wielkoJci mocy 
lub energii czynnej i biernej zbilansowanej. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii czynnej pobranej  
(z uwzględnieniem strat prądowych). 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii czynnej oddanej  
(z uwzględnieniem strat prądowych). 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii czynnej pobranej  
(z uwzględnieniem strat napięciowych). 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii czynnej oddanej  
(z uwzględnieniem strat napięciowych). 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii biernej indukcyjnej  
(z uwzględnieniem strat prądowych). 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii biernej pojemnoJciowej  
(z uwzględnieniem strat prądowych). 

 

Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii biernej indukcyjnej  
(z uwzględnieniem strat napięciowych). 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu mocy lub energii biernej pojemnoJciowej  
(z uwzględnieniem strat napięciowych). 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu prądu w 3 fazach. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu napięcia w 3 fazach. 

 Zamyka okno przeglądarki wykres!w. 

 
W lewej częJci okna znajduje się tabela, w kt!rej zgromadzone są dane liczbowe 

dotyczące obecnie wyJwietlanego wykresu. Można odczytaK z niej wartoJci prezentowane na 
wykresie. 

W dolnej częJci okna znajdują się opcje ustawienia limit!w na wykresach. Dla każdego 
wykresu można wybraK jedną z opcji limit!w: poniżej, powyżej, pomiędzy oraz domyJlnie 
wyłączone. Po ustawieniu tych opcji i wpisaniu limitu dolnego i/lub g!rnego oraz zatwierdzeniu 
ustawie  wykres zostanie odpowiednio zmodyfikowany. 
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9.13 Przeglądarka wykresów profilu jakościowego (dla energii elektrycznej) 

 Po wykonaniu oblicze  związanych z wygenerowaniem wskazanego wykresu profili 
jakoJciowych wyJwietlone zostanie okno przeglądarki wykres!w profili jakoJciowych (Rys. 123). 
 

 
Rys. 123: Przeglądarka wykresów profili jakościowych dla energii elektrycznej 

 

 Okno posiada własny pasek narzędzi z przyciskami spełniającymi następujące funkcje: 
 

Przycisk Znaczenie i działanie 

 

Umożliwia zapisanie danych liczbowych dotyczących obecnie wyJwietlanego 
wykresu do pliku z rozszerzeniem *.xls (pliki programu Excel). Użytkownik 
zostanie poproszony o wybranie nazwy pliku. 

 Ustawia typ wykresu na liniowy. 

 Ustawia typ wykresu na punktowy. 

 Ustawia typ wykresu na słupkowy pionowy. 

 Ustawia typ wykresu na słupkowy poziomy. 

 
Ustawia typ wykresu na obszarowy. 

 Pokazuje i ukrywa legendę. 
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 Pokazuje i ukrywa punkty na wykresie. 

 
Pokazuje i ukrywa pola z wartoJciami. 

 Włącza i wyłącza siatkę pionową. 

 Włącza i wyłącza siatkę poziomą. 

 
Włącza i wyłącza widok 3D. 

 

W tle wykresu wyJwietla podział doby na strefy czasowe zgodnie z ustawioną 
taryfą i kolorami zdefiniowanymi w opcjach programu. 

 Skaluje wykres tak, aby cały mieJcił się na ekranie. 

 
WyJwietla okno, w kt!rym zawarta jest lista urządze  (licznik!w lub wejJK 
sumatora KWMS-3), z kt!rych pobrane zostały dane wyJwietlane na wykresie. 

 Włącza lub wyłącza widok danych w postaci tabelarycznej. 

 
Umożliwia wydrukowanie wyJwietlanego wykresu. Możliwy jest wyb!r orientacji 
wydruku (pozioma, pionowa). 

 
Umożliwia stworzenie raportu z aktualnie wyJwietlanego wykresu. 

 
Umożliwia skopiowanie aktualnie wyJwietlanego wykresu do schowka. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o tydzie  lub miesiąc wstecz. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o 1 dzie  wstecz. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o 1 dzie  do przodu. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o tydzie  lub miesiąc do przodu. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu napięcia na fazie 1. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu napięcia na fazie 2. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu napięcia na fazie 3. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu prądu na fazie 1. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu prądu na fazie 2. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu prądu na fazie 3. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu Thd napięcia na fazie 1. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu Thd napięcia na fazie 2. 
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Włącza lub wyłącza widok wykresu Thd napięcia na fazie 3. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu Thd prądu na fazie 1. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu Thd prądu na fazie 2. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu Thd prądu na fazie 3. 

 Zamyka okno przeglądarki wykres!w profili jakoJciowych. 

 
W lewej częJci okna znajduje się tabela, w kt!rej zgromadzone są dane liczbowe 

dotyczące obecnie wyJwietlanego wykresu. Można odczytaK z niej wartoJci prezentowane na 
wykresie. 

W dolnej częJci okna znajdują się opcje ustawienia limit!w na wykresach. Dla każdego 
wykresu można wybraK jedną z opcji limit!w: poniżej, powyżej, pomiędzy oraz domyJlnie 
wyłączone. Po ustawieniu tych opcji i wpisaniu limitu dolnego i/lub g!rnego oraz zatwierdzeniu 
ustawie  wykres zostanie odpowiednio zmodyfikowany. 

9.14 Przeglądarka wykresów (dla gazu) 

 Po wykonaniu oblicze  związanych z wygenerowaniem wskazanego wykresu dla gazu 
wyJwietlone zostanie okno przeglądarki wykres!w (Rys. 124). 
 

 

Rys. 124: Przeglądarka wykresów dla gazu 
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Okno posiada własny pasek narzędzi z przyciskami spełniającymi następujące funkcje: 
 

Przycisk Znaczenie i działanie 

 

Umożliwia zapisanie danych liczbowych dotyczących obecnie wyJwietlanego 
wykresu do pliku z rozszerzeniem *.xls (pliki programu Excel). Użytkownik 
zostanie poproszony o wybranie nazwy pliku. 

 Ustawia typ wykresu na liniowy. 

 Ustawia typ wykresu na punktowy. 

 Ustawia typ wykresu na słupkowy pionowy. 

 Ustawia typ wykresu na słupkowy poziomy. 

 
Ustawia typ wykresu na obszarowy. 

 Pokazuje i ukrywa legendę. 

 Pokazuje i ukrywa punkty na wykresie. 

 
Pokazuje i ukrywa pola z wartoJciami. 

 Włącza i wyłącza siatkę pionową. 

 Włącza i wyłącza siatkę poziomą. 

 
Włącza i wyłącza widok 3D. 

 Skaluje wykres tak, aby cały mieJcił się na ekranie. 

 
WyJwietla okno, w kt!rym zawarta jest lista urządze , z kt!rych pobrane 
zostały dane wyJwietlane na wykresie. 

 Włącza lub wyłącza widok danych w postaci tabelarycznej. 

 
Umożliwia wydrukowanie wyJwietlanego wykresu. Możliwy jest wyb!r orientacji 
wydruku (pozioma, pionowa). 

 
Umożliwia stworzenie raportu z aktualnie wyJwietlanego wykresu. 

 
Umożliwia skopiowanie aktualnie wyJwietlanego wykresu do schowka. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o tydzie  lub miesiąc wstecz. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o 1 dzie  wstecz. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o 1 dzie  do przodu. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o tydzie  lub miesiąc do przodu. 
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 Włącza lub wyłącza widok wykresu przepływu gazu. 

 Włącza lub wyłącza widok wykresu przepływu energii. 

 Włącza lub wyłącza widok wykresu ciJnienia. 

 Włącza lub wyłącza widok wykresu temperatury. 

 Zamyka okno przeglądarki wykres!w. 

 

W lewej częJci okna znajduje się tabela, w kt!rej zgromadzone są dane liczbowe 
dotyczące obecnie wyJwietlanego wykresu. Można odczytaK z niej wartoJci prezentowane na 
wykresie. 

W dolnej częJci okna znajdują się opcje ustawienia limit!w na wykresach. Dla każdego 
wykresu można wybraK jedną z opcji limit!w: poniżej, powyżej, pomiędzy oraz domyJlnie 
wyłączone. Po ustawieniu tych opcji i wpisaniu limitu dolnego i/lub g!rnego oraz zatwierdzeniu 
ustawie  wykres zostanie odpowiednio zmodyfikowany. 

9.15 Przeglądarka wykresów (dla cieczy) 

 Po wykonaniu oblicze  związanych z wygenerowaniem wskazanego wykresu dla cieczy 
wyJwietlone zostanie okno przeglądarki wykres!w (Rys. 125). 
 

  

 

Rys. 125: Przeglądarka wykresów dla cieczy 
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Okno posiada własny pasek narzędzi z przyciskami spełniającymi następujące funkcje: 
 

Przycisk Znaczenie i działanie 

 

Umożliwia zapisanie danych liczbowych dotyczących obecnie wyJwietlanego 
wykresu do pliku z rozszerzeniem *.xls (pliki programu Excel). Użytkownik 
zostanie poproszony o wybranie nazwy pliku. 

 Ustawia typ wykresu na liniowy. 

 Ustawia typ wykresu na punktowy. 

 Ustawia typ wykresu na słupkowy pionowy. 

 Ustawia typ wykresu na słupkowy poziomy. 

 
Ustawia typ wykresu na obszarowy. 

 Pokazuje i ukrywa legendę. 

 Pokazuje i ukrywa punkty na wykresie. 

 
Pokazuje i ukrywa pola z wartoJciami. 

 Włącza i wyłącza siatkę pionową. 

 Włącza i wyłącza siatkę poziomą. 

 
Włącza i wyłącza widok 3D. 

 Skaluje wykres tak, aby cały mieJcił się na ekranie. 

 
WyJwietla okno, w kt!rym zawarta jest lista urządze , z kt!rych pobrane 
zostały dane wyJwietlane na wykresie. 

 Włącza lub wyłącza widok danych w postaci tabelarycznej. 

 
Umożliwia wydrukowanie wyJwietlanego wykresu. Możliwy jest wyb!r orientacji 
wydruku (pozioma, pionowa). 

 
Umożliwia stworzenie raportu z aktualnie wyJwietlanego wykresu. 

 
Umożliwia skopiowanie aktualnie wyJwietlanego wykresu do schowka. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o tydzie  lub miesiąc wstecz. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o 1 dzie  wstecz. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o 1 dzie  do przodu. 
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 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o tydzie  lub miesiąc do przodu. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu przepływu w prz!d. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu przepływu wstecz. 

 Zamyka okno przeglądarki wykres!w. 

 
W lewej częJci okna znajduje się tabela, w kt!rej zgromadzone są dane liczbowe 

dotyczące obecnie wyJwietlanego wykresu. Można odczytaK z niej wartoJci prezentowane na 
wykresie. 

W dolnej częJci okna znajdują się opcje ustawienia limit!w na wykresach. Dla każdego 
wykresu można wybraK jedną z opcji limit!w: poniżej, powyżej, pomiędzy oraz domyJlnie 
wyłączone. Po ustawieniu tych opcji i wpisaniu limitu dolnego i/lub g!rnego oraz zatwierdzeniu 
ustawie  wykres zostanie odpowiednio zmodyfikowany. 

9.16 Przeglądarka wykresów (dla gazów technicznych) 

 Po wykonaniu oblicze  związanych z wygenerowaniem wskazanego wykresu dla gaz!w 
technicznych wyJwietlone zostanie okno przeglądarki wykres!w (Rys. 126). 

   

 

Rys. 126: Przeglądarka wykresów dla gazów technicznych 
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Okno posiada własny pasek narzędzi z przyciskami spełniającymi następujące funkcje: 
 

Przycisk Znaczenie i działanie 

 

Umożliwia zapisanie danych liczbowych dotyczących obecnie wyJwietlanego 
wykresu do pliku z rozszerzeniem *.xls (pliki programu Excel). Użytkownik 
zostanie poproszony o wybranie nazwy pliku. 

 Ustawia typ wykresu na liniowy. 

 Ustawia typ wykresu na punktowy. 

 Ustawia typ wykresu na słupkowy pionowy. 

 Ustawia typ wykresu na słupkowy poziomy. 

 
Ustawia typ wykresu na obszarowy. 

 Pokazuje i ukrywa legendę. 

 Pokazuje i ukrywa punkty na wykresie. 

 
Pokazuje i ukrywa pola z wartoJciami. 

 Włącza i wyłącza siatkę pionową. 

 Włącza i wyłącza siatkę poziomą. 

 
Włącza i wyłącza widok 3D. 

 Skaluje wykres tak, aby cały mieJcił się na ekranie. 

 
WyJwietla okno, w kt!rym zawarta jest lista urządze , z kt!rych pobrane 
zostały dane wyJwietlane na wykresie. 

 Włącza lub wyłącza widok danych w postaci tabelarycznej. 

 
Umożliwia wydrukowanie wyJwietlanego wykresu. Możliwy jest wyb!r orientacji 
wydruku (pozioma, pionowa). 

 
Umożliwia stworzenie raportu z aktualnie wyJwietlanego wykresu. 

 
Umożliwia skopiowanie aktualnie wyJwietlanego wykresu do schowka. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o tydzie  lub miesiąc wstecz. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o 1 dzie  wstecz. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o 1 dzie  do przodu. 
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 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o tydzie  lub miesiąc do przodu. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu przepływu w prz!d. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu przepływu wstecz. 

 Zamyka okno przeglądarki wykres!w. 

 
W lewej częJci okna znajduje się tabela, w kt!rej zgromadzone są dane liczbowe 

dotyczące obecnie wyJwietlanego wykresu. Można odczytaK z niej wartoJci prezentowane na 
wykresie. 

W dolnej częJci okna znajdują się opcje ustawienia limit!w na wykresach. Dla każdego 
wykresu można wybraK jedną z opcji limit!w: poniżej, powyżej, pomiędzy oraz domyJlnie 
wyłączone. Po ustawieniu tych opcji i wpisaniu limitu dolnego i/lub g!rnego oraz zatwierdzeniu 
ustawie  wykres zostanie odpowiednio zmodyfikowany. 

9.17 Przeglądarka wykresów (dla ciepła) 

 Po wykonaniu oblicze  związanych z wygenerowaniem wskazanego wykresu dla ciepła 
wyJwietlone zostanie okno przeglądarki wykres!w (Rys. 127). 
 

   

 

Rys. 127: Przeglądarka wykresów dla ciepła 
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Okno posiada własny pasek narzędzi z przyciskami spełniającymi następujące funkcje: 
 

Przycisk Znaczenie i działanie 

 

Umożliwia zapisanie danych liczbowych dotyczących obecnie wyJwietlanego 
wykresu do pliku z rozszerzeniem *.xls (pliki programu Excel). Użytkownik 
zostanie poproszony o wybranie nazwy pliku. 

 Ustawia typ wykresu na liniowy. 

 Ustawia typ wykresu na punktowy. 

 Ustawia typ wykresu na słupkowy pionowy. 

 Ustawia typ wykresu na słupkowy poziomy. 

 
Ustawia typ wykresu na obszarowy. 

 Pokazuje i ukrywa legendę. 

 Pokazuje i ukrywa punkty na wykresie. 

 
Pokazuje i ukrywa pola z wartoJciami. 

 Włącza i wyłącza siatkę pionową. 

 Włącza i wyłącza siatkę poziomą. 

 
Włącza i wyłącza widok 3D. 

 Skaluje wykres tak, aby cały mieJcił się na ekranie. 

 
WyJwietla okno, w kt!rym zawarta jest lista urządze , z kt!rych pobrane 
zostały dane wyJwietlane na wykresie. 

 Włącza lub wyłącza widok danych w postaci tabelarycznej. 

 
Umożliwia wydrukowanie wyJwietlanego wykresu. Możliwy jest wyb!r orientacji 
wydruku (pozioma, pionowa). 

 
Umożliwia stworzenie raportu z aktualnie wyJwietlanego wykresu. 

 
Umożliwia skopiowanie aktualnie wyJwietlanego wykresu do schowka. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o tydzie  lub miesiąc wstecz. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o 1 dzie  wstecz. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o 1 dzie  do przodu. 

 Zmienia aktualnie wyJwietlany dzie  o tydzie  lub miesiąc do przodu. 
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 Włącza lub wyłącza widok wykresu przepływu w prz!d. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu przepływu wstecz. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu energii ciepła. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu energii chłodu. 

 
Włącza lub wyłącza widok wykresu przepływu masowego. 

 Zamyka okno przeglądarki wykres!w. 

 

W lewej częJci okna znajduje się tabela, w kt!rej zgromadzone są dane liczbowe 
dotyczące obecnie wyJwietlanego wykresu. Można odczytaK z niej wartoJci prezentowane na 
wykresie. 

W dolnej częJci okna znajdują się opcje ustawienia limit!w na wykresach. Dla każdego 
wykresu można wybraK jedną z opcji limit!w: poniżej, powyżej, pomiędzy oraz domyJlnie 
wyłączone. Po ustawieniu tych opcji i wpisaniu limitu dolnego i/lub g!rnego oraz zatwierdzeniu 
ustawie  wykres zostanie odpowiednio zmodyfikowany. 

9.18 Karta odczytowa (dla energii elektrycznej) 

 Karta odczytowa dostępna w menu „Narzędzia” lub po kliknięciu przycisku na pasku 
narzędzi (Rys. 128) umożliwia prezentację zużycia energii obliczonej na podstawie stan!w liczydeł 
(ze stan!w archiwalnych lub wszystkich zarejestrowanych w bazie licznika). Karta prezentuje stany 

dla P+, P-, Q+, Q-, Q1, Q2, Q3, Q4, S+, S-, I2, I2+, I2-, U2, U2+, U2-, tg φ. Narzędzie to umożliwia 

także prezentację mocy maksymalnych wraz z datą i czasem ich wystąpienia.  
 

  

Rys. 128: Okno karty odczytowej dla energii elektrycznej 
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W celu przełączania się pomiędzy r!żnymi rodzajami energii należy użyK przycisk!w (z symbolami 
energii) umieszczonych w g!rnej częJci okna. 

W „Karcie odczytowej” istnieje możliwoJK ręcznej korekty stan!w (tylko dla cel!w 
wygenerowania raportu), w tym celu należy zaznaczyK pole „Korekta ręczna” i dokonaK zmiany 
w stanach. Raport wygenerowany z karty ze zmodyfikowanymi stanami zostanie opatrzony 
komentarzem „Stany skorygowano ręcznie”. 

9.19 Karta odczytowa (dla gazu) 

 Karta odczytowa dostępna w menu „Narzędzia” lub po kliknięciu przycisku na pasku 
narzędzi (Rys. 129) umożliwia prezentację zużycia gazu obliczonego na podstawie stan!w liczydeł 
(ze stan!w dobowych (wg godziny doby energetycznej) lub wszystkich zarejestrowanych w bazie 
przelicznika).  
 

  

Rys. 129: Okno karty odczytowej dla gazu 

9.20 Karta odczytowa (dla cieczy) 

 Karta odczytowa dostępna w menu „Narzędzia” lub po kliknięciu przycisku na pasku 
narzędzi (Rys. 130) umożliwia prezentację zużycia cieczy obliczonego na podstawie stan!w 
liczydeł (ze stan!w dobowych (z p!łnocy) lub wszystkich zarejestrowanych w bazie licznika cieczy) 
oraz godzinowych wartoJci maksymalnych w wybranym okresie czasu.  
 

  

Rys. 130: Okno karty odczytowej dla cieczy 
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9.21 Karta odczytowa (dla gazów technicznych) 

 Karta odczytowa dostępna w menu „Narzędzia” lub po kliknięciu przycisku na pasku 
narzędzi (Rys. 131) umożliwia prezentację zużycia gazu technicznego obliczonego na podstawie 
stan!w liczydeł (ze stan!w dobowych (z p!łnocy) lub wszystkich zarejestrowanych w bazie licznika 
gazu technicznego) oraz godzinowych wartoJci maksymalnych w wybranym okresie czasu.  
 

    

Rys. 131: Okno karty odczytowej dla gazów technicznych 

9.22 Karta odczytowa (dla ciepła) 

Karta odczytowa dostępna w menu „Narzędzia” lub po kliknięciu przycisku na pasku 
narzędzi (Rys. 132) umożliwia prezentację zużycia ciepła obliczonego na podstawie stan!w 
liczydeł (ze stan!w dobowych (z p!łnocy) lub wszystkich zarejestrowanych w bazie) oraz 
godzinowych wartoJci maksymalnych w wybranym okresie czasu.  
 

 

Rys. 132 Okno karty odczytowej dla ciepł 

9.23 Przegląd tekstowy 

 Narzędzie to umożliwia przeglądanie danych odczytanych z licznika, prezentowanych 
w formie tekstowej. Okno przeglądu tekstowego danych (Rys. 133) otwiera się z menu „Narzędzia 
->Przegląd tekstowy” lub za pomocą przycisku z gł!wnego paska narzędzi. 
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Rys. 133: Przegląd tekstowy 
 

 SpoJr!d plik!w zgromadzonych w katalogu danych należy wybraK jeden plik, a dane 
ze wskazanego pliku zostaną wczytane, poddane interpretacji i analizie, a następnie uzupełnione 
komentarzami i zaprezentowane w formie tekstowej. Dodatkowo istnieje możliwoJK przeglądu 
zdarze  (programowanie, zaniki napięK, synchronizacja itp.) zaistniałych w liczniku (na podstawie 
profilu mocy) wraz ze znacznikami daty i czasu ich wystąpienia. Okno przeglądu tekstowego 
posiada własny pasek narzędzi z przyciskami spełniającymi następujące funkcje: 
 

Przycisk 
Skrót 

klawiszowy 
Znaczenie i działanie 

 
Shift+F3 ‘Otw!rz plik z danymi’ – pozwala na otwarcie pliku z danymi 

 
Shift+F2 

‘Zapisz jako...’ – umożliwia zapis zawartoJci okna do pliku tekstowego 
lub pliku RTF 

 
CTRL+F9 

Uruchamia wydruk zawartoJci okna, pozwalając wczeJniej na wyb!r 
drukarki 

 
F8 Pozwala na wyb!r dowolnej czcionki oraz jej koloru, wielkoJci i stylu 

 
CTRL++ 

Zwiększa rozmiar zastosowanej czcionki (znak + na klawiaturze 
numerycznej) 
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CTRL+- 

Zmniejsza rozmiar zastosowanej czcionki (znak - na klawiaturze 
numerycznej) 

 
F7 Znajduje w oknie żądany fragment tekstu 

 
ESC Zamyka okno przeglądu tekstowego 

 
CTRL+K 

‘Pokaż kalendarz’ – prezentuje kalendarz odczytany z licznika 
w postaci graficznej. Opcja ta jest dostępna tylko w!wczas, gdy 
w danych odczytanych z licznika znajdują się dane 
zaprogramowanego kalendarza 

 
UWAGA: 

 W przypadku gdy przetwarzany jest profil obciążenia (profil mocy) z licznik!w, to jeżeli 
licznik zawiera  w danych profilowych stany liczydeł, ze względu na specyfikę wyliczania mocy  
z tychże stan!w liczydeł pierwszy cykl profilu mocy jest pomijany w prezentacji danych. 

9.24 Odczyt urządzeń z poziomu grup obliczeniowych 

 Aby odczytaK urządzenia z poziomu grup obliczeniowych należy kliknąK w ikonę licznika na 
pasku tytułowym grupy i wybraK jedną z dw!ch możliwoJci odczytu: 

• dla grupy 

o odczytaj wszystkie liczniki – rozpocznie odczyt wszystkich licznik!w z grupy 

o odczytaj zaznaczone liczniki – rozpocznie odczyt zaznaczonych licznik!w z grupy 
(gdy nie będzie zaznaczonego żadnego licznika, opcja będzie nieaktywna) 

• dla grupy nadrzędnej 
o odczytaj wszystkie grupy – rozpocznie odczyt licznik!w z wszystkich grup 

podpiętych do grupy nadrzędnej 
o odczytaj zaznaczone grupy – rozpocznie odczyt licznik!w z zaznaczonych grup 

podpiętych do grupy nadrzędnej (gdy nie będzie zaznaczonej żadnej grupy, opcja 
będzie nieaktywna) 

 Z poziomu grup obliczeniowych możliwy jest wyb!r dw!ch typ!w odczytu: 

• pełny odczyt profilu; 

• brakujący profil. 
 Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zostanie wybrany do odczytu jeden licznik z grupy, wtedy 
możliwoJci wyboru typu odczytu uzależnione są od interfejsu, do kt!rego podpięty jest zaznaczony 
licznik. Podobnie jest w przypadku odczytu grupy KWMS-3, gdzie typy odczytu są takie same, jak 
podczas odczytu sumatora KWMS-3. 

9.25 Analizator profilu jakościowego 

 Analizator profilu jakościowego dostępny w menu „Narzędzia” lub po kliknięciu przycisku na 

pasku narzędzi (Rys. 134) umożliwia przegląd profili jakościowych z poszczególnych urządzeń 

pomiarowych wraz z możliwością ich filtrowania. 
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Rys. 134: Okno analizatora profilu jakościowego 
 

W celu wykonania analizy profili jakoJciowych, należy w lewej częJci okna wskazaK 
urządzenie, z kt!rego ma zostaK wykonana analiza. Następnie wybraK kt!re kanały danych mają 
zostaK analizowane oraz zdefiniowaK i uzupełniK filtry wraz z okreJleniem warunk!w filtrujących 
(warunki logiczne I (AND) oraz LUB (OR)). Można także wskazaK metodę sortowania 
prezentowanych danych. Po zdefiniowaniu Pr!deł danych i warunk!w filtrujących, należy jeszcze 
wskazaK okres czasu, za kt!ry ma zostaK wykonana analiza i kliknąK przycisk „Oblicz”. Wyniki 
analizy zostaną zaprezentowane w dolnej częJci okna analizatora. Z uzyskanych wynik!w można 
utworzyK raport klikając przycisk „Raport”. 

9.26 Kontrola parametrów sieci 

 Narzędzie służące do wygenerowania raportu „Kontrola parametr!w sieci” dostępne jest  
w menu „Narzędzia”. Za jego pomocą wskazuje się pliki odczytowe z licznik!w, z kt!rych ma 
zostaK wygenerowany raport. Z wybranych plik!w program pobiera dane dotyczące napięK  
i prąd!w fazowych-chwilowych, mnoży te wartoJci przez przekładnie przekładnik!w pomiarowych 
oraz umieszcza dane z poszczeg!lnych licznik!w na wygenerowanym raporcie. 

9.27 Narzędzie Diagnostyka (opcjonalne) 

 Narzędzie służące do szybkiego sprawdzenia połącze  sieciowych z interfejsami Ethernet 
oraz GPRS. Narzędzie można wywołaK z menu „Narzędzia” - > „Diagnostyka”. Po wybraniu tej 
opcji wyJwietlone zostanie okno (Rys. 135), kt!re sprawdzi poprawnoJci serwer!w baz danych 

i pobierze informacje o interfejsach z bazy systemu. Z poziomu tego okna można przeprowadziK 
dwie operacje na wszystkich urządzeniach sieciowych: 

• dokonaK operacji PING za pomocą przycisku PING; 

• dokonaK pr!by zestawienia połączenia za pomocą przycisku PORTY. 
Uwaga:  
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W trakcie wykonywania pr!by zestawienia połączenia inne odczyty w systemie powinny byK 
wyłączone. 
 

 

Rys. 135: Okno narzędzia Diagnostyka 

W miarę postępu danej operacji pozycje będą oznaczane kolorem zielonym w przypadku 
powodzenia lub czerwonym w przypadku niepowodzenia wykonania wskazanej operacji. 
W przypadku przeprowadzania operacji PING, kolorami oznaczane są wpisy w kolumnie „Adres”. 
W przypadku przeprowadzania operacji zestawiania połączenia, kolorami oznaczane są wpisy 
w kolumnie „Port”. 

ZawartoJK tabelki z danymi interfejs!w sieciowych dla cel!w raportowania do innych 
system!w można także skopiowaK do schowka systemowego.  

10. Eksporty 

 

 W systemie SKADEN istnieje możliwoJK eksportu danych odczytowych z licznika 
do r!żnych format!w powszechnie stosowanych w energetyce zawodowej. Konfiguracja opcji 
eksport!w dostępna jest podczas dodawania lub edycji urządzenia pomiarowego po kliknięciu 
przycisku „Eksporty”. 

10.1  PTPiREE 

 Aby wykonaK eksport danych do formatu PTPiREE należy najpierw skonfigurowaK program 
do wykonywania takiej operacji (Rys. 136). 
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Rys. 136: Okno parametrów eksportów PTPiREE 

 

 

W przypadku wyboru eksportu do formatu PTPiREE1 (SK), należy uzupełniK trzy pola 
opisowe. Pola te wykorzystywane są przy tworzeniu nazw plik!w eksportowanych. Konwencja 
nazewnictwa jest następująca: 
„Kod sp,łki dystrybucyjnej” – czteroznakowy og!lnopolski standard wykorzystywany w taryfie PSE; 
„Skr,t stacji” – trzyliterowy og!lnopolski standard wykorzystywany w dyspozycji mocy; 
„Skr,t linii” – trzyliterowy og!lnopolski standard wykorzystywany w dyspozycji mocy; 
„Kanały” – okreJla z kt!rych kanał!w profilu wykonywaK eksport. 

W przypadku wyboru eksportu do formatu PTPiREE2 (ES), należy uzupełniK dwa pola 
opisowe. Pola te wykorzystywane są przy tworzeniu nazw plik!w eksportowanych. Konwencja 
nazewnictwa jest następująca: 
„Kod sp,łki dystrybucyjnej” – dwuznakowy numer sp!łki dystrybucyjnej; 
„Kod odbiorcy” – czteroliterowy kod odbiorcy unikalny w ramach sp!łki. 

W przypadku wyboru eksportu do formatu PTPiREE3 (SK), należy uzupełniK trzy pola 
opisowe. Pola te wykorzystywane są przy tworzeniu nazw plik!w eksportowanych. Ponadto należy 
zaznaczyK opcjonalne tworzenie nazewnictwa w zależnoJci od rodzaju pomiaru. Konwencja 
nazewnictwa jest następująca: 
„Kod sp,łki dystrybucyjnej / MDD-AAAA” – og!lnopolski standard wykorzystywany w taryfie PSE; 
„Skr,t stacji / POB_URD_FDMB” – og!lnopolski standard wykorzystywany w dyspozycji mocy; 
„Skr,t linii / Sprzedawca” – og!lnopolski standard wykorzystywany w dyspozycji mocy; 
„Kanały” – okreJla z kt!rych kanał!w profilu wykonywaK eksport. 
Ze względu na występujące r!żnice w formacie PTPiREE3(SK) wprowadzono możliwoJK 
ustawienia dodatkowych opcji eksportu: 



 

Strona 157 z 248 

 

Instrukcja operatorska systemu SKADEN 06.07 

• „Uwzględniaj „kod sp,łki” w nazwie pliku” – przy tworzeniu plik!w w nazwie pliku 
znajdzie się dodatkowo kod sp!łki; 

• „MyBlnik jako separator po „kod sp,łki”” – po kodzie sp!łki separatorem będzie znak 
myJlnika, a nie podkreJlenia; 

• „Zamie4 kanały „pob,r” z kanałami „oddawanie”” – opcja ta spowoduje odwr!cenie 
kanał!w pomiarowych P+ z P- oraz Q+ z Q-; 

• „Eksport z danych zbilansowanych” – dane dla mocy czynnych eksportowane będą 
jako bilans (P+) - (P-), a nie jako osobne kanały P+ i P-; 

• „Data w nazwie pliku bez separator,w” – domyJlnie data w nazwie pliku ma format 
„rrrr-mm-dd”, po włączeniu tej opcji data w nazwie pliku będzie miała format 
„rrrrmmdd”; 

• „Opcjonalny kod rodzaju pomiaru" - opcja okreJla czy w nazwie generowanego pliku 
eksportu ma zostaK zawarty kod rodzaju pomiaru. 

W przypadku wyboru eksportu do formatu PTPiREE4 (ES), należy uzupełniK trzy pola 
opisowe. Pola te wykorzystywane są przy tworzeniu nazw plik!w eksportowanych. Konwencja 
nazewnictwa jest następująca: 
„Kod sp,łki dystrybucyjnej” – czteroznakowy og!lnopolski standard wykorzystywany w taryfie PSE; 
„Skr,t stacji” – trzyliterowy og!lnopolski standard wykorzystywany w dyspozycji mocy; 
„Skr,t linii” – trzyliterowy og!lnopolski standard wykorzystywany w dyspozycji mocy; 
„Kanały” – okreJla z kt!rych kanał!w profilu wykonywaK eksport. 
 

Dla każdego formatu PTPiREE można ustawiK (Rys. 137) dodatkowy katalog, do kt!rego 
będą zapisywane pliki eksportu. Jeżeli zaznaczy się opcję „struktura z podkatalogami” pliki będą 
zapisywane w podkatalogach o strukturze (rok / miesiąc) odpowiadającej dacie utworzenia pliku 
PTPiREE. Utworzone pliki można r!wnież wysłaK na serwery FTP. 
 

  
Rys. 137: Okno lokalizacji eksportów PTPiREE 
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Dla każdego formatu PTPiREE można zdefiniowaK dwie dodatkowe opcje globalne (Rys. 
138) dla danego obiektu obliczeniowego (licznik, punkt pomiarowy, punkt poboru energii, grupa 
obliczeniowa).  

• „Dane zawsze pewne” – oznacza, że eksportowane dane w każdym przypadku będą 
oznaczane w pliku wynikowym jako pewne; 

• „Dane ujemne jako 0” – oznacza, że jeżeli wartoJK wynikająca z bilansu będzie ujemna, 
to do pliku eksportu zapisana będzie wartoJK zerowa. 

 

  
Rys. 138: Okno ustawień eksportów PTPiREE 

 

10.2  ZBYT 

Aby wykonaK eksport danych z urządzenia do formatu systemu ZBYT, należy najpierw 
skonfigurowaK program do wykonywania takiej operacji (Rys. 139). 
 Na zakładce należy zaznaczyK, czy dany licznik jest licznikiem rozliczeniowym, czy też nie 
oraz wprowadziK identyfikator punktu odbioru zgodny z identyfikatorem dla wskazanego licznika, 
zadeklarowanym w docelowym systemie ZBYT. Należy r!wnież podaK nazwę pliku, do kt!rego 
będą eksportowane dane z licznika. Jeżeli zaznaczamy opcję „Data w nazwie pliku”, 
to do powyższej nazwy będzie dopisywana data utworzenia. Pliki eksportu mogą byK r!wnież 
zapisywane do dodatkowego katalogu oraz wysyłane na serwery FTP. 
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Rys. 139: Okno parametrów eksportu ZBYT 

 

10.3  eSPIM 

 Aby wykonaK eksport danych z licznika do formatu systemu eSPIM, należy najpierw 
prawidłowo skonfigurowaK program do wykonywania takiej operacji (Rys. 140). 
 Dla eksportu do formatu eSPIM należy uzupełniK pola opisowe „Punkt pomiaru”. 
Pola te wykorzystywane są przy tworzeniu nazw plik!w eksportowanych. Ponadto należy 
zaznaczyK opcjonalnie czy licznik jest licznikiem rozliczeniowym, czy też nie. Dane zostaną 
wyeksportowane w zależnoJci od zaznaczonych kanał!w. Pliki eksportu mogą byK r!wnież 
zapisywane do dodatkowego katalogu oraz wysyłane na serwery FTP. Jeżeli zaznaczy się opcję 
„struktura z podkatalogami” pliki będą zapisywane w podkatalogach o strukturze (rok / miesiąc) 
odpowiadającej dacie utworzenia pliku. 
 

 

Rys. 140: Okno parametrów eksportu eSPIM 
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10.4 FK Impuls 

Aby wykonaK eksport do systemu FK Impuls należy skonfigurowaK słownik znajdujący się 
w narzędziach programu (Rys. 246). Następnie dla licznika należy wybraK składniki taryfy, kt!re 
mają znalePK się w pliku eksportu (Rys. 141). Eksport dostępny jest z poziomu grup 
obliczeniowych.    

 

 

Rys. 141: Parametry eksportu FK Impuls 

  

10.5 Inne eksporty 

 System SKADEN umożliwia r!wnież tworzenie innych dedykowanych eksport!w danych  
w rożnych formatach i technologiach definiowanych przez klient!w na etapie zam!wienia  
i wdrożenia systemu.  
 

11. Automatyzacja pracy - harmonogramy 

 
 W systemie SKADEN istnieje możliwoJK zautomatyzowania wielu czynnoJci celem 
ułatwienia użytkownikowi pracy. W tym celu system SKADEN został wyposażony w tzw. 
harmonogramy, kt!re czuwają nad wykonaniem okreJlonych zada  we wskazanym czasie. 
W poniższych podrozdziałach opisano harmonogramy dostępne w programie.  
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 Harmonogramy: odczyt!w, synchronizacji i zada  posiadają te same wsp!lne ustawienia 
(włączenie/wyłączenie, uruchamianie przy starcie systemu) i wymagają, aby uruchomiona była 
usługa odczyt!w (SKAEN DataReadCenter) i sam harmonogram. W przypadku harmonogramu 
raport!w wymagane jest, aby uruchomiana była usługa harmonogramu raport!w (SKADEN 
ReportExporterService) oraz włączona była aktywnoJK harmonogramu w systemie SKADEN. 
Po wykonaniu zmian w konfiguracji harmonogramu odczyt!w i harmonogramu synchronizacji np. 
usunięcie pozycji/dodanie pozycji należy wykonaK restart usługi serwera odczyt!w. 

11.1 Harmonogram odczytów 

 W celu zautomatyzowania procesu pozyskiwania danych w systemie zaimplementowany 
został harmonogram odczyt!w, kt!ry czuwa nad odczytem danych z urządze  pomiarowych przez 
dowolny interfejs. 

Aby przystąpiK do konfigurowania harmonogramu odczytowego należy wybraK z menu 
pozycję „Harmonogramy --> Harmonogram odczyt,w...” lub przycisk na pasku narzędzi. Dostępny 
jest także skr!t klawiszowy [Ctrl+H]. 

Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 142, za pomocą kt!rego można przejrzeK 
zdefiniowane już zadania odczytu, dokonaK edycji ich ustawie , usunąK lub też dodaK nowe oraz 
filtrowaK pozycje znajdujące się na liJcie poprzez wykorzystanie pola „Wyszukaj”. Okno posiada 
własny panel z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Dodaj urządzenie – pozwala na dodanie nowego urządzenia lub interfejsu 
do harmonogramu; 

• Edytuj parametry – pozwala na edycję ustawie  zadania harmonogramu wskazanego na 
liJcie; 

• UsuD urządzenie – pozwala na usunięcie zadania harmonogramu wskazanego na liJcie; 

• Kopiuj urządzenia – po zaznaczeniu jednego lub więcej urządze  na liJcie i kliknięciu tego 
przycisku, na listę urządze  zostaną dodane kopie zaznaczonych pozycji. 

• Zamknij – zamyka okno konfiguracji harmonogramu odczyt!w. 
 
 

Podobnie, jak w przypadku odczytu licznik!w na liJcie moduł!w/interfejs!w będą widoczne 
jedynie te moduły/interfejsy, kt!re w konfiguracji ustawie  odczytu w pozycji „nazwa komputera” 
mają wpisaną nazwę komputera, na kt!rym jest uruchamiany harmonogram. 
 

 

Rys. 142: Okno konfiguracji harmonogramu odczytów 
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 Po wybraniu zadania odczytu z harmonogramu oraz kliknięciu przycisku "Edytuj parametry" 
wyJwietlone zostanie okno przedstawione na Rys. 143. W oknie tym dostępne są opcje 
decydujące o częstotliwoJci i czasie wywołania automatycznego odczytu danego urządzenia. 
Dostępne parametry to: 

• Odczyt – definiuje jak często dane urządzenie ma byK odczytywane (codziennie, 
cotygodniowo, comiesięcznie); 

• Wysłanie na e-mail – zaznaczenie opcji powoduje wysłanie plik!w odczytowych 
na okreJlone adresy e-mail; 

• Wysłanie na serwer FTP – zaznaczenie tej opcji powoduje wysłanie plik!w odczytowych 
na okreJlone serwery FTP; 

• Pełny odczyt z profilem –  opcja ustawia pełny odczyt danych z licznika; 

• Pełny odczyt z rozszerzonym profilem – opcja ustawia rozszerzony odczyt danych 
z licznika; 

• Tabela danych – odczyt zdefiniowanej tabeli danych (odczyt z MKi2-sm, MKi3-sm, MKi4-
sm) 

• Standardowy – odczyt profilu (odczyt tylko z MKi-sm) 

• Dobowy z LZQM – odczyt dobowy profilu z licznika LZQM podłączonego do modułu  
MKi-sm; 

• Dane rozliczeniowe - archiwalne i bieżące – odczyt danych rozliczeniowych bieżących 
i archiwalnych; 

• Dane rozliczeniowe – bieżące – odczyt danych rozliczeniowych bieżących; 

• Tabela użytkownika nr 1 – odczyt pierwszej zdefiniowanej tabeli użytkownika w liczniku; 

• Tabela użytkownika nr 2 – odczyt drugiej zdefiniowanej tabeli użytkownika w liczniku; 

• Brakujący profil – doczytywany będzie brakujący profil w bazie danych (odczyt odbywa 
się na podstawie daty ostatniego wpisanego cyklu do bazy danych) 

• Pełny odczyt profilu – odczyt profilu mocy (odczyt z MKi2-sm, MKi3-sm, MKi4-sm) 

• Ilo!P dni profilu wstecz – opcja definiuje z ilu dni wstecz ma byK odczytany profil mocy, 
gdzie 0 – okreJla dzie  bieżący, 1- okreJla dzie  wstecz, itd.; 

• Log zdarzeD – odczyt loga zdarze  z licznik!w; 

• Diagnostyka – odczyt danych do raport!w diagnostycznych; 

• Online – opcja definiuje jednorazowe wykonanie odczytu danych online; 

• Godzina – godzina wykonania odczytu; 

• Minuta – minuta wykonania odczytu; 

• DzieD tygodnia – dzie  tygodnia, w kt!rym ma byK odczytywane urządzenie (opcja 
aktywna tylko dla odczytu cotygodniowego); 

• DzieD miesiąca – dzie  miesiąca, w kt!rym ma byK odczytywane urządzenie (opcja 
aktywna tylko dla odczytu comiesięcznego); 

• Odczyty począwszy od... – data, od kt!rej obowiązuje wybrana pozycja harmonogramu. 
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Rys. 143: Okno parametrów zadania odczytu 

 

 Po wykonaniu harmonogramu odczytu generowany jest raport zawierający listę urządze  
odczytanych i nieodczytanych. Urządzenia nieodczytane należy odczytaK z poziomu okna 
urządze  nieodczytanych (patrz rozdział: Urządzenia nieodczytane). 

11.2 Harmonogram odczytów zbiorczych 

 W celu zautomatyzowania procesu pozyskiwania danych w systemie zaimplementowany 
został harmonogram odczyt!w zbiorczych (patrz rozdział Odczyty zbiorcze), kt!ry czuwa nad 
odczytem danych z wczeJniej utworzonych konfiguracji odczyt!w zbiorczych. 

Aby przystąpiK do konfigurowania harmonogramu odczytowego należy wybraK z menu 
pozycję „Harmonogramy --> Harmonogram odczyt,w zbiorczych” lub przycisk na pasku narzędzi. 

Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 144, za pomocą kt!rego możliwy jest 
przegląd zdefiniowanych wczeJniej zada  odczytu, dokonywanie edycji, usuwanie lub dodawanie 
nowych zada  oraz filtrowanie pozycji znajdujących się na liJcie poprzez wykorzystanie pola 
„Wyszukaj”. Okno posiada własny panel z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Dodaj odczyt zbiorczy – pozwala na dodanie nowego odczytu zbiorczego 
do harmonogramu; 

• Edytuj parametry – pozwala na edycję ustawie  zadania harmonogramu wskazanego na 
liJcie; 

• UsuD odczyt zbiorczy – pozwala na usunięcie zadania harmonogramu wskazanego na 
liJcie; 

• Zamknij – zamyka okno konfiguracji harmonogramu odczyt!w zbiorczych. 
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Rys. 144: Okno konfiguracji harmonogramu odczytów zbiorczych 

 

 Po wybraniu zadania odczytu z harmonogramu oraz kliknięciu przycisku "Edytuj parametry" 
wyJwietlone zostanie okno przedstawione na Rys. 145. W oknie tym dostępne są opcje 
decydujące o częstotliwoJci i czasie wywołania automatycznego odczytu danego urządzenia. 
Dostępne parametry to: 

• Odczyt – definiuje jak często dane urządzenie ma byK odczytywane (codziennie, 
cotygodniowo, comiesięcznie); 

• Wysłanie na e-mail – zaznaczenie opcji powoduje wysłanie plik!w odczytowych 
na okreJlone adresy e-mail; 

• Wysłanie na serwer FTP – zaznaczenie tej opcji powoduje wysłanie plik!w odczytowych 
na okreJlone serwery FTP; 

• Godzina – godzina wykonania odczytu; 

• Minuta – minuta wykonania odczytu; 
 Pozostałe parametry odczyt!w, np. rodzaj odczytu są zależne od konfiguracji wskazanego 
odczytu zbiorczego. 
Uwaga: 
 Dany odczyt zbiorczy może zostaK dodany tylko raz do harmonogramu odczyt!w 
zbiorczych. W razie koniecznoJci wykonania kilku takich odczyt!w, należy zdefiniowaK żądaną 
iloJK odczyt!w zbiorczych. 
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Rys. 145: Okno parametrów zadania odczytu zbiorczego 

11.3 Harmonogram synchronizacji 

 W celu zautomatyzowania procesu synchronizacji zegar!w RTC licznik!w  
z wykorzystaniem systemu SKADEN w systemie zaimplementowany został harmonogram 
synchronizacji, kt!ry czuwa nad synchronizacją urządze  pomiarowych przez dozwolone interfejsy 
(synchronizacja dotyczy tylko urządze  dla medium energii elektrycznej). 

Aby przystąpiK do konfigurowania harmonogramu synchronizacji należy wybraK z menu 
pozycję „Harmonogramy -> Harmonogram synchronizacji...” lub przycisk na pasku narzędzi. 

Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 146, za pomocą kt!rego można przejrzeK 
zdefiniowane już zadania synchronizacji, dokonaK edycji ich ustawie , usunąK lub też dodaK nowe 
oraz filtrowaK pozycje znajdujące się na liJcie poprzez wykorzystanie pola „Wyszukaj”. Okno 
posiada własny panel z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Dodaj urządzenie – pozwala na dodanie nowego urządzenia lub interfejsu 
do harmonogramu.  

• Edytuj parametry – pozwala na edycję ustawie  zadania harmonogramu wskazanego na 
liJcie. 

• UsuD urządzenie – pozwala na usunięcie zadania harmonogramu wskazanego na liJcie. 

• Kopiuj urządzenia – po zaznaczeniu jednego lub więcej urządze  na liJcie i kliknięciu tego 
przycisku, na listę urządze  zostaną dodane kopie zaznaczonych pozycji. 

• Zamknij – zamyka okno konfiguracji harmonogramu synchronizacji. 
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Rys. 146: Okno konfiguracji harmonogramu synchronizacji 

 

 Po wybraniu zadania synchronizacji z harmonogramu oraz kliknięciu przycisku "Edytuj 
parametry" zostanie wyJwietlone okno „Ustawienia harmonogramu synchronizacji” (Rys. 147).  
W oknie tym dostępne są opcje decydujące o częstotliwoJci i czasie wywołania automatycznej 
synchronizacji danego urządzenia. Dostępne parametry to: 

• Synchronizacja – definiuje jak często czas w danym urządzeniu ma byK synchronizowany 
z czasem systemowym (codziennie, cotygodniowo, comiesięcznie); 

• Godzina – godzina wykonania synchronizacji; 

• Minuta – minuta wykonania synchronizacji; 

• DzieD tygodnia – dzie  tygodnia, w kt!rym ma byK synchronizowany czas w urządzeniu 
(opcja aktywna tylko dla synchronizacji cotygodniowej); 

• DzieD miesiąca – dzie  miesiąca, w kt!rym ma byK synchronizowany czas w urządzeniu 
(opcja aktywna tylko dla synchronizacji comiesięcznej). 

• Synchronizacja począwszy od - data, od kt!rej obowiązuje wykonanie harmonogramu 
synchronizacji. 

 

 
Rys. 147: Okno parametrów zadania synchronizacji 

 

 Po wykonaniu harmonogramu synchronizacji generowany jest raport zawierający wykaz 
urządze /licznik!w zsynchronizowanych i nie zsynchronizowanych. 

11.4 Harmonogram zadań 

 W celu zautomatyzowania niekt!rych zada  wykonywanych przez system 
zaimplementowany został tzw. harmonogram zada . Harmonogram zada  obsługuje 
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automatyczne tworzenie kopii zapasowych baz danych systemu, wysyłanie plan!w na serwery 
plan!w oraz import plik!w odczytowych. 
 Aby przystąpiK do konfigurowania harmonogramu zada  należy wybraK z menu pozycję 
„Harmonogramy -> Harmonogram zada4...” lub przycisk na pasku narzędzi. 
Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 148, za pomocą kt!rego można przejrzeK 
zdefiniowane już zadania, dokonaK edycji ich ustawie , usunąK lub też dodaK nowe. Okno posiada 
własny panel z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Dodaj zadanie – pozwala na dodanie nowego zadania. Do wyboru są 3 rodzaje zada : 
kopia zapasowa, import plik!w odczytowych i eksport planu. 

• Edytuj parametry – pozwala na edycję ustawie  zadania. 

• UsuD zadanie – pozwala na usunięcie zadania wskazanego na liJcie. 

• Zamknij – zamyka okno konfiguracji harmonogramu zada . 
 

 
Rys. 148: Okno konfiguracji harmonogramu zadań 

 

Po wybraniu zadania „Kopia zapasowa” z harmonogramu oraz kliknięciu przycisku "Edytuj 
parametry" wyJwietlone zostanie okno przedstawione na Rys. 149. W oknie tym dostępne są opcje 
decydujące o częstotliwoJci i czasie wywołania danego zadania. Dostępne parametry to: 

• Wykonaj zadanie – definiuje jak często ma byK wykonywane zadanie (codziennie, 
cotygodniowo, comiesięcznie); 

• Katalog dla kopii zapasowej bazy danych – wskazuje katalog, do kt!rego zostanie 
zapisana kopia bazy danych; 

• Kopia zapasowa plik�w – wskazuje, kt!re bazy danych mają podlegaK archiwizacji; 

• Godzina – godzina wykonania zadania; 

• Minuta – minuta wykonania zadania; 

• DzieD tygodnia – dzie  tygodnia, w kt!rym ma byK wykonane zadanie (wyb!r aktywny 
tylko dla opcji cotygodniowej); 

• DzieD miesiąca – dzie  miesiąca, w kt!rym ma byK wykonywane zadanie (wyb!r 
aktywny tylko dla opcji comiesięcznej). 

• Wykonuj zadanie począwszy od – data, od kt!rej obowiązuje zadanie wykonania 
kopii zapasowej. 
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Rys. 149: Okno parametrów tworzenia kopii baz danych 

 

 Po wybraniu zadania „Import plik!w odczytowych” z harmonogramu oraz kliknięciu 
przycisku „Edytuj parametry” wyJwietlone zostanie okno przedstawione na Rys. 150. W oknie tym 
dostępne są opcje decydujące o częstotliwoJci i czasie wywołania danego zadania. Dostępne 
parametry to: 

• Wykonaj zadanie – definiuje jak często ma byK wykonywane zadanie (codziennie, 
cotygodniowo, comiesięcznie); 

• Katalog z plikami odczytowymi do zaimportowania – wskazuje katalog, z kt!rego będą 
pobierane pliki odczytowe do zaimportowania; z zaimportowanych plik!w będzie tworzone 
archiwum, a pliki usuwane z tego katalogu; 

• Godzina – godzina wykonania zadania; 

• Minuta – minuta wykonania zadania; 

• DzieD tygodnia – dzie  tygodnia, w kt!rym ma byK wykonane zadanie (wyb!r aktywny 
tylko dla opcji cotygodniowej); 

• DzieD miesiąca – dzie  miesiąca, w kt!rym ma byK wykonywane zadanie (wyb!r aktywny 
tylko dla opcji comiesięcznej). 

• Wykonuj zadanie począwszy od – data, od kt!rej obowiązuje zadanie wykonania importu 
plik!w odczytowych. 

 

 
Rys. 150: Okno parametrów importu plików odczytowych 
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 Po wybraniu zadania „Eksport planu” z harmonogramu oraz kliknięciu przycisku „Edytuj 
parametry" wyJwietlone zostanie okno przedstawione na Rys. 151. W oknie tym dostępne są opcje 
decydujące o częstotliwoJci, zakresie eksportowanych danych i czasie wywołania danego zadania. 
Dostępne parametry to: 

• Wykonaj zadanie – definiuje jak często ma byK wykonywane zadanie (codziennie, 
cotygodniowo, comiesięcznie); 

• Plan produkcyjny – okreJla zakres eksportowanych danych z planu i przesyłanych 
do serwera plan!w. Do wyboru są 3 możliwoJci: wszystkie dane, brakujące dane oraz iloJK 
miesięcy wstecz. 

• Serwer docelowy TCP – okreJla host/komputer, na kt!rym uruchomiony jest serwer 
plan!w. 

• Godzina – godzina wykonania zadania; 

• Minuta – minuta wykonania zadania; 

• DzieD tygodnia – dzie  tygodnia, w kt!rym ma byK wykonane zadanie (wyb!r aktywny 
tylko dla opcji cotygodniowej); 

• DzieD miesiąca – dzie  miesiąca, w kt!rym ma byK wykonywane zadanie (wyb!r aktywny 
tylko dla opcji comiesięcznej). 

• Wykonuj zadanie począwszy od – data, od kt!rej obowiązuje zadanie wykonania 
eksportu planu. 
 

 

 
Rys. 151: Okno parametrów eksportu planów 

11.5 Harmonogram raportów 

W celu zautomatyzowania procesu generowania raport!w oraz ich przesyłania 
do wskazanych odbiorc!w w systemie zaimplementowano harmonogram raport!w. Wymagane 
jest, aby w systemie uruchomiona była usługa raport!w (SKADEN ReportExporterService) oraz 
włączony był harmonogram raport!w. 

Aby przystąpiK do konfigurowania harmonogramu raport!w należy wybraK z menu pozycję 
„Harmonogramy -> Harmonogram raport,w...” lub przycisk na pasku narzędzi.  

Otwarte zostanie okno przedstawione na Rys. 152, w kt!rym będzie można przejrzeK 
zdefiniowane już zadania raportu, dokonaK edycji ich ustawie  lub usunąK zdefiniowane zadania 
oraz filtrowaK pozycje znajdujące się na liJcie poprzez wykorzystanie pola „Wyszukaj”. Nowe 
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zadania raport!w dodaje się podczas definiowania zestaw!w obliczeniowych dla urządze  lub 
grup obliczeniowych (patrz rozdział Definiowanie zestaw!w obliczeniowych).  
Okno posiada własny panel z przyciskami wywołującymi następujące funkcje: 

• Edytuj parametry – pozwala na edycję ustawie  zadania harmonogramu wskazanego 
na liJcie; 

• UsuD raport – pozwala na usunięcie zadania harmonogramu wskazanego na liJcie; 

• Zamknij – zamyka okno konfiguracji harmonogramu raport!w. 
 

  
Rys. 152: Okno konfiguracji harmonogramu raportów 

 

Po wybraniu zadania raportu z harmonogramu oraz kliknięciu przycisku "Edytuj parametry" 
wyJwietlone zostanie okno przedstawione na Rys. 153. W oknie tym dostępne są opcje 
decydujące o częstotliwoJci i czasie automatycznego tworzenia raportu.  
Dostępne parametry to: 

• Tworzenie raport�w – definiuje jak często ma byK tworzony raport (codziennie, 
cotygodniowo, comiesięcznie); 

• Eksport do Excela – dane ze stworzonego raportu eksportowane są do pliku xls; 

• Eksport do PDF – dane ze stworzonego raportu eksportowane są do pliku pdf; 

• Obliczenia z analizą danych – dodatkowo zostanie wygenerowany raport z brakującymi 
cyklami (o ile istnieją) w wybranym zakresie danych; 

• Obliczenia z uproszczoną analizą danych – dodatkowo zostanie wygenerowany raport 
z okresami brakujących cykli (o ile istnieją) w wybranym zakresie danych; 

• Wyznaczaj ufno!P – system podczas oblicze  wykonuje analizę kompletnoJci danych  
z zadanego przedziału czasu i umieszcza na raporcie stosowną informację; 

• Uwzględniaj udziały – określa, czy raport podczas generowania ma uwzględniać udziały 

zdefiniowane w grupie obliczeniowej, z kt!rej generowany jest wskazany raport; 

• Wysłanie na e-mail – wysyła stworzony raport na adresy e-mail zdefiniowane w kontach 
pocztowych; 

• Wysłanie na FTP – wysyła stworzony raport na zdefiniowane serwery FTP; 

• Eksport informacji o strefach doby w raportach godzinowych – eksportuje do pliku xls, 
opr!cz podstawowych danych także informacje o strefach doby; 

• Godzina – godzina wykonania raportu; 

• Minuta – minuta wykonania raportu; 
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• DzieD tygodnia – dzie  tygodnia, w kt!rym ma byK wykonywany raport (opcja aktywna 
tylko dla tworzenia raportu cotygodniowo); 

• DzieD miesiąca – dzie  miesiąca, w kt!rym ma byK wykonywany raport (opcja aktywna 
tylko dla tworzenia raportu comiesięcznie); 

• Tworzenie raport�w począwszy od – data, od kt!rej obowiązuje zadanie wykonania 
tworzenia raportu. 

• Ilo!P wstecz – okreJla iloJK dni/tygodni/miesięcy wstecz, z kt!rych pobrane zostaną dane 
do wykonania raportu; 

• Bieżący dzieD – zaznaczenie tej opcji powoduje pobranie danych z bieżącego dnia 
do stworzenia raportu wsp!lnie z danymi z dni poprzednich. Jeżeli „IloBH wstecz” jest r!wna 
zero to raport zostanie stworzony tylko z bieżącego dnia; 

• Godziny od...do... – umożliwia ustawienie godzin, z kt!rych zostaną pobrane dane dla 
tworzonego raportu (tylko raport godzinowy). 

• Data startowa dla wykonania – okreJla datę startową, wg kt!rej zostanie wygenerowany 
raport. Dostępne jest ustawienie jednej z dw!ch opcji: 

Data i czas wykonania – data startowa okreJlana jest wg ustawionej godziny 
(systemowej) wykonania raportu w harmonogramie; 
Okre!lony dzieD miesiąca w bieżącym miesiącu – data startowa okreJlana jest wg 
p!łnocy ustawionego dnia miesiąca w bieżącym miesiącu. W przypadku ustawienia 
dnia, kt!ry nie występuje w danym miesiącu kalendarzowym (np. 30 dla miesiąca 
lutego) program jako startową datę wykonania raportu przyjmie datę systemową – 
analogicznie jak dla opcji „Data i czas wykonania”. 

 

 
Rys. 153: Okno parametrów zadania harmonogramu raportów 
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12. Moduły Online, Strażnik Mocy, Strażnik Planu, Monitor Energii 

(opcjonalne) 

 
 Aby uruchomiK moduł „Online” lub moduł „Strażnik mocy” należy wybraK z menu „Online -> 
Online” lub przycisk na pasku narzędzi. Dostępny jest także skr!t klawiszowy [Ctrl+Alt+O]. 
 W przypadku moduł!w Online, Strażnik mocy, Stażnik planu, Monitor energii częJci 
konfiguracyjne moduł!w są wsp!lne, r!żnią się one jedynie typami dostępnych wskaPnik!w. 

12.1 Elementy modułu 

 Interfejs modułu składa się z kilku podstawowych obszar!w. 

12.1.1 Obszar roboczy 

 Obszar roboczy, to obszar okna moduł!w Online, Strażnika mocy, Strażnika planu  
i Monitora energii, na kt!rym umieszczane są wskaPniki. Obszar roboczy został podzielony na  
9 widok!w. W danej chwili czasu wyJwietlany może byK tylko jeden widok, natomiast dane na 
pozostałych widokach są cały czas odJwieżane. 

12.1.2 Menu główne 

 To gł!wne menu modułu, za pomocą kt!rego można uzyskaK dostęp do funkcji modułu. 
Poniżej przedstawiono zawartoJK menu moduł!w Online, Strażnik mocy, Strażnik planu, Monitor 
energii: 

• Nowy wskaGnik – pozwala na utworzenie nowego wskaPnika online lub 
uproszczonego wskaPnika strażnika mocy; 

• WskaGnik strażnika mocy – pozwala na utworzenie wskaPnika strażnika mocy; 

• WskaGnik dynamiczny strażnika mocy – pozwala na utworzenie wskaPnika 
dynamicznego strażnika mocy; 

• WskaGnik strażnika planu – pozwala na utworzenie wskaPnika strażnika planu; 

• WskaGnik monitora energii – pozwala na utworzenie wskaPnika monitora energii; 

• UsuD wszystkie wskaGniki – usuwa wszystkie utworzone wskaPniki; 

• PrzekaGniki ADAM-6066 – pozwala na konfigurację i podgląd stanu moduł!w 
przekaPnikowych ADAM-6066; 

• Aktualizacja danych ze Skadena – aktualizuje w module niekt!re wartoJci (np. 
mnożne), kt!re mogły zostaK zmienione w programie SKADEN; 

• Opcje – wywołuje okno z ustawieniami modułu (patrz rozdział: Opcje modułu); 

• Zapisz – zapisuje ustawienia utworzonych wskaPnik!w; 

• Uruchom – uruchamia odczyt wartoJci i prezentuje dane na wskaPnikach; 

• Zatrzymaj – zatrzymuje odczyt wartoJci online; 

• Lista zdarzeD – wyJwietla listę zdarze , kt!re pojawiły się podczas odczytu  
i prezentacji (np. przekroczenie zakresu, błędy w komunikacji z urządzeniem); 

• Podgląd Gr�dła danych – umożliwia podgląd wszystkich wartoJci online 
odczytywanych z urządze ; 

• Inspektor wskaGnik�w – umożliwia szybki dostęp do listy wszystkich wskaPnik!w; 

• Monitor odczyt�w – umożliwia podgląd statusu odczytu danych online; 



 

Strona 173 z 248 

 

Instrukcja operatorska systemu SKADEN 06.07 

• Widok – umożliwia przełączanie pomiędzy poszczeg!lnymi widokami; 

• Wyj!cie – zamyka moduł Online, Strażnik mocy, Strażnik planu lub Monitor energii. 

12.1.3 Lista zdarzeń 

 Lista zdarze  prezentowana jest w dolnej częJci okna modułu. Na liJcie zdarze  pojawiają 
się informacje odnoJnie przekroczenia wartoJci progowych na poszczeg!lnych wskaPnikach, jak 
r!wnież informacje o błędach podczas komunikacji z urządzeniami oraz informacje na temat 
statusu podłączenia do serwera danych. Komunikat składa się z trzech częJci: daty i czasu, punktu 
pomiarowego, na kt!rym wystąpiło zdarzenie oraz informacji o samym zdarzeniu. Po dwukrotnym 
kliknięciu na komunikat (dotyczący przekrocze ) widok zostanie automatycznie zmieniony na ten, 
na kt!rym doszło do zdarzenia, a wskaPnik kt!rego zdarzenie to dotyczy zostanie zaznaczony.  
 Przycisk „Wycisz dIwięk” powoduje wyłączenie dPwięku do momentu, gdy pojawi się nowe 
zdarzenie. Przycisk „Uruchom/Zatrzymaj” służy do uruchamiania i zatrzymywania prezentacji 
wartoJci na wskaPnikach. 

12.1.4 Inspektor wskaźników 

 Inspektor wskaPnik!w (Rys. 154) można wywołaK z menu gł!wnego modułu. Za pomocą 
tego okna użytkownik uzyskuje szybki dostęp do wszystkich wskaPnik!w umieszczonych na 
wszystkich widokach wraz z podglądem Pr!deł podpiętych do wskaPnika. WciJnięcie przycisku 
„Pokaż zaznaczony wskaInik” przenosi użytkownika do wskazanego wskaPnika i podJwietla 
go czerwoną ramką. 
 
 

 
Rys. 154: Okno inspektora wskaźników 
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12.1.5 Monitor odczytów 

 Monitor odczyt!w (Rys. 155) można wywołaK z menu gł!wnego modułu. 
 

 
Rys. 155: Okno monitora odczytów 

 

 Za pomocą tego okna użytkownik uzyskuje szybki dostęp do podglądu statusu odczytu 
danych online z urządze . WyJwietlone są tu monitorowane urządzenia wraz ze statusem 
monitorowania. Nieprawidłowy odczyt sygnalizowany jest ikoną „czerwonego znacznika”,  
w przypadku poprawnego odczytu jest on sygnalizowany ikoną „zielonego znacznika”, patrz Rys. 
155. 

12.1.6 Podgląd źródła danych 

 Okno podglądu Pr!dła danych (Rys. 156) można wywołaK z menu gł!wnego modułu. 
Za pomocą tego okna użytkownik ma dostęp do podglądu danych Pr!dłowych z urządze , kt!re 
stanowią podstawę do prezentowania wartoJci na wskaPnikach (wartoJci te, to wartoJci po stronie 
pomiaru – bez uwzględniania wartoJci mnożnych wynikających z przekładnik!w pomiarowych).  
 Z lewej strony okna dostępne jest drzewo urządze , na kt!rym użytkownik może wybraK 
urządzenia, z kt!rych mają byK widoczne dane (możliwoJK zaznaczenia grupowego z przyciskiem 
ctrl). Poniżej drzewa urządze  dostępne jest okno z typem danych, jakie mają byK widoczne 
(niezaznaczenie żadnego typu powoduje wyJwietlanie tylko daty i czasu). 
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Rys. 156: Okno podglądu źródła danych 

12.1.7 Pasek stanu 

 Pasek stanu (Rys. 157) znajduje się na samym dole okna modułu. Zawarte zostały na nim 
4 informacje (kolejno od lewej): 

• iloJK wskaPnik!w w obszarze roboczym (ze wszystkich widok!w); 

• informacja o blokadzie położenia wskaPnik!w (ikona kł!dki otwartej/zamkniętej), gdy 
wskaPniki są zablokowane nie można ich przesuwaK na widokach (można jednak zmieniaK 
ich rozmiar oraz je usuwaK). Aby zmieniK stan opcji należy dwukrotnie kliknąK w ikonę; 

• informacja o poprawnoJci wykonywanych odczyt!w – jeżeli wszystkie odczyty są poprawne 
wyJwietlana jest ikona „zielonego znacznika”, jeżeli chociaż jeden odczyt jest niepoprawny 
wyJwietlona zostanie ikona „czerwonego znacznika”. Dwukrotne kliknięcie w ikonę 
spowoduje otwarcie monitora odczyt!w; 

• położenie bazy wskaPnik!w. 
 

 
Rys. 157: Pasek stanu modułu Online/Strażnik mocy/Strażnik planu/Monitor energii 
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12.2 Opcje modułu 

 Okno opcji modułu składa się z kilku zakładek, za pomocą kt!rych można ustawiK 
poszczeg!lne opcje dotyczące moduł!w Online, Strażnik mocy, Strażnik planu, Monitor energii. 
 

 
Rys. 158: Okno opcji – zakładka „Główne” 

 

Zakładka Gł,wne (Rys. 158): 

• Częstotliwo!P od!wieżania danych – okreJla co jaki czas (w sekundach) odJwieżane 
będą dane na wskaPnikach; 

• Uruchom monitorowanie po uruchomieniu programu – włącza/wyłącza 
automatyczne uruchamianie wskaPnik!w po uruchomieniu modułu; 

• Adres serwera danych – umożliwia ręczne wprowadzenie adresu IP serwera danych. 
W przypadku braku wpisu w tym polu program będzie pr!bował połączyK się 
z komputerem, na kt!rym znajdują się gł!wne bazy danych. 

• Częstotliwo!P rejestrowania danych – okreJla z jakim interwałem czasowym  
(w sekundach) rejestrator online ma rejestrowaK dane; 

• Usuwanie zdarzeD – włącza/wyłącza automatyczne usuwanie zdarze  z listy 
po zatwierdzeniu zdarzenia; 

• Dozwolony czas pomiędzy odczytami – okreJla maksymalny czas przerwy pomiędzy 
odczytami online, zanim program wyJwietli informację o braku komunikacji  
z urządzeniem; 

• Auto skalowanie – włącza/wyłącza automatyczne dopasowywanie limit!w 
wskaPnik!w; 

• Od!wieżaj tylko aktywne widoki – włącza/wyłącza opcję odJwieżania tylko tych 
wskaPnik!w, kt!re są aktualnie wyJwietlane na ekranie; 

• Alarmowanie braku komunikacji na wskaGniku – włącza/wyłącza alarmowanie braku 
komunikacji z licznikiem bezpoJrednio na wskaPniku, dla kt!rego taki licznik jest 
zdefiniowany jako Pr!dło danych. 
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Rys. 159: Okno opcji – zakładka „Podgląd zdalny”  

 

 
Zakładka Podgląd zdalny (Rys. 159): 

• Adresy IP serwer�w – okreJla adres IP, na kt!rym uruchomiony będzie serwer 
zdalnego podglądu; 

• Aktywacja (zdalny podgląd alarm�w) – okreJla czy ma zostaK uruchomiony serwer 
alarm!w (umożliwia on dostęp programu „Podgląd alarm!w” do generowanych 
alarm!w); 

• Port (zdalny podgląd alarm�w) – okreJla numer portu, na kt!rym uruchomiony będzie 
serwer; 

• Aktywny (serwer HTTP) – okreJla czy serwer HTTP jest włączony, czy też wyłączony; 

• Port (serwer HTTP) – okreJla numer portu, na kt!rym uruchomiony będzie serwer 
HTTP; 

• Częstotliwo!P od!wieżania danych w HTML – okreJla czas (w sekundach) co jaki 
odJwieżane będą dane na stronie WWW; 

• Jako!P obraz�w JPEG – umożliwia wybranie jednego z 5 poziom!w jakoJci obrazu 
(czym niższa jakoJK tym mniejszy rozmiar pliku obrazu, tym samym mniej danych do 
przesłania). 
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Rys. 160: Okno opcji – zakładka „Dźwięki” 

 
 

Zakładka DIwięki (Rys. 160): 

• Odtwarzaj dGwięki – włącza/wyłącza sygnalizację przekrocze  wartoJci progowych 
za pomocą dPwięk!w. DPwięki przypisywane są przez użytkownika; 

• Generowanie dGwięk�w od przekroczenia warto!ci progowej – opcja umożliwia 
ustawienie, dla kt!rych wartoJci progowych będą generowane dPwięki; 

• DGwięk alarmowy – zawiera Jcieżkę dostępu do pliku dPwiękowego, kt!ry ma byK 
sygnałem alarmowym. 

 

 
Rys. 161: Okno opcji – zakładka „Bazy” 
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Zakładka Bazy (Rys. 161): 

• Położenie baz – opcja pozwala okreJliK położenie bazy danych z konfiguracją 
wskaPnik!w. Ustawienie to jest ignorowane jeżeli użytkownikowi przypisano profil 
przechodni wskaPnik!w (patrz rozdział „Konfiguracja użytkownik!w”); 

• .cieżka do bazy – pole nieaktywne (informacyjne); 

• Adres – pole nieaktywne (informacyjne). 
 

 
Rys. 162: Okno opcji – zakładka „Nazwy widoków” 

 

Zakładka Nazwy widok,w (Rys. 162): 

• Nazwy widok�w – za pomocą dostępnych p!l edycyjnych użytkownik może wprowadziK 
nazwy dla poszczeg!lnych widok!w. 

 

 
Rys. 163: Okno opcji – zakładka „Wysyłanie zdarzeń” 
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Zakładka Wysyłanie zdarze4 (Rys. 163): 
 Zdarzenia alarmowe ze wskaPnik!w online mogą byK wysyłane do wybranych 
użytkownik!w na trzy sposoby: poprzez SMS za pomocą modemu GSM, poprzez SMS za pomocą 
SMS API (jest to metoda wysyłania wiadomoJci SMS poprzez sieK Internet z wykorzystaniem 
zewnętrznych usługodawc!w dostarczających platformę programistyczną umożliwiającą wysyłanie 
wiadomoJci bez potrzeby stosowania przez klient!w urządze  zewnętrznych, np. modemu GSM) 
oraz poprzez wiadomoJK e-mail. Na tej zakładce konfiguruje się poszczeg!lne opcje dotyczące 
wysyłania zdarze : 

• SMS – należy okreJliK czy moduł online ma wysyłaK zdarzenia alarmowe za 
poJrednictwem wiadomoJci SMS, a jeżeli tak to kt!rą metodą: 

o SMS API - dla tej metody należy okreJliK adres serwera API, wprowadziK token 
użytkownika oraz okreJliK, czy wiadomoJci mają mieK opcję tzw. „szybkiego 
doręczenia”. Opcja „Szybkie doręczenie” ustala wyższy priorytet wiadomoJci, 
jednakże korzystając z tej opcji zdarzenia mogą byK wysyłane tylko na jeden 
numer telefonu. W przypadku ustawienia na wskaPniku kilku numer!w telefon!w 
wiadomoJci zostaną wysłane jako wiadomoJci o standardowym priorytecie. 
Program w obecnej wersji obsługuje API serwisu www.smsapi.pl; 
Uwaga: Za wiadomoJci o wyższym priorytecie („Szybsze doręczenie”) operator 
serwisu pobiera wyższe opłaty za każdą wiadomoJK. 

o Modem - dla tej metody należy okreJliK parametry wsp!łpracy z modemem 
GSM, prędkoJK, numer portu szeregowego oraz PIN karty SIM umieszczonej 
w modemie. 

• EMail – należy okreJliK czy moduł online ma wysyłaK zdarzenia alarmowe za 
poJrednictwem wiadomoJci e-mail.  

12.3 Wskaźniki 

 WskaPniki w module zostały podzielone na r!żne kategorie: 

• wskaPniki pojedyncze – w tym r!wnież uproszczony wskaPnik strażnika mocy, na 
kt!rym prezentowana jest jedna wartoJK; 

• multi – wskaPniki, na kt!rych prezentowanych jest wiele wartoJci lub wartoJci z wielu 
urządze ; 

• wskaPnik strażnika mocy – specjalny wskaPnik do prognozowania mocy; 

• wskaPnik strażnika planu – specjalny wskaPnik do nadzorowania planu; 

• wskaPnik monitora energii – specjalny wskaPnik do monitorowania zużycia energii; 

• wskaPniki specjalne – wskaPniki dedykowane, opracowywane na specjalne 
zam!wienie; 

• wskaPnik podkładu graficznego – specjalny wskaPnik, kt!ry umożliwia wczytanie grafiki 
podkładowej (np. rysunek schematu rozdzielni). Po umieszczeniu takiego wskaPnika, 
dopiero na nim umieszcza się kolejne standardowe wskaPniki online. 

 
W dalszej częJci zamieszczono kr!tki opis dostępnych wskaPnik!w. Konfiguracja wskaPnik!w 
została opisana w rozdziale 12.3.9 "Konfiguracja wskaPnik!w" - str. 192 instrukcji. 
Przedstawione poniżej rysunki wskaPnik!w są rysunkami przykładowymi, nie zawierającymi 
jednostek mierzonych wartoJci definiowanych na etapie ich konfiguracji. 
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12.3.1 Wskaźniki pojedyncze 

 Poniżej zamieszczono dostępne typy wskaPnik!w pojedynczych: 
 

• wskaGnik poziomy (Rys. 164) 
WskaPnik umożliwia wyJwietlenie w poziomie wartoJci danych online, za wyjątkiem napięK 

i prąd!w fazowych; 
 

  

Rys. 164: Wskaźnik poziomy 
 

• wskaGnik poziomy z prognozą (Rys. 165) 
Dla energii elektrycznej: W por!wnaniu do wskaPnika poziomego dodana została 

możliwoJK prezentacji prognozy wyznaczanej na podstawie mocy narastającej na koniec cyklu 
uJredniania lub na koniec godziny zegarowej (uproszczony strażnik mocy). WskaPnik umożliwia 
prognozowanie mocy pobieranej, oddawanej lub zbilansowanej; 

Dla gazu: W por!wnaniu do wskaPnika poziomego dodana została możliwoJK prezentacji 
prognozy zużycia gazu na koniec godziny zegarowej.  
 
 

 
Rys. 165: Wskaźnik poziomy z prognozą 

 

• wskaGnik pionowy (Rys. 166) 
WskaPnik umożliwia wyJwietlenie w pionie wartoJci danych online, za wyjątkiem napięK 

i prąd!w fazowych; 
 

 
Rys. 166: Wskaźnik pionowy 

 

• wskaGnik w kształcie łuku (Rys. 167) 
WskaPnik wskaz!wkowy służący do prezentacji wartoJci mocy, tangens!w, przepływu gazu 

lub cieczy, temperatury, ciJnienia. 
 

 

 
Rys. 167: Wskaźnik w kształcie łuku 
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• wskaGnik tekstowy (Rys. 168) 
WskaPnik umożliwia wyJwietlanie mocy chwilowych czynnych, biernych, tangensa, 

ciJnienia, temperatury, przepływu – sumarycznie. Ponadto wskaPnik umożliwia wyJwietlanie sumy 
prąd!w i sumy napięK. Możliwe jest także wyJwietlanie stan!w liczydeł. 
 

 
Rys. 168: Wskaźnik tekstowy 

 

• wskaGnik opisowy (Rys. 169) 
WskaPnik jest wskaPnikiem statycznym (jego wartoJK nie zmienia się) umożliwiającym 

wyJwietlanie informacji opisowych. 
 

 

 
Rys. 169: Wskaźnik opisowy 

 

• wskaGnik daty i czasu (Rys. 170) 
Na wskaPniku wyJwietlane są informacje o aktualnej dacie i czasie systemowym. 

 

 
Rys. 170: Wskaźnik daty i czasu 

12.3.2 Multi-wskaźniki 

 Poniżej zamieszczono dostępne typy multi-wskaPnik!w: 
 

• wskaGnik poziomy tr�jfazowy (Rys. 171) 
WskaPnik poziomy umożliwiający wyJwietlanie wartoJci w trzech fazach (moce, prądy, 

napięcia); 
 

 
Rys. 171: Wskaźnik poziomy trójfazowy 

 

• wskaGnik pionowy tr�jfazowy (Rys. 172) 
WskaPnik pionowy umożliwiający wyJwietlanie wartoJci w trzech fazach (moce, prądy, 

napięcia); 
 

 
Rys. 172: Wskaźnik pionowy trójfazowy 
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• wskaGnik tekstowy 1 (Rys. 173) 
WskaPnik umożliwia prezentację napięK i prąd!w w poszczeg!lnych fazach; 
 

  

Rys. 173: Wskaźnik tekstowy 1 
 

• wskaGnik tekstowy 2 (Rys. 174) 
WskaPnik umożliwia prezentację sumarycznych mocy czynnych lub biernych dla 

maksymalnie 10 r!żnych urządze  pomiarowych na jednym wskaPniku; 
 

 
Rys. 174: Wskaźnik tekstowy 2 

 

• wskaGnik tekstowy 3 (Rys. 175) 
WskaPnik umożliwia wyJwietlanie wszystkich wartoJci chwilowych na jednym wskaPniku 

w formie tekstowej. 
 

 
Rys. 175: Wskaźnik tekstowy 3 

 

• wskaGnik słupkowy (profilowy) (Rys. 176) 
WskaPnik umożliwia wyJwietlanie profilu mocy oraz energii godzinowych (dla energii 

elektrycznej) w trybie online (dla tego wskaPnika konieczne jest włączenie doczytywania profilu 
w konfiguracji urządze ); 
 

 
Rys. 176: Wskaźnik słupkowy 

 

• wskaGnik pisakowy (Rys. 177) 
WskaPnik umożliwia wyJwietlanie mocy chwilowych czynnych, biernych, tangensa 

chwilowego dla każdej z faz z osobna lub dla sumy faz oraz prąd!w i napięK w fazach, możliwe 
jest także wyJwietlanie  przepływu gazu lub cieczy, ciJnienia, temperatury. W przypadku mocy lub 
tangens!w mogą byK wyJwietlane wartoJci chwilowe lub wartoJci uJredniane w minucie. WskaPnik 
może byK prezentowany w formie liniowej lub słupkowej. 
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Rys. 177: Wskaźnik pisakowy 

 

• wskaGnik tekstowy por�wnawczy (Rys. 178) 
WskaPnik umożliwia por!wnywanie bieżącego zużycia energii w stosunku do okresu 

poprzedniego. Jako okres można ustawiK, godzinę, dzie  i miesiąc. WskaPnik aktualizowany jest 
po odczytach profili mocy. 

 

  

Rys. 178: Wskaźnik tekstowy porównawczy 

12.3.3 Wskaźniki specjalne 

 W programie dostępna jest także grupa wskaPnik!w specjalnych (dedykowanych dla 
indywidualnych klient!w). 
 

• graficzny wskaGnik por�wnawczy energii godzinowych (Rys. 179) 
WskaPnik umożliwia por!wnywanie energii godzinowych w bieżącej i poprzedniej dobie. 

WskaPnik aktualizowany jest co godzinę. W przypadku doby 25 godzinnej (zmiana czasu 
lato/zima) wartoJK ze zdublowanej godziny jest sumowana. 

 

 
Rys. 179: Graficzny wskaźnik porównawczy energii godzinowych 

 

• graficzny wskaGnik por�wnawczy energii godzinowych, dobowych, miesięcznych (Rys. 
180) 

WskaPnik umożliwia por!wnywanie energii godzinowych, dobowych, miesięcznych 
z bieżącego i poprzedniego okresu. WskaPnik aktualizowany jest co minutę. Zastosowanie 
wskaPnika możliwe jest dla wszystkich rodzaj!w medi!w. 

 

  

Rys. 180: Graficzny wskaźnik porównawczy energii godzinowych, dobowych, miesięcznych 
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• tekstowy wskaGnik por�wnawczy energii dobowych (Rys. 181) 
WskaPnik umożliwia prezentację energii dobowych z dw!ch ostatnich zako czonych d!b 

oraz wylicza procentową r!żnicę pomiędzy wskazaniami (czy zużycie roJnie, czy maleje). 
 

 
Rys. 181: Tekstowy wskaźnik porównawczy energii dobowych 

 

• tekstowy wskaGnik por�wnawczy energii narastającej w roku (Rys. 182) 
WskaPnik umożliwia por!wnanie energii narastającej w roku kalendarzowym  

z analogicznym okresem z zeszłego roku. Dodatkowo na wskaPniku wyliczane jest jednostkowe 
zużycie energii, żądany cel do osiągnięcia wyrażony w procentach oraz aktualne wykonanie 
(aktualne jednostkowe zużycie energii w stosunku do poprzedniego zużycia jednostkowego) 
wyrażone w procentach. 

 

 
Rys. 182: Tekstowy wskaźnik porównawczy energii narastającej w roku 

12.3.4 Wskaźnik Strażnik mocy (opcjonalny) dla energii elektrycznej 

Opcjonalny wskaPnik Strażnika mocy pozwala na Jledzenie poboru mocy w kolejnych 
minutach cyklu, prognozując całkowity pob!r na koniec cyklu uJredniania. WskaPnik umożliwia 
prognozowanie mocy pobranej lub oddawanej lub zbilansowanej. W przypadku przekroczenia 
ustalonych prog!w generowany jest dPwięk alarmowy. Wygląd wskaPnika Strażnika mocy został 
przedstawiony na Rys. 183. 
 

 
Rys. 183: Wskaźnik Strażnik mocy dla energii elektrycznej 
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 Na wskaPniku dodatkowo, może byK rysowany przebieg mocy chwilowej, a prognoza może 
odbywaK się dwoma metodami: z ostatniej wartoJci mocy narastającej lub z dw!ch ostatnich 
wartoJci mocy narastającej. 

12.3.5 Wskaźnik dynamicznego strażnika mocy (opcjonalny) dla energii 

elektrycznej 

Opcjonalny wskaPnik dynamicznego strażnika mocy pozwala na Jledzenie poboru mocy 
w kolejnych minutach cyklu, prognozując całkowity pob!r na koniec cyklu uJredniania 
z uwzględnieniem zadeklarowanej mocy odbiornika w zależnoJci od jego stanu załączenia. 
W przypadku przekroczenia ustalonych prog!w generowany jest dPwięk alarmowy, a w przypadku 
zdefiniowania przekaPnik!w sterowanie odbiornikami podłączonymi pod przekaPniki. Wygląd 
wskaPnika dynamicznego strażnika mocy został przedstawiony na Rys. 184 

 

  
Rys. 184: Wskaźnik dynamicznego strażnika mocy dla energii elektrycznej 

 

 WskaPnik składa się z trzech gł!wnych częJci: 

• prezentacja mocy minutowych w cyklu pomiarowym (Rys. 185): w kolorze zielonym 
zaprezentowane są moce z zako czonych minut cyklu, w kolorze brązowym wartoJK mocy 
w bieżącej minucie, kolorem niebieskim prezentowana jest dopuszczalna wartoJK mocy, 
aby nie doszło do przekroczenia zadanego limitu, na g!rze wykresu prezentowane są 
wartoJci mocy Jrednich trzyminutowych, a po prawej stronie wykresu wartoJK prognozy 
mocy na koniec cyklu pomiarowego. Kolorem ż!łtym oznaczono ustawiony zakres limitu 
mocy, do kt!rego wykonywane są obliczenia prognozowania. 
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           Rys. 185: Prezentacja mocy minutowych na wskaźniku 

• prezentacja mocy narastającej w cyklu pomiarowym (Rys. 186): kolorem czerwonym 
prezentowany jest zakres limitowany tożsamy z zakresem z pierwszej częJci wskaPnika, 
kolorem ż!łtym obszar, kt!ry stanowi zagrożenie przekroczeniem, a kolorem niebieskim 
limit dla mocy narastającej, po przekroczeniu kt!rego nastąpi załączenie alarmowania 
i zadziałanie algorytmu wyłączania odbiornik!w. Kolorem zielonym na bieżąco rysowana 
jest wartoJK mocy narastającej w cyklu pomiarowym. 
 

 
Rys. 186: Prezentacja mocy narastającej 

• prezentacja status!w i sterowanie wskaPnikiem (Rys. 187): po lewej stronie 
zaprezentowano minutową prezentację zadziałania algorytm!w zabezpieczających dla obu 
zdefiniowanych limit!w (dla mocy umownej oraz dla mocy narastającej). W przypadku 
zadziałania algorytmu w poszczeg!lnych minutach cyklu pole odpowiadające danej minucie 
oznaczone zostanie kolorem czerwonym. Kolejne pola na wskaPniku oznaczone kolorem 
zielonym prezentują stan aktywnoJci algorytm!w sterujących, jeżeli są zielone algorytm jest 
aktywny, jeżeli czerwone algorytm jest nieaktywny. Kolejne dwa pola pozwalają na szybkie 
zdefiniowanie mocy odbiornika, kt!ra jest uwzględniana w prognozie mocy strażnika 
dynamicznego oraz wartoJK limitu dla mocy narastającej. Ostatnie dwa pola z prawej strony 
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symbolizują stan zwarcia przekaPnika dla zadanego limitu. W przypadku, gdy algorytm dla 
danej wartoJci jest aktywny to sterowanie przekaPnikiem odbywa się automatycznie, jeżeli 
algorytm sterujący jest nieaktywny, to kliknięcie w daną kratkę powoduje ręczne sterowanie 
przekaPnikiem. AktywnoJK przekaPnika symbolizowana jest zielonym kolorem danej kratki. 
UWAGA: wyłączenie sterowania algorytmem powoduje tylko brak automatycznego 
sterowania przekaPnikami, pozostałe opcje alarmowe jak dPwięk, SMS, e-mail działają 
zgodnie z algorytmem pracy wskaPnika. 

 

 
Rys. 187: Prezentacja statusów i opcji sterowania wskaźnikiem 

 

 WskaPnik dynamicznego strażnika mocy posiada też ciągłą rejestrację wartoJci podczas 
swojego działania. Umożliwia to p!Pniejsze wygenerowanie raportu lub podgląd w postaci 
wykres!w historii danych oraz historii zdarze . Aby dokonaK przeglądu zarejestrowanych wartoJci, 
należy kliknąK jeden z przycisk!w umieszczonych w prawym dolnym rogu wskaPnika (Rys. 188). 
 

 
Rys. 188: Przyciski do przeglądu zarejestrowanych danych 

 

Kliknięcie lewego przycisku (Raport z rejestracji), spowoduje wyJwietlenie okna, w kt!rym 
definiuje się przedział czasu, za kt!ry mają zostaK wyJwietlone dane, rodzaj prezentowanych 
danych (dane lub zdarzenia) oraz rozdzielczoJK prezentowanych danych (dane 1, 3, 15 lub 60 
minutowe). Po wybraniu parametr!w raportu i zatwierdzeniu, wyJwietlony zostanie raport 

z zarejestrowanych danych lub zdarze  (Rys. 189, Rys. 190). 

 
Rys. 189: Przykładowy raport z zarejestrowanymi danymi 
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Rys. 190: Przykładowy raport z zarejestrowanymi zdarzeniami 

 

Kliknięcie prawego przycisku (Wykres danych z rejestracji), spowoduje wyJwietlenie okna, 
w kt!rym definiuje się przedział czasu, za kt!ry mają zostaK wyJwietlone dane oraz rozdzielczoJK 
prezentowanych danych (dane 1, 3, 15 lub 60 minutowe). WyJwietlone zostanie okno 

przedstawione na poniższym rysunku (Rys. 191). 
 

 
Rys. 191: Przykładowy wykres danych z rejestracji 

 

 Klikając na poszczeg!lne słupki wykresu można uzyskaK szczeg!łowe informacje 
dotyczące danych lub zdarze . 
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 Pojedyncze kliknięcie na słupek powoduje wyJwietlenie szczeg!ł!w zarejestrowanych 
danych (Rys. 192). 

 

 
Rys. 192: Szczegóły zarejestrowanych danych 

 

 Podw!jne kliknięcie na słupek powoduje wyJwietlenie szczeg!ł!w zarejestrowanych 
zdarze  (Rys. 193). 
 

 
Rys. 193: Szczegóły zarejestrowanych zdarzeń 
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12.3.6 Wskaźnik Strażnik mocy (opcjonalny) dla gazu 

Opcjonalny wskaPnik Strażnika mocy pozwala na Jledzenie prognozowanego przepływu 
gazu na koniec godziny w m3/h lub w kWh. W przypadku przekroczenia ustalonych prog!w 
generowany jest dPwięk alarmowy. Wygląd wskaPnika Strażnika mocy został przedstawiony na 
Rys. 194. 
 

 
Rys. 194: Wskaźnik Strażnik mocy dla gazu 

 

 

 Na wskaPniku dodatkowo, może byK rysowany przebieg przepływu chwilowego gazu. 

12.3.7 Wskaźnik Strażnik planu (opcjonalny) 

 WskaPnik Strażnik planu (Rys. 195) umożliwia Jledzenie poboru energii w poszczeg!lnych 
minutach cyklu, a także prognozowanie zużytej energii na koniec godziny (nie ma znaczenia jaki 
czas uJredniania jest zaprogramowany w liczniku, wskaPnik ten zawsze prognozuje na koniec 
godziny). WskaPnik ten umożliwia ustawienie prog!w, w kt!rych należy utrzymaK swoje zużycie 
energii na koniec godziny. WartoJK tego progu jest automatycznie pobierana z bazy plan!w 
programu SKADEN.  
 

 
Rys. 195: Wskaźnik Strażnik planu 
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12.3.8 Wskaźnik Monitor energii (opcjonalny) 

 WskaPnik Monitor energii pozwala na monitorowanie zużycia energii w trybie online, od 
okreJlonego przez użytkownika momentu czasu. Na wskaPniku mogą byK prezentowane dane  
z jednego do maksymalnie oJmiu licznik!w. Przykładowy wygląd wskaPnika przedstawiający dane 
z dw!ch licznik!w został pokazany na Rys. 196. 
 W g!rnej częJci wskaPnika przedstawione są dane licznik!w z wyszczeg!lnieniem stan!w, 
na podstawie kt!rych wykonywane są obliczenia zużycia energii.  
 Po lewej stronie wskaPnika w postaci graficznej przedstawione jest zużycie energii 
zmierzone przez poszczeg!lne liczniki. 
 Po prawej stronie wskaPnika w postaci graficznej i tekstowej prezentowane jest „Całkowite 
zużycie energii” stanowiące sumę zużycia energii zmierzonej przez poszczeg!lne liczniki.  
 Przycisk „Start” rozpoczyna odmierzanie zużycia energii. Każde, ponowne wciJnięcie 
przycisku „Start” powoduje przyjęcie nowych stan!w początkowych z bieżących odczyt!w  
i wystartowanie monitorowania od nowa. 
 

 
Rys. 196: Wskaźnik Monitor energii 

12.3.9 Wskaźnik Strażnika opłaty mocowej (opcjonalny) 

WskaPnik Strażnika opłaty mocowej pozwala na monitorowanie w trybie online Jredniego 
godzinowego zużycia energii w godzinach obowiązywania opłaty mocowej oraz poza tymi 
godzinami w dni robocze. \rednie energie godzinowe są wyznaczane od początku miesiąca 
do chwili bieżącej. 

Lewy słupek wskaPnika przedstawia Jrednie godzinowe zużycie energii w godzinach 
obowiązywania opłaty mocowej, natomiast prawy słupek reprezentuje Jrednie godzinowe zużycie 
energii poza godzinami obowiązywania opłaty mocowej w dni robocze. 

W celu minimalizacji wysokoJci opłaty mocowej należy dążyK do tego, aby wysokoJci obu 
słupk!w na wykresie były maksymalnie zbliżone.  
 
WskaPnik wyposażony jest w dwa algorytmy wyliczające: Algorytm 1 oraz Algorytm 2. 
Wyb!r algorytmu dokonywany jest we właJciwoJciach wskaPnika strażnika opłaty mocowej, 
w zakładce „Opłata mocowa”. 
 
Algorytm 1  
W g!rnej częJci wskaPnika prezentowana jest bonifikata wyliczona dla aktualnych Jrednich 
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godzinowych zużyK energii oraz procentowa r!żnica między nimi. 
 
Poniżej prezentowane są dwie wyliczone wartoJci: 
DEH – graniczna warto!P zużycia energii w godzinach obowiązywania opłaty mocowej 
do ko ca miesiąca. Jeżeli zużycie do ko ca miesiąca w tych godzinach będzie poniżej tej wartoJci, 
w!wczas r!żnica Jrednich energii godzinowych będzie nie większa niż 5%, a tym samym 
możliwe będzie osiągnięcie najwyższej możliwej bonifikaty opłaty mocowej; 
 
DEP – graniczna warto!P zużycia energii poza godzinami obowiązywania opłaty mocowej 
w dni robocze do ko ca miesiąca. Jeżeli zużycie do ko ca miesiąca w tych godzinach będzie 
powyżej tej wartoJci, w!wczas r!żnica Jrednich energii godzinowych będzie nie większa niż 5%, 
a tym samym możliwe będzie osiągnięcie najwyższej możliwej bonifikaty opłaty mocowej. 
 

 
Rys. 197: Wskaźnik Strażnika opłaty mocowej (Algorytm 1) 

Algorytm 2 
W g!rnej częJci wskaPnika prezentowana jest r!żnica Jredniego zużycia energii elektrycznej oraz 
wsp!łczynnik A wyznaczany zgodnie z zapisami ustawy o rynku mocy. 
Poniżej prezentowany jest zapas lub przekroczenie energii.  
Jeżeli prezentowany jest „Zapas energii” oznacza to, że taką iloJK energii można „przenieJK” 
(zaplanowaK jej zużycie) z godzin poza godzinami obowiązywania opłaty mocowej do godzin 
obowiązywania opłaty mocowej (w dni robocze), aby nie przekroczyK r!żnicy 5% między Jrednimi 
zużyciami godzinowymi. WartoJK energii pokazywana jest ze znakiem minus. 
Jeżeli prezentowane jest „Przekroczenie energii” oznacza to, że tyle energii trzeba „przenieJK” 
(zaplanowaK jej zużycie) z godzin obowiązywania opłaty mocowej do godzin poza godzinami 
obowiązywania opłaty mocowej (w dni robocze), aby r!żnica między Jrednimi zużyciami 
godzinowymi była niższa niż 5%. WartoJK energii pokazywana jest bez znaku. 
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Rys. 198: Wskaźnik Strażnika opłaty mocowej (Algorytm 2) 

 

12.3.10 Wskaźnik stanu przekaźników 

WskaPnik stanu przekaPnik!w pozwala na aktywne monitorowanie stanu 
przekaPnik!w. SzeJK numerycznych p!l wskazuje stany konkretnych wyjJK 
przekaPnikowych skonfigurowanego urządzenia. Pole kontrolne "K" informuje 
o prawidłowoJci połączenia z danym urządzeniem. 
 

 
Rys. 199: Wskaźnik stanu przekaźników 

12.4 Konfiguracja wskaźników 

 Konfigurację wskaPnik!w należy przeprowadziK definiując opisane poniżej ustawienia dla 
„WłaJciwoJci wskaPnik!w” oraz dla „hr!deł danych wskaPnik!w”. 

12.4.1 Właściwości wskaźników 

WłaJciwoJci wskaPnik!w można wywołaK klikając na nich prawym klawiszem myszy 
i wybierając z menu podręcznego pozycję „WłaBciwoBci wskaInika”. 

W zależnoJci od typu wskaPnika okno właJciwoJci (Rys. 200) może posiadaK r!żne opcje. 
W poniższym podrozdziale opisane zostały wszystkie możliwe do wystąpienia opcje wskaPnik!w 
(za wyjątkiem wskaPnik!w specjalnych). Po wywołaniu właJciwoJci wyJwietlone zostanie okno 
z pogrupowanymi właJciwoJciami na zakładkach. 
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Zakładka Gł,wne: 

• Tytuł wskaGnika – tytuł wskaPnika np. Moc czynna; 

• Opis wskaGnika – opis wskaPnika np. Rozliczenie; 

• Dolna granica – okreJla dolną granicę wartoJci na wskaPniku; 

• G�rna granica – okreJla g!rną granicę wartoJci na wskaPniku; 

• WskaGnik warto!ci – okreJla rodzaj pokazywanej wartoJci (np. moc chwilowa, 
prognoza itp.); 

• Alarmuj ten wskaGnik – okreJla czy przekroczenia z tego wskaPnika mają byK 
alarmowane czy też nie; 

• Rejestruj dane z tego wskaGnika – okreJla czy dane z tego wskaPnika mają byK 
rejestrowane; 

• Pokazuj warto!ci liczbowe na wykresie – (funkcja dostępna dla strażnika mocy) 
okreJla czy na wykresie mają byK pokazywane wartoJci w postaci liczbowej; 

• Pokazuj moc chwilową – (funkcja dostępna dla strażnika mocy dla energii 
elektrycznej) okreJla czy na wskaPniku ma byK dodatkowo pokazywana moc chwilowa; 

• Pokazuj przepływ chwilowy – (funkcja dostępna dla strażnika mocy dla gazu) okreJla 
czy na wskaPniku ma byK dodatkowo pokazywany przepływ chwilowy; 

• Typ prognozy – (funkcja dostępna dla strażnika mocy dla energii elektrycznej) okreJla 
metodę prognozowania (z ostatniej wartoJci i punktu zerowego, czy też z dw!ch 
ostatnich wartoJci); 

• Kierunek mocy czynnej narastającej – (funkcja dostępna dla strażnika mocy dla 
energii elektrycznej) okreJla typ mocy, kt!ra ma byK monitorowana: moc pobierana, 
moc oddawana, moc zbilansowana; 

• Punkty na osi X – (funkcja dostępna dla wskaPnika pisakowego) okreJla ile punkt!w 
ma byK maksymalnie pokazywanych na wykresie; 

• Prezentowana warto!P – dla niekt!rych wskaPnik!w można wybraK tryb pracy lub typ 
prezentowanej wartoJci np. wskaPnik profilowy, wskaPnik tekstowy por!wnawczy. 
 

 
Rys. 200: Zakładka właściwości wskaźników – Główne 
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Zakładka Limity / Limity i czcionki: 

• Limity dolne (poziom niższy) – okreJla poziom niższy dolnego ograniczenia wartoJci, 
poniżej kt!rego będzie generowane zdarzenie i/lub alarm; 

• Limity dolne (poziom wyższy) – okreJla poziom wyższy dolnego ograniczenia 
wartoJci, poniżej kt!rego będzie generowane zdarzenie i/lub alarm; 

• Limity g�rne (poziom niższy) – okreJla poziom niższy g!rnego ograniczenia wartoJci, 
powyżej kt!rego będzie generowane zdarzenie i/lub alarm; 

• Limity g�rne (poziom wyższy) – okreJla poziom wyższy g!rnego ograniczenia 
wartoJci, powyżej kt!rego będzie generowane zdarzenie i/lub alarm; 

• Stopnie zasilania – (funkcja dostępna dla strażnika mocy) – schematy stopni zasilana 
opisane w rozdziale 22, podłączane są do wskaPnika w celu umożliwienia kontroli mocy 
w odniesieniu do stopni zasilania okreJlanych przez operatora systemu przesyłowego; 

• Pr�g nieczuło!ci – okreJla iloJK pierwszych minut cyklu, w czasie kt!rych nie będzie 
wykonywana prognoza; 

• Wielko!P czcionki na panelu – okreJla wielkoJK czcionki na wyJwietlanym panelu; 

• Moc zam�wiona – (funkcja dostępna dla strażnika mocy) okreJla poziom mocy 
zam!wionej (umownej), powyżej kt!rego będzie generowane zdarzenie i/lub alarm; 

• Moc progowa – (funkcja dostępna dla strażnika mocy) okreJla poziom mocy, powyżej 
kt!rego będzie generowane zdarzenie i/lub alarm; 

• Wysyłaj SMS dla tego wskaGnika – w celu wysyłania wiadomoJci o zdarzeniach 
przekrocze  limit!w należy wprowadziK przynajmniej jeden numer telefonu 
docelowego. Aby zdefiniowaK większą iloJK numer!w telefon!w kolejne numery należy 
od siebie oddzieliK przecinkiem np. 111111111,222222222. Aby wysyłaK wiadomoJci 
należy najpierw skonfigurowaK spos!b wysyłania zdarze  w opcjach modułu online; 

• Wysyłaj EMail dla tego wskaGnika – w celu wysyłania wiadomoJci e-mail 
o zdarzeniach przekrocze  limit!w należy wprowadziK przynajmniej jeden adres e-mail. 
Aby zdefiniowaK większą iloJK adres!w kolejne adresy należy od siebie oddzieliK 
przecinkiem np. j.kowalski@pozyton.com.pl,j.doe@pozyton.com.pl. Aby wysyłaK 
wiadomoJci należy najpierw skonfigurowaK spos!b wysyłania zdarze  w opcjach 
modułu online. 

 
Dodatkowo pod konkretne limity można przypisaK wyjJcia przekaPnikowe w przypadku 

korzystania z zewnętrznego modułu wyjJK przekaPnikowych. 
Jeżeli limity mają byK nieaktywne, należy ustawiK ich wartoJci na minimum i maksimum 

skali na wskaPniku. 
 
Zakładka Jednostki: 

• Jednostka prąd�w, napięP, mocy, energii – okreJla jednostkę, w jakiej mają byK 
prezentowane dane; 

• Jednostki dla gazu – okreJla jednostkę, w jakiej mają byK prezentowane dane m3/h 
czy kWh/h; 

• Jednostki dla cieczy – okreJla jednostkę, w jakiej mają byK prezentowane dane m3 
czy litry/minutę; 

• Dodatkowy mnożnik – w przypadku wystąpienia potrzeby prezentacji wartoJci 
przeliczonych przez dodatkowy wsp!łczynnik, w polu należy wpisaK żądaną wartoJK 
mnożnika. 
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Zakładka Kolory: 

• Kolory – okreJla kolory dla odpowiednich częJci wskaPnika. 
 
Zakładka Plan (dostępna tylko dla wskaInika strażnika planu): 

• Plan – okreJla, z kt!rym planem zdefiniowanym w bazie plan!w programu ma 
wsp!łpracowaK wskaPnik, 

• Wsp�łczynnik g�rny – okreJla odchylenie dodatnie o ile procent od planu ma zostaK 
narysowana g!rna granica, 

• Wsp�łczynnik dolny – okreJla odchylenie ujemne o ile procent od planu ma zostaK 
narysowana dolna granica. 

 
Konfiguracja stopni zasilania w przypadku wskaźnika strażnika mocy 

Po zdefiniowaniu schematu stopni zasilania dla wybranego wskaPnika strażnika mocy (Rys. 
201) uzyskuje się możliwoJK sterowania stopniami zasilania. W g!rnej częJci wskaPnika 
pojawi się 10 lub 12 przycisk!w od 11 do 20 dla energii elektrycznej lub od 1 do 12 dla 
gazu, symbolizujących stopie  zasilania dla danego wskaPnika. Przełączanie się pomiędzy 
stopniami skutkuje zmianą prog!w strażnika mocy, zgodnie z ustawionymi progami 
w podłączonym schemacie. 

 

Rys. 201 Podłączenie schematu stopni zasilania pod wskaźnik 

 

G!rny pr!g strażnika mocy wynika wprost z podłączonego schematu, natomiast pr!g 
niższy obliczany jest na podstawie wprowadzonego wsp!łczynnika w polu „Pr!g niższy”. 
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Wsp!łczynnik ten wprowadzany jest w % i wskazuje ile procent poniżej progu wyższego ma 
pojawiK się pr!g niższy. 

Sterowanie stopniami zasilania ze wskaPnika strażnika mocy skutkuje zmianą prog!w tylko 
na tym wskaPniku. 

Jeżeli w module stopni zasilania została skonfigurowana historia stopni zasilania oraz 
została zaznaczona opcja „Steruj automatycznie” program samodzielnie będzie sterował 
stopniami zasilania, tym samym uniemożliwiając użytkownikowi sterowanie ręczne 
stopniami zasilania. Aby użytkownik m!gł ręcznie sterowaK stopniami zasilania należy 
odznaczyK opcję „Steruj automatycznie”. Jeżeli zaznaczona jest opcja „Steruj 
automatycznie” a program nie odnajdzie stopnia dla aktualnej daty, automatycznie 
przełączy się na stopie  11 dla energii elektrycznej lub 1 dla gazu. 

Istnieje możliwoJK dodania specjalnego wskaPnika, dzięki kt!remu użytkownik może 
sterowaK stopniami zasilania dla wszystkich wskaPnik!w strażnika mocy, kt!re mają 
zdefiniowany schemat stopni zasilania. WskaPnik ten dostępny jest w menu podręcznym. 

 

 
Rys. 202 Nowy wskaźnik „Stopnie zasilania” 

 

 
 

Rys. 203 Wskaźnik „Stopnie zasilania” 
 

12.4.2 Źródła danych wskaźników 

 Po naciJnięciu prawym przyciskiem myszki na wskaPniku pojawi się menu podręczne, 
z kt!rego należy wybraK „Mr,dło danych”. WyJwietli się okno (Rys. 204) z listą punkt!w 
pomiarowych podpiętych do wskaPnika, o ile zostały już podpięte.  
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Rys. 204: Okno źródła danych wskaźnika 

 

 Każdy punkt pomiarowy posiada znak bilansujący, dzięki kt!remu można zmieniK znak 
(dwukrotnie szybko klikając na elemencie) wartoJci danego kanału np. aby stworzyK bilans mocy 
pobranej i oddanej. DomyJlnie znak bilansujący zawsze jest dodatni. Aby usunąK punkt pomiarowy 
z listy należy zaznaczyK element na liJcie i nacisnąK przycisk „Usu4”. Jeżeli zaznaczonych będzie 
kilka element!w to wciJnięcie „Usu4” spowoduje usunięcie wszystkich zaznaczonych element!w. 
Aby dodaK nowe punkty pomiarowe należy nacisnąK przycisk „Dodaj”. Pojawi się okno 
przedstawione na Rys. 205. 

 

 
Rys. 205: Okno listy urządzeń 

 

 Z listy dostępnych urządze  wybiera się urządzenie, kt!rego wartoJci chcemy odczytywaK 
i pokazywaK na wskaPniku. Na prawym panelu pojawią się kanały, kt!re można dodaK do 
wskaPnika. Aby tego dokonaK zaznacza się odpowiednie elementy i naciska przycisk „Dodaj”. 
Wybrane elementy znajdą się na liJcie punkt!w pomiarowych podpiętych do wskaPnika. 
Do jednego wskaPnika można dodawaK kanały z r!żnych urządze . Na prawym panelu 
wyJwietlane są tylko te kanały, kt!re odpowiadają wybranemu wskaPnikowi oraz odczytywanej 
wielkoJci. 
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12.5 Obsługa przekaźników 

Moduły Online/Strażnik mocy/Strażnik planu zostały wyposażone w funkcję wsp!łpracy  
z zewnętrznymi modułami wyjJK przekaPnikowych: 
 

1. Advantech USB-4761. Jest to moduł 8 wyjJK przekaPnikowych podłączany do porut USB 
komputera. System SKADEN może wsp!łpracowaK z kilkoma modułami wyjJK 
przekaPnikowych r!wnoczeJnie. Wsp!łpracę z wyjJciami przekaPnikowymi ustawia się we 
właJciwoJciach wskaPnika w zakładce Limity poprzez podpięcie konkretnego limitu 
do wskazanego wyjJcia przekaPnikowego. Do wsp!łpracy modułu z systemem wymagane 
jest, aby dla modułu USB-4761 zainstalowane były sterowniki DAQ v. 3.30. 

2. Advantech ADAM-6066. Jest to moduł 6 wyjJK przekaPnikowych podłączony do sieci 
komputerowej. System SKADEN może wsp!łpracowaK z kilkoma modułami wyjJK 
przekaPnikowych r!wnoczeJnie. Wsp!łpracę z wyjJciami przekaPnikowymi ustawia się we 
właJciwoJciach wskaPnika w zakładce Limity poprzez podpięcie konkretnego limitu do 
wskazanego wyjJcia przekaPnikowego. Do wsp!łpracy modułu z systemem wymagane jest 
uprzednie skonfigurowanie moduł!w ADAM-6066 w module Online. Aby tego dokonaK 
z menu gł!wnego modułu Online należy wybraK pozycję „PrzekaPniki ADAM-6066” -> 
„Konfiguracja urządze ”. WyJwietlone zostanie poniższe okno (Rys. 206). 
 
 

 

Rys. 206 Główne okno konfiguracji modułów przekaźników ADAM-6066 

 

Za pomocą tego okna można dodawaK/edytowaK i usuwaK moduły przekaPnik!w 
ADAM-6066 oraz zdefiniowaK, czy sterowanie przekaPnikami ma odbywaK się z danej stacji 
roboczej systemu SKADEN. Podczas edycji parametr!w (Rys. 207) modułu przekaPnik!w 
należy zdefiniowaK następujące parametry: 

• Adres IP – okreJla adres IP, pod kt!rym dany moduł jest dostępny w sieci 
komputerowej; 

• Port – okreJla port TCP, pod kt!rym dostępna jest komunikacja z modułem 
przekaPnik!w; 

• Nazwa – pozwala na nadanie dowolnego identyfikatora tekstowego modułowi 
przekaPnik!w; 

• Nazwa przekaGnika X – pozwala na nadanie nazwy poszczeg!lnym wyjJciom 
przekaPnikowym modułu; 
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• Zwarty gdy alarm – pozwala na okreJlenie logiki działania poszczeg!lnych wyjJK 
przekaPnikowych, tzn. czy w razie wystąpienia alarmu styki przekaPnika powinny się 
zwieraK, czy też rozwieraK. 
 
 

 

Rys. 207 Okno edycji parametrów modułu przekaźników 

12.6 Rejestrator 

 Moduł Online wyposażony jest w funkcję rejestrowania danych chwilowych. W celu 
uruchomienia rejestracji danych ze wskaPnika należy we właJciwoJciach wskaPnika zaznaczyK 
opcję „Rejestruj dane z tego wskaInika”.  
 Aby wizualizowaK zarejestrowane dane należy kliknąK prawym klawiszem myszy 
na wybrany wskaPnik i z menu podręcznego wybraK „Podgląd rejestratora” (Rys. 208). 

 

 
Rys. 208: Okno wyboru danych w podglądzie rejestratora 

 

Otwarte zostanie okno z kilkoma opcjami do wyboru: 

• Typ: 
o Raport – prezentuje zarejestrowane dane w formie tabelarycznej; 
o Wykres – prezentuje zarejestrowane dane w formie graficznej; 

• Zakres: 
o Przedział czasu, z kt!rego mają byK prezentowane dane; 

• Wybierz warto!ci: 
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o Wszystkie – wybrane zostaną wszystkie dane; 
o R!wne – wybrane zostaną dane r!wne podanej wartoJci; 
o Zakres – wybrane zostaną dane zawierające się w podanym zakresie; 
o Większe – wybrane zostaną dane większe niż podana wartoJK; 
o Mniejsze – wybrane zostaną dane mniejsze niż podana wartoJK; 

• Jednostki: 
o OkreJla jednostki, w kt!rych mają byK prezentowane dane. 

12.7 Serwer HTTP 

 Moduł może działaK r!wnież jako serwer HTTP. Na okreJlonym przez użytkownika porcie 
udostępnione są, wygenerowane w postaci strony WWW, wskaPniki z odczytanymi wartoJciami 
w wybranych punktach pomiarowych. Aby przeglądaK takie wyniki należy w przeglądarce 
internetowej (np. Internet Explorer 7.0) wpisaK ciąg znak!w w postaci: 
 

http://adres_ip:server_HTTP_port 

gdzie: 
adres_ip - to adres lub nazwa komputera, na kt!rym działa program monitorujący; 
server_HTTP_port - to numer portu zdefiniowany w opcjach programu. 

12.8 Serwer DDE 

Serwer DDE - (ang. Dynamic Data Exchange – pl. dynamiczna wymiana danych) –
umożliwia wymianę danych (wartoJci chwilowych) pomiędzy programem SKADEN, a inną dowolną 
aplikacją wspierającą ten spos!b wymiany danych. Serwer DDE udostępnia dane tylko 
dla medium energii elektrycznej. 

W celu uruchomienia serwera DDE należy z menu Online programu SKADEN wybraK 
pozycję Uruchomienie serwera DDE. Serwer DDE automatycznie połączy się z serwerem 
odczytowym – co będzie sygnalizowane w zasobniku systemowym zmianą koloru ikony Serwera 
DDE z czarno-białej na kolorową.  
UWAGA: Serwer DDE wymaga uruchomienia serwera odczytowego. Serwer DDE uruchamia się 
na komputerze, na kt!rym wykorzystywane będą dane z serwera DDE. 
 

Przykład wykorzystania serwera w połączeniu z aplikacją Microsoft Excel 
 

W dowolnej kom!rce należy wprowadziK następującą formułę: 
 

=DDEServer|m272047!datetime_272047 
gdzie: 
m272047 – numer urządzenia poprzedzony literą m, 
datetime_272047 – nazwa zmiennej według protokołu oraz numer urządzenia. 
 

Powyższa formuła umożliwi wyJwietlenie w kom!rce daty i czasu pobranych z licznika. 
 
Protok�ł Serwera DDE 
 

LICZNIK KWMS-3 
WartoJK Nazwa zmiennej WartoJK Nazwa zmiennej 
Data i czas datetime_Numer Data i czas datetime_Numer 
Minuta cyklu dla P p_minute_Numer WejJcie 1 input1_Numer 
Minuta cyklu dla Q q_minute_Numer WejJcie 2 input2_Numer 
Moc P sumarycznie p0_Numer WejJcie 3 input3_Numer 
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Moc P faza 1 p1_Numer WejJcie 4 input4_Numer 
Moc P faza 2 p2_Numer WejJcie 5 input5_Numer 
Moc P faza 3 p3_Numer WejJcie 6 input6_Numer 
Moc Q sumarycznie q0_Numer WejJcie 7 input7_Numer 
Moc Q faza 1 q1_Numer WejJcie 8 input8_Numer 
Moc Q faza 2 q2_Numer WejJcie 9 input9_Numer 
Moc Q faza 3 q3_Numer WejJcie 10 input10_Numer 
Moc P narastająco pgrow_Numer WejJcie 11 input11_Numer 
Moc Q narastająco qgrow_Numer WejJcie 12 Input12_Numer 
Napięcie faza 1 u1_Numer WejJcie 13 Input13_Numer 
Napięcie faza 2 u2_Numer WejJcie 14 input14_Numer 
Napięcie faza 2 u3_Numer WejJcie 15 input15_Numer 
Prąd faza 1 i1_Numer WejJcie 16 input16_Numer 
Prąd faza 2 i2_Numer Status połączenia status_Numer 
Prąd faza 3 i3_Numer Numer urządzenia nr_Numer 
Status połączenia status_Numer      

Numer urządzenia nr_Numer      

UWAGA: „Numer” należy zastąpiK numerem urządzenia 

12.9 Podgląd alarmów 

 W instalacji systemu SKADEN dostępna jest aplikacja „Podgląd alarm,w”, kt!ra umożliwia 
zdalny podgląd alarm!w z modułu Online (Rys. 209). W tym celu należy w module online 
uruchomiK opcję podglądu zdalnego. Aplikacja ta może zostaK uruchomiana także na komputerze, 
kt!ry nie posiada licencji na program SKADEN. W celu uruchomienia aplikacji należy z gł!wnego 
katalogu programu SKADEN uruchomiK lub skopiowaK i uruchomiK na dowolnym innym 
komputerze w sieci plik AlarmViewer.exe. 
 Warunkiem działania programu jest dostępnoJK sieciowa do komputera, na kt!rym 
uruchomiony jest program online. 
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Rys. 209: Okno programu Podgląd alarmów 

 

13. Grafikowanie (opcjonalnie) 

 
 Moduł grafikowania został stworzony dla odbiorc!w korzystających z zasady TPA  
(ang. Third Party Access), kt!rych zadaniem jest sporządzanie grafiku zapotrzebowania na 
energię. Zawierając umowę zakupu energii odbiorca musi okreJliK wielkoJK poboru energii  
w każdej godzinie obowiązywania kontraktu. R!żnice pomiędzy założonym zestawieniem 
planowanego zużycia energii a rzeczywistym poborem podlegają dodatkowemu rozliczeniu.  
 
 Moduł ten pozwala na precyzyjne przygotowanie zestawienia godzinowego dla każdej doby 
w taki spos!b, aby odchylenia rzeczywistego zużycia od planu były jak najmniejsze. Pom!c w tym 
mogą dane historyczne odczytane z urządze  pomiarowych (o ile takimi danymi dysponujemy), 
kt!re można dowolnie przeglądaK w postaci wykres!w. 
 
 Dla modułu grafikowania zostały stworzone wykresy por!wnawcze oraz zestawienie 
z wykonania planu, dzięki kt!rym, patrząc na odchylenia rzeczywistego zużycia od planu, można 
dokonaK korekty w planach na następne doby. Wykresy i raport zostały dokładnie opisane 
w punkcie Rodzaje raport!w. 
 

 Moduł grafikowania jest uruchamiany po kliknięciu pozycji "Grafikowanie" w menu gł!wnym 
programu i składa się z dw!ch częJci: listy z planami po lewej stronie oraz tabelą z danymi 
godzinowymi z prawej strony. Wyb!r planu powoduje wyJwietlenie danych dla wybranego (zgodnie 
z datą) miesiąca. Moduł posiada dwa paski narzędziowe: lewy – pozwalający na przełączenie 
widoku pomiędzy przeglądarką plan!w (patrz rozdział Przeglądarka plan!w), a analizą plan!w 
(patrz rozdział Analiza plan!w), oraz g!rny – z przyciskami spełniającymi następujące funkcje: 
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Przycisk Znaczenie i działanie 

 

Umożliwia dodanie nowego planu. Przy tworzeniu nowego planu należy 
wpisaK jego nazwę oraz wybraK jego rodzaj (normalny, złożony). W przypadku 
wyboru planu złożonego należy zaznaczyK plany, z kt!rych będzie się on 
składał. Okno dodawania nowego planu zostało przedstawione na Rys. 211 

 
Usuwa zaznaczone plany. JeJli żaden plan nie jest zaznaczony to przycisk jest 
nieaktywny. 

 

Umożliwia dodanie nowego miesiąca (zgodnie z wybraną datą) do aktywnego 
planu. Wszystkie godziny dla danego miesiąca wypełniane są domyJlnie 
zerami. 

 
Usuwa dane z wybranego miesiąca w aktywnym planie. Gdy nie ma jeszcze 
żadnych danych to przycisk jest nieaktywny. 

 

Pozwala zapisaK wprowadzone zmiany. Gdy nie zostały wykonane żadne 
modyfikacje w danych to przycisk jest nieaktywny. Dodanie nowego planu, jak 
r!wnież zerowych danych miesięcznych nie wymaga zapisu zmian, dlatego 
przycisk jest nieaktywny. 

 Pozwala zaimportowaK plan z pliku tekstowego. 

 
Pozwala wyeksportowaK zaznaczone plany do plik!w tekstowych. Możliwe jest 
wyeksportowanie tylko wybranego zakresu danych. 

 
Pozwala wyeksportowaK zaznaczone plany do plik!w XLS. Możliwe jest 
wyeksportowanie tylko wybranego zakresu danych. 

 
Umożliwia wysłanie zaznaczonych plan!w do serwera plan!w na innym 
komputerze. 

 Zamyka okno grafikowania. 

 

 W lewej częJci g!rnego paska narzędziowego znajdują przyciski nawigacyjne 
umożliwiające zmianę daty (miesiąca) aktywnego planu o miesiąc lub rok (wstecz lub wprz!d). 

13.1 Przeglądarka planów 

 Przeglądarka plan!w (Rys. 210) umożliwia dodawanie, modyfikacje oraz usuwanie plan!w. 
W tabeli danych dla każdej godziny w wybranym miesiącu wprowadza się dane godzinowe 
odpowiadające planowi zużycia energii w tym czasie. G!rna belka tabeli pokazuje godziny  
w danym dniu, natomiast belka pionowa zawiera dzie  miesiąca oraz skr!coną nazwę dnia 
tygodnia. W przypadku miesiąca paPdziernika w związku ze zmianą czasu lato – zima 
przeglądarka plan!w zawiera dodatkową godzinę 02:00. 
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Rys. 210: Okno grafikowania - przeglądarka planów 

 

 Po naciJnięciu przycisku „Utw,rz nowy plan” pojawi się okno Rys. 211, w kt!rym należy 
wpisaK nazwę nowego planu oraz wybraK jego rodzaj. Przy wyborze planu złożonego na liJcie 
należy zaznaczyK poszczeg!lne plany, kt!re wejdą w skład nowego planu złożonego. Dwukrotne 
kliknięcie na planie powoduje zmianę znaku (Plus lub Minus), co umożliwia dowolne bilansowanie 
wartoJci z kilku plan!w. Po zatwierdzeniu nowy plan pojawi się na liJcie po lewej stronie gł!wnego 
okna grafikowania. Nowe plany nie zawierają żadnych danych. Dane miesięczne dodajemy 
przyciskiem „Dodaj plan na miesiąc”. Każde wprowadzenie zmian należy zatwierdziK. 
 

 

Rys. 211: Okno dodawania/edycji planu 
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Aby usunąK plan należy zaznaczyK interesujący nas plan na liJcie po lewej stronie, zostanie 
wtedy uaktywniony przycisk „Usu4 plan”. Po naciJnięciu przycisku plan zostanie usunięty. Dane 
z wybranego miesiąca można usunąK naciskając przycisk „Usu4 dane z wybranego miesiąca”. 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na liJcie plan!w pojawi się menu podręczne  
Rys. 212 z następującymi funkcjami: 

• Utw�rz plan – utworzy plan normalny; 

• Utw�rz plan z zaznaczonych – utworzy plan złożony z zaznaczonych na liJcie plan!w; 

• Utw�rz kopię aktywnego planu – utworzy kopię aktywnego planu wraz z wypełnionymi 
danymi na cały miesiąc; 

• UsuD zaznaczone plany – usuwa zaznaczone plany; 

• Zaznacz wszystkie – zaznacza wszystkie plany na liJcie; 

• UsuD zaznaczenie – usuwa zaznaczenie z plan!w na liJcie; 

• Odwr�P zaznaczenie – zmienia zaznaczenie na liJcie plan!w. 
 

 
Rys. 212: Menu podręczne (Lista planów) 

 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na tabeli danych godzinowych pojawi się menu 
podręczne Rys. 213 z następującymi funkcjami: 

• Utw�rz plan na miesiąc – zostaną dodane zerowe dane godzinowe na wybrany miesiąc; 

• Kopiuj miesięczny plan – kopiuje do pamięci (bufora) dane z wybranego miesiąca; 

• Kopiuj zaznaczone dane – kopiuje zaznaczone w tabeli dane do pamięci (bufora). 
Aby zaznaczyK dane w tabeli należy przytrzymaK klawisz Shift i myszką zaznaczyK 
interesujący nas obszar. Obszar zaznaczyK można r!wnież klawiszami kierunkowymi; 

• Wklej miesięczny plan – wstawia miesięczne dane z pamięci (bufora); 

• Wklej zapamiętane dane – wstawia dane z pamięci (bufora); 

• Wklej dane z prognozy – wstawia dane z modułu prognozowania do wybranego miesiąca. 
Gdy prognoza nie była wyznaczona na wybrany miesiąc, żadne dane nie zostaną 
przeniesione do planu; 

• UsuD miesięczny plan – usuwa dane godzinowe z wybranego miesiąca. 
 

 
Rys. 213: Menu podręczne (Tabela danych godzinowych) 
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13.2 Analiza planów 

 Analiza plan!w pozwala na szybkie sprawdzenie czy plan dla danego miesiąca jest 
utworzony i posiada komplet danych. Za komplet danych uważany jest wypełniony wartoJciami 
niezerowymi zestaw danych godzinowych dla okreJlonego miesiąca. 
 

Na rysunku Rys. 214 pokazana jest tabela, w kt!rej za pomocą kolor!w przedstawione 
zostały wyniki analizy. Znaczenia poszczeg!lnych kolor!w są następujące: 

• Czerwony – oznacza brak danych dla okreJlonego miesiąca; 

• Ż!łty – oznacza niepełne dane dla okreJlonego miesiąca. Powodem tego mogą byK zerowe 
wartoJci w niekt!rych godzinach; 

• Zielony – oznacza komplet danych dla okreJlonego miesiąca. 
 
 W celu szybkiego dostępu do miesiąca z brakującymi danymi, wystarczy podw!jnie kliknąK 
na kom!rkę tabeli odpowiadającej miesiącowi. Spowoduje to szybkie przeniesienie użytkownika do 
przeglądarki plan!w na wybrany miesiąc, gdzie można wprowadziK modyfikacje wartoJci 
godzinowych. 
 

 
Rys. 214: Okno grafikowania – analiza planów 

13.3 Serwer planów 

 W programie istnieje możliwoJK wysyłania utworzonych plan!w na inny komputer (serwer). 
W tym celu na komputerze docelowym (serwerze) należy uruchomiK program „Serwer plan!w” – 
znajdujący się w menu Grafikowanie. Po uruchomieniu programu na pasku zasobnika obok 

zegarka pojawi się ikona . 
W celu wprowadzenia ustawie  serwera należy kliknąK prawym klawiszem myszy na wyżej 

pokazaną ikonę na pasku zasobnika obok zegarka. Następnie z rozwijalnego menu wybraK 
pozycję „Opcje” (Rys. 215). 
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Rys. 215: Opcje serwera planów 

 

 W polu „Adresy IP serwera” widoczne są adresy IP oraz porty, na kt!rych uruchomiony 
będzie serwer. W celu dodania nowego adresu i portu należy wprowadziK go w polach „Adres IP”, 
„Port” a następnie kliknąK przycisk <<. W celu zatwierdzenia zmian należy kliknąK przycisk OK. 
 W celu uruchomienia serwera należy z menu podręcznego wybraK pozycję „Uruchom”. 
W menu widoczna jest także pozycja „Podgląd klient!w”, dzięki kt!rej można kontrolowaK 
podłączające się aplikacje klienckie. 

14. Prognozowanie (opcjonalnie) 

 
 Moduł prognozowania ma za zadanie wspomaganie tworzenia grafik!w zapotrzebowania 
na energię elektryczną. Pozwala on na prognozowanie zużycia energii elektrycznej pięcioma 
prostymi metodami statystycznymi, wybieranymi przez użytkownika. Istnieje możliwoJK 
zr!żnicowania udział!w poszczeg!lnych prognoz składowych w prognozie wynikowej. Dane 
dla każdej godziny doby są analizowane oddzielnie.  
Wyniki dokonanych oblicze  mogą zostaK wyeksportowane do grafiku zużycia energii elektrycznej. 
 Moduł ten wsp!łpracuje z kilkoma wykresami pozwalającymi oceniK odchylenie prognoz 
od rzeczywistego zużycia. 
 Okno (Rys. 216) posiada własny pasek narzędzi. W por!wnaniu do podstawowego modułu 
wykres!w znajdują się na nim dodatkowe przyciski spełniające następujące funkcje: 
 

Przycisk Znaczenie i działanie 

 
Umożliwia stworzenie raportu na podstawie danych, z kt!rych wykreJlony 
został wykres. 

 
Umożliwia stworzenie raportu z wykresu. 

 
Umożliwia skopiowanie danych prognozy do pamięci i p!Pniejsze 
wyeksportowanie do grafiku. 

 
Kopiuje wykres do pamięci systemowej, co umożliwi p!Pniejsze wklejenie do 
innych program!w (np. Microsoft Word) 

 

Po wybraniu dowolnego wykresu prognozy (dostępne wykresy opisane w rozdziale Rodzaje 
raport!w) pojawia się okienko przedstawione na Rys. 217, za pomocą kt!rego okreJla się zakres 
danych służących do wyznaczenia prognozy, jej horyzont oraz pozostałe parametry opisane 
poniżej: 
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Rys. 216: Widok modułu prognozowania (wykres) 
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Rys. 217: Okno parametrów prognozy 
 

• Obliczenia z (uproszczoną) analizą danych – zostały opisane w rozdziale Rodzaje 
raport!w; 

• Zakres dni – okreJla, kt!re dni będą brane pod uwagę do wyznaczania prognozy. 
Są do wyboru następujące możliwoJci: 

o Uwzględniaj wszystkie dni – prognoza jest wyznaczana bez rozr!żniania dni; 

o Robocze i wolne oddzielnie – oddzielnie analizowane są dni robocze i wolne; 

o Ten sam dzieD tygodnia – prognoza na dany dzie  jest wyznaczana tylko 
na podstawie tych samych dni tygodnia; 

o Ten sam dzieD tygodnia (tylko rob.) – prognoza na dany dzie  roboczy jest 
wyznaczana na podstawie tych samych dni tygodnia. Prognoza na dzie  wolny jest 
wyznaczana na podstawie wszystkich dni wolnych z analizowanego okresu; 

• Zakres danych – okreJla zakres danych używanych do wyznaczania prognozy, można 
wybraK (lub nie) jedną z możliwoJci: 
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o Z tego samego miesiąca – do analizy są brane dni z tego samego miesiąca 
wszystkich lat; 

o Z tej samej pory roku – do analizy są brane dni z tej samej pory roku wszystkich lat; 

o Z tego samego roku – do analizy są brane tylko dni z tego samego roku co dzie , 
na kt!ry wyznaczamy prognozę; 

• Straty – zostały opisane w rozdziale Rodzaje raport!w; 

• Metoda !redniej ruchomej – prognoza jest wyznaczana jako Jrednia prosta lub ważona 
z danych za wczeJniejsze dni. IloJK danych do wyznaczania Jredniej okreJla parametr 
Stała wygładzania. Dla tej metody ustawiamy następujące parametry: 

o Aktywna – okreJla, czy ta metoda będzie uwzględniana przy wyznaczaniu prognozy; 

o Waga – okreJla udział wynik!w uzyskanych tą metodą w sumarycznej prognozie; 

o Prognoza dynamiczna – jeJli zaznaczone, prognoza na kolejne dni będzie 
wyznaczana r!wnież na bazie wczeJniejszych prognoz; 

o Rodzaj – okreJla rodzaj metody Jredniej ruchomej, są dwie możliwoJci do wyboru: 

 .rednia ruchoma prosta – dane wczeJniejsze i p!Pniejsze mają takie same 
znaczenie; 

 .rednia ruchoma ważona – dane starsze są brane z mniejszymi wagami, dane 
nowsze z większymi; 

o Stała wygładzania – okreJla z ilu element!w będzie wyznaczana Jrednia, najmniejsza 
dopuszczalna wartoJK wynosi 1 (gdy wpiszemy 1, otrzymamy metodę naiwną); 

o Automatycznie – wybranie tej opcji powoduje wyznaczenie optymalnej wartoJci stałej 
wygładzania przez program. Kryterium doboru jest minimalizacja Jredniego 
kwadratowego błędu prognoz wygasłych. Wyb!r tej opcji powoduje wydłużenie czasu 
oblicze . 

• Metoda trendu pełzającego – prognoza jest wyznaczana przez ekstrapolację 
wyznaczonego trendu z ostatniego punktu istniejących danych. Metoda ta wymaga 
ustawienia następujących parametr!w: 

o Aktywna – okreJla, czy ta metoda będzie uwzględniana przy wyznaczaniu prognozy; 

o Waga – okreJla udział wynik!w uzyskanych tą metodą w sumarycznej prognozie; 

o Prognoza dynamiczna – jeJli zaznaczone, prognoza na kolejne dni będzie 
wyznaczana r!wnież na bazie wczeJniejszych prognoz; 

o Stała wygładzania – okreJla iloJK danych, z kt!rych będzie wyznaczana liniowa 
funkcja trendu, najmniejsza dopuszczalna wartoJK to 2; 

o Automatycznie – wybranie tej opcji powoduje wyznaczenie optymalnej wartoJci stałej 
wygładzania przez program. Kryterium doboru jest minimalizacja Jredniego 
kwadratowego błędu prognoz wygasłych. Wyb!r tej opcji powoduje wydłużenie czasu 
oblicze . 

• Metoda Browna – inaczej prosty model wygładzania wykładniczego. Polega 
na wygładzeniu danych za pomocą Jredniej ważonej ruchomej (wagi okreJlone wg prawa 
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wykładniczego). Metoda ta może byK użyta w przypadku występowania w danych prawie 
stałego poziomu oraz waha  przypadkowych. W przypadku metody Browna należy okreJliK 
poniższe parametry: 

o Aktywna – okreJla, czy ta metoda będzie uwzględniana przy wyznaczaniu prognozy; 

o Waga – okreJla udział wynik!w uzyskanych tą metodą w sumarycznej prognozie; 

o Parametr wej!ciowy – okreJla spos!b wyznaczania wartoJci startowej modelu 
prognostycznego: 

 0 – Jrednia ze wszystkich danych; 

 1 – pierwszy element danych; 

 x – Jrednia z x element!w; 

o Parametr wygładzania – możliwy zakres to <0..1>. JeJli jest bliski 0, to prognoza 
w bardzo małym stopniu uwzględnia wczeJniejsze błędy, gdy bliski 1, prognoza 
uwzględnia w bardzo wysokim stopniu błędy prognoz wczeJniejszych; 

o Automatycznie – wybranie tej opcji powoduje wyznaczenie optymalnej wartoJci 
parametru wygładzania przez program. Kryterium doboru jest minimalizacja Jredniego 
kwadratowego błędu prognoz wygasłych. Wyb!r tej opcji powoduje wydłużenie czasu 
oblicze . 

• Metoda Holta – w por!wnaniu z poprzednią metodą jest ona uzupełniona o człon 
uwzględniający trend. Metoda ta może byK stosowana, gdy w danych występuje tendencja 
rozwojowa i wahania przypadkowe. W metodzie Holta okreJlamy następujące parametry: 

o Aktywna – okreJla, czy ta metoda będzie uwzględniana przy wyznaczaniu prognozy; 

o Waga – okreJla udział wynik!w uzyskanych tą metodą w sumarycznej prognozie; 

o Parametr wej!ciowy – okreJla spos!b wyznaczania wartoJci początkowej trendu: 

 0 – przyrost Jredni liczony ze wszystkich danych; 

 1 – przyrost między dwoma pierwszymi wartoJciami; 

 x – przyrost Jredni liczony z x element!w; 

o Parametr wygładzania – możliwy zakres to <0..1>. JeJli jest bliski 0, to prognoza 
w bardzo małym stopniu uwzględnia wczeJniejsze błędy, gdy bliski 1, prognoza będzie 
uwzględniała w bardzo wysokim stopniu błędy prognoz wczeJniejszych; 

o Automatycznie – wybranie tej opcji powoduje wyznaczenie optymalnej wartoJci 
parametru wygładzania przez program. Kryterium doboru jest minimalizacja Jredniego 
kwadratowego błędu prognoz wygasłych. Wyb!r tej opcji powoduje wzrost czasu 
oblicze ; 

o Parametr trendu – możliwy zakres to <0..1>; 

o Automatycznie – wybranie tej opcji powoduje wyznaczenie optymalnej wartoJci 
parametru trendu przez program. Kryterium doboru jest minimalizacja Jredniego 
kwadratowego błędu prognoz wygasłych. Wyb!r tej opcji powoduje wydłużenie czasu 
oblicze . 
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• Metoda Winters’a – modyfikacja metody Holta polegająca na dołożeniu członu 
uwzględniającego sezonowoJK. Metoda ta znajduje zastosowanie, gdy dane zawierają 
tendencję rozwojową, wahania sezonowe i wahania przypadkowe. Parametry potrzebne 
do oblicze  są następujące: 

o Aktywna – okreJla, czy ta metoda będzie uwzględniana przy wyznaczaniu prognozy; 

o Waga – okreJla udział wynik!w uzyskanych tą metodą w sumarycznej prognozie; 

o Model – można wybraK jedną z dw!ch wersji modelu: 

 Addytywny – stosowany, gdy bezwzględny poziom waha  sezonowych jest 
w przybliżeniu stały; 

 Multiplikatywny – stosowany, gdy względny poziom waha  sezonowych jest 
w przybliżeniu stały; 

o Cykle – okreJla długoJK cyklu sezonowego. Do dyspozycji są trzy możliwoJci: 

 Brak – gdy w danych nie widaK żadnej z poniższych sezonowoJci; 

 Tygodniowy – dane wykazują sezonowoJK tygodniową; 

 Roczny – dane wykazują sezonowoJK roczną; 

o Parametr wej!ciowy – okreJla spos!b wyznaczania wartoJci początkowej trendu: 

 0 – trend początkowy r!wny 0; 

 1 – przyrost między Jrednimi drugiego i pierwszego cyklu; 

o Parametr wygładzania – możliwy zakres to <0..1>. JeJli jest bliski 0, to prognoza 
w bardzo małym stopniu uwzględnia wczeJniejsze błędy, gdy bliski 1, prognoza będzie 
uwzględniała w bardzo wysokim stopniu błędy prognoz wczeJniejszych; 

o Automatycznie – wyb!r tej opcji powoduje wyznaczenie optymalnej wartoJci 
parametru wygładzania przez program. Kryterium doboru jest minimalizacja Jredniego 
kwadratowego błędu prognoz wygasłych. Wyb!r tej opcji powoduje wydłużenie czasu 
oblicze . 

o Parametr trendu – możliwy zakres to <0..1>; 

o Automatycznie – wyb!r tej opcji powoduje wyznaczenie optymalnej wartoJci 
parametru trendu przez program. Kryterium doboru jest minimalizacja Jredniego 
kwadratowego błędu prognoz wygasłych. Wyb!r tej opcji powoduje wydłużenie czasu 
oblicze . 

o Parametr sezonowo!ci – możliwy zakres to <0..1>; 

o Automatycznie – wyb!r tej opcji powoduje wyznaczenie optymalnej wartoJci 
parametru sezonowoJci przez program. Kryterium doboru jest minimalizacja Jredniego 
kwadratowego błędu prognoz wygasłych. Wyb!r tej opcji powoduje wydłużenie czasu 
oblicze . 

• Wirtualna taryfa – opisana w rozdziale „Wirtualna taryfa". 
 



 

Strona 215 z 248 

 

Instrukcja operatorska systemu SKADEN 06.07 

15. Serwer wymiany danych EDS 

 
 Serwer wymiany danych EDS umożliwia udostępnianie danych innym systemom. Jest 
wykorzystywany do odczytu danych zapisanych w bazie danych programu SKADEN bez potrzeby 
podłączania się do niej. Dane udostępniane są w autorskim protokole wymiany danych (protok!ł 
opisany w dodatku B). Serwer umożliwia odczyt danych rozliczeniowych, profilu mocy oraz loga 
zdarze .  

Aby uruchomiK program w menu należy wybraK: Narzędzia > Serwer wymiany danych. 

Serwer widoczny będzie na pasku zasobnika obok zegarka . Po kliknięciu prawym klawiszem 
myszy dostępne jest następujące menu (Rys. 218): 

 
 

 

Rys. 218: Menu podręczne serwera EDS 
 

• Uruchom – włącza serwer (nieaktywne, gdy serwer jest uruchomiony); 

• Zatrzymaj – wyłącza serwer (nieaktywne, gdy serwer jest zatrzymany); 

• Ustawienia – opcje serwera tj. adresy IP oraz numery port!w (nieaktywne, gdy serwer 
uruchomiony). 

 

 
Rys. 219: Opcje serwera EDS 

16. Centrum odczytów SKADEN 

 
 Centrum odczyt!w SKADEN umożliwia podgląd aktywnoJci odczyt!w wykonywanych 
w systemie SKADEN oraz umożliwia szybkie wykonanie odczyt!w na podstawie listy dostępnych 
urządze . 
 Aby uruchomiK "Centrum odczyt!w SKADEN" należy wybraK z menu "Narzędzia" -> 
"Centrum odczyt!w" lub przycisk na pasku narzędzi.  
 
 Okno gł!wne centrum odczyt!w (Rys. 220) składa się z dw!ch częJci: paska 
narzędziowego oraz listy urządze , kt!re są skonfigurowane do odczytu danych. 
 Na liJcie urządze  prezentowane są urządzenia wraz z aktualnym statusem ich odczytu. 
W zależnoJci od aktualnego statusu wpisy na liJcie prezentowane są w r!żnych kolorach: 
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• kolor biały: urządzenie bez statusu, odczyt nie był jeszcze wykonywany lub 
wyczyszczono statusy odczyt!w; 

• kolor jasnoniebieski: zlecono odczyt urządzenia; 

• kolor ż!łty: rozpoczęto odczyt urządzenia; 

• kolor zielony: odczyt zako czono poprawnie; 

• kolor czerwony: odczyt nie został zako czony poprawnie. 
 

W celu wyczyszczenia status!w odczytu, należy albo kliknąK przycisk czyszczenia 
status!w na pasku narzędziowym (wtedy czyszczone są wszystkie statusy), albo zaznaczyK 
wybrane pozycje na liJcie i wywołaK menu kontekstowe (Rys. 221) klikając prawy przycisk myszki 
i wybraK pozycję “WyczyJK”. 

 

 
Rys. 220 Okno „Centrum odczytów SKADEN” 

 

 Z poziomu tego okna możliwe jest także wymuszenie kolejnych odczyt!w urządze . 
Aby tego dokonaK, należy zaznaczyK żądane pozycje na liJcie i wywołaK menu kontekstowe  
(Rys. 221) za pomocą prawego klawisza myszy. 

 

 
Rys. 221 Menu kontekstowe centrum odczytów 

 

Możliwe jest: ponowienie ostatnio wybranego typu odczytu poprzez wybranie pozycji 
“Pon!w ostatni odczyt”, albo wskazanie konkretnego typu odczytu z podmenu “Odczytaj”.  
Odczyty wywołane z poziomu tego menu są zleceane do realizacji usłudze odczytowej i zostaną 
uruchomione po minucie od wykonania operacji zlecenia odczytu. 
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UWAGA:  

Wszelkie odczyty wywoływane z poziomu okna centrum odczyt!w wykonywane są w trybie 
harmonoram!w tymczasowych przez usługę odczytową systemu SKADEN. Konieczne jest, 
aby w systemie SKADEN: 

• uruchomiona była usługa odczyt!w; 

• uruchomiony był harmonogram odczyt!w. 

17. Monitor usługi odczytów 

 
 Monitor usługi odczyt!w umożliwia podgląd aktywnoJci usługi odczyt!w systemu SKADEN. 
 Okno gł!wne monitora odczyt!w (Rys. 222) składa się z trzech częJci. W g!rnej znajduje 
się menu i przyciski wykonujące podstawowe funkcje. Największa, Jrodkowa częJK okna wyJwietla 
komunikaty otrzymane z usługi odczyt!w. Poniżej znajduje się pasek statusu. 
 Aby uruchomiK "Monitor usługi odczyt!w" należy wybraK z menu "Narzędzia" -> "Monitor 
usługi odczyt!w" lub przycisk na pasku narzędzi. Pierwsze uruchomienie wymaga jego 
wczeJniejszej konfiguracji, kt!ra została opisana w rozdziale "Konfiguracja monitora usługi 
odczyt!w". 
 
 

 

Rys. 222: Okno monitora odczytów 
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 Aby otrzymywaK informacje z usługi należy się z nią połączyK klikając przycisk „Połącz”,  
a następnie „Monitoring”.  

Program wyJwietla odbierane informacje w dw!ch trybach. W trybie klasycznym, gdzie 
informacje dotyczące danego urządzenia są wprowadzane na tej samej pozycji zastępując 
informację odebraną wczeJniej oraz w trybie logowania, gdzie każda nadchodząca informacja jest 
rejestrowana na oddzielnej pozycji (najnowsza pojawia się na początku listy). Przełączanie 
pomiędzy trybami możliwe jest z pomocą menu podręcznego.  

ZawartoJK widoku w trybie logowania można zapisaK do pliku tekstowego wybierając 
z menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy polecenie „Zapisz log...”. 

Dane otrzymywane z usługi można ograniczyK przez zastosowanie filtru, kt!ry blokuje 
wyJwietlanie informacji dotyczących urządze  o numerach nie znajdujących się na liJcie. 
Aby zastosowaK filtrację należy wybraK pozycję „Filtruj” z menu podręcznego. 
Znaczenie wszystkich przycisk!w paska narzędziowego programu zamieszczono w tabeli poniżej: 
 
 

Przycisk Działanie 

 Łączy/rozłącza z usługą odczytu danych. 

 Włącza/wyłącza wysyłanie przez usługę informacji do programu. 

 Konfiguracja programu. 

 WyjJcie z programu. 

 
 
Funkcje pozycji menu podręcznego: 
 

Pozycja Działanie 
Tryb logowania Włącza/wyłącza tryb logowania. 
Zapisz log... Zapisuje zawartoJK widoku w trybie logowania do pliku tekstowego. 
Filtruj Włącza/wyłącza filtrację na podstawie zdefiniowanych numer!w urządze . 
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17.1 Konfiguracja monitora usługi odczytów 

 Rys. 223 przedstawia okno konfiguracji monitora odczyt!w. 
 

 
Rys. 223: Okno konfiguracji monitora usługi odczytów 

 

 

Aby nawiązaK komunikację z usługą odczytu danych należy wprowadziK dane serwera usługi 
odczytu: 

• Adres IP - adres komputera, na kt!rym uruchomiona jest usługa, 

• Port TCP - numer portu, przez kt!ry będzie nawiązana komunikacja. 
oraz skonfigurowaK pozostałe opcje: 

• Łącz automatycznie po uruchomieniu programu - zaznaczenie tej opcji powoduje, 
że program będzie pr!bował łączyK się z usługą zaraz po uruchomieniu bez koniecznoJci 
ingerencji użytkownika, 

• Pokaż wskaGniki postępu - włączenie tej opcji spowoduje wyJwietlanie w ostatniej 
kolumnie wskaPnik!w postępu podczas odczytu profilu i harmonogramu. 

 
 Aby zastosowaK filtrację odbieranych informacji konieczne jest utworzenie listy numer!w 
monitorowanych urządze . Aby dodaK numer do listy, należy go wpisaK w pole „Numer:” i wcisnąK 
przycisk „Dodaj”. W celu modyfikacji numeru z listy, należy zaznaczyK numer urządzenia na liJcie, 
wpisaK nowy numer w pole „Numer:” i wcisnąK przycisk „Edytuj”. Analogicznie, aby usunąK numer, 
zaznaczamy go na liJcie i klikamy „Usu4”. 
 Aby włączyK lub wyłączyK filtrowanie należy z menu podręcznego okna monitora odczyt!w 
zaznaczyK lub odznaczyK pozycję „Filtruj”. 

18. Przeglądarka logów 

 
 Aby uruchomiK "Przeglądarkę log!w" należy wybraK z menu "Narzędzia" -> "Przeglądarka 
log!w" lub przycisk na pasku narzędzi. Umożliwia ona wyJwietlanie log!w dla następujących 
kategorii zdarze : 
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• szczeg!ł!w wykonania harmonogramu odczyt!w; 

• szczeg!ł!w wykonywania akcji automatycznych przez usługę odczytową dla następujących 
zdarze : 

o uruchomienie; 
o zatrzymanie; 
o status!w odczyt!w z harmonogramu; 
o status synchronizacji z harmonogramu; 
o status wykonywanych kopii zapasowych z harmonogramu; 
o status eksportu plan!w z harmonogramu; 
o status importu plik!w odczytowych z harmonogramu. 

• szczeg!ł!w wykonywania akcji automatycznych przez usługę raport!w dla następujących 
zdarze : 

o uruchomienie; 
o zatrzymanie; 
o dodanie raportu do wykonania; 
o rozpoczęcie wykonywania raportu; 
o zako czenie wykonywania raportu; 
o generowanie pliku XLS; 
o generowanie pliku PDF; 
o wysyłanie wygenerowanych raport!w na adresy e-mail; 
o wysyłanie wygenerowanych raport!w na serwery FTP. 

 
Okno gł!wne programu składa się z trzech częJci. W g!rnej znajduje się menu i przyciski 

wykonujące podstawowe funkcje. W Jrodkowej częJci okna wyJwietlane są wpisy odczytane 
z loga. Poniżej znajduje się pasek statusu. Konfiguracja została opisana w podrozdziale 
"Konfiguracja". 
 

 
Rys. 224: Okno główne przeglądarki logów 
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 Aby wczytaK do programu informacje z loga należy okreJliK zakres danych oraz połączyK 
się z bazą danych klikając przycisk „Połącz”. Wpisy z loga można usunąK zaznaczając je myszką  
i klikając przycisk na pasku narzędzi, wybierając pozycję „Usu4” z menu podręcznego lub 
wciskając klawisz „Delete”. 
 Za pomocą panelu okres można dowolnie definiowaK zakres wyJwietlanych danych. 
 Znaczenie wszystkich przycisk!w paska narzędziowego programu zamieszczono w tabeli 
poniżej: 
 

Przycisk Działanie 

 
Łączy/rozłącza z logiem. 

 
Usuwa zaznaczone wpisy z loga 

30 
Usuwa z loga wpisy starsze niż 30 dni 

 
Otwiera okno definicji filtr!w. 

 
Powoduje odJwieżenie wyJwietlanych danych 

 
Konfiguracja programu. 

 
WyjJcie z programu. 

 
 Funkcje pozycji menu podręcznego: 
 

Pozycja Działanie 
Usu  Usuwa zaznaczone wpisy z loga. 
Filtruj Włącza/wyłącza filtrację na podstawie zdefiniowanych numer!w 

urządze . 

18.1 Filtry 

 Informacje wczytane z loga można ograniczyK za pomocą filtr!w. W celu zdefiniowania 
filtr!w należy kliknąK przycisk „Filtry...” na pasku narzędziowym lub wybraK pozycję "Filtry" z menu 
gł!wnego. 
 

 
Rys. 225: Okno filtrów 

 

 Na Rys. 225 przedstawiono okno filtr!w, na kt!rym ustawia się ograniczenia dla 
wyJwietlanych wpis!w. Poniżej panelu znajduje się lista zdefiniowanych ogranicze . Na dole okna 
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znajdują się przyciski pozwalające dodaK, usunąK, zastosowaK zmiany w filtrze i zamknąK okno. 
 Po zdefiniowaniu każdego filtru należy kliknąK przycisk „Dodaj”, aby dodaK filtr do listy. Aby 
zmieniK definicję filtru należy kliknąK lewym przyciskiem myszki odpowiednią pozycję na liJcie, 
następnie zmieniK odpowiednie parametry filtru i zatwierdziK zmiany poprzez wciJnięcie przycisku 
„Zastosuj”. Wszystkie zdefiniowane filtry są połączone ze sobą operatorem sumy logicznej (and). 

18.2 Konfiguracja 

 Na Rys. 226 przedstawiono okno konfiguracji "Przeglądarki log!w". 
 

 
Rys. 226: Okno konfiguracji 

 

 Aby połączyK się z bazą danych zawierającą log należy wprowadziK następujące dane: 

• Adres IP – adres komputera, na kt!rym znajduje się baza danych; 

• Port TCP – numer portu, przez kt!ry będzie nawiązana komunikacja z serwerem baz 
danych Firebird (domyJlnie 3050); 

• .cieżka – Jcieżka dostępu do pliku z logiem. 

• Według ustawieD SKADEN-a – ustawienia pobierane są z ustawie  bazy systemu 
SKADEN. 

18.3 Raporty 

 Program umożliwia wykonanie trzech rodzaj!w raport!w dostępnych po wybraniu pozycji 
"Raporty' w menu gł!wnym programu: 

• Raport z wykonania harmonogramu odczyt�w – zawiera zestawienie zar!wno 
wykonanych jak i nie wykonanych odczyt!w; 

• Zestawienie wykonanych odczyt�w – zawiera zestawienie odczyt!w zako czonych 
powodzeniem; 

• Zestawienie nie wykonanych odczyt�w – zawiera zestawienie odczyt!w zako czonych 
niepowodzeniem. 

19. Profile standardowe (opcjonalnie) 

 
 Modułu definiowania profili standardowych dostępny jest w menu "Konfiguracja" -> "Profile 
standardowe".  
 Moduł profili standardowych składa się z dw!ch częJci: listy z profilami po lewej stronie 
oraz tabelą z procentowym rozkładem danych godzinowych z prawej strony. Wyb!r 
zdefiniowanego profilu standardowego powoduje wyJwietlenie danych dla wybranego (zgodnie 
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z datą) miesiąca. Moduł posiada dwa paski narzędziowe: lewy – pozwalający na przełączenie 
widoku pomiędzy przeglądarką profili (patrz rozdział Przeglądarka profili standardowych), a analizą 
profili (patrz rozdział Analiza profili), oraz g!rny – z przyciskami spełniającymi następujące funkcje: 
 

Przycisk Znaczenie i działanie 

 Umożliwia dodanie nowego profilu.  

 
Usuwa zaznaczone profile. JeJli żaden profil nie jest zaznaczony to przycisk 
jest nieaktywny. 

 

Umożliwia dodanie nowego miesiąca (zgodnie z wybraną datą) do aktywnego 
profilu. Wszystkie godziny dla danego miesiąca wypełniane są domyJlnie 
zerami. 

 
Usuwa dane z wybranego miesiąca w aktywnym profilu. Gdy nie ma jeszcze 
żadnych danych to przycisk jest nieaktywny. 

 

Pozwala zapisaK wprowadzone zmiany. Gdy nie zostały wykonane żadne 
modyfikacje w danych to przycisk jest nieaktywny. Dodanie nowego profilu, jak 
r!wnież zerowych danych miesięcznych nie wymaga zapisu zmian, dlatego 
przycisk jest nieaktywny. 

 Zamyka okno profili standardowych. 

 
 W lewej częJci g!rnego paska narzędziowego znajdują się przyciski nawigacyjne 
umożliwiające zmianę daty (miesiąca) aktywnego profilu o miesiąc lub rok (wstecz lub wprz!d). 

19.1 Przeglądarka profili standardowych 

 Przeglądarka profili standardowych (Rys. 227) umożliwia dodawanie, modyfikacje oraz 
usuwanie profili procentowych. W tabeli danych dla każdej godziny w wybranym miesiącu 
wprowadza się procentowe dane godzinowe odpowiadające profilowi zużycia energii w tym czasie. 
G!rna belka tabeli pokazuje godziny w danym dniu, natomiast belka pionowa zawiera dzie  
miesiąca oraz skr!coną nazwę dnia tygodnia. W przypadku miesiąca paPdziernika w związku ze 
zmianą czasu lato – zima przeglądarka profili standardowych zawiera dodatkową godzinę 02:00. 
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Rys. 227: Okno profili standardowych - przeglądarka profili 
 

 Po naciJnięciu przycisku „Utw,rz nowy profil” pojawi się okno (Rys. 228), w kt!rym należy 
wpisaK nazwę nowego profilu standardowego. Nowe profile nie zawierają żadnych danych. Dane 
miesięczne dodajemy przyciskiem „Dodaj profil na miesiąc”. Każde wprowadzenie zmian należy 
zatwierdziK. 
 

  

Rys. 228: Okno dodawania nowego profilu standardowego 
 

 Aby usunąK profil należy zaznaczyK interesujący nas profil na liJcie po lewej stronie. 
Zostanie wtedy uaktywniony przycisk „Usu4 profil”. Po naciJnięciu przycisku profil zostanie 
usunięty. Dane z wybranego miesiąca można usunąK naciskając „Usu4 dane z wybranego 
miesiąca”. 
 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na liJcie profili pojawi się menu podręczne  
Rys. 229 z następującymi funkcjami: 

• Utw�rz profil standardowy – utworzy profil standardowy; 

• Utw�rz kopię aktywnego profilu – utworzy kopię aktywnego profilu wraz z wypełnionymi 
danymi na cały miesiąc; 

• UsuD zaznaczone profile – usuwa zaznaczone profile; 

• Zaznacz wszystkie – zaznacza wszystkie profile na liJcie; 
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• UsuD zaznaczenie – usuwa zaznaczenie z profili na liJcie; 

• Odwr�P zaznaczenie – zmienia zaznaczenie na liJcie profili. 
 

 

  

Rys. 229: Menu podręczne (lista profili standardowych) 
 

 

 Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na tabeli procentowych danych godzinowych 
pojawi się menu podręczne (Rys. 230) z następującymi funkcjami: 

• Utw�rz profil na miesiąc – zostaną dodane zerowe dane godzinowe na wybrany miesiąc; 

• Kopiuj miesięczny profil – kopiuje do pamięci (bufora) dane z wybranego miesiąca; 

• Kopiuj zaznaczone dane – kopiuje zaznaczone w tabeli dane do pamięci (bufora). 
Aby zaznaczyK dane w tabeli należy przytrzymaK klawisz Shift i myszką zaznaczyK 
interesujący nas obszar. Obszar zaznaczyK można r!wnież klawiszami kierunkowymi; 

• Wklej miesięczny profil – wstawia miesięczne dane z pamięci (bufora); 

• Wklej zapamiętane dane – wstawia dane z pamięci (bufora); 

• Wklej dane ze schowka – wstawia dane skopiowane z programu Excel; 

• UsuD miesięczny profil – usuwa procentowe dane godzinowe z wybranego miesiąca. 
 

 

  

Rys. 230: Menu podręczne (tabela danych godzinowych) 

19.2 Analiza profili 

 Analiza profili pozwala na szybkie sprawdzenie czy profil dla danego miesiąca jest 
utworzony i posiada komplet danych. Za komplet danych uważany jest wypełniony wartoJciami 
niezerowymi zestaw procentowych danych godzinowych dla okreJlonego miesiąca. 
Na Rys. 231 pokazana jest tabela, w kt!rej za pomocą kolor!w przedstawione zostały wyniki 
analizy. Znaczenia poszczeg!lnych kolor!w są następujące: 

• Czerwony – oznacza brak danych dla okreJlonego miesiąca; 

• Ż!łty – oznacza niepełne dane dla okreJlonego miesiąca. Powodem tego mogą byK zerowe 
wartoJci w niekt!rych godzinach; 

• Zielony – oznacza komplet danych dla okreJlonego miesiąca. 
W celu szybkiego dostępu do miesiąca z brakującymi danymi, wystarczy podw!jnie kliknąK na 

kom!rkę tabeli odpowiadającej miesiącowi. Spowoduje to szybkie przeniesienie użytkownika do 
przeglądarki profili na wybrany miesiąc, gdzie można wprowadziK modyfikacje procentowych 
wartoJci godzinowych. 
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Rys. 231: Okno analizy profili standardowych 

20. Profile standardowe uproszczone (opcjonalnie) 

 
 Moduł definiowania profili standardowych uproszczonych dostępny jest w menu 
"Konfiguracja" -> "Profile standardowe uproszczone".  
 Moduł profili standardowych uproszczonych składa się z dw!ch częJci: listy z profilami po 
lewej stronie oraz tabelą z procentowym rozkładem danych godzinowych z prawej strony. Wyb!r 
zdefiniowanego profilu standardowego powoduje wyJwietlenie jego danych. Moduł posiada pasek 
narzędziowy z przyciskami spełniającymi następujące funkcje: 
 

Przycisk Znaczenie i działanie 

 Umożliwia dodanie nowego profilu.  

 
Usuwa zaznaczone profile. JeJli żaden profil nie jest zaznaczony to przycisk 
jest nieaktywny. 

 

Pozwala zapisaK wprowadzone zmiany. Gdy nie zostały wykonane żadne 
modyfikacje w danych to przycisk jest nieaktywny. Dodanie nowego profilu, jak 
r!wnież zerowych danych nie wymaga zapisu zmian, dlatego przycisk jest 
nieaktywny. 

 Zamyka okno profili standardowych uproszczonych. 
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20.1 Przeglądarka profili standardowych 

 Przeglądarka profili standardowych (Rys. 232) umożliwia dodawanie, modyfikacje oraz 
usuwanie profili procentowych dla poszczeg!lnych typ!w dni w roku kalendarzowym. W tabeli 
danych dla każdej godziny wprowadza się procentowe dane godzinowe (w postaci ułamka 
dziesiętnego) odpowiadające profilowi zużycia energii w tym czasie. G!rna belka tabeli pokazuje 
typ dnia w roku, natomiast belka pionowa zawiera godziny doby w danym dniu. Jako okres letni 
przyjmuje się miesiące od kwietnia do wrzeJnia a jako okres zimowy miesiące od stycznia do 
marca oraz od paPdziernika do grudnia.  
 

 

Rys. 232: Okno profili standardowych - przeglądarka profili uproszczonych 
 

 Po naciJnięciu przycisku „Utw,rz nowy profil” pojawi się okno (Rys. 233), w kt!rym należy 
wpisaK nazwę nowego profilu standardowego uproszczonego.  
 

  

Rys. 233: Okno dodawania nowego profilu standardowego uproszczonego 

 

 Aby usunąK profil należy zaznaczyK interesujący nas profil na liJcie po lewej stronie. 
Zostanie wtedy uaktywniony przycisk „Usu4 profil”. Po naciJnięciu przycisku profil zostanie 
usunięty. 

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na liJcie profili pojawi się menu podręczne  
Rys. 234 z następującymi funkcjami: 

• Utw�rz profil standardowy – utworzy profil standardowy; 

• Utw�rz kopię aktywnego profilu – utworzy kopię aktywnego profilu wraz z wypełnionymi 
danymi na cały miesiąc; 

• UsuD zaznaczone profile – usuwa zaznaczone profile; 

• Zaznacz wszystkie – zaznacza wszystkie profile na liJcie; 
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• UsuD zaznaczenie – usuwa zaznaczenie z profili na liJcie; 

• Odwr�P zaznaczenie – zmienia zaznaczenie na liJcie profili. 
 

  

Rys. 234: Menu podręczne (lista profili standardowych) 
 

 Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na tabeli procentowych danych godzinowych 
pojawi się menu podręczne (Rys. 235) z następującymi funkcjami: 

• Kopiuj zaznaczone dane – kopiuje zaznaczone w tabeli dane do pamięci (bufora). 
Aby zaznaczyK dane w tabeli należy przytrzymaK klawisz Shift i myszką zaznaczyK 
interesujący nas obszar. Obszar zaznaczyK można r!wnież klawiszami kierunkowymi; 

• Wklej zapamiętane dane – wstawia dane z pamięci (bufora); 

• Wklej dane ze schowka – wstawia dane skopiowane z programu Excel; 
 

  

Rys. 235: Menu podręczne (tabela danych godzinowych) 

21. Moduł raportów WWW 

 
Od wersji 05.04.01 SKADEN umożliwia udostępnianie raport!w przez stronę WWW. Usługa 

instalowana jest w systemie operacyjnym Windows pod nazwą ReportWebViewerService, 
po wyborze wersji serwerowej w programie instalacyjnym systemu SKADEN. Usługa zapewnia  
funkcjonalnoJK zar!wno serwera WWW, jak i aplikacji internetowej, pełniącej rolę przeglądarki 
raport!w, kt!re są generowane automatycznie w ramach zdefiniowanych zada  harmonogram!w. 
Jako serwer WWW usługa działa domyJlnie na porcie TCP o numerze 8077, ale istnieje możliwoJK 
zdefiniowania innego portu poprzez przypisanie odpowiedniej wartoJci do zmiennej 
ReportWebViewerPort w sekcji SERVICE pliku konfiguracyjnego service.ini.    

21.1 Konfiguracja usługi udostępniania raportów przez stronę WWW  

Aby umożliwiK przeglądanie raport!w należy w pierwszej kolejnoJci nadaK wybranym 
użytkownikom uprawnienia do korzystania z usługi. W tym celu w systemie SKADEN dodano dwa 
typy uprawnie : przeglądanie raport�w WWW i usuwanie raport�w WWW (Rys. 236). Tylko 
użytkownicy z uprawnieniem przeglądanie raport�w WWW będą mieK możliwoJK zalogowania 
się do aplikacji przeglądarkowej oraz będą dostępni w oknie konfiguracji uprawnie  do 
przeglądania wybranych raport!w (Rys. 238).  
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Rys. 236: Nadawanie użytkownikom uprawnień do korzystania z przeglądarki raportów 

 

Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie dostępnoJci wybranych raport!w tworzonych 
automatycznie w harmonogramie. Odbywa się to w zakładce WWW okna konfiguracji zadania 
harmonogramowego (Rys. 237).  Po zaznaczeniu opcji Dostęp przez stronę WWW możliwe jest 
edytowanie pozostałych opcji dostępnych w zakładce. Konfiguracja polega na przypisaniu aliasu 
do wybranego zadania w harmonogramie, czyli nazwy, pod jaką raporty wygenerowane w ramach 
tego zadania będą widoczne w aplikacji przeglądarkowej. Należy r!wnież dokonaK wyboru 
użytkownik!w, dla kt!rych raporty te będą dostępne. Do zadania można przypisaK nowy alias lub 
wybraK już istniejący spoJr!d alias!w zdefiniowanych wczeJniej dla innych zada . Daje to 
możliwoJK grupowania pod jednym aliasem raport!w wygenerowanych przez r!żne zadania 
harmonogramowe.  

 

Rys. 237: Udostępnianie raportu generowanego w harmonogramie do przeglądania przez stronę WWW 
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Po kliknięciu przycisku Uprawniania otwiera się okno, w kt!rym można przypisywaK 
wybranym użytkownikom uprawnienia do przeglądania danego raportu (Rys. 238).           
 

 

Rys. 238: Nadawanie uprawnień użytkownikom do przeglądania raportu 

21.2 Korzystanie z przeglądarki raportów WWW 

 
Aby uruchomiK aplikację wystarczy na stanowisku klienckim wpisaK w przeglądarce 

internetowej poprawny adres URL komputera, na kt!rym zainstalowana jest usługa. Usługa działa 
na niestandardowym porcie TCP (domyJlnie 8077) w związku z tym, opr!cz adresu IP, w adresie 
URL należy uwzględniK numer portu, np. http://192.168.0.120:8087. JeJli usługa została 
uruchomiona na stanowisku serwerowym, a zapora sieciowa jest skonfigurowana tak, aby 
udostępniaK połączenie na wyżej wymienionym porcie komputerom klienckim, to po prawidłowym 
podaniu adresu URL pojawi się okno logowania aplikacji (Rys. 239). Użytkownik wybierany jest 
z rozwijalnej listy, na kt!rej dostępna jest nazwa administratora systemu SKADEN oraz nazwy tych 
użytkownik!w, kt!rym nadano uprawnienia do korzystania z usługi (Rys. 238) .  

  

 

Rys. 239: Okno logowania do przeglądarki raportów 
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Po prawidłowym zalogowaniu otwiera się okno gł!wne aplikacji (Rys. 240). Gł!wnymi 
elementami interfejsu przeglądarki są dwa panele. W lewym panelu prezentowane są w postaci 
drzewa raporty, do przeglądania kt!rych zalogowany użytkownik otrzymał uprawnienia. Pierwszy 
poziom drzewa stanowią aliasy przypisane zadaniom w harmonogramie podczas konfiguracji 
udostępniania raport!w. Drugi poziom to daty wygenerowania raport!w w harmonogramie. 
Kliknięcie etykiety z datą powoduje wyJwietlenie zawartoJci odpowiadającego jej raportu 
w prawym panelu okna. Przeglądarka umożliwia filtrowanie raport!w według alias!w i dat 
utworzenia. Do filtrowania wg alias!w służy pole tekstowe z ikoną lupy w lewym g!rnym rogu okna 
aplikacji. Natomiast do filtrowania wg dat służy panel w lewej dolnej częJci okna, z tym, że jest on 
widoczny dopiero, gdy zaznaczymy opcję Filtruj wg daty. Filtr dat umożliwia filtrowanie raport!w 
z dokładnoJcią do dnia. Dla użytkownik!w, kt!rzy otrzymali uprawnienia do usuwania raport!w, 
dostępne są także przyciski UsuD zaznaczone i UsuD z okresu. Pierwszy z nich pozwala na 
usuwanie raport!w, kt!re zostały zaznaczone w lewym panelu okna aplikacji za pomocą 
przycisk!w typu checkbox. Drugi z kolei  odpowiada za usuwanie raport!w, kt!rych data 
utworzenia mieJci się w zakresie ustawionym na filtrze dat. Opr!cz tego na dolnym pasku okna 
znajduje się opcja RozwiD drzewo. Została ona dodana w celu wygodniejszego przeglądania 
raport!w. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że drzewo raport!w widoczne jest zawsze w postaci 
rozwiniętej nawet po odJwieżeniu okna, co ma miejsce po zmianie ustawie  filtra lub usunięciu 
raport!w.       

 

 

Rys. 240: Okno główne przeglądarki raportów 
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22. Stopnie zasilania 

22.1 Konfiguracja stopni zasilania 

W programie SKADEN użytkownik może skonfigurowaK dowolną liczbę schemat!w stopni 
zasilania celem p!Pniejszego wykorzystania w module Strażnik mocy. 
Schematy te dostępne są w menu „Konfiguracja” w gł!wnym oknie programu SKADEN.  
 

 
Rys. 241 Schematy stopni zasilania 

Aby dodaK nowy schemat należy kliknąK przycisk „Dodaj” 
 
 

 
Rys. 242 Dodanie/edycja schematu stopni zasilania – energia elektryczna 
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Rys. 243 Dodanie/edycja schematu stopni zasilania – gaz 

Użytkownik ma możliwoJK dodania całorocznego schematu stopni zasilania lub miesięcznego, 
gdzie każdy miesiąc może mieK indywidualną konfigurację stopni zasilania. WartoJK stopnia 
zasilania wprowadzana jest w kW.  

Wykorzystanie schemat!w stopni zasilania w module Strażnik mocy zostało opisane w rozdziale 
12.4.1 instrukcji. 
 

22.2 Historia stopni zasilania 

W module stopni zasilania użytkownik ma możliwoJK skonfigurowania stopni zasilania 
obowiązujących w danym okresie czasu. Dzięki temu wskaPnik Strażnika Mocy w module ONLINE 
będzie m!gł automatycznie sterowaK stopniami zasilania (szczeg!ły w rozdziale 12.4.1)   

 
Rys. 244 Konfiguracja historii stopni zasilania - energia elektryczna 
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Rys. 245 Konfiguracja historii stopni zasilania - gaz 

23. Identyfikatory FK Impuls 

 W celu wykonania eksportu do systemu FK Impuls, należy uprzednio skonfigurowaK 
słownik identyfikator!w taryfowych zgodnych z identyfikatorami wprowadzonych w systemie FK 
Impuls. W tym celu w menu narzędzia, możliwe jest otwarcie słownika identyfikator!w systemu FK 
Impuls. Słownik ten zawiera opisy element!w taryfy dla systemu FK Impuls. 
 

 

Rys. 246: Konfiguracja słownika FK Impuls 

W celu dodania nowego słownika należy wybraK przycisk „Dodaj słownik FK Impuls”. 

Słownik w lewej kolumnie zawiera elementy taryfy systemu SKADEN, a po prawej identyfikatory 
zdefiniowane w systemie FK Impuls. W identyfikatorach FK Impuls można użyK 



 

Strona 235 z 248 

 

Instrukcja operatorska systemu SKADEN 06.07 

zmienną %TARYFA% - w tym miejscu system SKADEN podczas wykonywania eksportu wstawi 
identyfikator taryfy, do kt!rej przypisany jest słownik. Słownik FK Impuls można przypisywaK do 
taryf dostępnych w systemie SKADEN. 

24. Aktualizacje 

Od wersji 04.14.04 system SKADEN posiada możliwoJK automatycznego sprawdzania 
i powiadamiania użytkownika o nowych wersjach systemu SKADEN. Każdorazowo przy starcie 
systemu sprawdzane jest czy obecnie uruchamiana wersja jest aktualna. Jeżeli włączone są 
automatyczne powiadomienia i wykryta zostanie nowa wersja, o kt!rej użytkownik nie był jeszcze 
informowany, to wyJwietlone zostanie okno (Rys. 247) z wykazem zmian w systemie SKADEN 
(powiadomienie będzie jednorazowe, dla każdej nowszej wersji od obecnie posiadanej). 

 
W dowolnym momencie można wyłączyK powiadomienia korzystając z opcji znajdującej się 

na dole okna. Wyłączenia/włączenia funkcji powiadamiania można także dokonaK z poziomu opcji 
programu (patrz rozdział Opcje programu). 
 

UWAGA:  Aby program m!gł sprawdzaK dostępnoJK aktualizacji wymagane jest, aby stanowisko 
komputerowe miało dostęp do sieci Internet i odblokowane połączenia wychodzące na porcie 80 
(standardowy port protokołu http). 

W dowolnym momencie okno z wykazem poszczeg!lnych wersji systemu SKADEN można 
wywołaK z menu „Pomoc” -> „Aktualizacja”. 

Jeżeli obecnie użytkowana wersja systemu SKADEN r!żni się od aktualnie obowiązującej, 
to informacja ta zostanie zaprezentowana na ekranie gł!wnym systemu SKADEN w tabelce, 
w lewym dolnym rogu ekranu, poprzez prezentację numeru aktualnej wersji programu (Rys. 248). 
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Rys. 247: Okno z informacją o dostępnej aktualizacji systemu SKADEN 

 

Rys. 248: Informacja o aktualnej wersji systemu SKADEN 

 

25. Informacje dodatkowe 

 
Wszystkie aktualne informacje dotyczące programu SKADEN można znalePK na stronie 

internetowej producenta:  
www.pozyton.com.pl 

Uwagi i pytania oraz zam!wienia dotyczące programu SKADEN należy kierowaK do Biura 
Obsługi Klienta: 
● pisemnie:  Zakład Elektronicznych UrządzeD Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 

ul. Staszica 8, 42-202 Częstochowa, Poland 

● pocztą elektroniczną: bok@pozyton.com.pl,    sprzedaz@pozyton.com.pl 

● telefonicznie: +48 535 791 296, 
  +48 34 366 44 95,   +48 34 361 38 32  (wew. 22, 23, 32) 
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26. Dodatek A - Wykaz portów TCP/IP używanych przez system 

SKADEN 

 
Port TCP/IP Opis 

21, 20 porty dla FTP 
22 port dla SFTP (SSH) 
25 domyJlny port dla serwera SMTP 

465 domyJlny port dla serwera SMTP z szyfrowaniem SSL 
475 port sieciowego klucza HASP 
502 port dla serwera Modbus TCP 
990 port dla FTPS (SSL) 

3152 port sieciowego klucza Rockey 
1034,1035 domyJlne porty odczytu moduł!w MKi-sm, UKI 

1980 port systemu obsługi zdarze  programu SKADEN 
2222, 2223 domyJlne porty odczytu interfejs!w GPRS 

3050 port serwera bazy danych Firebird 
4001-4016 domyJlne porty odczytu serwer!w NPort 
5000, 5001 domyJlny port serwera odczytowego Online 

8077 domyJlny port usługi udostępniania raport!w przez stronę WWW 
8080 domyJlny port serwera WWW modułu Online 

10001 port wykorzystywany do wewnętrznych mechanizm!w serwera odczytowego 
10080 domyJlny port konfiguracyjny moduł!w komunikacyjnych serii GT 
38132 domyJlny port monitora usługi odczyt!w 
38133 domyJlny port zdalnego restartu usługi odczyt!w 
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27. Dodatek B - Protokół wymiany danych z serwerem EDS 

 
Niniejszy opis stanowi specyfikację protokołu binarnego służącego do udostępniania danych przez 
system SKADEN innym systemom. 
B.1. Format ramki żądania danych od serwera EDS: 
 

Begin 
Token 

Data 
Type 

What 
Read 

Number 
Date 
From 

Date 
To 

Cycles 
Back 

Profile 
Canals_1 

Profile 
Canals_2 

End 
Token 

1 byte 1 byte 4 bytes 11 bytes 8 bytes 8 bytes 2 bytes 4 bytes 4 bytes 1 byte 

 
Begin Token – stały początek ramki (HEX = CD, DEC = 205); 
Data Type – typ danych, kt!ry typ danych ma zostaK zwr!cony (kodowane bitowo): 
 

8 - 4 3 2 1 

 Log zdarze  Stany liczydeł Profil mocy 

 
What Read – typy wartoJci lub zakres danych, kt!re mają zostaK odczytane (kodowane bitowo): 
 

 8 7 6 5 4 3 2 1 
Profil mocy x x x x x pełny odczyt cykli wstecz za okres 

Stany liczydeł energia U2, U2+, 
U2- 

energia I2, I2+, 
I2- 

energia S- energia S+ energia Q- energia Q+ energia P- energia P+ 

Log zdarzeD x x x x x x x x 
 16 15 14 13 12 11 10 9 

Profil mocy x x x x x x x x 
Stany liczydeł Max Q- Max Q+ Max P- Max P+ energia Q4 energia Q3 energia Q2 energia Q1 
Log zdarzeD x x x x x x x x 

 24 23 22 21 20 19 18 17 
Profil mocy x x x x x x x x 

Stany liczydeł x x x Typ stan!w 
0 - wszystkie 

1 - zamknięcia 

Max Q4 Max Q3 Max Q2 Max Q1 

Log zdarzeD x x x x x x x x 
 32 31 30 29 28 27 26 25 

Profil mocy x x x x x x x x 
Stany liczydeł x x x x x x x x 
Log zdarzeD x x x x x x x x 

 
Number – array [1..11] of Char (numer licznika, jeżeli numer jest kr!tszy od 11 znak!w brakujące 
znaki uzupełniK SPACJAMI); 
 
Date From, Date To – zakres dat dla danych, kodyfikacja zgodna z typem TDateTime języka 
ObjectPascal; 
 
Cycles Back – iloJK cykli wstecz (dla profilu mocy); 
  
Profile Canals_1 – kanały profilu 1 .. 32 (opis kanał!w na ko cu dodatku); 
 

32 .. 1 
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Kanał 32 .. Kanał 1 
 

Profile Canals_2 – kanały profilu 33 .. 50 (opis kanał!w na ko cu dodatku); 
 

50 .. 33 

Kanał 50 .. Kanał 33 
 

End Token – stały koniec ramki (HEX = CD, DEC = 205). 
 

Deklaracja struktury ramki żądania danych w języku Object Pascal: 
 

 TQuestionFrame = packed record 
  BeginToken: Byte; 
  DataType: Byte; 
  WhatRead: Cardinal; 
  Number: array [1..11] of Char; 
  DateFrom: Double; 
  DateTo: Double; 
  CyclesBack: Word; 
  ProfileCanals_1: Cardinal; 
  ProfileCanals_2: Cardinal; 
  EndToken: Byte; 
 end; 
 

B.2. OdpowiedG serwera - ramka informacyjna (wysyłana zawsze przed ramkami z danymi) 
 

Begin 
Token 

Version RecordCount 
End 

Token 
1 byte 1 byte 4 bytes 1 byte 

    
 

Begin Token – stały początek ramki (HEX = CD, DEC = 205); 
Version – wersja protokołu serwera EDS; 
RecordCount – iloJK rekord!w, kt!re będą zwracane; 
End Token – stały koniec ramki (HEX = CD, DEC = 205). 
 

Deklaracja struktury ramki informacyjnej w języku Object Pascal: 
 

 TInfoFrame = packed record 
  BeginToken: Byte; 
  Version: Byte; 
  RecordCount: Cardinal; 
  EndToken: Byte; 
 end; 
 
B.3. OdpowiedG serwera - ramka z danymi profilu mocy 
 

Begin 
Token 

DateTime Value IT Status 
End 

Token 

1 byte 8 bytes 
(Kanały profilu * 8) 
Max = 400 bytes 

1 
byte 

2 bytes 1 byte 
 

Begin Token – stały początek ramki (HEX = CD, DEC = 205); 
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DateTime – data i czas (zgodna z typem TDateTime języka ObjectPascal); 
Value – array [1..(Kanały profilu)] of Double; 
IT – czas uJredniania cyklu profilowego; 
Status – status cyklu (zgodny ze statusem wystawianym przez dany typ licznika, patrz protokoły 
licznik!w); 
End Token – stały koniec ramki (HEX = CD, DEC = 205). 
 

Deklaracja struktury ramki z danymi z profilem mocy w języku Object Pascal: 
 

 TAnswerFrame_PROFILE = packed record 
  BeginToken: Byte; 
  DateTime: Double; 
  Value: array[1..50] of Double; 
  IT: Byte; 
  Status: Word; 
  EndToken: Byte; 
 end; 
B.4. OdpowiedG serwera - ramka z danymi ze stanami liczydeł 
 

Begin 
Token 

Data 
Type 

DateTime Value Closed 
End 

Token 
1 byte 2 bytes 8 bytes 8 bytes 1 byte 1 byte 

 
Begin Token – stały początek ramki (HEX = CD, DEC = 205), 
Data Type – typ danych (patrz opis na ko cu dodatku) 
DateTime – data i czas (zgodna z typem TDateTime języka ObjectPascal); 
Value – wartoJK, 
Closed – informacja czy wartoJK pochodzi z zamkniętego okresu (1 – tak, 0 – nie), 
End Token – stały koniec ramki (HEX = CD, DEC = 205). 
 

Deklaracja struktury ramki z danymi ze stanami liczydeł w języku Object Pascal: 
 

 TAnswerFrame_STATE = packed record 
  BeginToken: Byte; 
  DataType: Word; 
  DateTime: Double; 
  Value: Double; 
  Closed: Byte; 
  EndToken: Byte; 
 end; 
B.5. OdpowiedG serwera - ramka z danymi z logiem zdarzeD 
 

Begin 
Token 

DateTime Value 
End 

Token 
1 byte 8 bytes 8 bytes 1 byte 

 

Begin Token – stały początek ramki (HEX = CD, DEC = 205), 

DateTime – data i czas (zgodna z typem TDateTime języka ObjectPascal), 

Value – array[1..6] of Char - wartości, 
End Token – stały koniec ramki (HEX = CD, DEC = 205). 
 
Deklaracja struktury ramki z danymi z danymi loga zdarze  w języku Object Pascal: 
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 TAnswerFrame_LOG = packed record 
  BeginToken: Byte; 
  DateTime: Double; 
  Value: array[1..6] of Char; 
  EndToken: Byte; 
 end; 
B.6 Opis kanał�w profilu 
 W zależnoJci od typu licznika i jego konfiguracji dana wartoJK kanału może byK dostępna 
lub nie: 

Nr kanału profilu Typ wartoJci 
1 wartoJK mocy P+ odczytana z profilu [kW] 
2 wartoJK mocy P- odczytana z profilu [kW] 
3 wartoJK mocy Q+ odczytana z profilu [kvar] 
4 wartoJK mocy Q- odczytana z profilu [kvar] 
5 wartoJK mocy S+ odczytana z profilu [kVA] 
6 wartoJK mocy S- odczytana z profilu [kVA] 
7 wartoJK mocy Q1 odczytana z profilu [kvar] 
8 wartoJK mocy Q2 odczytana z profilu [kvar] 
9 wartoJK mocy Q3 odczytana z profilu [kvar] 
10 wartoJK mocy Q4 odczytana z profilu [kvar] 
11 wartoJK strat prądowych I2 odczytane z profilu [A2h] 
12 wartoJK strat napięciowych U2 odczytane z profilu [kV2h] 
13 uJrednione napięcie fazowe U1 odczytane z profilu [V] 
14 uJrednione napięcie fazowe U2 odczytane z profilu [V] 
15 uJrednione napięcie fazowe U3 odczytane z profilu [V] 
16 uJredniona częstotliwoJK F odczytana z profilu [Hz] 
17 uJrednione prąd fazowy I1 odczytany z profilu [A] 
18 uJrednione prąd fazowy I2 odczytany z profilu [A] 
19 uJrednione prąd fazowy I3 odczytany z profilu [A] 
20 uJrednione prąd I0 odczytany z profilu [A] 
21 stan liczydła EP+ [kWh] 
22 stan liczydła EP- [kWh] 
23 stan liczydła EQ+ [kvarh] 
24 stan liczydła EQ- [kvarh] 
25 stan liczydła ES+ [kVAh] 
26 stan liczydła ES- [kVah] 
27 wyliczona r!żnica liczydeł I2h+ 
28 wyliczona r!żnica liczydeł I2h- 
29 wyliczona r!żnica liczydeł U2h+ 
30 wyliczona r!żnica liczydeł U2h- 
31 stan liczydła I2h+ [kA2h] 
32 stan liczydła I2h- [kA2h] 
33 stan liczydła U2h+ [kV2h] 
34 stan liczydła U2h- [kV2h] 
35 stan liczydła EQ1 [kvarh] 
36 stan liczydła EQ2 [kvarh] 
37 stan liczydła EQ3 [kvarh] 
38 stan liczydła EQ4 [kvarh] 
39 uJrednione harmoniczne w napięciu THD1 [%] 
40 uJrednione harmoniczne w napięciu THD2 [%] 
41 uJrednione harmoniczne w napięciu THD3 [%] 
42 do przyszłego wykorzystania 
43 do przyszłego wykorzystania 
44 do przyszłego wykorzystania 
45 do przyszłego wykorzystania 
46 do przyszłego wykorzystania 
47 do przyszłego wykorzystania 
48 do przyszłego wykorzystania 
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49 do przyszłego wykorzystania 
50 do przyszłego wykorzystania 

B.7 Opis warto!ci stan�w 
 W zależnoJci od typu licznika i jego konfiguracji dana wartoJK kanału może byK dostępna 
lub nie: 

Typ wartoJci Opis 
0 Energia P+ w strefie 1 
1 Energia P+ w strefie 2 
2 Energia P+ w strefie 3 
3 Energia P+ w strefie 4 
4 Energia P+ bezstrefowo 

100 Energia P- w strefie 1 
101 Energia P- w strefie 2 
102 Energia P- w strefie 3 
103 Energia P- w strefie 4 
104 Energia P- bezstrefowo 
200 Energia Q+ w strefie 1 
201 Energia Q+ w strefie 2 
202 Energia Q+ w strefie 3 
203 Energia Q+ w strefie 4 
204 Energia Q+ bezstrefowo 
300 Energia Q- w strefie 1 
301 Energia Q- w strefie 2 
302 Energia Q- w strefie 3 
303 Energia Q- w strefie 4 
304 Energia Q- bezstrefowo 
400 Energia S+ w strefie 1 
401 Energia S+ w strefie 2 
402 Energia S+ w strefie 3 
403 Energia S+ w strefie 4 
404 Energia S+ bezstrefowo 
500 Energia S- w strefie 1 
501 Energia S- w strefie 2 
502 Energia S- w strefie 3 
503 Energia S- w strefie 4 
504 Energia S- bezstrefowo 
600 Energia I2 w strefie 1 
601 Energia I2 w strefie 2 
602 Energia I2 w strefie 3 
603 Energia I2 w strefie 4 
604 Energia I2 bezstrefowo 
634 Energia I2 + bezstrefowo 
664 Energia I2 - bezstrefowo 
700 Energia U2 w strefie 1 
701 Energia U2 w strefie 2 
702 Energia U2 w strefie 3 
703 Energia U2 w strefie 4 
704 Energia U2 bezstrefowo 
734 Energia U2 + bezstrefowo 
764 Energia U2 - bezstrefowo 
800 Energia Q1 w strefie 1 
801 Energia Q1 w strefie 2 
802 Energia Q1 w strefie 3 
803 Energia Q1 w strefie 4 
804 Energia Q1 bezstrefowo 
900 Energia Q2 w strefie 1 
901 Energia Q2 w strefie 2 
902 Energia Q2 w strefie 3 
903 Energia Q2 w strefie 4 
904 Energia Q2 bezstrefowo 
1000 Energia Q3 w strefie 1 
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1001 Energia Q3 w strefie 2 
1002 Energia Q3 w strefie 3 
1003 Energia Q3 w strefie 4 
1004 Energia Q3 bezstrefowo 
1100 Energia Q4 w strefie 1 
1101 Energia Q4 w strefie 2 
1102 Energia Q4 w strefie 3 
1103 Energia Q4 w strefie 4 
1104 Energia Q4 bezstrefowo 
2000 1 moc maksymalna P+ bezstref. 
2001 2 moc maksymalna P+ bezstref. 
2002 3 moc maksymalna P+ bezstref. 
2003 1 moc max. P+ w strefie 1 
2004 2 moc max. P+ w strefie 1 
2005 3 moc max. P+ w strefie 1 
2006 1 moc max. P+ w strefie 2 
2007 2 moc max. P+ w strefie 2 
2008 3 moc max. P+ w strefie 2 
2009 1 moc max. P+ w strefie 3 
2010 2 moc max. P+ w strefie 3 
2011 3 moc max. P+ w strefie 3 
2012 1 moc max. P+ w strefie 4 
2013 2 moc max. P+ w strefie 4 
2014 3 moc max. P+ w strefie 4 
2015 4 moc maksymalna P+ bezstref. 
2016 5 moc maksymalna P+ bezstref. 
2017 6 moc maksymalna P+ bezstref. 
2018 7 moc maksymalna P+ bezstref. 
2019 8 moc maksymalna P+ bezstref. 
2020 9 moc maksymalna P+ bezstref. 
2021 10 moc maksymalna P+ bezstref. 
2100 1 moc maksymalna P- bezstref. 
2101 2 moc maksymalna P- bezstref. 
2102 3 moc maksymalna P- bezstref. 
2103 1 moc max. P- w strefie 1 
2104 2 moc max. P- w strefie 1 
2105 3 moc max. P- w strefie 1 
2106 1 moc max. P- w strefie 2 
2107 2 moc max. P- w strefie 2 
2108 3 moc max. P- w strefie 2 
2109 1 moc max. P- w strefie 3 
2110 2 moc max. P- w strefie 3 
2111 3 moc max. P- w strefie 3 
2112 1 moc max. P- w strefie 4 
2113 2 moc max. P- w strefie 4 
2114 3 moc max. P- w strefie 4 
2115 4 moc maksymalna P- bezstref. 
2116 5 moc maksymalna P- bezstref. 
2117 6 moc maksymalna P- bezstref. 
2118 7 moc maksymalna P- bezstref. 
2119 8 moc maksymalna P- bezstref. 
2120 9 moc maksymalna P- bezstref. 
2121 10 moc maksymalna P- bezstref. 
2200 1 moc maksymalna Q+ bezstref. 
2201 2 moc maksymalna Q+ bezstref. 
2202 3 moc maksymalna Q+ bezstref. 
2203 1 moc max. Q+ w strefie 1 
2204 2 moc max. Q+ w strefie 1 
2205 3 moc max. Q+ w strefie 1 
2206 1 moc max. Q+ w strefie 2 
2207 2 moc max. Q+ w strefie 2 
2208 3 moc max. Q+ w strefie 2 
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2209 1 moc max. Q+ w strefie 3 
2210 2 moc max. Q+ w strefie 3 
2211 3 moc max. Q+ w strefie 3 
2212 1 moc max. Q+ w strefie 4 
2213 2 moc max. Q+ w strefie 4 
2214 3 moc max. Q+ w strefie 4 
2300 1 moc maksymalna Q- bezstref. 
2301 2 moc maksymalna Q- bezstref. 
2302 3 moc maksymalna Q- bezstref. 
2303 1 moc max. Q- w strefie 1 
2304 2 moc max. Q- w strefie 1 
2305 3 moc max. Q- w strefie 1 
2306 1 moc max. Q- w strefie 2 
2307 2 moc max. Q- w strefie 2 
2308 3 moc max. Q- w strefie 2 
2309 1 moc max. Q- w strefie 3 
2310 2 moc max. Q- w strefie 3 
2311 3 moc max. Q- w strefie 3 
2312 1 moc max. Q- w strefie 4 
2313 2 moc max. Q- w strefie 4 
2314 3 moc max. Q- w strefie 4 
2400 1 moc maksymalna Q1 bezstref. 
2401 2 moc maksymalna Q1 bezstref. 
2402 3 moc maksymalna Q1 bezstref. 
2403 1 moc max. Q1 w strefie 1 
2404 2 moc max. Q1 w strefie 1 
2405 3 moc max. Q1 w strefie 1 
2406 1 moc max. Q1 w strefie 2 
2407 2 moc max. Q1 w strefie 2 
2408 3 moc max. Q1 w strefie 2 
2409 1 moc max. Q1 w strefie 3 
2410 2 moc max. Q1 w strefie 3 
2411 3 moc max. Q1 w strefie 3 
2412 1 moc max. Q1 w strefie 4 
2413 2 moc max. Q1 w strefie 4 
2414 3 moc max. Q1 w strefie 4 
2500 1 moc maksymalna Q2 bezstref. 
2501 2 moc maksymalna Q2 bezstref. 
2502 3 moc maksymalna Q2 bezstref. 
2503 1 moc max. Q2 w strefie 1 
2504 2 moc max. Q2 w strefie 1 
2505 3 moc max. Q2 w strefie 1 
2506 1 moc max. Q2 w strefie 2 
2507 2 moc max. Q2 w strefie 2 
2508 3 moc max. Q2 w strefie 2 
2509 1 moc max. Q2 w strefie 3 
2510 2 moc max. Q2 w strefie 3 
2511 3 moc max. Q2 w strefie 3 
2512 1 moc max. Q2 w strefie 4 
2513 2 moc max. Q2 w strefie 4 
2514 3 moc max. Q2 w strefie 4 
2600 1 moc maksymalna Q3 bezstref. 
2601 2 moc maksymalna Q3 bezstref. 
2602 3 moc maksymalna Q3 bezstref. 
2603 1 moc max. Q3 w strefie 1 
2604 2 moc max. Q3 w strefie 1 
2605 3 moc max. Q3 w strefie 1 
2606 1 moc max. Q3 w strefie 2 
2607 2 moc max. Q3 w strefie 2 
2608 3 moc max. Q3 w strefie 2 
2609 1 moc max. Q3 w strefie 3 
2610 2 moc max. Q3 w strefie 3 
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2611 3 moc max. Q3 w strefie 3 
2612 1 moc max. Q3 w strefie 4 
2613 2 moc max. Q3 w strefie 4 
2614 3 moc max. Q3 w strefie 4 
2700 1 moc maksymalna Q4 bezstref. 
2701 2 moc maksymalna Q4 bezstref. 
2702 3 moc maksymalna Q4 bezstref. 
2703 1 moc max. Q4 w strefie 1 
2704 2 moc max. Q4 w strefie 1 
2705 3 moc max. Q4 w strefie 1 
2706 1 moc max. Q4 w strefie 2 
2707 2 moc max. Q4 w strefie 2 
2708 3 moc max. Q4 w strefie 2 
2709 1 moc max. Q4 w strefie 3 
2710 2 moc max. Q4 w strefie 3 
2711 3 moc max. Q4 w strefie 3 
2712 1 moc max. Q4 w strefie 4 
2713 2 moc max. Q4 w strefie 4 
2714 3 moc max. Q4 w strefie 4 

 

B.8 Opis typu TDateTime (Object Pascal) 
 Typ TDateTime jest typem mapowanym na wartoJK typu double. CzęJK całkowita wartoJci 
TDateTime oznacza iloJK dni, kt!ra upłynęła od 30.12.1899 00:00:00. CzęJK ułamkowa wartoJci 
TDateTime jest czasem kt!ry już upłynął w dobie. 
  
 Poniżej zamieszczono kilka przykład!w wartoJci TDateTime: 
 

WartoJK TDateTime Znacznik czasu 
0 30.12.1899 00:00:00 
2.75 01.01.1900 18:00:00 
35065 01.01.1996 00:00:00 

 
 Wynika z tego, że: 

• każda wartoJK całkowita to 1 dzie ; 

• każda wartoJK 1/24 to 1 godzina; 

• każda wartoJK 1/1440 to 1 minuta; 

• każda wartoJK 1/86400 to 1 sekunda; 

• itd; 
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28. Dodatek C - Wykaz numerów błędów, które mogą wystąpić 

podczas wykonywania odczytów w systemie SKADEN  

 
 
 
Nr błędu Opis 

Protokoły IEC, MBus 
-1 Błąd otwarcia portu szeregowego. 
-2 Błąd inicjalizacji modemu. Modem podłączony do komputera nie zwraca odpowiedzi. 
-3 Błąd połączenia z licznikiem. Pr!ba nawiązania połączenia z licznikiem jest nieudana. 
-4 Otrzymano sygnał zajętoJci linii przy połączeniu modemowym. 
-5 Otrzymano zdarzenie braku sygnału wybierania przy połączeniu modemowym. 
-6 Otrzymano zdarzenie braku noJnej przy połączeniu modemowym. 
-7 Brak połączenia z drugim modemem lub modułem sieciowym lub modułem GPRS. 
-9 Zbyt wiele pr!b wysłania polecenia do licznika np. licznik odrzuca polecenie lub 

otrzymał polecenie po czasie. 
-10 Polecenie zostało odrzucone. 
-11 Błąd sumy kontrolnej CRC. Odebrane dane mają niepoprawną sumę kontrolną. 

Należy ponownie wykonaK odczyt. 
-12 Brak odpowiedzi na polecenie wysłane do licznika. 
-13 Brak odpowiedzi z modułu UPK lub MKi-m. 
-14 Hasło wysłane do UPK lub MKi-m zostało odrzucone. 
-15 Brak żądania hasła ze strony licznika (parametr P0) – problem związany 

z op!Pnieniami w trakcie transmisji - należy ponowiK odczyt. 
-17 Brak odpowiedzi z modułu MKi-sm. 
-18 Hasło wysłane do MKi-sm zostało odrzucone. 
-20 Zdarzenie - rozłączenie w sieci TCP/IP. 
-30 Brak złącza IrDA. 
-40 Brak żądania hasła – problem związany z op!Pnieniami w trakcie transmisji - należy 

ponowiK odczyt. 
-41 Hasło dynamiczne zostało odrzucone. 
-42 Hasło statyczne zostało odrzucone. 
-43 Brak odpowiedzi na zapytanie o numer licznika. 
-44 Brak danych profilowych z zadanego okresu. 
-45 Brak licznika na liJcie (MKi-sm). 
-46 Brak listy licznik!w (MKi-sm). 
-47 Brak online z licznika (MKi-sm). 
-48 Brak danych z licznika (MKi-sm). 
-49 Trwa aktualizacja danych w MKi-sm. 
-51 Zbyt wielu użytkownik!w połączonych z modułem MKi-sm. 
-52 Brak odpowiedzi na polecenie R (MKi-sm). 
-53 Odczyt bieżący jest zajęty (MKi-sm). 
-54 Przeterminowanie w pr!bie wejJcia w tryb bezpoJredni (MKi-sm). 
-55 Brak odpowiedzi na polecenie B (MKi-sm). 
-56 Nie zainicjalizowano odczytu bieżącego (MKi-sm). 
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-57 Brak ATA (Modem). 
-58 Brak ATH (Modem). 
-59 Brak rejestracji ramki TETRA. 
-100 Brak wybranego portu w systemie. 
-101 Wybrany port jest już otwarty. 
-102 Błąd otwarcia portu w oczekiwanym czasie. 
-103 Błąd otwarcia portu z innych przyczyn niż błąd -100 i -101. 
-104 Wykryty stan jałowy. 
-105 Otrzymano znak NAK w stanie jałowym. 
-106 Po otwarciu interfejsu wyryto niespodziewane bajty. 
-107 Brak zmiany stanu maszyny stan!w. 
-200 Powtarzalny błąd otwarcia gniazda sieciowego (socketu). 

Protok�ł DLMS 
1 Błąd otwarcia portu szeregowego. 
3 Brak danych. 
4 Nie odebrano poprawnych danych. 
6 Nieprawidłowe dane. 
7 Błąd sumy kontrolnej danych. 
8 Błąd krytyczny sterownika odczytowego. 

10 Błąd inicjalizacji modemu. Modem podłączony do komputera nie zwraca odpowiedzi. 
11 Brak połączenia z drugim modemem lub modułem sieciowym lub modułem GPRS. 
12 Otrzymano zdarzenie braku noJnej przy połączeniu modemowym. 
13 Otrzymano zdarzenie braku sygnału wybierania przy połączeniu modemowym. 
14 Otrzymano sygnał zajętoJci linii przy połączeniu modemowym. 
15 Napotkano nieobsługiwany rejestr. 
16 Połączenie zostało utracone. 
17 Nie można ustawiK daty i czasu. 
18 Otrzymano wyjątek w protokole DLMS. 
250 Zako czone połączenie TCP/IP. 

 Protok�ł Modbus 
1 Błąd otwarcia portu szeregowego. 
4 Nie odebrano poprawnych danych. 
5 Nie odebrano poprawnego potwierdzenia. 
6 Nieprawidłowe dane. 
7 Błąd sumy kontrolnej danych. 
8 Błąd krytyczny sterownika odczytowego. 
9 Nieprawidłowy adres urządzenia. 

10 Nieprawidłowy kod funkcji. 
15 Błąd systemowy portu. 
16 Połączenie zostało utracone. 
20 Nieznany kod funkcji. 
21 Zbyt duża iloJK rejestr!w do odczytania. 
22 Nieprawidłowy adres początkowy lub ko cowy. 
23 Nie można odczytaK danych. 
30 Nie można zapisaK danych. 
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 Protok�ł GAZ-MODEM2 
-3 Błąd połączenia z przelicznikiem. Pr!ba nawiązania połączenia z licznikiem jest 

nieudana. 
-4 Powtarzalny błąd w odpowiedzi. 
-7 Brak połączenia z modułem sieciowym lub modułem GPRS. 
-9 Brak odpowiedzi na polecenie wysłane do przelicznika. 

-20 Rozłączenie połączenia TCP/IP. 
-44 Brak danych profilowych. 
-100 Brak wybranego portu w systemie. 
-101 Wybrany port jest już otwarty. 
-102 Błąd otwarcia portu w oczekiwanym czasie. 
-103 Błąd otwarcia portu z innych przyczyn niż błąd -100 i -101. 
-104 Wykryty stan jałowy. 
-107 Brak zmiany stanu maszyny stan!w. 

 Centrum odczyt�w 
### Numery zależne od protokołu na podstawie numer!w z powyższych tabel. 

1981 Przeterminowanie odczytu (dane nie odJwieżają się podczas odczytu, np. nastąpiło 
zerwanie połączenia, kt!rego nie zgłasza urządzenie komunikacyjne lub system) – 
w tym przypadku należy ponowiK odczyt. 

 

29. Dodatek D - Wykaz typów odczytów w systemie SKADEN  

 
Nr typu odczytu stanowi przyrostek nazwy pliku odczytowego w podkatalogu DATAF. 
 

Nr typu Opis 
1 Pełny odczyt z profilem 
2 Pełny odczyt z profilem rozszerzonym 
3 Dane archiwalne i bieżące 
4 Dane bieżące 
5 Tabela użytkownika nr 1 
6 Tabela użytkownika nr 2 
7 Brakujący profil 
8 IloJK dni profilu wstecz 
9 Profil za okres 

10 Log zdarze  
15 Online 
16 Profil mocy i profil jakoJciowy za okres 
17 Profil jakoJciowy za okres 
18 IloJK dni profilu mocy i jakoJciowego wstecz 
19 IloJK dni profilu jakoJciowego wstecz 
200 Diagnostyka 

 


