
L1

L2

L3

N

SE

EQABP wg MID, kl. P-B / Q-1

3x230/400 V, 0,15-5(100) A

RS485

+ - + -
1 3 4 6 7 9 10 18 19 20 21122 5 8

003_EQABP_GTm_RTS_100A

LICZNIK ROZLICZENIOWY

Zasilanie gwarantowane

230 V AC

1 3 21 22 25

Zasilanie

+
26

+

RS485

50÷265 V AC

MODUŁ GSM/GPRS

GTm-sa Antena

GSM
Antena

Złącze

SMA

TRANSMISJA DANYCH DO OSD

Wyjście 

synchr. 

czasu (SO)

--

Obudowa S10 Obudowa S6

S301

B6A

Antena

GPS

L N

5 6 7 8

Zasilanie

SYNCHRONIZATOR RTS-22

P1 P2

Unom = 24 V  

Imax = 50 mA 

WYJ. SYNCH. Mini 

USB

Typ „B”
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50÷265 V AC 50 Hz

70÷300 V DC
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