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UKŁAD TRANSMISJI DANYCH

Zasilanie

230 V AC

L N
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Zasilanie

SYNCHRONIZATOR RTS-22

P1 P2

Unom = 24 V  

Imax = 50 mA 

WYJ. SYNCH. Mini 

USB

Typ „B”

RJ9

Antena

DCF

lub

GPS

USB109

50÷265 V AC 50 Hz

70÷300 V DC

SYNCHRONIZACJA CZASU W LICZNIKU
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SKADEN

PRODUKCJI

Z.E.U.P. POZYTON Sp. z o.o.

SYSTEM

KOMPLEKSOWEJ

ANALIZY DANYCH

ENERGETYCZNYCH
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Zasilanie Port 1

RS485

Port 2

RS485

RJ45

12÷48 V DC +

ETHERNET

10/100M

Serwer portów
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